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 24×36以上又は

建　築　工　事　特　記　仕　様　書

２）　建　築　工　事　仕　様

１．標　準　仕　様

　  図面及び特記仕様に記載されていない事項はすべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書

２．特　記　仕　様

    （１）項目は番号に○印のついたものを適用する。

    （２）特記事項は○印のついたものを適用する。

    　  ○印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。

      　○印と※印のついた場合は、共に適用する。○

    （３）特記事項に記載の（　　）内表示番号は、公共建築工事標準仕様書の当該項目、当該図、又は当該表を示す。

    （４）形状寸法の単位は特記なきかぎりミリメートルとする。

章 項　　　目
図面もしくは特記仕様書に記載なき場合は、以下の仕様書による。

監修（以下「標準仕様書」又は「標仕」という。）による。

繕部監修

適用仕様等、図面、特記仕様書に記載なきものについては、以下の基準、指針、要領、標準図等

による。

（１）｢建築構造設計基準 令和 3 年版｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

（２）｢建築工事標準詳細図　令和 4 年版｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

（１）「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和 4 年版」国土交通省大臣官房官庁営繕部

（２）「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）令和 4 年版」国土交通省大臣官房官庁営

（３）「公共木造建築工事標準仕様書　令和 4 年版」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　

（４）「建築物解体工事共通仕様書　令和 4 年版」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　

（３）｢建築工事監理指針　令和 元 年版｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

（４）｢建築改修工事監理指針　令和 元 年版｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

（５）｢建築工事安全施工技術指針・同解説　平成27年版｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

（６）｢建設廃棄物処理指針｣　厚生労働省生活衛生局

（８）｢建築物等の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル（新版）」

建設業労働災害防止協会

（９）｢基礎ぐい工事の適正な施工を確保するために講ずべき措置」国土交通省告示第468号

（10）｢官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説(平成８年版)」建設大臣官庁営繕部監修

（11）｢建築工事標準仕様書・同解説」　日本建築学会

（12）｢建築工事の手引き」　福岡県に準ずる

（13）｢解体工事の手引き」　福岡県に準ずる

（14）｢植栽工事の手引き」　福岡県に準ずる

（15）｢黒板、畳、襖工事の手引き」　福岡県に準ずる

上記の「１.適用基準等」及び「２.補足基準等」のうち、当該工事に係る図書等については現

 5 ．工事実績サービス

（CORINS)への登録

 4 ．現場に常備する

図面等

 3 ．適用範囲等

 2 ．補足基準等

特　　　記　　　事　　　項

 6 ．施工体制台帳

 7 ．実施工程表

 9 ．工事の記録

下記要領により撮影し、写真帳に説明を記入のうえ提出する。（原版は撮影業者が保管する。）

場事務所に常備し監督員の確認を得ること。

工事日報は、工事記録を兼ねることができる。

（1.2.4）

（1.1.4）

（1.2.1）

問い合わせ先　〒812-0013　福岡市博多区博多駅東3-11-28博多サンシティビルⅡ6F

行政機関の休日は含まない。

また、同センター発行の「登録内容確認書」の写しを建設課に提出しなければなら

受けた後に、（一財）日本建設情報総合センターに提出しなければならない。

工事実績情報サービス（CORINS）に基づき、「建設情報実績」を作成し、建設課の確認を

登録内容の変更時は変更があった日から１０日以内に、工事完成時は完成後１０日以内に、

請負者は、工事請負額が５００万円以上の工事について、受注時は契約締結後１０日以内に、

　　（一財）日本建設情報総合センター九州地方センター

　　　　　　TEL　092-411-3664  FAX　092-411-3486

,※現場説明書による。請負者は下請け契約を行う全ての工事で施工体制台帳を作成し、工事

　現場に据え置くとともに、その写しを監督員に提出すること。

ない。ただし、期間には、行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）に定める

各工程ごとに作業時の状況がわかるように黒板(工事名、撮影箇所、年月日等記入)､スケール等

をあて撮影する。このほか、写真の撮影、整理等については国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

「工事写真撮影ガイドブック建築工事編及び解体工事編」による。

※適用する（工事用電力設備の保安責任者が兼ねる。　）　・適用しない　　 （1.3.3）

（1.3.5）※現場説明書による

 12.建設リサイクル法 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)の対象となる工事に該当

 11.施工条件

 10．電気保安技術者

 1 ．適用基準等

について

（※現場説明書による　・する　・しない）

 13.建設副産物の処理

建　設　副　産　物　の　処　理　に　つ　い　て

　また、施工区分表に積み込み・運搬・処分までの指示がある工事については、現場内に

　現場内で発生する建設副産物の処理については、現場内において発生する品目ごとに分

別し指定された場所へ集積すること。

分別保管場所を設置するとともに、再生資源の利用の促進に関する法律、建設工事に係る

資材の再資源化等に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設廃棄物処理指

針その他関係諸法令等によるほか、建設副産物適正処理推進要綱に従い、指定された方法

により適正に処理を行うこと。

竣工時に建設副産物の処理結果報告書、再生資源利用実施書等を提出すること。

　工事に際しては、工事着手時に建設副産物処理計画書、再生資源利用計画書等を、工事

　資源の有効利用、環境負荷の低減等を図り、「資源循環型社会」を構築するため、建設

副産物の発生抑制、再利用、適正処理を推進する。

がれき類

　(コンクリート塊）

　(アスファルト塊）

木くず

建設発生土

汚泥

指定副産物の工事現場からの搬出、再生資材等の利用等については、

「リサイクル原則化ルール（平成１８年６月１２日策定）」により

建設汚泥については、｢建設汚泥の再生利用に関するガイドライン

利用を推進する。

 指 定 副 産 物（原則として再資源化施設へ持込むもの）

※参考受入場所は現場説明書による                                           (1.3.11)

（平成１８年６月１２日　事務次官通知）｣に従い、建設汚泥の再生

実施する。

21．保全に関する資料

提出部数　　※ 2 部　　・（　　）部

22．設計ＧＬ ※図示による　　・現状地盤の平均高さとし、監督員の指示による

「標仕」1.7.3(ア)の他、下記について必要事項を記入のうえ監督員に提出する。

建設大臣官房官庁営繕部監修の「管理者のための建築物保全の手引き」

23．過積載の防止 ダンプトラック等による工事用資機材等の過積載を行わないこと。さし枠の装置又は物品

積載装置の不正改造をしたダンプトラックは工事現場内に出入りさせないこと。

24．解体等工事の範囲 解体等工事にかかる範囲は以下のとおり。

・建築物

・付属構造物

・建物内配管配線 ・電気設備機器 ・（　　　　　　）・電気設備

・浄化槽 ・貯油槽 ・杭 ・（　　　　　　　）

・地上部 ・地下部 ・杭 ・（　　　　　　　）

・給排水設備 ・建物内配管配線 ・衛生設備機器 ・（　　　　　　）

・空調設備

・建物への引込管 ・敷地への引込管（玉下ろし） ・（　　　　   ）

・建物内配管 ・空調設備機器 ・建物内風道 ・（　　　　　　）

・建物への引込線 ・敷地への引込線（廃止）　・（　　　　　　）

・ガス設備 ・建物内配管 ・ガス設備機器 ・（　　　　　　）

・建物への引込管 ・敷地への引込管（廃止） ・（　　　　　　）

・屋外付帯 ・門、門塀 ・塀、フェンス ・舗装（　　　　　　）

・植栽（　　　　　　） ・（　　　　　　）

・有害廃棄物の処理

・什器、備品類等の撤去

・各種残留物等の撤去は下表による。　※を標準とする。

アスベスト含有建材

オイルタンク内のオイル

ピット（浄化槽、便槽）汚泥

ＰＣＢ使用機器

フロン、ハロン使用機器

医療系特別管理産業廃棄物、放射性廃棄物

使用されていた酸、アルカリ、薬品等

区　　分 建物管理者 工事請負者

・廃PCB ・特定フロンガス ・廃石綿等 ・（　　　　　　）

※

※

※

※

※

※

※

25．敷地に関する調査 ・敷地内障害物の調査　　・敷地内配管、配線の調査　　・地下水位の調査

26．原形復旧 工事中、取合部その他本工事範囲外の部分に汚損が生じた場合は原形に復する。

27．設備工事との

    取合い

※施工区分表による

・施工範囲は下記による

　　※図示した鉄筋コンクリート部の貫通孔、開口部の型枠及びそれらの補強

　　※図示した壁、天井の仕上げ材、下地材の切込み及び下地材の補強

　　※駆動装置が電動による建具類の２次配線及び操作スイッチ

　　※自動閉鎖装置取付け箇所の切込み及び補強

　　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

28．風速及び

地表面粗度区分

風速　　　　　（・　32 ｍ/秒　　　・　34 ｍ/秒　　　）

地表面粗度区分（・Ⅰ　　・Ⅱ　　・Ⅲ　　・Ⅳ　　 ） （各章共通）

ホルムアルデヒド放散等級（※Ｆ☆☆☆☆　・Ｆ☆☆☆　・Ｆ☆☆　） （各章共通）

30．総合図での調整

29．接着剤

各工事の着工に先立ち、各施工図の基準となる総合図を作成し、監督員の承諾を受ける。

総合図は施工図作成に先立ち、建築・設備・その他別途発注工事業者の情報などをすべて

盛り込んだ図面とし、それらの接点の細部調整を行う。

総合図の調整は、建築工事の請負者が行い、設備工事・その他の請負者がそれに協力する。

　　（ﾒｰｶｰ仕様の図面）

参考図の製品等の使用にあたっては、参考図以外の形状等に多少相違がある製品等でも同等品

 以上であれば使用できる。

31．参考図の取り扱い

32．竣工後の調査 　竣工後(※２　・１)年以内に当該工事範囲に関する経年変化の状況を調査し、報告すること。

1 ．監督員事務所 ※設ける　（　　　）㎡程度　　・設けない                  　           　(2.3.1)

2．工事用水 構内既存の施設　　・利用できる（※有償　・無償）　　※利用できない

3．工事用電力 構内既存の施設　　・利用できる（※有償　・無償）　　※利用できない

4．総合仮設計画書 ※要する　　・要しない

5．危険防止 仮囲い等　　・設けない　　※設ける

設置方法　　・成形鋼板（H =　　  ） ・亜鉛引鉄板（H =　　m ）

        　　・シート張り　　　　　　・ロープ張り 　　　　　　・（　　　　　　）

ゲート  　　・シート　（W =  　m ） 　・パネル（W =  　m ）

　　　　　　・ハンガー（W =  　m ）

垂直防護施設 ・メッシュシート（・防炎Ⅰ類 ・防炎Ⅱ類）･防音シート（防炎Ⅰ類同等）

         　　・（　　　　　　　）

 　　　　　　・枠付き金網　・アルミ防音パネル

水平防護施設 ・防護棚（朝顔）　　・ダブルネット　　　　・（　　　　　　　）

  6 ．構　　　台 　養生構台　 　・設置する（図示による）　　　・設置しない

　乗入れ構台　 ・設置する（幅員　　　ｍ、長さ　　　ｍ）　　　・設置しない

  7 ．工事表示板等 　監督員の指示による。

  8 ．工事車両の出入口 　工事用車両の出入口では、一般通行人及び一般車両の安全確保に努めること。

　交通誘導員　　※配置する（　　　名以上）　　・配置しない

  1 ．埋戻し及び盛土 　種別　　・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種

敷地内において真砂土を採取した場合でも、面積、量及び現地の状況などにより、採石

法（昭和２５年法律第２９１号）の適用を受ける場合があるため、十分注意すること。

採　石　法　の　適　用　に　関　す　る　協　議　に　つ　い　て

(3.2.3）

  ※現場説明書による　・構内指示の場所に堆積　・構内指示の場所に敷き均し　 (3.2.5)  2 ．建設発生土の処理
保全に関する説明書　※建物概要及び内部仕上げ表　※施工者一覧表

　　　　　　　　　　※取り扱い説明書、メンテナンスについての注意事項 （1.7.3）

  1 ．既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭

 　 　及び鋼杭地業

                                                      　　　    　   (4.3.2)(4.4.2)

　JIS規格品又は建築基準法

長さ(m)

※閉そく平たん形

・（　　　　　　）

・閉そく形      

・開放形       

※閉そく平たん形 

・（　　　　　　）

・閉そく形

・開放形

　ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ杭

・拡径断面を有する

　遠心力高強度

・高強度

　ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ杭
　※A種　・B種　・C種

　に基づく杭

　JIS規格品又は建築基準法

　に基づく杭

　※A種　・B種　・C種

断面寸法

※なし

・あり

　※溶接式

 　・（　　　　 ）

継手及び継手形状 先端部形状杭の種類 規格、材質など

   杭の施工法

 　　・特定埋込み杭工法           　　　　   　 　                                (4.3.5)

・旧38条認定工法（国土交通省住宅局建築指導課事務連絡（Ｈ14.1.11））

・建築基準法施行規則第１条の３第１項の規定に基づく認定工法

・指定性能評価機関による技術評定を取得した工法（評定の適用範囲とみなせる場合）

・（　　　　　　　　　　　　　　　）

　アースオーガーの支持地盤への掘削深さ　　※ 1.5m　　・（　　　m）

・セメントミルク工法                                         　　　　      　(4.3.4)

鉄筋の最小かぶり厚さ　　※１００ｍｍ　　・（　　　　　）

コンクリートの種別　　　・Ａ種　　・Ｂ種　　                  　　　　　　 (表4.5.1)

セメント　　　　※高炉セメントＢ種　　　・（　　　　　　　　　）

・アースドリル工法　　・リバース工法　　・オールケーシング工法

孔壁測定装置　　・使用する（※超音波　　・（　　　　　））　　・使用しない

支持層への根入れ深さ及び水平方向への位置ずれの精度　　※図示による

  3 ．試験杭 杭の本数　　※図示による　　・最初の１本

杭の位置　　※図示による　　・（　　　　　　）　　　　　　　 　　　      　　(4.2.2)

杭の種類　　※本杭と同じ　　・（　　　　　　　　　　　）

杭の寸法　　長さ（ｍ）　※本杭と同じ　　・（　　　　　　）

断面寸法　　※本杭と同じ    ・（　　　　　　）

長期設計支持力　（　  　  　　 kN／本）

  4 ．試験堀 試験堀の位置　　※図示による　　・（　　　　　　）

試験堀の本数　　※図示による　　・（　　　　　　）

試験堀の径　　　※本杭と同じ　　・（　　　　　　）

  5 ．砂及び砂利地業 材料　　※再生クラッシャラン　・切込み砂利　・切込み砕石　・（　　）　(4.6.2)(4.6.3)

厚さ　　※６０　　　　・（　　　　）

  6 ．捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業

  7 ．床下防湿層

  8 ．施工試験

　　　・鉛直載荷　　　・載荷

　　　・平板載荷試験　・（　　　　　　　）

  9 .六価クロム 　※行わない　　・行う

  　クリーチング試験）

  　溶出試験（及びタン

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　検体

※なし

・あり

　※溶接式

　・（　　　　 ）

厚さ　　※５０　　　　・（　　　　）　  　     　                   　　 　　(4.6.4)

※ポリエチレンフィルム　　厚さ　※０.１５　・（　　　　　）  　          　　(4.6.5)

・杭の載荷試験                                     　   　　　　　　　   　　(4.2.3)

・地盤の載荷試験                                                             (4.2.4)

　下記に示す工種について、六価クロム溶出試験（及びタンクリーチング試験）を実施し、

  試験結果（計量証明書）を提出するものとする。

六価クロム溶出試験対象工種名及び検体数：                                     

タンクリーチング試験対象工種名及び検体数：                                   

地盤改良工　固結工法　　　　　：  　　検体                               

地盤改良工　固結工法　　　　　：  配合設計段階　　　検体、施工後段階　　　検体

　　　　　　表層安定処理工法　：  配合設計段階　　　検体、施工後段階　　　検体

　　　　　　路床安定処理工法　：  配合設計段階　　　検体、施工後段階　　　検体

     　　　 表層安定処理工法　：　　　検体                               

  3 ．帯筋

　耐震壁　　・Ａ形　　※Ｂ形　　・（　　　　　　） 　　 の種別

  4 ．壁開口部補強 　一般壁　　・Ａ形　　※Ｂ形     　　　　                   　　　　（別途配筋標準図）

      補強 　補強箇所　　※Ｓ形配筋のスラブ

  5 ．土間スラブ打継ぎ 　※入れる　　・入れない                                        　　（別途配筋標準図）

  6 ．土間コンクリート

　 　 補強

  7 ．はり貫通孔

　補強箇所　　・土間コンクリート　　・犬走り　　・（　　　　　　）

　※入れる　　・入れない                                        　　（別途配筋標準図）

　補強形式　　※Ｈ形　　・ＭＨ形　　・Ｍ形　　　・（　　　　　　）　 (別途配筋標準図)

　・（　　　　　　　　　　）     　　　　                   　　　　（別途配筋標準図）

・SD345 ・SD390

※重ね継手　・（　　　　　　）

・機械式継手 ・（　　　    　）

・ガス圧接・重ね継手・溶接継手

接合方法

その他

部　 位

柱・梁の主筋

※Ｄ１６以下 ・（　　　　　　）

※Ｄ１９以上 ・（　　　　　　）

径 備 　考

  1 ．鉄筋の種類

  2 ．鉄筋の継手

径

種　　類

・SD295A

       　　 路床安定処理工法　：    　検体                               
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　検体

  2 ．場所打ちコンク

　　　リート杭地業

  8 ．溶接金網 　※JIS G 3551規格品                                                     　　（5.2.2）

　形状（　　　　　）　　寸法（　　　　　）　　径（　　　　　）

　※抜取り試験（※超音波探傷試験　　・引張試験）

  9 ．圧接完了後の試験 　※外観試験　　                                                     　　 　（5.4.10）

　スリーブの材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （表6.8.1）

　・鋼管（JIS G 3452（白管））　　・硬質ポリ塩化ビニル管（JIS K 6741（VU））

　・溶融亜鉛めっき鋼板　　　　　　・つば付き鋼管（JIS G 3452（黒管））

　・紙チューブ（φ200mm以下かつ開口補強不要な箇所）

鉄筋かごの補強　　※図示による

帯筋　　※図示による

　材質　※JIS G 3112　　・建築基準法第37条の規定に基づき認定を受けたもの 　　(5.2.1)

１）　工　事　概　要

　　　　　　　　・　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　

４．別途工事　　・　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　

３．工事概要は別紙（仕上表）による。

２．工事場所

１．工事名称

区　分

着工前

施工中

分　類

カラー

カラー

完成時 カラー

規　格

　※サービス版

　※サービス版

　・（　　　　）

　・（　　　　）

　※サービス版

　・（　　　　）

 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像

 24×36以上又は

 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像

※１部

 ・（　）

※１部

・（　）

※２部

・（　）

部数

24×36以上又は

 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像

撮影箇所は監督員との協議による

撮影箇所は監督員との協議による

撮影箇所は監督員との協議による

原版の大きさ 備考

注　記

　撮影者は建築完成写真の撮影実績がある者で、監督員が承諾する撮影者(着工前、施行中）、

　監督員の承諾する専門業者(完成時)とする。

　電子データはRGB(フルカラー)、JPEG形式としCD-Rで提出する。（200万画素以上300dpi以上）

　　（建築工事編）（令和 4 年版）」及び「建築工事監理指針（令和元年版）」による。

その他の廃棄物

廃プラスチック　　ガラス、陶磁器くず　　廃石膏ボード　　金属くず　　繊維くず

測定位置、方法については、測定前に監督員に確認する。

環境局大気環境課)」及び「石綿障害予防規則(平成17年7月1日施行)」

に従い、収集、運搬、処分を行う。

廃石綿等

「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル(環境省水・大気

「電気事業法：電気関係報告規則」及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の

適正な処理の推進に関する特別措置法」に従い、報告書の作成・届出を

行うとともに、適正に保管できるようにして施設管理者に引き渡すこと。

廃ＰＣＢ等

 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物

　汚濁防止法、廃棄物処理法、土壌汚染対策法、資源有効利用促進法その他関係法令等に定める

（1.3.10）

排　出　ガ　ス　対　策　型　建　設　機　械　に　つ　い　て

「排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき、指定された建設機器を使用すること。

（対象機種：ﾊﾞｯｸﾎｳ、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ、ﾄﾗｸﾀｰｼｮﾍﾞﾙ（車輪式）、空気圧縮機（可動式）、油圧ﾕﾆｯﾄ

（油圧ﾊﾝﾏ･ｱｰｽｵｰｶﾞ油圧式鋼管圧入引抜機･油圧式杭圧入引抜機・ｱｰｽｵｰｶﾞ･ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機

ﾘﾊﾞｰｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ・ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ・地下連続壁施工機・全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機の基礎工事用機

械のうちﾍﾞｰｽﾏｼﾝとは別に独立したﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動の油圧ﾕﾆｯﾄを搭載しているもの）、ﾛｰﾄﾞ

ﾛｰﾗｰ、ﾀｲﾔﾛｰﾗ、振動ﾛｰﾗ、ﾎｲｰﾙｸﾚｰﾝ、発電発動機（可動式（溶接兼用機を含む））但し、以上

はﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ（ｴﾝｼﾞﾝ出力7.5Ｋｗ以上260Ｋｗ以下）を搭載したものに限る。）

･工事における振動被害防止要領の適用　振動計の設置については現場説明書による

※ 提出する　　・提出しない

本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定するもの又はこれらと同等のものとする。

ただし、「同等のものとする場合は、監督員の承諾を得る。」と特記されたものについては、

国土交通省大臣官房営繕部監修「建築材料・設備機材等品質性能評価事業建築材料等評価名簿

（最新版）」による。福岡県認定リサイクル製品の使用製品名及び使用部位については、現場

説明書によること。標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、監督員の承諾を受け、

当該製品の指定工法によることができる。

環　境　へ　の　配　慮　に　つ　い　て

国による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）により、環境負荷の低

減できる材料を選定すること。

使用する材料の選定に当たっては、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮すること。

工事に使用する材料は、アスベストを含有しないものとする。

指定品目、判断基準は「福岡県環境物品等調達方針」によること。

（1.5.2）

工　事　種　別

・鉄筋工事

・コンクリート工事

・木工事

・左官工事

・塗装工事

・屋根及び樋工事

・内装工事

・金属工事

・植栽工事

技能検定職種

鉄筋施工

型枠施工

建築大工

左官

塗装

建築板金

樹脂系床仕上げ工事作業

ボード仕上げ工事作業

内装仕上げ施工(鋼製下地)

造園

見本施工の実施箇所 （1.5.5）

19．ホルムアルデヒド

　　及び揮発性有機化

　　合物の測定

18．施工の検査等

17．技能士

16．建築材料等

15．再資源利用(促進）

14．施工中の環境

 　保全等

室内空気中化学物質の濃度測定　　・行う　　・行わない

ホルムアルデヒド測定の検体数　　・　　　　　カ所

VOC測定の検体数　　・　　     カ所

測定対象室
※現場説明書による　　・下記

測定方法等は「揮発性有機化合物の室内測定要領」参照 （1.5.9）

種類及び提出形式は下記による （1.7.2）

完成図

※設計図一式

種　　類 提　　出　　形　　式 部　　数

総合図

※一式

※二つ折り白焼き製本（Ａ１）

※ＣＡＤデータ(ＪＷＷ又はＤＸＦ)

※二つ折り白焼き製本（適宜Ａ１又はＡ３）

※ＣＡＤデータ(ＪＷＷ) ・（　）部

※１部

施工図

※一式

※二つ折り白焼き（適宜Ａ１又はＡ３）

※ＣＡＤデータ(ＪＷＷ)

※１部

・（　）部

・（　）部

※１部

　（注）データの提出はCD-R、DVD-R又はUSBフラッシュメモリーに保存して提出すること。

20．完成図等

　建築基準法、建設リサイクル法、環境基本法、騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法、水質

　ところによるほか、建設副産物適正処理推進要綱に従い、工事の施工の各段階において、騒音、

　振動、粉じん、臭気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺環境の保全に努める。

　※適用する　　・適用しない

適用工事及び種別、職種は下記による。

（ア）質問回答書　　（（イ）から（オ）に対するもの）

（イ）現場説明書

（ウ）特記仕様書

（エ）別冊の図面

（オ）標準仕様書

全ての設計図書は相互に補完する。ただし設計図書間に相違がある場合の、適用の優先順位は、

次の（ア）から（オ）までの順番のとおりとする。

監督員事務所に設ける設備、備品については監督員と協議する。

（1.4.1、1.4.2）

鉄筋の種別      ※異形鉄筋         　                 　　　　　　　　　　　 (4.5.4)

掘削工法                                                　　　　　　　　 　　(4.5.5)

概成工期（令和 5 年 1 月 31 日）

Ｎｏ．１　　　令和３年度改訂（R3.5）

鞍手町新庁舎建設工事

２

各室1

各室1

  10 .地盤改良 ・構造図による

・（　　　）

2m

7.2

(  図示  )

2m

・　図示

（７）｢建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び　　　　厚生労働省労働基準局

石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」　環境省水・大気環境局

 8 ．余裕期間 方式　　・発注者指定方式　　・任意着手方式

（余裕期間内は、請負者の責により現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資

　材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、実工事期間には、準備

　・後片付け期間を含む。詳細は、契約特則による。）

※ＰＤＦデータ(竣工図電子データ作成要領による)

防護施設等取付足場

手　す　り　先　行　足　場　に　つ　い　て

足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働省 基発第

0424001号平成21年4月24日）」の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるも

のとし、足場の組立て、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、手すり、中桟及び

両面幅木の機能を有するものを設置しなければならない。

なお、設置においては、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の２の

（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場方式により行うこと。

･ 枠組足場　　･ くさび緊結式足場　　･ 単管足場　　･（　　　　　　　　）

５．その他（○印のついたものを適用する。）

　・ 週休２日促進工事　　　　　　　　　　　　　 ・快適トイレ設置対象工事　

　・ 入札時積算数量書活用方式対象工事　　 　　　・余裕工期設定工事（１章８項参照）

構造特記仕様書による

構造特記仕様書による

工　事　種　別 技能検定職種

・防水工事 アスファルト防水工事作業

塗膜防水工事作業

シーリング防水工事作業

・タイル工事 タイル張り

・建具工事 ガラス施工,サッシ施工

・カーテンウォール工事 ガラス施工,サッシ施工

・1F ECP外壁 ( W3000 x H4500 程度)※RC,金属外壁取合部
・3F 金属外壁 ( W3000 x H3000 程度)※サッシ,柱型取合部
・ルーバー天井 ( 2400 x 2400 程度)※設備取合い含む
・天井放射パネル天井 ( 2500 x 1500 程度)※設備取合い含む

・外構斜面遊具 ( W3000 x L2000 程度)※W1000x仕上3種
・家具(家具工事特記仕様書による)

1F:執務室(1-1),会計課,相談室(1-1),選管事務室,多目的ホール,調理スペース,母子指導室
　母子・健康相談室(1-1),
2F:執務室(2-1),農業委員会事務局,多目的(農業委),教育長室,多目的(教育委),相談室(2-1)
　健康増進室
3F:執務室(3-1),危機管理室,町長室,副町長室,職員待機室,職員諸室,監査委員室,相談室(3-1)
　災害対策室,議場,議会事務局,正副議長室,議員控室,応接室,多目的室(3-1)

・3F 議場壁面 ( W1500 x H2500 程度)※設備取合い含む

33．補助事業への協力 (工事中)環境省による二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（建築物等の脱炭素化・レジリ

エンス強化のための高機能換気設備導入・ZEB化支援事業）採択を予定しているため、工事期

間中の年度ごとの完了実績報告書（工事1年目、工事2年目）に添付する完成図書、工事写真、

その他参考資料（領収書等）について協力を行う。

(完成後)上記補助金採択を予定しているため、完成後3年間は下記の年度事業報告書作成の協

力を行う。

(1)年度二酸化炭素排出削減量（実績）/※1

(2)実績報告書における二酸化炭素排出削減量に達しなかった場合の原因/※2

※1建築物エネルギー消費性能基準等で定める基準一次エネルギー消費量計算で求められる設

備用途区分ごと（空調（EsAC）、換気（EsV）、照明（EsL）、給湯（EsW）、昇降機（EsEV）、

その他（EM））の削減量

※2鞍手町、設計者、監理者と協議を行い原因を検討する

特記仕様書(1)

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した

001

A



　防水立上がり部の保護材                            　　　　　　　　　　　 　(9.2.5)

耐火目地材　　※図示による　　・（　　　　）

　                                                                       　(6.2.2)  1 ．ｺﾝｸﾘｰﾄの強度

設計基準強度（Fc）  Ｎ/mm2

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ　・１種・２種

部 位

類 別

部 位

18 21 24

  2 ．ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 　※Ⅰ類　　・Ⅱ類　                                                  　　　　(6.2.1)

  3 ．ｺﾝｸﾘｰﾄの材料 　※普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種                     　　   (6.3.1)

　・高炉セメントＢ種（※場所打ちコンクリート杭　・　　　　　　　　　　）

　・（　　　　　　　　　　　　　）

  4 ．スランプ
   (6.2.4)

打込み箇所

所要スランプ

（　　　　　　　）

・15　・18 ・（　　　　    ）

柱、梁、スラブ、壁基礎、基礎梁

※18

  5 ．普通ｺﾝｸﾘｰﾄの調合 　※単位水量の上限値　       185 kg/m3              　                   　   (6.3.2)

  ※単位セメント量の下限値　 270 kg/m3

  ※水セメント比の上限値     65 ％　（高炉セメントＢ種　60％）

  ※所要空気量の目標値    　 4.5 ％

  ※塩化物の含有量　         0.30 kg/m3  以下

　構造体強度補正値（Ｓ）　　※監督員の承認を受けること。　　　　            (表6.3.2)

　設計基準強度　※18Ｎ/mm2 　　・（　　　）Ｎ/mm2                       　   (6.14.1)

  適用箇所は「標仕」6.14.1（4）による

  6 ．無筋コンクリート

ス　ラ　ン　プ

15

18

適　　　用　　　箇　　　所

  7 ．打放し仕上げ

　    の種別

　※合板せき板を用いる場合                                           (6.2.5)(表6.2.4)

種　　　　別

・Ａ　　　種

・Ｂ　　　種

・Ｃ　　　種

適　　　用　　　箇　　　所

　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

  8 ．ｺﾝｸﾘｰﾄの仕上り

　    の平たんさ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(表6.2.5)

適　　　用　　　箇　　　所
種　　　　別

柱・梁・壁 床

ａ　　種

　・化粧打放しｺﾝｸﾘｰﾄ　・塗装仕上げ

　・壁紙張り　・ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ張り（接着剤）

　・（　　　　　　　　　　）

　・合成樹脂塗床　・ﾋﾞﾆﾙ系床材張り

　・床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ　・ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ

　・（　　　　　　　　　　）

　・仕上げ塗材塗り

　・（　　　　　　　　　　）

　・ｶｰﾍﾟｯﾄ張り　・防水下地

　・ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗り

　・（　　　　　　　　　　）

ｂ　　種

　・ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ張り（ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ）

　・ﾓﾙﾀﾙ塗り

　・（　　　　　　　　　　）

　・ﾀｲﾙ張り　・ﾓﾙﾀﾙ塗り

　・二重床

　・（　　　　　　　　　　）

ｃ　　種

  9 ．基礎及び地中梁

　　　型枠

　・普通型枠　　・ラス型枠

　※監督員の承諾する工場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　(7.1.3)

　・Ｓｸﾞﾚｰﾄﾞ　　・Ｈｸﾞﾚｰﾄﾞ　　・Ｍｸﾞﾚｰﾄﾞ　　・Ｒｸﾞﾚｰﾄﾞ　　・Ｊｸﾞﾚｰﾄﾞ

　　加工能力等条件（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　※適用する 　　・適用しない　   　　　　　　　　　                   　　　(7.1.4)

        ・建築基準法に基づき指定又は認定を受けた構造用鋼材及び鋳鋼

　種類　・ＳＳ４００

        ・（　　　　　）　　・（　　　　　）　　・（　　　　　）

　・その他の認定高力ボルト　（　　　　　　　　　　）

　・溶融亜鉛メッキ高力ボルト  指定、認定品　セットの種類　※１種（F8T相当）

　材質　※ＪＩＳ等の規格品　　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　  　(7.2.1)

  ・ＪＩＳ形高力ボルト        JIS B 1186　セットの種類　 ※２種（F10T）

　胴の種類 ※割枠式 ・（　　　）  ボルトの種類 ※羽子板ボルト ・（　　　）   (7.2.6)

　切断箇所及び切断範囲　※図示による　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7.6.7）

　材質　・構造用アンカーボルト　※JIS B 1220のABR400 　・（　　　　　　）  　(7.2.4)

　材質　・建方用アンカーボルト　※JIS G 3101のSS400　　・（　　　　　　）　 (7.10.3)

　※外観試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （7.6.12）

　　(参考)「突合せ継手の食い違い仕口のずれの検査・補強マニュアル」独立行政法人建築研究所監修

AOQL  ※4.0％　・2.5％

検査水準　※第６水準　・（　　　　）

　※超音波探傷試験（完全溶け込み溶接）

　　試験箇所　　※全数試験　　・図示による　　・（　　　　　）

・現場溶接

　  ※表18.3.1 鉄鋼面錆止め塗料の種別　Ａ種

　　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※全数試験

・工場溶接

　耐火被覆材の接着面

　　・（　　　　　　）

　※所用性能は図面図示による　　・（                               　　　　　　　　　　）

　・ラス張りモルタル塗り　・耐火材吹付け　・耐火板張り　・耐火材巻付け     　(7.9.2)

　建方用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの保持及び埋込み工法　                         　 (7.10.3)(表7.10.1)

　  種別　・Ａ種　　※Ｂ種

  1 ．鉄骨製作工場

  2 ．施工管理技術者

  3 ．鋼材の種類

  4 ．高力ボルト

  5 ．アンカーボルト

  6 ．ターンバックル

  7 ．柱底均しモルタル

  8 ．エンドタブ

  9 ．溶接部の試験

 10 ．塗料の種別

 11 ．耐火被覆材の

　 　 種別及び性能

 12 ．ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ等の

　 　 設置

  1 ．補強コンクリート

 　 　ブロック積み

　種類　※JIS A 5406 の空洞ブロック16　　・（　　　　　　　　　　　）　    　(8.2.2)

　厚さ　・（　　　　　　）

  2 ．コンクリートブロ

 　 　ック帳壁及び塀 　厚さ　・（　　　　　　）

  3 ．ＡＬＣパネル

　種類　※「標仕」表8.3.1による　・（　　　　　　　　　　　　）       　  　 (8.3.2)

　種類　※JIS A 5416                    　　　    (8.4.2)(表8.4.2)(表8.4.3)(表8.4.4)

種　　類 単位荷重（Ｎ/㎡） 厚さ（mm） 取付け工法（種別）

・外壁パネル ・（　　　　　　）  ・Ａ　　・Ｂ

・間仕切パネル

・屋根パネル

・床パネル

・（　　　　　　）

・（　　　　　　）

・（　　　　　　） ・100　・150

 ・Ｃ　・Ｄ　・Ｅ※100　・(　　　)

 ※「標仕」8.4.4による

床パネルの耐火性能　　・要　　・不要

  4 ．押出成形ｾﾒﾝﾄ板 　※厚物（厚さ５０mm以上）    　                   　   　  (8.5.2)(表8.5.1)(表8.5.2)
　　　種類　※ＪＩＳ　Ａ　５４４１

施工箇所 表　面　形　状

※フラットパネル

・デザインパネル(図示)

・タイルベースパネル

※フラットパネル

・デザインパネル(図示)

・タイルベースパネル

・50 ・60 ・（　　）

・50 ・60 ・（　　）

・60 ・（　　）

・50 ・60 ・（　　）

・50 ・60 ・（　　）

・60 ・（　　）

※有り

　（　　　 ）

・無し

※有り

　（　　　 ）

・無し

・Ａ種

・Ｂ種
・外　　壁

・間仕切り
・Ｂ種

・Ｃ種

厚　さ（mm） 工　法 耐　火　性　能

　・製造所（　　　　　　　　　）同等以上　・評価名簿による

　・薄物（厚さ５０㎜未満）

　　　種類　※ＪＩＳ　Ａ　５４４１

  1 ．アスファルト防水
                                        　　 　　　　　　　　 　　(表9.2.3～表9.2.9)

施　工　箇　所 種　　別 防水層の押さえ 備　　考

　屋根保護防水断熱工法の断熱材及び厚さ

　　※JIS A 9521　押出法ポリスチレンフォーム断熱材３種ｂＡのスキン層付き

      厚さ　※25　　・（　　　　）

　　・乾式保護材　※押出成形セメント板 厚さ（　　mm）　　・（　　　　　　　　　）

    ・防水層保護れんが　※JIS R 1250（普通れんが）　　 　・（　　　　　　　　　）

　アスファルトの種類　※３種　　・（　　　　）  　　               　　 　 　(9.2.2)

  2 ．改質アスファルト

　　　シート防水

　　　　　　　　　　　　　　　             　　 　　　　　　　  　(表9.3.1～表9.3.3)

施　工　箇　所 種　　別 備　　考厚　　さ

　・仕上げ塗料の種類　　※製造メーカー標準仕様による　・仕上げ塗料の使用量　･（　　　）

  3 ．合成高分子系

　　　ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 種 　別施　工　箇　所 厚　 　さ 仕上げ塗料塗り(露出の場合)

 ・S-F2　　・SI-F2

 ・S-F1　　・SI-F1

 ・S-M1　　・SI-M1

 ・S-M2　　・SI-M2

 ※1.2　・（　　　　）

 ※2.0  ・（　　　　）

 ※1.5  ・（　　　　）

 ※1.5  ・（　　　　）

 ※カラー　　　・シルバー

 ※カラー　　　・シルバー

　・S-C1工法のモルタル塗り厚　※20㎜　･（　　　　）

  4 ．塗膜防水 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(表9.5.1)(表9.5.2)

施　工　箇　所 種 　　　別 備　　　　　考

 ・Ｘ－１　・Ｘ－２

 ・Ｙ－１　・Ｙ－２

　仕上げ塗料塗り　※カラー　・シルバー

　種別Y-2における保護層　※適用する　・適用しない

種別X-1における脱気装置　※図面図示による　・種類（　　　　）・設置数量（　  　）

  5 ．ケイ酸質系

  　　塗布防水

　防水の種類　・Ｃ－ＵＩ　・Ｃ－ＵＰ　施工箇所（      　　　） (9.6.2・3) （表9.6.2）

  6 ．シーリング用材料 　「標仕」表9.7.1による。           　　　　                             　  (9.7.5)

　接着性試験　※簡易接着性試験　　　　　　　・引張接着性試験（部位　　　　　　　　　）

  7 ．施工 　次表のとおりとする。

（1）延べ面積が５００㎡以上の建築物

（2）特殊な用途等に係る建築物で、高度な

     防水技術を要するものと監督員が承諾

     する場合

　防水施工業者は建設業法第３条の許可（防水工事業）を

　受けている者で、（一社）福岡県防水工事業協会会員

　又は、これと同等以上の施工責任が認められる者から

　選ぶこと。

（3）（1）､（2）以外の場合 　防水施工業者は建設業法第３条の許可（防水工事業）を

　受けている者から選ぶこと。

  8 ．保証年限 　防水保証年限は,引渡しの日から次表のとおりとする。保証については防水工事業者が（一社）

　福岡県防水工事業協会会員の場合は,請負業者,防水工事業者,(一社)福岡県防水工事業協会

の連名保証とする。その他の場合は,請負業者,防水工事業者,製造メーカーの連名保証とする。

 保証年限（年）

１０

７

防　　水　　の　　種　　類

アスファルト防水（A-1,2,3、AI-1,2,3、B-1,2,3、BI-1,2,3、D-1,2,3,4、DI-1,2)

改質アスファルト防水（AS-T1,2,3,4、AS-J1,2、ASI-T1、ASI-J1）

合成高分子系ルーフィングシート防水（S-F1,2:ｼｰﾄ(ｱ)1.5mm及び2.0mm、S-M1,2,3、

SI-F1,2、SI-M1,2）、塗膜防水（X-1,2）

合成高分子系ルーフィングシート防水（S-F1：ｼｰﾄ(ｱ)1.2mm）

  9 ．その他の防水
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  1 ．屋内の床の清掃

  2 ．材　料

　汚れ防止及びつや出しワックス　※使用する　　                         　 　(10.1.5)

　　　　　　　                        　(10.2.1)(10.7.2)(10.7.3)(表10.2.1)(表10.2.2)

　壁及びその他(床を除く)の石材  ※1等品　　・（　      ）

施　工　箇　所 種類・産地・名称 厚さ(mm) 仕上げの種類 備　考

　・テラゾブロック及びテラゾタイル

　　　種石の種類　※大理石　・（　　      ）　　　種石の大きさ　※1.5～12mm　・（　　      ）

　　　表面仕上げ　　　※本磨き　 　　・（　　      ）

  3 ．取付金物 　・外壁湿式工法及び内壁空積工法用金物　　　　　　　　　      　  　　　　　(10.2.2)

　　　材質　  ※SS400　　・（  　　      ）

　　　寸法　  ※L-75x75x6  長さ=100又は150mm (A種錆止め)　　・（  　    　      ）

　　　・スライド方式　　　　・ロッキング方式　　　　・（　　　　　　　　　）

　・その他金物の材質、形状及び寸法

　　　・（　　　　　　　　　）　・（　　　　　　　　　）　・（　　　　　　　　　）

　・乾式工法用金物　　　　材質　※SUS304 　　　　　　　　　　　　　　　  （表10.2.4)

　4 ．外壁湿式工法

  5 ．内壁空積工法

  6 ．乾式工法

　7 ．床及び階段の

　 　 石張り

　石裏面処理　・行う　・行わない　　　　　 裏打ち処理　・行う　・行わない 

　目地幅　※6mm以上　・（　　　　　　　）　　　　　

　下地ごしらえ　※あと施工ｱﾝｶｰ・横筋流し工法　　・あと施工ｱﾝｶｰ工法        (10.4.3)

　石裏面処理　・行う　・行わない　　　　　 裏打ち処理　・行う　・行わない 

　石材の厚さ　※有効厚さ 20mm以上　 ・（ 　　        ）                   (10.4.2)

　石材の厚さ　※有効厚さ 25mm以上　 ・（ 　　        ）                   (10.3.2)

　石裏面処理　・行う　・行わない　　　　　 裏打ち処理　・行う　・行わない 

　下地ごしらえ　※流し筋工法　・（　　　　　　　） 　　　　　　　　　　　 (10.3.3)

　目地幅　※6mm以上　・（　　　　　　　）　　　　　

　石材の厚さ　外壁　※有効厚さ 30mm以上　・（ 　　        ） 　　　　　   (10.5.2)

　　　　　　　内壁　※有効厚さ 25mm以上　・（ 　　        ） 　

 　 目地幅　※8mm以上　・（　　　　　　　）                               (10.5.3)

　石の品質  ※2等品　　・（   　   ）     　　(10.6.2)(10.6.3)(表10.2.1)(表10.2.2)

施　工　箇　所 種類・産地・名称 厚さ(mm) 仕上げの種類 備　考

※粗磨き・（　　　  ）

※粗磨き・（　　　  ）

  8 ．石裏の補強用 　石裏面処理　・行う　・行わない

 　　 モルタル 　目地幅　屋内　・（　　　　　mm）  　屋外 ・（　　　　　mm）

　笠木、甲板等の乾式工法の場合は行う。                                　   (10.7.3)

　・監督員の承諾による　　・（　　　　　　　　）同等以上　　　　　  9 ．製造所及び

　 　 施工業者
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  1 ．材料 　 タイルの試験張り　※行わない　　・行う　                  　　　　　　　 (11.2.2)

　 タイルの見本焼き　※行わない　　・行う

　 　                       　　    　　　　　　　　　　　　 (11.2.2～4.2)(表11.2.1)

うわぐすり 役物 色

　下地及びタイルごしらえ

    ・MCR工法　・目荒らし工法　・（              ）           　　 (11.2.7)（11.3.7）

　壁タイル張りの工法 

  2 ．セラミックタイル

　　　張り

　　　工法　　※「標仕」表11.2.3による　　・（ 　　　　　　               ）

　・接着剤張り

　・モルタル張り

　　　張付け用材料　　※既調合モルタル　　・（　　　　　　　　）　　　　　 （11.2.3）

　　　張付け用材料　　・有機系接着剤（内装用）　　・有機系接着剤（外装用）

　　　　　　　　　　　・（　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　(11.3.2)

　　　工法　　※「標仕」表11.3.2による　　・（ 　　　　　　               ）

  3 ．施工後の確認 　※打診による確認                                                      　　(11.1.5)

　　  及び試験 　※接着力試験

施 工 箇 所 形状・寸法
きじの質

無釉 施釉 有 無 標準 特注

見本

焼き
備考

  1 ．木材

　木材含水率　※Ａ種　・Ｂ種　　   造作材の品質　※Ａ種　・Ｂ種
12

施工箇所 表　面　形　状 厚　さ（mm） 耐　火　性　能

　※無し

　・有り(　　  )

　・（　　　　　）　※フラットパネル

　・デザインパネル(図示)

　・製造所（　　　　　　　　　）同等以上　・評価名簿による

Ⅱ類 Ⅲ類Ⅰ類

　・外壁のパネル幅及びパネル相互の目地幅　　※図示による
（8.5.3）

  2 ．製材

　間伐製材の適用　　※図示による　　・（　　　　　　　　）

　ホルムアルデヒド放散量　※Ｆ☆☆☆☆等級のもの　　・（　　　　）    　  　 (12.2.1)

  3 ．造作用集成材

  4 ．造作用単板積層材

  5 ．直交集成板

  6 ．合板等

　接着剤は、接着する材料に適したものとする。 　　　　　　                  (12.2.2)

　ホルムアルデヒド放散量　※Ｆ☆☆☆☆等級のもの　　・（　　　　　　　　　）

　・薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12.3.1）

保存処理性能区分施 工 箇 所

・K2　　・K3　　・K4

　・薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理

※標準仕様書12.3.1(イ)(b)①～④による

処理の方法施 工 箇 所

防蟻処理　保証期間５年、専門業者の責任施工とし、報告書を提出すること。

  7 ．接着剤

  8 ．防腐、防蟻処理

  1 ．長尺金属板葺 (13.2.2) (表13.2.1）

屋根葺形式 長尺金属板の種類 備　考板厚(mm)

※JIS G 3322塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛メッキ鋼板及び鋼帯 ・0.4mm以上

　施工業者　※監督員の承諾による　　・（　　　　　　　　　　　　　）同等以上

  2 ．折板葺

(13.3.2) (表13.2.1）

材　　　種 形式による区分 山高及びピッチ 板厚(mm) 耐力による区分

・塗装溶融亜鉛めっき鋼板 ※重ね形又ははぜ締め形  山  高（     ）  （  　　　）種

 ピッチ（     ）

　軒先面戸板　　※有り　　・無し

　施工業者　※監督員の承諾による　　・（　　　　　　　　　　　　　）同等以上

  3 ．粘土瓦葺 　                                                      　 　　　          (13.4.2)

種　　類 大きさ・産地等 備　　考金　　物

　棟の工法

    ・7寸丸伏せ棟　・のし積み棟　・（　　　　　　   　　） 　　　　　　　　(13.4.3)

  4 ．とい                                                              　  (13.5.2)(表13.5.1)

材　　　種 径 施　工　箇　所 備　　考

・配管用鋼管

・ステンレス鋼管 SUS304　厚(　　)

・硬質塩化ビニル管（ＶＰ）

・硬質塩化ビニル管（ＲＦ－ＶＰ）

       　     　　・次の箇所には行わない（  　　                  ）

　とい受金物　※ステンレス製　　・鋼製（亜鉛めっき）           　　　　  (表13.5.3)
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　防　　　露　※「標仕」表13.5.3により行う                     　    　　  (13.5.2)

・防水形複層塗材Ｅ

  2 ．モルタル塗り

  1 ．ステンレスの

      表面仕上げ

                                              　　  　 　　　　　          (14.2.1)

種　 　　類 施　　工　　箇　　所 備　　　　　　考
・下記以外の見え掛かり全て ※ＨＬ程度

 ・No.２Ｂ程度
 ・鏡面仕上げ

  2 ．アルミニウム及び

      アルミニウム合金

      の表面処理

                                              　   　　　　　   (14.2.2 )(表14.2.1)

種　　　 類 施　　工　　箇　　所 備　　　　　　考

 ・ﾌﾞﾗｳﾝ系　・ﾌﾞﾗｯｸ　・ｽﾃﾝｶﾗｰ
　無着色

  3 ．鉄鋼の亜鉛めっき                                                          　　    (14.2.3)(表14.2.2)

　溶融 ・Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種
　電気 ・Ｄ種 ・Ｅ種 ・Ｆ種

 JIS H 8641
 JIS A 8610

施　工　箇　所 亜鉛めっきの種別 備　　　考

 ・ＢＢ－１種
 ・ＢＢ－２種

  4 ．軽量鉄骨天井下地 　野縁等の種類                                       　　　      (14.4.2)(表14.4.1)

　　屋内　※１９形　　・２５形　　・（　　　　　）

　　屋外　・１９形　　※２５形　　・（　　　　　）

  5 ．軽量鉄骨壁下地 　屋外における野縁等の間隔　（                                 　）　　    (14.4.3)

　スタッド、ランナーの種類                           　      　  (14.5.3)(表14.5.1)

　　※「標仕」表14.5.1による　　・図示による

  6 ．金属成形板張り 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 　　(14.6.2)(表14.2.1)

材　　種 製　法 材　種 寸法(mm ) 厚(mm ) 表　面　処　理

 ※ﾌﾟﾚｽ
 ・ﾛｰﾙ
 ・押出し ※ｱﾙﾐﾆｳﾑ

 ・(　　　)
 ・B-1種
 ・B-2種(　　　　　　)

 ・ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ系

 ・ﾊﾟﾈﾙ系

　伸縮調整継手　・設ける　　・設けない

　部材の種類　・250形　　・300形　　・350形　　・（　          ）  　　  (表14.7.1)  7 ．アルミニウム製

 　　 笠木

　棟上避雷導体システム　※無　　・有

  8 ．手すり及びﾀﾗｯﾌﾟ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　    (14.8.2)(14.8.3)

種　　類

 ・手すり

 ・タラップ

材料の種別 表　面　処　理
 ※ステンレスＳＵＳ３０４
 ・鉄

 ※ステンレスＳＵＳ３０４
 ・鉄

 ※HL程度　・鏡面仕上げ　・(　　　　)

 内部　※Ｅ種
 ※研磨無し　
 亜鉛めっき　内外部　※Ｃ種
 ・(　　　　　　)

　表面処理  　 ※ＢＢ－１種又はＢＢ－２種　　・（          ）　  (14.7.2)(表14.2.1)

  1 ．防火材料など 　屋内の壁及び天井の仕上げ材は、建築基準法に基づき指定又は認定を受けた防火材料

　とする。

　材料　　・既調合モルタル　　・現場調合モルタル 　　　　　　　　　　　 　（15.3.2）

  3．仕上塗材仕上げ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (15.6.2)(表15.6.1)(15.6.6)

種　　類 呼　び　名

・薄付け仕上塗材

・厚付け仕上塗材

・複層仕上塗材

・軽量骨材

  仕上塗材

・外装薄塗材Ｓｉ

・外装材薄塗材Ｓ

・内装薄塗材Ｃ

・内装薄塗材Ｌ

・内装薄塗材Ｓｉ

・内装薄塗材Ｅ

・内装薄塗材Ｗ

・外装厚塗材Ｃ

・外装厚塗材Ｓｉ

・外装厚塗材Ｅ

・内装厚塗材Ｃ

・内装厚塗材Ｌ

・内装厚塗材Ｇ

・内装厚塗材Ｓｉ

・内装厚塗材Ｅ

・複層塗材ＣＥ

・可とう形複層塗材ＣＥ

・吹付用軽量塗材

・こて塗用軽量塗材

・外装薄塗材Ｅ

・可とう形外装薄塗材Ｅ

・防水形外装薄塗材Ｅ

・可とう形外装薄塗材Ｓｉ

・複層塗材Ｓｉ

・複層塗材Ｅ

・複層塗材ＲＥ

・防水形複層塗材ＣＥ

・砂壁状

・ゆず肌状

・さざ波状

・平たん状

・凹凸状

・着色骨材砂壁状

・砂壁状じゅらく

・京壁状じゅらく

・吹放し

・凸部処理

・平たん状

・ひき起こし

・かき落とし

・凹凸状

・凸部処理

・凹凸状

・ゆず肌状

・砂壁状

・平たん状

 ・吹付け

 ・こて塗り

 ・ﾛｰﾗｰ塗り

 ・吹付け

 ・吹付け

 ・ﾛｰﾗｰ塗り

 ・こて塗り

 ・吹付け

 ・ﾛｰﾗｰ塗り

 ・こて塗り

 上塗材

　・外装厚塗材C

　※適用

　・外装厚塗材Si,E

　・ｾﾒﾝﾄｽﾀｯｺ以外の塗材の場合

　（　　　　　　　）

　・適用　　　・適用しない

 上塗材

 ※水系アクリルつやあり

 ・水系ポリウレタンつやあり

 ・（　　　　　 　        ）

仕上げの形状 工　法 備　　　考

    ※ホルムアルデヒドの放散量　Ｆ☆☆☆☆等級のもの・（　　      ）    

・防水形複層塗材ＲＥ

 　　 仕上げ
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  4 ．ﾏｽﾁｯｸ塗材塗り

　・しっくい塗り　　・こまい壁塗り

　※　下地、仕上げ等は図示による

  5 ．しっくい塗り等

　種別　　・Ａ種　　・Ｂ種                                        　　　　 　(15.7.2)

　・一般用   ・( 　    　　) 　・着色    ・原色 　・10 ・15 ・20 ・( 　　)

種　　　類 色　　採 厚　　さ

    ※ホルムアルデヒドの放散量　Ｆ☆☆☆☆等級のもの・（　　      ）    

  6 ．ﾛｯｸｳｰﾙ吹付け

　・せっこうプラスター塗り　　・ドロマイトプラスター　　　　　　 　（15.9.1～15.11.8）

　※トルシア形高力ボルト　　　指定、認定品セットの種類　※S10T  　　　　　 　(7.2.2)

　                                                                 (15.12.2)(15.12.3)

                                                  　　　　　　　(表9.4.1）（表9.4.2)

　種別　※Ａ種　　・Ｂ種　                           　     　　　(7.10.3)(表7.10.2)

　SRC造の溶接された鋼製スリーブの内面　                          　    　　　(7.8.4)

　※図示による　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  　　　　　　　　　(12.2.1)

　※図示による　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  　　　　　　　　　(12.2.1)

　※図示による　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  　　　　　　　　　(12.2.1)

　※図示による　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  　　　　　　　　　(12.2.1)

　※図示による　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  　　　　　　　　　(12.2.1)

・県産材 杉(上小節)働き幅105mmxt12 L=2400 羽目板本実目透し加工

・アルミニウム

・図示

・図示

・サビ止め塗装

外部鉄鋼面

図示

塗膜防水(A)
[塗膜防水(A)]

　・仕上げ塗料の種類　　※製造メーカー標準仕様による　・仕上げ塗料の使用量　･（　　　）

図示 図示

耐火塗料、発泡性耐火被覆材(耐火シート)t1.5x2, t3.0

・ 外部 亜鉛めっき(表14.2.2)板厚による

耐火被覆材 25

Ｎｏ．２　　　令和３年度改訂（R3.5）

リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管

施工箇所：　・公用車駐車場屋根　・車イス駐車場屋根　・車庫棟屋根　・博物館別館屋根

施工箇所：　・庁舎棟屋根　・庁舎棟外壁

・ ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂焼付け塗装 ・図示　

・ ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂焼付け塗装

・図示

・特記なき限り以下とする。

　といはＴ-○○○表記とし、数値は呼径を表す。

　アルミといはＴ-○○○(ＡＬ)表記とし、受け金物は隠蔽型（バンドレス）とする。

　内部といはＳＧＰとし、ピット内はＶＰとする。

　外部といはＶＰ（カラー）とする。

　車イス駐車場外部といは鋼管+塗装とする。

・ピット内

内部、車イス駐車場

ﾋﾟｯﾄ内･地中埋設

外部

外部、 外部はＶＰ（カラー）とする。

備　考施工箇所 特　記防水の種類

・超速硬化ｳﾚﾀﾝ ・塗膜防水(B)

　:ﾀﾞｲﾌﾚｯｸｽUPM-10L工法

　:ﾀﾞｲﾌﾚｯｸｽUPM-10CF工法

・立上り,設備基礎:

・ポリマーセメ
    ント防水耐亀裂

・緊急汚水槽
・雑用,消火水槽

程度 大関化学工業

・EVピット

・塗膜防水(C)

自閉性樹脂防水

複合塗膜防水
(ｽﾌﾟﾚｰ工法)

:ﾊﾟﾗﾃｯｸｽB-2工法

程度

程度

・平場,排水溝：

：露出ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ仕上

・塗膜防水(DR)

　:ﾀﾞｲﾌﾚｯｸｽUPM-10L工法

　:ﾀﾞｲﾌﾚｯｸｽUPTF-200工法

・立上り,立下り,設備基礎,排水溝:

程度

程度

・平場・外断熱仕様

密着仕様+露出ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ仕上

・超速硬化ｳﾚﾀﾝ
複合塗膜防水
(ｽﾌﾟﾚｰ工法)
断熱露出

+露出ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ 粗面 仕上

外断熱仕様+ｺﾝｸﾘｰﾄ保護

・沈砂,雨水貯留槽

  ポリマーセメント防水耐亀裂自閉性樹脂防水

、超速硬化ｳﾚﾀﾝ複合塗膜防水(ｽﾌﾟﾚｰ工法)、

※塗膜防水の(　R)は,トップコート粗面(Rough=粗い)仕上げを示す。

[塗膜防水(B)]

[塗膜防水(DR)]

[塗膜防水(C)]

・屋根(RB-3)・PS立上り屋根

・屋根(RB-1)

・屋根(RB-2)

・屋根(RC-1)

・屋根(3C-1)(3C-2)

・塗膜防水(D)

[塗膜防水 (D)]

[塗膜防水(E)]
・塗膜防水(E)

　:ﾀﾞｲﾌﾚｯｸｽUPM-10工法

程度・平場,排水溝：

露出,保護なし,浮床下

・(B)(E)共通

・くらてらす

・きたてらす

構造特記仕様書による

構造特記仕様書による

トイレ壁面

汚垂タイル

150x25 t7

550x900 t6

LIXIL 美釉彩

TOTO ﾊｲﾄﾞﾛｾﾗﾌﾛｱ
同等以上

PU(薄型)同等以上

 ・ＶＢ ・図示

カフェ床 E-2 シンダーコンクリート

塗装しない。 ※耐火塗料、発泡性耐火被覆材(耐火シート)部分は塗装する。

耐火塗料部分のみ　表18.3.2 鉄鋼面錆止め塗料の種別　Ａ種とする。

屋内防水密着工法

軒天杉羽目板の下地野縁45ｘ21

　軒天杉羽目板　全面　　

Ft6+撥水剤艶消しクリアーは、エスケー化研㈱セラタイトSiクリアー艶消し同等品以上とする。

特記仕様書(2)

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した

002
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  1 ．メタルカーテン

　　　ウォール

                                                                   (17.1.3)(17.2.2)

　主要構成材料

　気密性

　水密性

　枠の見込み寸法

　表面処理

　耐震性（層間変位量）

　遮音性

　断熱性

　耐火性

　※アルミニウム製　　　・ステンレス製

　・A-3　　　・A-4　　  ・(  　      )

　・W-4　　　・W-5　　　・( 　       )

　※図示

　・A-1種　　・B-1種　　・(  　      )

　※±1/200ｈ以上　 　　・(     　   )

　・T-3　　　・T-4　　　・(  　  　　　　　　　　　    )

　・H-4　　　・H-5　　　・( 　      　　　　　　　　　 )

　・適用しない　　・適用する(　         )時間

種　　　　　　　　　　　別

　　　　　　　・正圧　　  kg／㎡以上及び負圧　　  kg／㎡以上に対して安全であること

　シーリング材及びガラス留め材の種類　　　　                            　 (17.2.2)

　　・金　属－－－ガラスの場合　　（　　　　　　　　　　）

　耐風圧性能　※建築基準法で定められた風圧力に対して安全であること。

　　・金　属－－－石、タイルの場合（　　　　　　　　　　）

　　・ガラス－－－ガラスの場合　　（　　　　　　　　　　）

　構造用ガスケット　※適用しない　　・適用する（施工箇所：　　　　　　　　　　）

　断熱材　※適用しない　　・適用する（種類：　　　　厚さ：　　　施工箇所：図示）

　熱線反射ガラスの映像調整　※行う　　・行わない

　カーテンウォールの方式

　　・パネル方式

　　・方立方式

    ・バックマリオン方式（・単純２片支持構法　・ＳＳＧ構法）

　　・スパンドレル方式

　　・小型パネル組み合わせ方式（・ノックダウン方式　・ユニット方式）

　コンクリートの種類及び品質                                               (17.3.2)

      ウォール

 2 ．ＰＣカーテン

　　コンクリートの種類　※軽量コンクリートの１種　　・（　　　　　　　　　　　）

  　設計基準強度（Fc）　※３０N/m㎡　           　　・（　   　　　　　　 　　）

  　所要スランプ　　　　※12cm以下　　　　　　　　　・（　　　　　　　　　　　）

　鉄筋　　　　※ＳＤ２９５Ａ　　・（　　　　　　　）

　補強鉄線　※図示による

  目地用シーリング材　※（　　　　　　　　）

　断熱材　※適用しない　　・適用する（種類：　　　厚さ：　　　施工箇所：図示）

　先付け材料等　※図示による

  表面仕上げ　※（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

  耐風圧性能　※建築基準法に定められた風圧力に対して安全であること。

　　　　　　　・正圧　　kg／㎡以上及び負圧　　kg／㎡以上に対して安全であること

　耐震性能（層間変位量）　※±１／２００ｈ以上　　・（　　　　　　　　　　　　）

  屋内の壁及び天井の塗装仕上げ材は、建築基準法に基づき防火材料の指定又は認定を受  1 ．材料

　けたものとする。　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　   (18.1.3)

　塗料は、トルエン等の含有量が少ない規格品とする。

　ホルムアルデヒド放散量　　　※F☆☆☆☆　・（　　　　　　　）

  ・（-社）日本塗装工業会の会員　　※監督員の承諾する塗装業者　2 ．塗装業者

　3 ．素地ごしらえ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(表18.2.1)～(表18.2.7)

素地 種別 備考

　・木部
　※Ａ種(不透明塗料塗りの場合)

　※Ｂ種(透明塗料塗りの場合)

　・鉄鋼面 　・Ａ種　・Ｂ種　※Ｃ種

　・Ａ種　　　　　・Ｂ種

　・Ａ種　　　　　※Ｂ種

　・亜鉛めっき鋼面

　・モルタル面、プラスター面

　・コンクリート面、ＡＬＣパネル面 　・Ａ種　　　　　※Ｂ種

　・押出成形セメント板面

　・ボード面

　・Ａ種　　　　　・Ｂ種

　※Ａ種　　　　　・Ｂ種

　・Ａ種　　　　　※Ｂ種

　目地継ぎ目処理工法

　4 ．錆止め塗料塗り 　塗料種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(表18.3.1)～(表18.3.2)

　・亜鉛めっき鋼面

　・鉄鋼面
　・Ｂ種(ＥＰ－Ｇの場合)

　※Ａ種(屋外)　　※Ｂ種(屋内)

　※Ａ種　　　　　・Ｂ種

　・Ｃ種(ＥＰ－Ｇの場合)

塗装面 種別 備考

　錆止め塗料塗り

　・鉄鋼面

　・亜鉛めっき鋼面面

　※Ａ種(見え掛かり部)　　※Ｂ種(見隠れ部)

　・Ａ種　　　・Ｂ種　　　・Ｃ種

　※Ａ種(鋼製建具等)　・Ｂ種　　

　・Ａ種　　　・Ｂ種　　　

塗装面 種別 備考

　5 ．合成樹脂調合

　　  ﾍﾟｲﾝﾄ塗り(SOP) 塗装面 種別 塗料の種類 備考

　・木部

　・鉄鋼面

　・亜鉛めっき鋼面面

　※Ａ種　　　・Ｂ種

　・Ａ種　　　※Ｂ種　

　※１種　　　・２種

　※１種　　　・２種

　※１種　　　・２種

　6 ．クリヤラッカー 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(表18.5.1)

備考種別塗装面　　　塗り(ＣＬ)
　・木部 　・Ａ種　　　※Ｂ種　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(表18.6.1)

塗装面 備考種別

　・Ａ種　　　※Ｂ種　　　

　・Ａ種　　　※Ｂ種　　　　　　塗り(ＮＡＤ)

　　　非水分酸形塗料

　7 ．アクリル樹脂系

　8．耐候性塗料塗り

　　　(ＤＰ)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (表18.7.1)～(表18.7.3)

塗装面 備考

　※上塗り１級　・（　　　）

　※上塗り１級　・（　　　）

塗料の種別

　9 ．つや有合成樹脂

　　　ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ

　　　塗り(ＥＰ－Ｇ)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (表18.8.1)～(表18.8.4)

塗装面

　・木部

　・鉄鋼面

　・亜鉛めっき鋼面

　・コンクリート面

　※Ａ種　　　・Ｂ種

　・Ａ種　　　※Ｂ種　　　

　・Ａ種　　　・Ｂ種　　　

　・Ａ種　　　※Ｂ種　　　

　・Ａ種　　　※Ｂ種　　　

種別 備考

 10 ．合成樹脂

　　　ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ

　　　塗り(ＥＰ)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (表18.9.1)

塗装面 種別 備考

　・Ａ種　　　※Ｂ種　　　

　・Ａ種　　　※Ｂ種　　　
 11 ．合成樹脂 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(表18.10.1)

　　　ｴﾏﾙｼｮﾝ模様塗料

　　　塗り(ＥＰ－Ｔ)

塗装面 種別 備考

　・Ａ種　　　※Ｂ種　　　

　・Ａ種　　　※Ｂ種　　　

塗装面 種別 備考

　・Ａ種　　　※Ｂ種　　　

　・Ａ種　　　※Ｂ種　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(表18.11.1) 12 ．ウレタン樹脂

　　　ワニス塗り

　　　(ＵＣ)

　　　塗り(ＯＳ)

 13 ．オイルステイン

塗装面 備考

塗装面 種別 備考

　・Ａ種　　　※Ｂ種　　　

　・Ａ種　　　※Ｂ種　　　

 15 ．木材保護塗装塗り

      （ＷＰ）

 16.　屋内水系塗料塗り 　屋内の木部、鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面のつや有合成樹脂エマルションペイント塗りに適用
　する。

19
　1 ．接着剤 　壁紙、ビニル床タイル、ビニル床シート、幅木に使用する接着剤は、トルエン等の含有量

  が少ない規格品とする。壁紙用の接着剤は、フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２

　－エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を使用している規格品とする。　

　ホルムアルデヒド放散量　　　※F☆☆☆☆　・（　　　　　）　　　　　　　（19.2.2)

　2 ．ビニル床シート

　　　張り

       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　   (19.2.2 )(19.2.3)

材種

 ※発泡層のないもの

 ・発泡層のあるもの

 ※ＦＳ

 ・(   )

 ※無地

 ・模様

 ※2.5

 ・(2.0)

※熱溶接

・突付け

 ・耐薬品性

 ・ｸｯｼｮﾝ性

種　　　類 記号 色柄 厚さ 工　法 特殊機能 備　 考

　3 ．ビニル床タイル

　　　張り 材種 種　　　　　　類

VT(A)

 ※コンポジションビニル床タイル（半硬質）

 ・コンポジションビニル床タイル（硬質）

 ・ホモジニアスビニル床タイル

 ・帯電防止ビニル床タイル（置敷タイプ）

 ・帯電防止ビニル床タイル（パネル一体タイプ）

                                                                　 (19.2.2)(19.2.3)

　帯電防止ビニル床タイル(置敷タイプ)の接着剤は粘着剥離形とし、製造所の指定する製品とする。

  4 ．ビニル幅木

　厚さ　※２　　・（          ）

　高さ　※60　　・75　　・100　　・（  40  ）

  5 ．カーペット敷き

　材種　※軟質　　・硬質　　 　                                            (19.2.2)

 ・A種

 ・B種

 ※C種

 ※カットパイル

 ・ループパイル

 ・( 　        )

 ※無地

 ・柄物

 ・防虫加工品

 ・人体帯電圧

 　※3kv以下・(    )

種　　別 織　り　方 パイルの形状 色　柄 備　　考

　下敷き材　　※反毛フェルト（JIS L 3204）第２種２号（厚８）

備　　考工　　法パイル長パイル形状

 ・人体帯電圧

　 ※3kv以下・(     )

 ※全面接着工法

 ・グリッパー工法

 ※５～７　・(　　)

 ※４～６　・(　　)

 ※４    　・(　　)

 ・(　　　　　)

 ・カットパイル

 ・マルチレベルループ

 ・レベルループパイル

 ・カット、ループ併用

 ※一種

 ・二種

 ※ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ

 ・ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ

 ※500角

 ・(　 )

 ※無地

 ・柄物

 ※適用しない

・102　Ω以下

種別 パイルの形状 寸　法 総厚さ 色柄 電気抵抗

  6 ．合成樹脂塗り床                                                       (19.4.2)(19.4.3)(表19.4.3～7)

種　　別 仕　上　げ　の　種　類

 ・弾性ウレタン塗り床材

 ・エポキシ樹脂塗り床材

 ※平滑仕上げ　　・防滑仕上げ　　・つや消し仕上げ

 ※薄膜流し展べ仕上げ　　・厚膜流し展べ仕上げ（※平滑　・防滑）

 ・樹脂モルタル仕上げ（※平滑　・防滑）　　・防滑仕上げ

　ホルムアルデヒド放散量　※F☆☆☆☆　　　　　　　・（　　　　　　　）

　7 . 防塵用塗料塗り 　材　　質　水性アクリル系樹脂塗料（※標準色　・　　　　）

   仕上種別   コーティング（ローラー刷毛塗り）

   塗 布 量    主剤２回塗りとし、総塗布量は０.２５kg／㎡以上

                                             　(19.5.2～19.5.7)(表19.5.1～表19.5.4)

複　合

単　層

 ・(　             )

 ・(　             )

類　　　　別 樹　種 工 法 及 び 寸 法

 ※複合フローリング  ※なら

 ・( 　　   )

 ・( 　　   )

 ※釘どめ工法

   ・Ａ種　・Ｂ種　※Ｃ種

 ・(                 )

 ・接着工法

 厚さ・15 ・（　）

 幅・75 ・90･( )

 長さ・     以上

 ※塗装品

 ・無塗装品

厚さ・大きさ(mm) 塗　装

　　　ホルムアルデヒド放散量　　　※F☆☆☆☆　・（　　　　　　　）

　8 . フローリング張り

  9 . 体育館用

 　　 フローリング張り

  樹　　種　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

  接 着 剤　・酢酸ビニル系エマルション　　・エポキシ樹脂系

  表面塗装　・ポリウレタン樹脂塗料３回塗り　　・（　　　　　　　　　　　　　　）

　張り付け　・下張り板に接着剤で接着し、隠し釘と脳天釘で止める

  下張り板　・１２ｍｍ以上（木製根太）　　・１５ｍｍ以上（鋼製根太）

　ホルムアルデヒド放散量　　　※F☆☆☆☆　・（　　　　　　　）

 10 ．畳敷き

 11 ．せっこうボード

  　　その他ボード

  　　及び合板張り

　厚さ・　　　幅・　　　　                               　　　　　　　   (表19.6.1)

                                                                            (19.7.2)

 寸法

 ・9.5

 ・12.5

 ・15

 ※9.5

 ・突付け

 ・目透し

 ・継目処理工法

 ・下地張り

 ・上張り

 ・せっこうボード

 ・化粧せっこう

 　ボード

 ・直張り  ※突付け ・ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様

 ・木目模様

  （裏桟付）

 ・直張り  ※目透し  ※9.5  専用軽鉄下地材付き

 ・無石綿けい酸

 　カルシウム板

 ・目透し

 ・継目処理

 ※6　・5

 ・8  ・10

 ・図示

 タイプⅡ（無石綿）

 ・木質セメント板  ・硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板

 ・普通木毛ｾﾒﾝﾄ板

 ・打込み

 ・張付け

 ・敷込み

 ・20 ※25

 ・30

 ・繊維板

 ・ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ

材　種 種　別 備　　　考厚　さ張　り　方

 ・天然木化粧合板  ・福岡県産材

　ホルムアルデヒド放散量　　　※F☆☆☆☆　・（　　　　　　　）

　遮音シール材　※アクリル系シーリング材　　・ジョイントコンパウンド

                                                                   (19.7.2)(19.7.3)

材　　種 表　面　の　品　質 厚　　さ 工　法

 ・普　通　合　板

 ・天然木化粧合板

 生地のまま又は透明塗料塗りの場合

 ※ラワン程度　　・(            )

 不透明塗料塗りの場合

 ※しな程度　　　・( 　         )

 ・(  　　　　　　　　　　　　　)

 ・5.5　・9　・12

 ・5.5　・9　・12

 ・(　　　　)

 ※A種

 ・B種

  壁又は天井に使用する合板は、建築基準法に基づき防火材料の指定又は認定を受けたもの。

　　　ホルムアルデヒド放散量　　　※F☆☆☆☆　　・（　　　　　　　）

  パーティクルボード及びＭＤＦのホルムアルデヒド放散量         　          (19.7.2)

　　※Ｆ☆☆☆☆　　　　　　・（　　　　　　）

　壁紙はJIS A 6921により、建築基準法に基づく防火材料の指定または認定を受けたもの。 12 ．壁紙張り

  ホルムアルデヒドの放散量　※F☆☆☆☆　　　・（　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　 　                                      　  (19.8.2)

施　工　箇　所 品　質 程　　度 防火性能の級別

 ・1級　・2級　・(　　)

 ・1級　・2級　・(　　)

 ・1級　・2級　・(　　)

 ・1級　・2級　・(　　)

　素地ごしらえの種別                                                  　   (19.8.3)

　　モルタル及びプラスター面 　・Ａ種　　※Ｂ種

　　せっこうボード面　　　　 　・Ａ種　　※Ｂ種

　施工業者　※内装専門業者とする　　・（　　　　　　　　　　　　　　　）

 13 ．断熱材 　・打込み断熱材                                                        　 (19.9.2)

材　　　　　　種 種　　　類 厚　　　さ

 ※押出法ポリスチレンフォーム保温板

   (スキンなし)

 ・硬質ウレタンフォーム

・A種3種b 　・(　　     )

 ・A種3種b（接地部分）

 ・A種　　   ・(　　     )

 ※25　　 ・(        )

 ・(        )

　施工箇所

  ホルムアルデヒドの放散量　※F☆☆☆☆　　　・（　　　　　　　　）

　　※現場発泡工法に示された施工箇所以外の箇所

      ・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・現場発泡断熱材（吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材）                  　 (19.9.3)

　　　難 熱 性　 ※３級　　・２級

　　　厚　　さ　 ・２５  　・（　　　　）・（　　　　）

　　　施工箇所　※窓回り等の断熱補修部分　・（　　　　　　　　　　　　　　）
 14 ．吸音材

材　　　　種 品　質 ・ 規　格 厚　　さ

 ・ロックウール吸音材

 ・グラスウール吸音材

 ロックウール吸音ボード1号（60K）

 グラスウール吸音ボード2号32K

 ガラスクロス（ＪＩＳ Ｒ3414-P-17A）額縁張

 ・25　・（　　　）

 ※25

　ガラスクロス張りグラスウール吸音ボード（910×1820）の取付け工法

 　 ポロプロピレン及びプラスチックファスナー留め　４本／㎡程度以上

 15 ．ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ

    　床下地材

　畳下地            厚さ　※４０　　・６５　　・８０

　フローリング類　　厚さ　※８０　　・９５

20
  1 ．フリーアクセス

 　　 フロア

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　  (20.2.2)

 ・溝構法

 ・500×500  ・1.0Ｇ

 ・0.6Ｇ

 ・3,000Ｎ

 ・5,000Ｎ

 ・帯電防止床タイル

 ・タイルカーペット

施工箇所

 ・パネル構法

構　法
寸法

（ｍｍ）

高さ

（ｍｍ）

適用地震時

水平力
耐荷重性能 表面仕上材 備　考

　帯電防止性能（U値）　　・0.6以上　　　・1.2以上　　　・（　　　　　）

　感電防止性能　（漏えい抵抗　R≧1×106Ω）

　構成材の材質　　・アルミニウム　　・鋼製　　・（　　　　　）

　製造所（　　　　　　　　　　　　　　　）同等以上

  2 ．可動間仕切

    　（既製間仕切）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　  (20.2.3)

構　造　形　式 パネル部の総厚さ 表 面 材 種 厚 さ 仕　　上　　げ

 ※パネル式

 ・スタッド式

 ・スタッドパネル式

 ・(　　　　)以上  ※鋼板　・(　　　　)

 ※0.6   ・( 　　　 )

 ・(　　　　　　　)

 ※メラミン樹脂又はアクリル樹

　 脂焼付け

 ・(　　　　　　　　　　　　)

　品質 JIS A 6512によるもの又は評価名簿によるもの

   　 （ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｱ）

  3 ．移動式間仕切 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　  (20.2.4)

表面板 仕上げ パネル厚 遮音性

 ・鋼板

 ・(　　　 　)

 ・焼付け

 ・(　　　　　)

 ※６０　・８０　・１００

 ・（　　　　）

 ・一般タイプ

 ・遮音タイプ

　製造所（　　　　　　　　　　　　　　）同等以上

　仕　様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　 (20.2.5)  4 ．トイレブース

　　パ ネ ル　 ・メラミン樹脂系化粧板　・ポリエステル樹脂系化粧板　・（　　 　　　）

　　部　　材　 ・アルミ製　　・ステンレス製 　 ・（ 　　　     　    ）

　　附属金物　 ※ステンレス製　　・（　非常開放仕様　）

　　足 形 状　 ※幅木型　　・足金物型

　　形　　式 　・丁番吊　　・中心吊

  5 ．階段滑止め 　・金属製　材　種　※ステンレス製（SUS304）　　・真鍮製                　 (20.2.6)

      　　  形　式　※ビニルタイヤまたは合成ゴムタイヤ入り　　・タイヤなし

       　　 幅　　　※３５　　・（         ）

      　　  取付け　※接着工法　　・（　　　　　　　）

　・磁器製　幅　　　※６０　　・（　　　　 ）

  6 ．階段手すり
材　種 表面仕上げ 直径（mm） 取付箇所

 ※集成材

 ・ステンレスパイプ

 ・鋼製パイプ

 ・ビニル製

 ※クリヤラッカー　

 ・ＨＬ　　　　　　

 ・ＥＰ－Ｇ　　　

 ・60　・35

　床仕上げの異なる箇所には目地棒を入れる。                　　　　　    　 (20.2.7)

　※ステンレス製６×１２　  ・ステンレス製3×12　　・黄銅製４×１２

  7 ．床目地棒

　8 ．黒板及びホワイト

 　　 ボード

　※別添2 福岡県黒板工事特記仕様書の項目を適用する                         (20.2.8)

　・図示による

  9 ．鏡 　縁　※なし　　・あり（　　　　　）　  　　　　　　　　　　　　　　　  　 (20.2.9)

　ガラス厚　※５ｍｍ　　・（　　　　　）

 10 ．表示 　※図示による　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　 　  (20.2.10)

　・下記による

種　　　　類 材　　　　　　　　種 寸　　　法 取　付　方　法

 ・衝突防止表示

 ・非常用進入口の表示

 ・室名札

 ・ピクトグラフ

 ・案内板

 ・(　　　　　　　　　)

 ・(　　　　　　　　　)

 ・ステンレス製市販品　・(　　　　　　　　　　　　)

 ・市販品　　　　　　　・(　　　　　　　　　　　　)

 ・ステンレス製　・(　　　　　　)

 ・ステンレス製　・(　　　　　　)

 ・ステンレス製　・(　　　　　　)
 ・(　　　　　　　　　　)

 ・(　　　　　　　　　　)

 ・(　　　　　)  ・面付　・持出し

　・910×910

　※450×910

18

 ・ウィルトン

 ・アキスミンスター

 ・ダブルフェース

 ※300角

形　状

 ※2

 ・(3.0)

 ※2

 ・（　）

厚　さ 色　柄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(表18.12.1)

16
                                        　　　　　  (16.2.2～4)(表16.2.1)(表16.2.2)

　※普通サッシ

　・防音サッシ

　・断熱サッシ

　表面処理

外部に面する建具種　　別

　・A種  ・B種  ・C種　・D種　・E種　・（　　　）

　性能 (　　　　　                  )

　性能 (　　　　　                  )

　・A-1種　・A-2種　※B-1種　・(　　　　) 　※C-1種　・C-2種

内部建具

　※枠の見込み寸法　・図示による　　・（　　　）

  2 ．網戸 　※外面納まりの可動式　　・（               　　　　 ）  　     　 　  (16.2.3～4)

　　網の材種　※合成樹脂製　・ガラス繊維入り合成樹脂製　　・ステンレス製　　

  3 ．樹脂製建具                                           　　　　 　　(16.3.2)(表16.3.1)(表16.3.2)

　※普通サッシ

　・防音サッシ

　・断熱サッシ

外部に面する建具種　　別

　・A種  ・B種  ・C種　・D種　・E種　・（　　　）

　性能 (　　　　　                  )

　性能 (　　　　　                  )

内部建具

  4 ．鋼製建具 　簡易気密型ドアセットの性能値                               　　　　　　  (16.4.2)

　※枠の見込み寸法　・図示による　　・（　　　）

　　※適用する（※Ａ－３　・　　　　）　　・適用しない

　亜鉛めっき鋼板のめっき付着量　　※Ｚ１２又はＦ１２　　・（　　　　）     (16.4.3)

  鋼板の厚さ　　※「標仕」表16.4.2による　　・建具表による　　　　　　　  （16.4.4)

  5 ．鋼製軽量建具 　簡易気密型ドアセット　※適用する（※Ａ－３ ・ 　　　） ・適用しない  　  (16.5.2)

　ビニール被覆鋼板　　　・適用する　　　　　　・適用しない　　　　　　　　 (16.5.3)

　カラー鋼板　　　　　　・適用する　　　　　　・適用しない

  召合わせ、縦小口包み板などの材質　※鋼板  ・ステンレス鋼板  ・（　　　　　　　） 

  鋼板の厚さ　　※「標仕」表16.5.1による　　・建具表による　　　　　　　  （16.5.4)

  6 ．ステンレス製建具   材質　※SUS304 ・（　　　　）　表面仕上げ　※HL ・（　　　　） 　　　 (16.6.2～5)

  曲げ加工　※普通曲げ　　・角出し曲げ

　建具材の加工、組立時の含水率　・A種　　※B種　　・C種       (表16.7.1)(16.7.2～4)  7 ．木製建具

  合板　※普通合板　　・天然木化粧合板　　・特殊加工化粧合板

  ミディアムデンシティファイバーボード（ＭＤＦ）及びパーティクルボード  

 　 ホルムアルデヒドの放散量                                        

　　　※F☆☆☆☆等級のもの　　　　・F☆☆☆等級のもの

　かまち戸の樹種　かまち（　　　　）　　鏡板（　　　　）

　ふすまの上張り　・新鳥の子程度又はビニル紙程度　　・鳥の子

  フラッシュ戸の表面板の厚さ　※「標仕」表16.7.6による　　・（　　        　）

  フラッシュ戸の工法　※「標仕」表16.7.7による　　・（　　        　）

  8 ．建具用金物 　見本品を監督員に提出して承諾を受ける。 　                   (表16.8.1)(16.8.2～4)

  マスターキー　※製作する（※新規　・既存に合わせる）　・製作しない

　建具金物の種類                                          　　　　　　   (表16.8.1)

 ピポットヒンジ

 フロアヒンジ

 ヒンジクローザ

 ドアクローザ

 本締り錠

 シリンダ箱錠

　評価名簿による。

　評価名簿による。

種　　　　類 品　質　・　規　格

  9 ．自動ドア開閉装置   駆動装置の性能値                                   　　       　　　  (16.9.2～3)

　　引き戸用　※「標仕」表16.9.1による　　・（　　　　　　　      ）

　　引き戸（多機能トイレ）用　※「標仕」表16.9.2による　　・（　　　　　　　      ）

　検出装置　※「標仕」表16.9.3による　　・（　　　　　　　　　　　　）

　戸の開閉方式　※図示による　　・（　　　　　　　　　　　　　）

　検出装置の種類　・光線（反射）センサー　　・熱線センサー　　・音波センサー

　　　　　　　　　・光電センサー　　・電波センサー　　・赤外線反射式センサー

　　　　　　　　　・タッチスイッチ　　・押しボタンスイッチ　　・多機能トイレスイッチ

  工事範囲　一次測配線は別途工事とし、開閉機構以降の二次測配線は本工事に含む。

 10 ．重量シャッター 　機能による種類                       　　　　　　　　　　　  　　　  (16.11.2～4)

    ・管理用　　・防火（・外壁用　・屋内用）　　・防煙

  シャッターケース（防火・防煙以外の場合）  ・ 設ける  ・ 設けない　　　　(16.11.2)

  開閉機能による種類                                             　 　  (表16.11.1)

    ※上部電動式（手動併用） 電源※　　φ　　　V　　　kw 以下（過電流保護装置付）

    ・上部手動式

  耐風圧強度　　・（　　　　　　　　　）

  屋内用防火、防煙シャッターの危害防止機構　※障害物感知装置・シャッター二段降下方式

　落下防止装置　・二重チェーン　　・急降下制動装置　　・急降下停止装置

　　設置個所は図示による

  工事範囲　一次側配線は別途工事とし、開閉機構以降の二次側配線は本工事に含む。

 11 ．軽量シャッター

　スクリーン巻き取り方式

 13 ．ガラス

　開閉機能による種類                                    　  (16.12.2～4)(表16.12.1)

    ※手動式

    ・上部電動式（手動併用） 電源※　　φ　　　V　　　kw 以下（過電流保護装置付）

  耐風圧強度　　・（　　　　　　　　　）

  スラットの形状　※インターロッキング形　・オーバーラッピング形

  工事範囲　一次側配線は別途工事とし、開閉機構以降の二次側配線は本工事に含む。

 12 ．ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾄﾞｱ 　セクション材料　※スチールタイプ　　・アルミニウムタイプ       　　  　 (16.13.2)

            　　　・ファイバーグラスタイプ

　開閉方式　　　　※バランス式　　・チェーン式　　・電動式

　収納方式 　　　・スタンダード形　　・ローヘッド形　　・ハイリフト形

       　　　　　・バーチカル形

　ガイドレール　　※溶融亜鉛めっき鋼板　　・ステンレス鋼板（SUS304）　　　(16.13.3)

  耐風圧性能　　・（　　　　　　　　　）

建具の種類 材　　　　　　　種

　アルミニウム製

　鋼製、ステンレス製

　※シーリング材（SR-1）   ・グレイジングガスケット

　※シーリング材（SR-1）

　ただし、防火戸は建築基準法に基づく個別認定品とする。

  1 ．ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具

　　・上記以外のシーリング材の種類は「標仕」表9.7.1による

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(表18.3.3)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(表18.4.1)～(表18.4.3)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(表18.13.1)

　・タフテッドカーペット                        　　  (19.3.1～3)(表19.3.1)(表19.3.2)

　・織じゅうたん             　　　　　　　         　(19.3.1～3)(表19.3.1)(表19.3.2)

　・タイルカーペット                       　　　　   (19.3.1～3)(表19.3.1)(表19.3.2)

・亜鉛めっき鋼面面

・塗装前にコンクリート面の平滑性を十分に確認した上で施工をすること。

・図示 ・図示

図示

図示

図示

図示

ガラス性能による
ガラス性能による

194 102

SR-2

MS-2

2成分形シリコーン系

2成分形変成シリコーン系

60

　・Ａ種 ・Ｂ種  ・Ｃ種

 ※6.0 ・繊維混入石膏板
(不燃用)

 ・継目処理工法

3 200 0.5

防滑性塩ビシート（屋外用）：ｻﾝｹﾞﾂ ﾉﾝｽｷｯﾄﾞ、田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ ﾋﾞｭｰｼﾞｽﾀMULTI、東リ NS800

・図示

　・外部鉄鋼 溶融亜鉛めっき鋼面の現場溶接部分は,常温亜鉛めっき塗装で補修する。

・コンクリート,ECP面

素地ごしらえ
　・Ａ種 ・Ｂ種  ・Ｃ種

　・ 2回共 塗装工事(鉄骨工事）

　・ 1回目 金属工事(工場）
　・ 1回共 塗装工事(現場）

A種はりん酸処理

 ・12.5 ・突付け

 ・目透し

 ・継目処理工法

 ・下地張り

 ・上張り

 ・シージング

   せっこうボード

　・ 2回共 塗装工事(金属工事）

B-2種

図示 100,150

図示図示

図示

図示

(土足歩行用)

Ｎｏ．３　　　令和３年度改訂（R3.5）

 ・　図示  ・　図示 図示

T-1

 寸法 ※9.5 ・不燃積層せっこう

 　ボード

 ・直張り  ※突付け ・ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様

　※450×910

　軒天 杉羽目板　　 　JASS 18 M-307（防虫･防腐･
　防カビ性能）適合品

・A種は下塗り1回+上塗り2回、B種は下塗り1回+上塗り1回とする。

50

 ・(        )100

200

100  ・1.0Ｇ

 ・5,000Ｎ

3Fｻｰﾊﾞｰﾙｰﾑ

鋼製床組　・3階便所 H=200,300　・廊下(3-1)(3-4) H=300

　　　種　　類　 ※ A種1　　・B種

75

VS(A)

VS(B)

VS(C)

VS(D)

東ﾘ ﾌﾛｱﾘｭｰﾑﾏｰﾌﾞﾙNW同等以上

東ﾘ ﾋﾄｴﾌｧｲﾝ同等以上

ｻﾝｹﾞﾂ ｵﾃﾞｵﾝPUR同等以上

ｱﾄﾞｳﾞｧﾝ ｱﾙｸﾌﾛｱ同等以上

 ・(2.0)

 ・(6.5)

VT(B)

 ・100x914.4

 ・150x914.4

川島織物ｾﾙｺﾝ ｴｲｼﾞﾄﾞﾒﾀﾙ

ｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝ柄 表面ｴﾝﾎﾞｽ加工

   2種混合とする 同等以上

ﾀｼﾞﾏ Pﾀｲﾙ同等以上

材種

TCP(A)

TCP(B)

TCP(C)

 ・(9.0)

 ・(8.0)

 ・(6.8)

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ B601,B602,B603同等以上

東ﾘ GX5100同等以上

サンゲツ NT-7060H D-eco同等以上

備　　考

　種別

　下地の種類　・標準仕様書　表12.6.1による床組

　　　　　　　・ポリスチレンフォーム床下地（ノンフロン　　）

　畳表及び畳床はホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極め

　て少ない材料を使用したものとする

(19.6.2)(表19.6.1)　

　　・A種　　・B種　　・C種　　・D種（畳床：・KT-Ⅰ　・KT-Ⅱ　・KT-Ⅲ　・KT-K　・KT-N）

 ・溝構法

 ・パネル構法  ・3,000Ｎ

 ・0.6Ｇ

 ・帯電防止床タイル

 ・タイルカーペット

ナカ工業 AZ3000-DP,AZ5000-DP

 天井:比重0.8品

 その他:比重1.0品

 ・ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板  ・ｷﾞﾝｶﾞ柄,ﾊﾙﾀｶ柄  ・突付け ・下地張り  ・9.0

 ・12.0

 寸法 600x300

　　程　　度 　・アイカ　メラフロントブース(標準仕様)同等以上

・3階傍聴席 H=550　  ・3階スロープ H=0～650

 ・ビーズ発泡法ポリスチレン板  ・(        )60  ・(        )25 ・外壁ガルバリウム下地

 15 ．可動防煙垂壁

 14 ．トップライト 　垂直開閉式

 ・ 900×2500

施工箇所
寸法

（ｍｍ）
備　考

屋根(RB-1)
 ・ 900ｘ3000

 ・両面ｶﾞﾗｽ繊維ﾈｯﾄ張  ・12.5  寸法

　※910×1820セメントﾓﾙﾀﾙ板

　参考品番：三菱ケミカルインフラテック ライトスモークハッチパラレル同等以上

　参考品番：三和シャッター サンスモーク同等以上

・保護着色塗装は,大阪ガスケミカル㈱ キシラデコール フォレステージ 下塗り1回,上塗り1回同等品以上とする。

サンゲツ DT-1215,1216同等以上TCP(D)  ・ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ  ・(5.0)　・250x1000

　天然木クロス

　VC

　図示

　図示  サンゲツ/FAITH 同等以上

 サンゲツ/SGC157L 同等以上

特記仕様書(3)

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した
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 形式　・一般型　　・簡易密閉型　　・密閉型　　・（　　　　　　　　）

 11 ．煙突ライニング 　・煙突用成形ライニング材                                             　 (20.2.11)

　　  最高使用温度　※６５０℃　　・（　　　　）℃

　・キャスタブル耐火材

　　  製造所　※監督員の承諾する製造所　・（　　　　　　　　　　　　　　）同等以上

 12 ．ブラインド                                                                       　　(20.2.12)

※横型ブラインド（JIS A4801） ・縦型ブラインド形　　　式

 ※アルミニウム合金

 ※ギヤ式　・コード式　・操作様式

 ※25　・35

 ・アルミニウム合金 ・クロス

 ・１本操作コード ・２本操作コード

 ・80　・100

開 閉 方 式

スラットの材種

スラットの幅

 13 ．ロールスクリーン 　材種、品質等　（　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　         　）　　(20.2.13)

 14 ．カーテン及び

  　　カーテンレール

                                                         　   （20.2.14）(表20.2.1)

施工箇所 きれ地名称品質 ひだの種別 形　　　式 開閉装置

 ・片引き　・引分け

 ・片引き　・引分け

 ・片引き　・引分け

 ・有 　※無

 ・有 　※無

 ・有 　※無

　※暗幕用カーテンの両端、上部及び召合せの重掛けは３００mm以上とする。

　カーテンレール

　　材種　※ステンレス製　　・アルミニウム製　　・鋼製

　　形状　※Ｃ型又はＤ型　　・角型

　材種　※アルミニウム製（既製品）　　・鋼製　　・（　　　　　　　　） 15 ．ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ及び

      カーテンボックス 　色彩　※シルバー　　・着色　　・（　　　　　　　　）

  形状　※溝幅９０×深さ１５０　　・溝幅（　　　　）×深さ（　　　　）

 16 ．コーナービード 　材種　※ステンレス製　　・（ 　　            ）

 17 ．天井見切縁 　材　　種　※アルミニウム押出型材　　・塩化ビニル製

　施工箇所　※仕上表による　　・（　　　　　　　　　　　　　）

 18 ．点検口

 19 ．くつふきマット 　材種　※塩化ビニル製またはゴム製（受枠ステンレス製）
        ・硬質アルミニウム製（受枠硬質アルミニウム製）
　　　　・ステンレス製（受枠ステンレス製）

 20 ．鋼製書架及び

    　物品棚

 21 ．旗ざお 　材種　※アルミニウム合金製　　・（　　　　　　　　　　　　）

　形状　・テーバー式          　・同一断面

　形式　・ローブ式              ・ハンドル式

　寸法　・（　　　　　　　　　　　）

 22 ．旗ざお受金物 　材種　※ステンレス製（市販品）SUS 304　　・（　　　　　　　　　　　　）

 23 ．流し台ユニット等   ・流し台  　　　消毒洗濯室、授乳室　　　　仕様・寸法（　図示　）

  ・ミニキッチン　給湯室、守衛室・清掃控室　仕様・寸法（　図示　）

  ・調理台　　　　調理スペース　　　　　　　仕様・寸法（　図示　）

  ・厨房設備      カフェ　　　　　　　　　　仕様・寸法（　図示　）

 24 ．視覚障害者用

    　誘導床材

 25 ．既製フェンス 　・ビニル被覆エキスパンドフェンス       　・樹脂塗装メッシュフェンス

  ・鋼管フェンス              ・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 26 ．かぎ箱 　※鋼製市販品　　・３０組用　　・６０組用　　・１２０組用

 27 ．敷地境界標 　種別　・A種（          程度）　　※Ｂ種

 28 ．屋外掲示板 　照明器具　※あり　　・なし

  施　　錠　※あり　　・なし

 29 ．車止め支柱 　材種　※ステンレス製（上下式鎖内蔵型）　　・（　　　　　　　　　　　　　）

  形状　※スプリング付き　　・スプリングなし

 30 ．掲示板 　仕様・寸法：　天然リノリウム製 t6mm　2色貼り

 31 ．家具 　家具専門メーカーの製作品とする。

  合板,MDF,パーティクルボード等はF☆☆☆☆とし、接着剤及び塗料の配布に当たっては、

　使用方法及び塗布量を十分に管理し、適切な乾燥時間をとるものとする。また、施工時、

　施工後の通風、換気を十分に行い、室内に発散した化学物質等を室外に放出させる。

　した化学物質等を室外に放出させる。

施工箇所 材　　　　　　種 寸　　　　　法

天　　井

床

 ※アルミニウム　　・(　　　　　　)

 ※アルミニウム　　・ステンレス

 ・450×450　　※600×600

 ・450×450　　※600×600

種　類 規格等

 ・鋼製書架

 ・鋼製物品棚

 ＪＩＳ　Ｓ　１０３９による

耐荷量による種類

 ・１種　・２種　・３種

 ・４種　・５種　・６種　

施工箇所 材　　　質 寸　　　法 程　　　度

 ・SUSプレート製
 ・SUSプレート製 H1.8mm×280×2

H1.8mm×φ30mm×25

 ・SUS HL

21  1 ．排水管 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　　　　  (21.2.1)(表21.2.1)

 2 ．排水桝及びふた 　※図示による　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (21.2.2)

 3 ．グレーチングふた 　材　　質　・鋼製　　  ・ステンレス製　　・（　　　　　　　）             (21.2.2)

  形　　式　※受枠付き　・（　　　　　　　）

  種　　類　・溝ふた用　・桝ふた用　　・かさ上げ用　　・Ｕ字溝用

  適用荷重　・歩行用　　・Ｔ－２用　　・Ｔ－６用　　・Ｔ－（　　）用

  上面形状　・凹凸形　　・平形　　  　・（　　　　　）

  ﾒｲﾝﾊﾞｰﾋﾟｯﾁ・細目　　　・普通目　  　・（　　　　　）

 4 ．鋳鉄製マンホール 　種　　類　・水封形　　・密閉形　　・簡易気密形　　・中蓋付密閉形

  　 ふた 　適用荷重　・Ｔ－２用　・Ｔ－６用　　・Ｔ－（　　）用

 5 ．埋戻し材料 　「標仕」表3.2.1による　※Ｂ種　　・（      ）種

材　　　　　種 管　の　種　類 管形状（接合方法）

　※遠心力鉄筋コンクリート管

　・硬質塩化ビニル管

　※外圧管（※１種　・２種）

　※VP ・VU ・RS-VU ・RF-VP

　Ｂ形（ゴム接合）

22
　盛土の種類　・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種　    　       (22.2.3)(表3.2.1)

 2 ．路床土の支持力比 　※行わない　　・行う（※乱した土　　・乱さない土）                　  　(22.2.5)

　　（ＣＢＲ）試験

 3 ．路床締固め度試験

 4 ．現場ＣＢＲ試験 　※行わない　　・行う                                                  　(22.2.5)

　※行わない　　・行う                                                  　(22.2.5)

 5 ．路盤材料 　※再生クラッシャランＲＣ－４０                             　 (22.3.3)(表22.3.1)

　・クラッシャランスラグＣＳ－４０

　・クラッシャランＣ－４０　･（　　　　　　　　　　）

 6 ．アスファルト舗装 　車道部の基層　　※なし　　・あり　　　　　　　　　　　　　　    (22.4.2)(表22.4.1)

  アスファルト　　※再生アスファルト　　　・ストレートアスファルト          (22.4.3)

  加熱アスファルト混合物の種類                                    (22.4.4)(表22.4.4)

区分 　※一般地域

　※密粒度アスファルト混合物（１３）

　・細粒度アスファルト混合物（１３）

　・寒冷地域

　※密粒度アスファルト混合物（１３Ｆ）

 1 ．路床材料

表層

基層
　※密粒度アスファルト混合物（１３Ｆ）　※密粒度アスファルト混合物（１３）

　・細粒度アスファルト混合物（１３）

  シールコート　　※行わない　　　・行う（施工範囲：　　　　　　　　　　）  (22.4.5)

  アスファルト混合物等の抽出試験　　※行わない　　　・行う　                (22.4.6)

 7 ．コンクリート舗装 　コンクリート舗装等に使用するコンクリートは「標仕」表22.5.1による。      (22.5.3)

　早強セメント　※使用しない　　・使用する

　コア採取厚さ試験　・行う　　・行わない　　　　　　　　　　　　　　　　　(22.5.6)

 8 ．カラー舗装

　　結合材による種類　・図示　・（　　　　　　）

　  カラー舗装の種類　加熱系　・アスファルト混合物　・石油樹脂系混合物　・図示

　　　　　　　　　　　常温系　・ニート工法　・塗布工法　・図示

　　常温系カラー舗装の下部　・アスファルト舗装　・コンクリート舗装

　　車道部の基層の適用　・適用しない　・適用する

　歩道部

　　カラー舗装の種類　加熱系　・アスファルト混合物　・石油樹脂系混合物　・図示

　　　　　　　　　　　常温系　・ニート工法　・塗布工法　・図示

　　常温系カラー舗装の下部　・アスファルト舗装　・コンクリート舗装

　　結合材による種類　・図示　・（　　　　　　）

　　車道部の基層の適用　・適用しない　・適用する

　アスファルト混合物の抽出試験　・行う　　・行わない　                  　(22.7.6)

　　 舗装

 10 ．ブロック系舗装 　種　類　・ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装　・ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装　・（　　　　　　　　 ）(22.9.2)

　厚　さ　歩行部　※６０　・(      )  車道部　※８０　・(       )

　ジオテキスタイル　・適用する(60g/㎡)　　・適用しない

 11 ．区画線等 　トラフィックペイント　JIS K 5665                                       

　※溶触型（厚1.5）　・加熱型（厚1.0程度）

　区画線幅　※１５０　　・（　100　）

　・身障者用駐車場スペース表示（1500角）

　・駐車スペースナンバー表示（ 350角）

 9 ．透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ

23

  車道部                                              (22.6.2)（22.6.3）(表22.6.1)

14

25

・　良質土

 6 ．側溝   種　　類　・　落蓋式側溝　　・　自由勾配側溝

防水・防臭タイプ

木製

図示

図示 図示

図示

Ｎｏ．４　　　令和３年度改訂（R3.5）

・　図示

 ・　図示

図示

 ・　図示

 ・　図示

図示

　　　　有機物の含有率（乾物）　：70%以上

　　　　炭素窒素比（Ｃ／Ｎ比）　：35以下

　　　　陽イオン交換容量（乾物）：70meq/100g　以上

　　　　ｐＨ　　　　　　　　　　：5.5～7.5

　　　　幼植物試験の結果　　　　：生育阻害その他の異常が認められない

　　　　窒素全量（現物）　　　　：0.5%　以上

　　　　りん酸全量（現物）　　　：0.2%　以上

　　　　加里全量（現物）　　　　：0.1%　以上

　　　　炭素窒素比（Ｃ／Ｎ比）　：20以下

　　　　ｐＨ　　　　　　　　　　：8.5　以下

　　　　水分　　　　　　　　　　：50%　以下

　　　　窒素全量（現物）　　　　：0.8%　以上

　　　　りん酸全量（現物）　　　：1.0%　以上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場合はこの限りでない）

　形式　　　　　　・図示　　・　

・図示

・　

　　　排水層　　　　　・軽量骨材（層の厚さ：　　　　）　・板状成型品

　・屋上緑化軽量システム

　電気伝導度（EC）の試験　　　　　　　　　・行う　　　・行わない

　　土壌改良材

 ・C種

 ・B種

 ・D種

 ・ 

   ・樹木  樹高12m以上

 樹高7m以上～12m未満

 樹高3m以上～7m未満

 樹高3m未満

 ・葉張り部分

 ・  

 ・適用する

 ・適用しない

 ・  ・ 

 ・  

 ・適用しない

　　施工箇所の土壌及び植栽する植物の性質から使用が不適な場合、及び調達困難な場合は

　　監督職員と協議を行うものとする。

　・汚泥発酵肥料（下水汚泥コンポスト）　

　　「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」の別表第一の基準に適合する原料

　　を使用したもので、食害試験の調査の結果、害が認められないものとする。

　　　　使　　用　　量　　　　　：植栽基盤面積１㎡あたり　（　・10Ｌ　　・　　　　　）

　　　　有機物の含有率（乾物）　：35%以上

　　施工箇所の土壌及び植栽する植物の性質から使用が不適な場合、及び調達困難な場合は

　　監督職員と協議を行うものとする。

　材料

　・屋上緑化システム

　　　土壌層の厚さ　　・図示　　・　

 １ 植栽地の確認等

 ２ 植栽基盤の整備

 ３ 植込み用土

 ４ 土壌改良材

 ５ 樹木

 ６ 支柱

 ７ 幹巻き用材料

 ８ 芝

 ９ 吹付けは種

 10 地被類

 11 屋上緑化

　土壌の水素イオン濃度指数（pH）試験　　　・行う　　　・行わない

　　　植　　栽 　工　　法 　　　有効土層の厚さ（cm） 　　整備範囲

 ・植栽部分

 ・植栽部分  ・適用する

　但し、現状地盤より高さが上がる場合はＤ種とする。

　・パーク堆肥

　　　　使　　用　　量　　　　　：植栽基盤面積１㎡あたり　（　・50Ｌ　　・　　　　　）

　　　　水分　　　　　　　　　　：55～65%

　　　　アルカリ分（現物）　　　：15%　以下（ただし、土壌の酸度を矯正する目的で使用する

　芝張りの工法

　　　　　　種　子　の　種　類 　　発　芽　率 　種子の量（g/㎡） 　　備　　考

　・

　　　樹　　　種 　　　コンテナ径 　　単位面積当たりのコンテナ数 　　芽立数

　植栽基盤及び材料

(23.1.3)

(23.2.2、4)

(23.2.3)

(23.2.3)

(23.3.2)

(23.3.2、3)

(23.3.2)

(23.4.2、3)

(23.4.2)

(23.4.2)

(23.5.2、3)

　　　　　公共建築協会の建築材料・設備機材等品質性能の評価品_

　　　（品質・性能・試験方法）

　　　（品質・性能・試験方法）

　　　　　公共建築協会の建築材料・設備機材等品質性能の評価品_

　　　　支柱　　・設置する（形式　・図示　・　　　　　　　）

 ・A種

  （・100　・120　・150）

 ・図示

  （・80　・100）

  （・60　・80）

  （・50　・60）

   ・芝、地被類  ・B種  ・20

 ・図示

　植栽基盤の排水設備　・設ける（・図示　　・　　　　　　）　・設けない

　・現場発生土の良質土　　　　・客土

　樹種、寸法、株立数等　　・図示　　・　

　支柱材　　　　　・丸太　　・真竹

　防腐処理方法　　・加圧式防腐処理丸太材　　・　

　　・幹巻き用テープ　　・わら及びこも

　種類　　・コウライシバ　　・ノシバ　　・図示

　　平地　・目地張り　　・べた張り

　　法面　・目地張り　　・べた張り

　・洋芝類（採取後2年以内） ・発芽率80%以上

　　　植込み用土　　　・改良土　　・人工軽量土

　　　見切り材、舗装材、排水孔、マルチング材等　　・図示　・　

　　　樹木、芝及び地被類の樹種並びに種類、寸法、株立数等　　・図示　・　

　　　見切り材、舗装材、排水孔、マルチング材等　　・図示　・　

　　　　かん水装置　　・設置する（種類　・　　　　　　　　）

　・適用する（施工範囲　・図示）

　　　樹木、芝及び地被類の樹種並びに種類、寸法、株立数等　　・図示　・　

授乳室 ポリエステル製(上部メッシュ) プレーン

　　　　・アルミ製フレームゴムマット敷込
　　　　　参考品番:エムコ 522/G(ゴム) t22

備　　　考

目地タイプとする

 ・現庁舎より移設とし、レールのみ本工事にて設置する。

屋内

 33 ．ホーロー内装材 　施工箇所　：　危機管理室
　仕様・寸法：　W910 x H2700 t1.3 鋼板ホーロー製　オリジナル柄
　参考品番　：　タカラスタンダード エマウォール インテリア・フラットタイプ同等以上

 34 ．不燃吸音内装材 　施工箇所　：　議場
　仕様・寸法：　t14(モルトンt12+不織布+ファブリック) 不燃認定品
　参考品番　：　川島織物セルコン ファブエース ハードタイプ同等以上

 35 ．ホース乾燥柱 　施工箇所　：　車庫棟外部
　寸　　法　：　H14.4m Φ216.3(脚部)
　許容荷重　：　3.53kN
　仕　　様　：　手動ウインチ式 12本吊(6本吊x2)
　参考品番　：　日本ネットワークサポート NAホスポール同等以上

 40 ．トイレ手摺等 ・小便器用手摺　材　料：※ｽﾃﾝﾚｽ製(既製品)

　　　　　　　 仕上げ：軟質塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂被覆φ34

　　　　　　　 程　度：TOTO T112CU2 同等以上

・大便器用手摺　材　料：※ｽﾃﾝﾚｽ製(既製品)

　　　　　　　 仕上げ：軟質塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂被覆φ34

　　　　　　　 程　度：TOTO T112CL9 同等以上

・洗面器用手摺　材　料：※ｽﾃﾝﾚｽ製(既製品)

　　　　　　　 仕上げ：軟質塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂被覆φ34

　　　　　　　 程　度：TOTO T112CP5S 同等以上

・こども用手摺　材　料：※ｽﾃﾝﾚｽ製(既製品)

　　　　　　　 仕上げ：軟質塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂被覆φ27 ペーパーホルダー付

　　　　　　　 程　度：TOTO YYB10P1 同等以上

・ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ　　　仕上げ：※FRP製

　　　　　　　 寸　法：300×250×950

　　　　　　　 程　度：TOTO YKA25同等以上

・ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ　　　仕上げ：※FRP製

　　　　　　　 寸　法：780×135（使用時560）×1145（使用時950）

　　　　　　　 程　度：TOTO YKA15同等以上

・多目的ｼｰﾄ　 　仕上げ：鋼板(本体構造部),塩ビ･発泡ｳﾚﾀﾝ(ｼｰﾄ部)

　　　　　　　 寸　法：650（収納時166）×1500×500（収納時990）

　　　　　　　 程　度：TOTO EWC520ARS同等以上

女子職員更衣室

 36 ．救助袋 　仕　　様　：　垂直式3段回転金具屋外用タイプ
　参考品番　：　石川商工㈱ 認定番号 ふV-005-2号 同等以上

 37 ．屋内消火栓扉 　仕　　様　：　スチール製扉 （ボックス及び機器は設備工事）
　参考品番　：　ユニオン UFB-1F-1060 同等以上

 38 ．消火器ボックス ・埋込型

参考品番　：　ユニオン UFB-1F-3025 同等以上
仕　　様　：　スチール製
施工箇所　：　図示

・床置型

参考品番　：　ユニオン UFB-3F-3026 同等以上
仕　　様　：　スチール製
施工箇所　：　図示(執務室内)

 39 ．消火器 　仕　　様　加圧式粉末ABC消火器

 32 ．人工木ﾃﾞｯｷ 仕　様：JIS A 5741規格品

寸　法：W145×H30

程　度：エコウッド S01同等以上

 41 ．飛散防止フィルム ・施工箇所：強化ｶﾞﾗｽ面(建具表による)

・施工箇所：SPT,LSD,SD(建具表による)　　

　　　ブロック

　・硬質塩化ビニル管 　※CSB

・図示 ・図示 ・図示

 12 樹木札 　・図示

程　度：ｻﾝｹﾞﾂ GF1105同等以上

程　度：ｻﾝｹﾞﾂ GF1853同等以上

・施工箇所：ｶﾞﾗｽｽｸﾘｰﾝ(ﾄｲﾚ詳細図による)
程　度：ｻﾝｹﾞﾂ GF1836同等以上

　参考品番　：　フォルボ　ブルテンボード

用途
警告型
誘導型
警告型屋外

ﾀｼﾞﾏ ｶﾞｲﾄﾞﾀｲﾙUD-SUS 警告型
ﾀｼﾞﾏ ｶﾞｲﾄﾞﾀｲﾙUD-SUS 誘導型
ﾕﾆｵﾝ ﾅﾋﾞﾗｲﾝUY200CH-01-023 注意喚起用

・施工箇所：SSW(建具表による)　　　　　 
程　度：ｻﾝｹﾞﾂ GF1108同等以上

仕　様：透明

仕　様：視野調整グラデーション

仕　様：視野調整特殊柄

仕　様：視野調整ミラー

 42 ．木目調シート

 43 ．アスベスト調査 ・8検体(既存博物館　外壁タイル下地材及び展示倉庫内装仕上、下地材)

・施工箇所：仕上表による 程　度：ｻﾝｹﾞﾂ RW4015 同等以上
ホルムアルデヒドの放散量　※F☆☆☆☆

特記仕様書(4)
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図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した
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種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した

工事区分表
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建築地

用途市域の指定

防火対象物種別

工事概要

地名地番

住居表示

福岡県鞍手郡鞍手町大字小牧2080番2外23筆

工事種別

区域の指定

  200　％

   60　％指定なし

第一種中高層住居専用地域　第一種住居地域 容積率

建ぺい率

新築

都市計画区域内

事務所

防火地域の指定

建物用途 (主用途) 町役場(08300)

日影規制 有り 4m 5h・3h

無窓階

建築面積

付近見取図

なし

S=1/5000

無

建築地

用途市域の指定

防火対象物種別

構造・階数

地名地番

住居表示

福岡県鞍手郡鞍手町大字小牧2097番

工事種別

区域の指定

第一種中高層住居専用地域

増築(一体)

都市計画区域内

博物館(8)項

建物用途 (主用途) 博物館(08150)

無窓階

なし

無

N

庁舎棟・車庫棟

計画地

博物館別館

計画地
くらて病院

至　遠賀川

至 鞍手IC

JR福北ゆたか線

中央公民館

鞍手中学校

構造・階数 鉄骨造・地上3階

鉄骨造・地上2階

11,509.61 ㎡敷地面積

前面道路(最大) (東側) 町道 藺焼・小牧線(42条1項1号)　幅員:8.70m

庁舎棟・車いす駐車場

庁舎棟・車椅子駐車場・公用車駐車場(1),(2)・車庫棟計画地

博物館別館計画地

公用車駐車場(1)

防火対象物種別

工事種別 新築

自動車車庫(13)項イ

建物用途 (主用途) 自動車車庫(08490)

無窓階 無

構造・階数 鉄骨造・平屋

公用車駐車場(2)

防火対象物種別

工事種別 新築

自動車車庫(13)項イ

建物用途 (主用途) 自動車車庫(08490)

無窓階 無

構造・階数 鉄骨造・平屋

車庫棟

防火対象物種別

工事種別 新築

倉庫(14)項

建物用途 (主用途) 備蓄倉庫(08520)

無窓階 無

構造・階数 鉄骨造・地上2階

  200　％

   60　％

容積率

建ぺい率

日影規制 有り 4m 5h・3h

4,974.65 ㎡敷地面積

前面道路(最大) (北側) 新設町道(42条1項3号)　幅員:9.00m

指定なし防火地域の指定

博物館別館

延床面積

●その他

建築面積

延床面積

●その他

建築面積

延床面積

●その他

建築面積

延床面積

●その他

建築面積

延床面積

●その他

2,614.67 ㎡

5,619.61 ㎡　(容積対象：5,313.86 ㎡)

247.68 ㎡

313.76 ㎡ (容積対象：0 ㎡)

47.16 ㎡

77.84 ㎡ (容積対象：0 ㎡)

170.96 ㎡

330.42 ㎡ (容積対象：264.42 ㎡)

1,399.93 ㎡ (既存：941.82 ㎡)

1,421.74 ㎡ (既存：787.13 ㎡)

主要構造部 準耐火構造(ロ-2)

主要構造部 準耐火構造(ロ-2)

主要構造部 その他

主要構造部 準耐火構造(ロ-2)

主要構造部 耐火構造

  200　％

   60　％

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した

真

北

工事概要・案内図
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種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した

現況図・仮設計画図

007

A

交通誘導員

ゲート

仮囲いB

仮囲いA

項目

-

パネルゲート W7.2m H4.5m

成形鋼板製　H=2000

成形鋼板製　H=2000(PRグラフィック面)

仕様

400

800

2人

3ヶ所

224m

42m

数量

くさび緊結足場

敷鉄板(庁舎)

手すり先行型

t22

-

1,023㎡

14ヶ月

14ヶ月

14ヶ月

14ヶ月

期間

-

10ヶ月

揚重機 - - -

仮設計画

現場事務所は隣接町有地に設置するものとする。

枠組足場 手すり先行型 - -

敷鉄板(別館) t22 782㎡ 5ヶ月
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AutoCAD SHX Text
受水槽



入力値

測地系

平面直角座標系

測定1 (K-66)
X座標

Y座標

88024.574m

-28474.136m

世界測地系

2 系

出力値

緯度・経度

真北方向角 +0°10′15.72″

0.99990999

緯度

経度

縮尺係数

33°47′36.03407″

130°41′33.00000″

緯度・経度への換算

入力値

測地系

平面直角座標系

測定1 (K-66)
X座標

Y座標

-88024.574m

-28474.136m

世界測地系

2 系

出力値

測地線長

方向角1

241°45′30.21″方向角2

61°45′30.21″

距離と方向角の計算 (ST計算)

測定2 (K-1)
X座標

Y座標

88037.644m

-28449.803m

27.623m= 0.17103333 °

=  61.75839166 °

=  241.75839166 °

2点間の方向角　－　真北方向角　   ＝　2点間の方位角

 61.75839166 ° －　 0.17103333 ° ＝　 61.58735833 °

■真北方向の算定 (国土地理院　測量計算より)
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4.432
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.00
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Y6-1

7771.74㎡

3737.87㎡

住居専用地域
第一種中高層

歴史民俗博物館敷地

4974.65㎡

地　番

測　点 Xn Yn (Xn+1 - Xn-1)Yn 距　離
KK1 88037.644 -28449.803 -7112.450750 18.562
KK2 88024.824 -28436.379 524224.646865 10.035

KK3 88019.209 -28428.062 186687.083154 1.704
KK4 88018.257 -28426.649 61572.121734 2.036

KK5 88017.043 -28425.014 69044.359006 1.971
KK6 88015.828 -28423.462 63725.401804 1.612

KK7 88014.801 -28422.219 82083.368472 2.844
KK8 88012.940 -28420.069 189902.901058 6.959

KK9 88008.119 -28415.051 214192.654438 3.930
KK10 88005.402 -28412.212 71058.942212 0.300

KK11 88005.618 -28412.004 24519.559452 1.561
KK12 88004.539 -28410.876 36820.495296 0.301

KK13 88004.322 -28411.084 85574.185008 4.043
KK14 88001.527 -28408.163 261156.242459 9.229

KK15 87995.129 -28401.511 269558.740901 4.470
KK16 87992.036 -28398.284 132563.189712 2.265

KK17 87990.461 -28396.656 111400.081488 3.308
KK18 87988.113 -28394.326 113037.811806 2.203
KK19 87986.480 -28392.847 82481.220535 1.686
KK20 87985.208 -28391.741 69758.507637 1.521
KK21 87984.023 -28390.788 100815.688188 2.957
KK22 87981.657 -28389.014 109439.648970 1.809
KK23 87980.168 -28387.987 59302.504843 0.711
LL1-2 87979.568 -28387.605 338465.414415 25.279
Y6.1 87968.245 -28410.206 301716.387720 0.879
Y7 87968.948 -28410.733 -46593.602120 1.242
Y8 87969.885 -28411.548 -55686.634080 1.380
Y9 87970.908 -28412.474 -79128.740090 2.483
Y10 87972.670 -28414.223 -88652.375760 1.953
Y11 87974.028 -28415.626 -125739.145050 4.432
Y12 87977.095 -28418.826 -268785.256308 9.220

Y13 87983.486 -28425.471 -421748.713227 12.217
Y14 87991.932 -28434.298 1466669.525138 127.001

Y15 87931.905 -28546.218 952787.118186 33.355
KK52 87958.555 -28566.276 -1012560.219096 10.896

KK53 87967.351 -28572.706 -330357.626772 2.913
KK54 87970.117 -28573.620 -151954.511160 4.289

KK55 87972.669 -28570.173 -189991.650450 10.054
KK56 87976.767 -28560.992 -244253.603584 10.120

KK57 87981.221 -28551.905 -372059.874055 17.528
KK58 87989.798 -28536.619 -559146.512686 23.329

KK59 88000.815 -28516.055 -584094.354565 19.866
KK60 88010.281 -28498.589 -441870.622445 12.387

KK61 88016.320 -28487.774 -216222.204660 1.776
KK62 88017.871 -28488.640 -90308.988800 3.453

KK63 88019.490 -28485.590 -6637.142470 1.587
KK64 88018.104 -28484.816 -136157.420480 12.482
KK65 88024.270 -28473.963 -184226.540610 0.350
KK66 88024.574 -28474.136 -380813.094864 27.621

倍　面　積 
面　積 

地　積 
㎡

-15543.483585

7771.7417925

7771.74

庁舎用地(第一種住居地域)

地　番
測　点 Xn Yn (Xn+1 - Xn-1)Yn 距　離

Y6.1 87968.245 -28410.206 307284.788096 22.578
L2-2 87958.132 -28430.393 326210.329282 3.037
LL2 87956.771 -28433.108 428771.268640 30.628

LL3 87943.052 -28460.492 491626.538808 7.938
LL4 87939.497 -28467.589 160585.669549 4.770

LL5 87937.411 -28471.879 113631.269089 4.664
LL6 87935.506 -28476.136 104535.895256 4.662

LL7 87933.740 -28480.451 96605.689792 4.662
LL8 87932.114 -28484.820 88901.123220 4.694

LL9 87930.619 -28489.270 54670.909130 1.445
L5-2 87930.195 -28490.651 41738.803715 3.544

LL10 87929.154 -28494.039 77503.786080 5.306
LL11 87927.475 -28499.072 101171.705600 5.363

LL12 87925.604 -28504.098 111593.543670 5.363
LL13 87923.560 -28509.056 121391.560448 5.363

LL14 87921.346 -28513.941 131021.558895 5.363
LL15 87918.965 -28518.746 137004.055784 5.105

LL16 87916.542 -28523.239 101057.835777 2.424
LL17 87915.422 -28525.389 48179.382021 2.808
L13 87914.853 -28528.139 3566.017375 3.721
L14 87915.297 -28531.833 -63882.774087 3.721
L15 87917.092 -28535.092 -189530.081064 6.059
KK50 87921.939 -28538.728 -270975.222360 5.811
KK51 87926.587 -28542.216 -284451.724656 6.656
Y15 87931.905 -28546.218 -1865352.615210 127.001
Y14 87991.932 -28434.298 -1466669.525138 12.217
Y13 87983.486 -28425.471 421748.713227 9.220
Y12 87977.095 -28418.826 268785.256308 4.432
Y11 87974.028 -28415.626 125739.145050 1.953
Y10 87972.670 -28414.223 88652.375760 2.483
Y9 87970.908 -28412.474 79128.740090 1.380
Y8 87969.885 -28411.548 55686.634080 1.242

Y7 87968.948 -28410.733 46593.602120 0.879
倍　面　積 

面　積 
地　積 

㎡

-7475.745653

3737.8728265

3737.87

庁舎用地(第一種中高層住居専用地域)

0.879

座標の北

真北

61.75839167°
61.58735834°

0.711

地　番

測　点 Xn Yn (Xn+1 - Xn-1)Yn 距　離

全体敷地

KK1 88037.644 -28449.803 -7112.450750 18.562

KK2 88024.824 -28436.379 524224.646865 10.035
KK3 88019.209 -28428.062 186687.083154 1.704

KK4 88018.257 -28426.649 61572.121734 2.036

KK5 88017.043 -28425.014 69044.359006 1.971
KK6 88015.828 -28423.462 63725.401804 1.612

KK7 88014.801 -28422.219 82083.368472 2.844
KK8 88012.940 -28420.069 189902.901058 6.959

KK9 88008.119 -28415.051 214192.654438 3.930
KK10 88005.402 -28412.212 71058.942212 0.300

KK11 88005.618 -28412.004 24519.559452 1.561
KK12 88004.539 -28410.876 36820.495296 0.301

KK13 88004.322 -28411.084 85574.185008 4.043
KK14 88001.527 -28408.163 261156.242459 9.229

KK15 87995.129 -28401.511 269558.740901 4.470
KK16 87992.036 -28398.284 132563.189712 2.265

KK17 87990.461 -28396.656 111400.081488 3.308
KK18 87988.113 -28394.326 113037.811806 2.203

KK19 87986.480 -28392.847 82481.220535 1.686
KK20 87985.208 -28391.741 69758.507637 1.521

KK21 87984.023 -28390.788 100815.688188 2.957
KK22 87981.657 -28389.014 109439.648970 1.809

KK23 87980.168 -28387.987 370065.798532 13.694
KK24 87968.621 -28380.625 351976.511250 0.976

KK25 87967.766 -28380.154 107645.924122 3.281
KK26 87964.828 -28378.693 200807.631668 4.589

KK27 87960.690 -28376.708 1350135.389932 48.091
KK28 87917.249 -28356.078 2842895.312046 62.867

KK29 87860.433 -28329.168 2177266.535808 44.786
KK30 87840.393 -28369.220 -634477.605300 47.349

KK31 87882.798 -28390.285 -474344.881780 57.314
KK32 87857.101 -28441.516 1184446.933820 17.838

KK33 87841.153 -28433.526 696365.485266 20.169

KK34 87832.610 -28451.796 239791.736688 0.115
KK35 87832.725 -28451.794 -192106.513088 20.271

KK36 87839.362 -28470.948 -265491.590100 8.793
KK37 87842.050 -28479.320 -418361.210800 14.928

KK38 87854.052 -28488.196 -683830.656784 14.927
KK39 87866.054 -28497.071 -922022.732205 25.402

KK40 87886.407 -28512.271 -648283.505727 2.982
KK41 87888.791 -28514.063 -129938.585091 2.829

KK42 87890.964 -28515.875 -64246.266375 0.111
KK43 87891.044 -28515.798 -132541.429104 5.696

KK44 87895.612 -28519.200 -137548.101600 0.328
KK45 87895.867 -28518.993 -175021.060041 7.386

KK46 87901.749 -28523.460 -16914.411780 8.830
S70 87896.460 -28530.531 175776.601491 1.300

S71 87895.588 -28531.495 99204.008115 3.063
K49 87892.983 -28533.107 -90364.349869 7.038

K48 87898.755 -28537.134 -621767.075592 19.529
KK49.1 87914.771 -28548.309 -661863.995856 11.966

KK50 87921.939 -28538.728 -337213.610048 5.811
KK51 87926.587 -28542.216 -1045101.781056 40.010

KK52 87958.555 -28566.276 -1164475.674864 10.896
KK53 87967.351 -28572.706 -330357.626772 2.913

KK54 87970.117 -28573.620 -151954.511160 4.289
KK55 87972.669 -28570.173 -189991.650450 10.054

KK56 87976.767 -28560.992 -244253.603584 10.120
KK57 87981.221 -28551.905 -372059.874055 17.528

KK58 87989.798 -28536.619 -559146.512686 23.329
KK59 88000.815 -28516.055 -584094.354565 19.866

KK60 88010.281 -28498.589 -441870.622445 12.387

KK61 88016.320 -28487.774 -216222.204660 1.776
KK62 88017.871 -28488.640 -90308.988800 3.453

KK63 88019.490 -28485.590 -6637.142470 1.587
KK64 88018.104 -28484.816 -136157.420480 12.482

KK65 88024.270 -28473.963 -184226.540610 0.350
KK66 88024.574 -28474.136 -380813.094864 27.621

倍　面　積 
面　積 

地　積 
㎡

-55126.916478
27563.4582390

27563.45

地　番
測　点 Xn Yn (Xn+1 - Xn-1)Yn 距　離

KK32 87857.101 -28441.516 562857.601640 17.838
KK33 87841.153 -28433.526 696365.485266 20.169

KK34 87832.610 -28451.796 239791.736688 0.115
KK35 87832.725 -28451.794 -192106.513088 20.271

KK36 87839.362 -28470.948 -265491.590100 8.793

KK37 87842.050 -28479.320 -418361.210800 14.928
KK38 87854.052 -28488.196 -683830.656784 14.927

KK39 87866.054 -28497.071 -922022.732205 25.402
KK40 87886.407 -28512.271 -648283.505727 2.982

KK41 87888.791 -28514.063 -129938.585091 2.829
KK42 87890.964 -28515.875 -64246.266375 0.111

KK43 87891.044 -28515.798 -132541.429104 5.696
KK44 87895.612 -28519.200 -137548.101600 0.328

KK45 87895.867 -28518.993 -175021.060041 7.386
KK46 87901.749 -28523.460 -248724.571200 3.564

L22 87904.587 -28525.616 -99126.515600 2.803
L23 87905.224 -28522.886 -43411.832492 2.508

L24 87906.109 -28520.539 -58181.899560 2.500
L25 87907.264 -28518.322 -100641.158338 5.000

L26 87909.638 -28513.921 -130992.953074 5.000
L27 87911.858 -28509.441 -122134.445244 5.000

L28 87913.922 -28504.887 -113135.896503 5.000
L29 87915.827 -28500.264 -104025.963600 5.000

L30 87917.572 -28495.578 -94804.788006 5.000
L31 87919.154 -28490.835 -86925.537585 5.000

L32 87920.623 -28486.056 -87195.817416 5.000
L33 87922.215 -28481.316 -95013.670176 5.000

L34 87923.959 -28476.630 -103597.979940 5.000
L35 87925.853 -28472.003 -112065.803808 5.000

L36 87927.895 -28467.439 -120360.332092 5.000
L37 87930.081 -28462.942 -164202.712398 8.000

H7 87933.664 -28455.789 251492.263182 13.893
H6 87921.243 -28449.566 519119.230802 12.993

H5 87915.417 -28461.180 1716209.154000 60.943

H4 87860.943 -28433.856 1658148.746496 8.570
倍　面　積 

面　積 
地　積 

㎡

-9949.309873

4974.6549365

4974.65

歴史民俗博物館敷地

全体敷地求積表 新庁舎敷地求積表

歴史民俗博物館敷地求積表

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した

500

敷地求積図

1000
008
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略　　号　　凡　　例 防火認定材料(特記なき限り、下記防火認定材料とする) 各部仕様 凡例

2

項目 部位 仕上げ 項目 部位 仕上げ

外部仕上表

外壁 (1)

ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ

ｱﾙﾐ製建具 B-2種

B-2種

床 インターロッキング

押出成形セメント板t60 + DP(FR)

クリアラッカー塗り

アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り

オイルステイン塗り

ウレタン樹脂ワニス塗り

木材保護塗料塗り

S O P

E P-G

C L

O S

U C

W P

E P

つや有合成樹脂エマルショルションペイント塗り

合成樹脂調合ペイント

耐候性塗装塗りD P

N A D

合成樹脂エマルショルションペイント塗り

NM-9252 , FP060NE-9035 同等品以上

ウレタン焼付塗装U-BE

2液形ポリウレタン樹脂エナメル塗り2-UE
常温乾燥形フッ素樹脂エナメル塗り2-FUE

着色陽極酸化塗装複合皮膜B-2種
フッ素樹脂焼付塗装F-BE

ALC板 t50

VC ビニルクロス

GW グラスウールマット24㎏/㎥ t=50(天井内敷込用）

せっこうボード

不燃積層せっこうボード（トラバーチン模様）

吸音用穴あきせっこうボード

ロックウール化粧吸音板（寸法300x600面取りなし）

ポリスチレンフォーム保温板

F K 無石綿セメントけい酸カルシウム板
F K-P 無石綿セメントけい酸カルシウム板（穴あき）

配管用炭素鋼鋼管（黒）:  部位 内外部金属工事

G B-R

G B-NC(T)

G B-D(W)

G B-P

D R

P F 板

S G P

G B-S シージングせっこうボード

化粧せっこうボード（木目模様）

G B-GR 繊維強化石膏ボード

化粧せっこう吸音ボードG B-PD

抗菌メラミン不燃化粧板 t3.0M-NFDB

不燃積層せっこうボード（下地張り用）G B-NC

G B-R-H 普通硬質せっこうボード

GW-B グラスウール吸音ボード 32㎏/㎥ t=50(厚手ｶﾞﾗｽｸﾛｽ包）

G B-D 化粧せっこうボード

VS ビニル床シート

VT ビニル床タイル

TCP タイルカーペット

VB ビニル幅木

無着色陽極酸化塗装複合皮膜B-1種

ロックウール化粧吸音板（リブ付き）D R(R)

FP060NE-9293 同等品以上

VIB バイブレーション仕上げ

HL ヘアライン仕上げ

2D 2D仕上げ

水道用亜鉛めっき鋼管　:　部位 内部竪樋S G P (W)

常温乾燥形フッ素樹脂エナメル塗り（メタリック）2-FUE(M)

フタル酸エナメル塗装FP

[断熱材A] (外壁)

  押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材(3種b) t50
[断熱材B] (外壁)

  押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材(3種b) t25

[断熱材C] (床下土に接する部分)

使用材料使用部位 防火材料認定番号

外壁

押出成型セメント板 t=60

鉄筋コンクリート造 国土交通省告示 平成12年 第1399号　第1

柱

鉄骨　耐火被覆 吹付ロックウール t=25 1時間耐火 FP060CN-9460

鉄骨　耐火塗料（１時間） 1時間耐火 FP060CN-9402 同等品以上

鉄筋コンクリート造 国土交通省告示 平成12年 第1399号　第2

床 鉄筋コンクリート造 国土交通省告示 平成12年 第1399号　第3
合成スラブ 1時間耐火 FP060FL-9095,9101 同等品以上

2時間耐火 FP120FL-9107,9113 同等品以上

梁 鉄筋コンクリート造 国土交通省告示 平成12年 第1399号　第4

屋根

鉄筋コンクリート造 国土交通省告示 平成12年 第1399号　第5

階段

鉄筋コンクリート造、鉄骨造 国土交通省告示 平成12年 第1399号　第6

鉄骨　耐火塗料（１時間） 1時間耐火 FP060BM-9347 同等品以上

撥水剤 防汚機能性 撥水塗装(濡色防止）3分ヅヤ,ツヤ消し

GC ガラスクロス押え（包み）

　吹付け硬質ウレタンフォーム　t50

屋根(RB-1)

屋根(RC-1)

屋根

笠木

排水

その他

屋根

笠木

排水

その他

[屋根(RM-1)]+笠木(A1)

コンクリート打放し壁面は特記なき限り外部t20、内部t10(塗装、クロス下地の柱・壁面含む)の増打ちとする。

コンクリート打放し仕上面の出隅部は、外部（ ● ピン角,・ 面取り）仕上げ、内部（ ●ピン角,・ 面取り）仕上げとする。

コンクリート打放し仕上の場合、仕上げ面（内外部とも）の施工図は、型枠・セパレーター・誘発目地

設備機器類等の割付を記入し、監督員の承諾を受けるものとする。施工に関する特記事項は下記とする。

B.  打放し面の出・入隅部の止水対策として、スポンジテープ押さえ等を考慮する事。

　  入隅部は型枠を45゜カットし、型枠小口面が仕上げに現れない配慮をする事。

C.  壁面のｺﾝｸﾘｰﾄ打設は縦目地@10m程度毎にラス金網で仕切りを設ける。又、打継部の位置及び打設量は監理者と協議の上決定する。

E.  施工後、充分な意匠上の結果が得られない(ｼﾞｬﾝｶ・ｺｰﾙﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ等)時は、監督員に報告・協議の上専用工法にて補修するものとする。

外装タイル張りの場合、ひび割れ誘発目地、打ち継ぎ目地、構造スリット等の位置はタイル目地と一致させる。

外気に接する壁の内側には、吹付け硬質ウレタンフォームt   を施す。

外気に接するサッシ廻りは防水モルタル充填の上、吹付け硬質ウレタンフォームt   を施す。

外気に接するスラブのインサート・天井吊りボルト当ての部分は、スラブ厚2倍の長さに吹付け硬質ウレタンフォームを施す。

外気に接する床スラブ（ピロティー等天井がある場合も）は下記とする。

外気に接する金属パネルは全てグライト断熱材t　　を施す。

直接土に接する室の床スラブ下面には、ポリエチレンフィルムシートｔ0.15（重幅250以上）敷込みの上、

押出法ポリスチレンフォーム(3種) ｔ25を敷込む。（耐圧盤、ピット底盤は除く）

2 内装材の仕様は、特記なき限り不燃の製品を使用する。

3 床仕上げついては、割付の検討を行い監理者の確認を得ること。

4 床仕上材の異なる箇所の見切り、くつ摺り（エアタイト等は除く）は、特記なき限りSUS304 FB-3×12HLとする。

5 ビニル床シートは、特記なき限り熱溶接工法とする。

6 フリーアクセスフロア(OAフロア)のパネルは、全て配線用取り出し(40mm×80mm)パネル+蓋付とする。

7

A．フリーアクセスフロア(OAフロア)内部床で遮熱シートを設置しない範囲

B．PS、EPS、DS等の床

9 床組は下地合板 t＝15 ２枚貼とする。

10 ＳＵＳ巾木は特記なき限りt＝1.5とする。

ユニットバス，ユニットシャワー，鋼製床にトイレなど給排水配管を設置する床下地の範囲には、

床・立上りを水性アクリルウレタン樹脂塗装とし、スパンに2箇所VP管φ50の排水を設け、漏水センサー(設備工事)を設ける。

11 下記の壁ボード張りには振動吸収目地（フクビCT3同等品）を設ける。

異種下地(RC、CB、LGS、W等)取合い部、入隅部、開口部両サイドの上部、長さ6.0ｍ以上の廊下等の大壁面のボード張り部

12 異種材料取合い部（コンクリートとボード、鉄骨とボード等）は目地を設けシーリングを施す。

13 防火区画を形成する防火戸及びシャッターは、上階スラブよりRCもしくはLGS下地耐火ボード貼り垂壁を設けて取り付ける。

14 防火上主要な乾式間仕切壁が上下階と接する部分には耐火シール(認定品)を施す。

15 MR・熱源機械室・電気室・発電機室の内側（壁・柱・梁型・スラブ底）にはGW-B t25を施し、塩ビアンカー止めとする。

16 天井ケイ酸カルシウム板は、特記なき限りVカット突きつけとする。

17 天井廻縁は特記なき限り、塩ビ製(創建TV-9,TV-12同等品)とする。

19 目透かし貼りは、目地底をテープ貼り・小口を表面同色塗装もしくは同材巻き込みとする。

20 照明ボックスには、防虫網付熱抜き孔を適宜設ける。

21 天井内に露出している鉄部は、特記なき限りSOPとする。その他（耐火被覆等）はEP(水性）塗装を施す。

22 内部隠ぺい部の竪樋は特記なき限り、白ガス管防露巻きとし、樋継ぎ手部分は満水検査を行うこと。

(1)ドアチェックは室側設置を基本とする。

建具 「建具共通事項」による

(2)外部サッシ水切の出は壁面より20ミリとし、両サイドに水返しを設け壁面の汚れ防止仕様とする。

(3)外部に面するガラリは防鳥ネット付(St-クリンプ金網)、四方枠まで建築工事とし、ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽは設備工事とする。

点検 1 天井点検口は特記なき限りアルミ既製品（450×450目地タイプ）とし、表面仕上色は天井と同様とする。

表面に目的表示、裏面には使用目的を記入する。

2

3

化粧床点検口は、特記なき限りSUS製規格品(600×600)とし表面仕上げ材は床と同様とする。蓋下部にはSUSタラップを設ける。

4

床点検口は、特記なき限り鋳鉄製防水防臭型マンホール(水槽名文字記入、施錠装置付)とし蓋下部にはSUSタラップを設ける。

タラップはSUS規格品＠300で、最下段は底部から＋500程度とする。

その他 1 ルーフドレイン及び樋の配置にあたり、施工図段階で雨水排水計算を行い、監理者の確認を得ること。

2 竪樋落とし口には、樋受け石 3号 PC既製品 300x400x120/170を設置する。

3 パラペット及び内部と取合う外壁立上り部は、Ｈ＝300までスラブと一体でコンクリート打設する。

4 外装、特殊な工法（性能発注）については技術委員会を設けて、専門知識を持つ責任者（外部を含め）を定め、

5 外装カーテンウォール・外装ルーバー等については、予想される風圧力、変形、外気温の変化などによる変形

及び摩擦音等の発生が構造耐力上、起こらないものとすること。

6

7

8

9

エキスパンションジョイントには、耐火性能に応じた耐火帯を設ける。(博物館別館)

EPS・DSを構成する壁はスラブまで立ち上げるものとする。

造作家具等の扉が壁面等と取り合う箇所には、戸当り(衝撃防止ゴム・ナミダメ)を設ける。

解体工事で一部既存躯体を利用する場合、調査・確認の上、新築躯体との取合いを監理者と協議すること。(博物館別館)

地下 1 コンクリート打継ぎ箇所には塩ビ止水板6×200、または水膨張系止水材10×20を打ち込む。(水平･垂直共)

2 土に接する壁のセパレーターには止水板付丸セパB型を用い、無収縮モルタルを充填する。

3 土に接する階の建物外周部の室には、特記無き限り二重壁を設置し、下地金物はステンレス製を使用する。

4 土に接する壁（免震ピット含む）の下部排水溝はウレタン塗膜防水(X-2)とする。

6 二重壁面には、排水管設置箇所ごとに点検口（ＧＲＣ製既製品400×400　(仕上げは周囲に同じ））を設ける。

7

8

10 ﾋﾟｯﾄ、水槽内部仕上げ 床 壁 天井

消火水槽

施工者の責任においてまとめること。技術委員会の設置が必要な項目は監理方針説明会で提示する他、自主的に施工者で行う。

外装 1 外部のモルタル塗りには防水モルタルを使用する。

2 外部に使用する鉄部は特記なき限り、溶融亜鉛メッキＡ種を施す。

3 外部天井見切縁は、特記なき限りアルミ製ジョイナー(天井材同色焼付)とする。

4 軒天金属パネル 及び 外壁金属パネル最下部には、全てに水抜孔を設ける。

5 立上りを設ける屋上防水面の水下部に、オーバーフロー管（SUSφ48.6）を2か所以上設置する。

下地 1 張り物（ビニル床シート、ビニル床タイル、カーペット等）の床下地は、特記なき限りコンクリート直均しFL-10㎜とする。

2 壁・天井面仕上げ(EP塗装・クロス等)の下地については、特記なき限り下記による。

A．コンクリート下地表面は、打放し仕上Ｂ種とする。

B．発泡ウレタンt   吹付け部分は、特記なき限り石膏ボード ｔ12.5（不燃）1枚貼りGL工法（吹付部分にプライマー塗布）

   VC仕上げとする。躯体＋   mmで仕上げる。

C．仕上表「壁」にケイ酸カルシウム板とある場合、耐火壁は増貼り、それ以外は表面石膏ボードを読み替える。

D．乾式下地タイル壁、流し台廻り等、ケイ酸カルシウム板・シージング石膏ボードを使用する箇所は、耐火壁は増貼り、

   それ以外は表面石膏ボードを読み替える。

E．天井仕上材が塗装、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ、岩面吸音板、ｹｲ酸カルｶﾙｼｳﾑ板化粧ｼｰﾄ貼りの場合、下地は石膏ボードt=12.5(不燃)とする。

3 手摺,ベビーチェア,ベビーシート,ハンドドライヤー(設備工事),壁掛けモニタ(別途工事)等をLGS下地に取り付ける箇所には、

4 床組下地、壁下地の木材には防腐処理を施す。

5 カーテンウォールの耐火ボード(防火区画)、目隠しボードはガラスの熱割れ、内部結露の防止を考慮した納まりとする。

内装 1 内装材の仕様は、特記なき限りF☆☆☆☆の製品を使用する。

10

躯体 1

2

3

4

断熱 1

2

3

4

5

7

8

地中梁点検口（人通孔）はφ600特殊防水紙チューブとし、通水孔はφ150 割り×2、通気孔はφ100×2硬質塩ビ管とする。

人通孔上部にはつかまり棒としてSUSφ22を打ち込む。また、人通孔下端から床まで600以上の場合＠300にSUSφ22タラップを打ち込む。

吹付け硬質ウレタンフォームの仕様は、特記なき限りＡ種1の製品を使用する。

18 天井木製廻縁は特記なき限り、スプルスとする。

60

A.  合板型枠（ｔ=12）は、両面（小口共）ウレタン４回塗りを使用し、押さえ用単管は角型を使用する事。

D.  地上部の打放し作業に先立ち、２～３回程度の試打を行う。

(電気・設備諸室・ＥＶシャフト除く)　　　

A．コンクリートスラブ部：押出法ポリスチレンフォーム(3種)t40打ち込み

B．金属製デッキ部：吹付け硬質ウレタンフォーム

10

11

床の石材は、全て表面コーティング（パーフェクトコート2回程度）を施し、裏面は防水処理を施す。

12

F．ボードの目地工法（継目処理）は、特記なき限りテーパーエッジの石膏ボードを使用した継目処理工法とする。

上記以外の断熱範囲は[平成28年版 建築工事標準詳細図] 7-01-2 とする。9

13

コンクリート躯体露出部及び、躯体+塗装仕上げ部はひび割れ誘発目地を3000㎜内外に設ける5

※下記　　以外は本工事の一般共通事項として適用する。

車庫棟・博物館別館では、上記1,2についてはt15、4,5についてはA:t25、B:t15と読み替える。

3.0

50

50

30

アルミ樹脂複合パネルt=4.0は、箱曲げパネルとし、目地幅15mmシリコーンシーリング打ちとする。

1 一般共通事項

塗膜防水(C):

EVピット

下記の範囲は特記無き限り防塵塗装（水性アクリルウレタン樹脂塗装）を施す。

8

6 外部の樋は特記なき限りSGP管(配管用炭素鋼鋼管)+FP　継手部はねじ込み式とする。

5 二重壁面の排水管は下部ピットまでφ50硬質塩ビ管を打ち込む(１区画2ヶ所SUS目皿付)。

（縦横＠3,000程度）、乾式耐火壁、遮音壁については、GB-NC（不燃）t9.5を1枚増貼りし目地を設ける。

屋上基礎やPS立ち上りなど、外部に断熱材を施していない屋根スラブの室側には、

A:押出法ポリスチレンフォーム(3種)t40を打ち込むか、B:吹付け硬質ウレタンフォームｔ25を施す。

6

-

9 水槽に設ける連通管・排水管等の開口部は抵抗低減のために面取りを行うこと

塗膜防水(A) 塗膜防水(A)

配管ピット

バルコニー手摺壁,手摺壁状パラペットのひび割れ誘発目地は、内外設ける。

パラペット天端,バルコニー手摺壁,手摺壁状パラペットの天端には、ひび割れ誘発目地を設ける。

23

24

25

内部隠ぺい部の竪樋は特記なき限り、建築工事とする。

(4)大型サッシの取手等は、重量に対する操作性を考慮して形状を決定すること。(片引きは特に注意）

木工事における堅木とは、広葉樹を示す。県産材集成材も広葉樹を使用する。

コンクリート直均し コンクリート打放しのまま [断熱材C]打込み

孔空きボードの塗装仕上げは孔内まで塗装とする26

屋根とALC・遮音壁の取合い部はRW40kを充填すること。  

屋根(RB-2) [屋根(RM-2)]+笠木(A2)

排水溝W=450 [ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ(縦引き)]　OF管

[設備機械基礎]　 搬入ヤード　　避難器具

屋根(3C-1)(3C-2)

[設備機械基礎]

屋根

笠木

排水

その他

排水溝W=450   [ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ(縦引き)]　OF管

屋根

排水

軒天

屋外通路(3-1)

排水溝W=450,[ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ(縦引き)]

[塗膜防水(E)]　露出 + [外部浮床(A)](RC平板)　屋根

排水

軒天

くらてらす

浮床：排水溝W400[ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ(縦引き)]

その他 目隠し壁:有孔折板H1500（メンテ用扉付き）

ｻﾌﾞｴﾝﾄﾗﾝｽ

ﾒｲﾝｴﾝﾄﾗﾝｽ

職員通用口

笠木 [ｺﾝｸﾘｰﾄ笠木]

F 繊維強化セメント板 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ
F-D 繊維強化セメント板 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ(小幅加工）

t=6.0 (910x1820,910x2420)

F-D t6.0 + 撥水剤 軒天

屋外多目的ｽﾍﾟｰｽ

屋根

排水

きたてらす

軒天

笠木 [ｺﾝｸﾘｰﾄ笠木]

排水溝W100　[ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ(縦引き)]

軒天 杉羽目板t12+保護着色塗装 ボンド,釘併用張り

杉羽目板t12+保護着色塗装 ボンド,釘併用張り

杉羽目板t12 + 保護着色塗装 ボンド,釘併用張り

グラスウールボード 32kg/㎥ t=25

厚手ｶﾞﾗｽｸﾛｽ(ｸﾞﾚｰ)貼（910x1820) 樹脂製平ピン押え

GW-B(G)

雨水貯留槽・沈砂槽

雑用水槽

汚水槽

の上[断熱材C]貼付

 

[断熱材A2] (外気に接する床の内側,外側)

　吹付け硬質ウレタンフォーム　t75

床 インターロッキングt80(車道用)

F-D t6.0 + 撥水剤 

排水溝W=450  [ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ(縦引き)]　OF管

[ｺﾝｸﾘｰﾄ笠木]

[設備機械基礎]

てらす階段 + [外部浮床(B)](人工木デッキ材)　その他

金属外壁 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 嵌合式横葺き　　　

外壁 (2)

目地なし大壁工法:吉野石膏㈱デラクリート同等品以上

DP(FR)

ｴｽｹｰ化研㈱外装用特殊ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝﾛｰﾗｰ工法

コンクリート打放し+撥水剤

大壁工法+弾性系塗料+DP(FR)

鉄骨柱+発泡性耐火被覆材

スチール建具　DP塗装

スチール手摺：溶融亜鉛めっき + リン酸処理

太陽光パネル

外壁 (3)

外壁 (4)

外壁 (5)

外壁 (6)

外壁 (7)

外壁 (8)

外壁 (9)

外壁 (10)

ｱﾙﾐ製建具

ｽﾁｰﾙ製建具 DP

B-2種建具

T-100 アルミ竪樋　バンドレスタイプ 114φ(呼び径100）竪樋

電解着色　黒ツヤ消し

外壁 [金属外壁(2)]+横胴縁:C-100x50x20x2.3@610

屋根

コンクリート打放し(B種) + 撥水剤塗布

ハゼ締式シングル折板（山高160）@500

ｽﾁｰﾙ製ｼｬｯﾀｰ DP

外壁(C1)

外壁(C2)

屋根(C1)

アルミ既製品 t2.0(W300) + B-2種笠木

耐酸被覆鋼板t0.5軒樋

犬走り

小庇 アルミ型材既製品 t3.0(D300) + B-2種

軒天 FK t6.0 + EP

コンクリート打放し(B種) + 撥水剤塗布

C:車庫棟A:庁舎棟

[塗膜防水(A)]　露出　[X-2種]

  ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ塗膜防水

[塗膜防水(DR)]　外断熱露出

  CON(D) + [断熱材B10]  + 超速硬化ｳﾚﾀﾝ複合塗膜

防水 (ｽﾌﾟﾚｰ工法) [塗膜防水(DR)]は粗面仕上

[塗膜防水(E)]　露出

  CON(D) + 超速硬化ｳﾚﾀﾝ複合塗膜防水(ｽﾌﾟﾚｰ工法)

[塗膜防水(C)]　露出

  耐亀裂自閉性樹脂防水(ポリマーセメント防水)

[塗膜防水(B)]　外断熱保護

  CON(D) + 超速硬化ｳﾚﾀﾝ複合塗膜防水(ｽﾌﾟﾚｰ工法)

  + [断熱材B10] + ｺﾝｸﾘｰﾄ t100

[塗膜防水(B)]　外断熱保護

[塗膜防水(B)]　外断熱保護 + デッキ浮床

[塗膜防水(B)]　外断熱保護

[塗膜防水(DR)]　外断熱露出

[塗膜防水(E)]　露出 + [外部浮床(A)](RC平板)　

[断熱材M1]      ビーズ発泡ポリスチレン板 t60
（金属ﾀﾙｷ@455を内包するため断熱平均厚t=52.2） 

外壁根廻り コンクリート打放し + DP(FR)

庇(3-1) アルミ押出形材庇

W3300xD1850貫通ボルトM10内部ナット止め

  押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材(3種b) t100
[断熱材B10] (屋根)

t75

ポリマーセメント防水
塗膜防水(C):
ポリマーセメント防水

塗膜防水(C):
ポリマーセメント防水

F K-D 化粧ケイカル板

ｼﾘｺﾝ樹脂系塗料[多色]DP-2級

[ﾌｧｲﾝFR工法EX]同等品以上

必要に応じてスチール補強ｔ1.6プレート(300x500程度)を施す。

屋根(RB-3) 屋根

笠木

排水

その他

[屋根(RM-1)]+笠木(A1) [屋根(RM-2)]+笠木(A2)

屋根(3C-1)(3C-2)へ放流 

[塗膜防水(A)]　露出

NM-9639GB-S t12.5

NM-8605GW

GW-B NM-8606

NM-8612,NM-8619

QM-9823,QM-9828

GB-R t12.5  t15.0

FK

DR t9.0 NM-8599

NM-8578

QM-9824GB-D(W) t9.5

GB-NC t9.5 NM-0441

NM-8614GB-D(W) t12.5

GB-R-H t9.5

GB-R t9.5 

NM-2773

S O P

E P

N A D

NM-8585

NM-8585

NM-8585

VC NM-9951 同等品以上

 NM-5207-1(1) 同等品以上

不燃メラミン化粧板 t3.0 NM-2183

NM-1301不燃練付合板 t6.0

ガルバリウム鋼板 NM-8697

NM-0234不燃木毛セメント板

CL NM-9407NM-8578,

QM-9701木毛セメント板

F , F-D NM-8576

NM-2203天然木クロス貼り

0.8FK NM-4971

NM-8615GB-F t21

不燃織物張グラスウール吸音板 t14

アルミルーバー天然木クロス貼り　

不燃壁ルーバー

NM-4725

NM-3174
NM-1367

木目調シート貼り

鉄骨　耐火被覆 耐火シート（１時間） t1.5x2 1時間耐火 FP060CN-0548 同等品以上

(角鋼管柱:100x100x4.5～300x300x9

鉄骨　耐火被覆 耐火シート（１時間） t3.0

(角鋼管柱:300x300x9以上

1時間耐火 FP060CN-0009 同等品以上

丸鋼管柱:φ128x4.5～φ382x9)

丸鋼管柱:φ318.5x9以上)

 NM-2203 同等品以上天然木クロス貼り

GW-B(G) NM-8610

グラスウールボード 32kg/㎥ t=25

小幅切断(W85)の上敷設

GW-B(C)

[金属外壁(2)]
  外　壁：断熱金属サイディングt15

       アルミライナー紙
       ゴムアスファルトルーフィング t=1.0

     ポリイソシアヌレートフォーム
表層:遮熱性フッ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.35

アイジー工業(株)　SF-ガルスパン JF 同等品
防火認定　不燃材料(表面側性能) NM-5138

外壁防火構造認定仕様
　鉄骨胴縁下地　GB-F(防水)t15+[金属外壁(2)]
　外壁防火構造 (PC030NE-0084)

GB-F(防水)t15      不燃/NM-1498

[屋根(C1)]：
ハゼ締式シングル折板（山高160）@500
　　　　　　　　　　+不燃無機質繊維t5裏張
元旦ビューティ工業(株) 元旦折板G-160 同等品
防火認定　不燃材料　FP030RF-1688

不燃無機質繊維t5裏張(折板屋根用耐火断熱材)
ニチアス　スーパーフェルトンII　同等品
防火認定　不燃材料　NM-2939

鋼製床材(St PL-2.3 曲げ加工　既製品) 国土交通省告示 平成12年 第1400号

キャップ式V字ハゼ立平葺き屋根
カラーガルバリウム鋼板 t=0.5

（発泡ポリエチレン t=4.0裏貼り）

改質アスファルトルーフィング t=1.0

高圧木毛セメント板 t=20

[屋根(RM-1)][屋根(RM-2)]

一般共通事項・外部仕上表

A

011

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した



階 室　　  　名
床

床 仕 上 げ 巾木仕上げ

巾　　　木 壁

壁 仕 上 げ

天　　　井

天 井 仕 上 げ
備　　考

塗装又は仕上 廻縁下地 高さ 下地 下地 塗装又は仕上

天井

高さ床仕上
遮音性能

床レベル

躯体

内　部　仕　上　表

エントランスホール EPS 3100GB-R t12.5 + 12.5FL±0 S40
1

サインウォール、ベンチ

C FL-10ビニル床タイル(A) (細幅・ランダム貼り)
露出部SOP

― ―

待合ロビー(1-1) EPS
3100

GB-R t12.5 + 12.5FL±0 S40

管理シャッター、目隠しルーバー、記載台、ベンチ

C FL-10ビニル床タイル(A) (細幅・ランダム貼り) 露出部SOP ― ―

ホワイエ EPS 2700GB-R t12.5 + 12.5FL±0 S40C FL-10ビニル床タイル(A) (細幅・ランダム貼り) EP 塩ビGB-R t12.5 + 12.5

別途工事：自販機、証明写真機、公衆電話、テーブル、椅子

ATMコーナー EPS 2700GB-R t12.5 + 12.5FL±0 S40C FL-10ビニル床タイル(A) (細幅・ランダム貼り) GB-NC(T) t9.5 ―

守衛・清掃控室 FL±0C FL-10ビニル床タイル(B) VB VCS GB-R t12.5 + 12.5 S60 GB-NC(T) t9.5 2700―

塩ビ

塩ビ

受付カウンター、ミニキッチン

総合盤(電気工事)

外部倉庫(1-1)(1-2) 金ゴテ仕上げC FL±0 FL-10 RC立上り 120
ECP素地

外壁下地材現し

―
上階スラブ裏現し ― ― 直天

内部鉄骨ＲＷ吹付けはセメントフィーラー吹付とする

―

可燃ゴミ庫

不燃ゴミ庫

再利用ゴミ庫

金ゴテ仕上げC FL±0 FL-10 RC立上り 120
ECP素地

外壁下地材現し

―
― ― 直天

―

FL-1800 FL-1850 RC(B) ― ― 直天―金ゴテ仕上げC受水槽

内部鉄骨ＲＷ吹付けはセメントフィーラー吹付とする

受水槽・ポンプ(設備工事)

設備基礎

RC立上り

外部倉庫(1-3) 金ゴテ仕上げC FL±0 FL-10 RC立上り 120
ECP素地 ―

― ― 直天
―

段裏現し
RC(B)

廊下(1-1)(1-2)(1-3) S GB-R t12.5 + 12.5FL±0 40C FL-10ビニル床タイル(A) (細幅・ランダム貼り) EP S EP 塩ビGB-R t12.5 + 12.5 2700

風除室(1-1)(1-2) C FL±0 FL-100 －

風除室(1-3) C ビニル床タイル(A) (細幅・ランダム貼り) FL±0 FL-30 SUS

S

GB-R t12.5 + 12.5S

―

EP

S 3100

S 塩ビ 3100

露出部SOP
― ―

GB-NC(T) t9.5

濾過機械室

消火ポンプ室

防塵塗装C FL±0 FL-10

FL±0 FL-10防塵塗装C

VB 60

VB 60

S

S GB-R t12.5 + 12.5

GB-R t12.5 + 12.5

GW-B

(FL+2000以上)

GW-B
(FL+2000以上)

―

― ― 直天

― ― 直天

ECP素地
外壁下地材現し ―

自動ドア防護柵

別途工事：傘立

段裏現し

段裏現し

上階スラブ裏現し

段裏現し

執務室(1-1)
タイルカーペット(C)

C
OAフロア H200

FL±0 FL-200 VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5 EP S
天井放射パネル　露出部SOP

GB-R t12.5 + DR t9

3100

2700塩ビ―

窓口カウンター、ロールスクリーン

別途工事：机、椅子、キャビネット

会計課
タイルカーペット(C)

C
OAフロア H200

FL±0 FL-200 VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5 EP S GB-R t12.5 + DR t9 塩ビ― 2700

窓口カウンター、管理用ロールスクリーン

別途工事：机、椅子、キャビネット

金融機関
タイルカーペット(C)

C
OAフロア H200

FL±0 FL-200 VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5 EP S GB-R t12.5 + DR t9 塩ビ― 2700

窓口カウンター、管理用ロールスクリーン

ルーバーパーティション

セキュリティ室 C FL±0 FL-10ビニル床タイル(B) VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24㎏/㎥充填) S 塩ビ 2700GB-NC(T) t9.5

別途工事：棚

相談室(1-1)(1-2)(1-3) C タイルカーペット(C) FL±0 FL-10 VB 60

EP

S GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24㎏/㎥充填) SEP GB-R t12.5 + DR t9 塩ビ― 2700

別途工事：テーブル、椅子

給湯室(1-1) C ビニル床シート(A) FL±0 FL-10 VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5 SVC 塩ビ 2700GB-NC(T) t9.5

ミニキッチン

別途工事：冷蔵庫、電子レンジ、食器棚

期日前投票所(1-1)(休憩室)

期日前投票所(1-2)(会議室)

選管事務室

C
タイルカーペット(C)

FL±0 FL-100 VB 60

C
タイルカーペット(C)

FL±0 FL-100 VB 60

C
タイルカーペット(C)

FL±0 FL-100 VB 60

S GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24㎏/㎥充填) SEP

S GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24㎏/㎥充填) SEP

S GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24㎏/㎥充填) SEP

GB-R t12.5 + DR t9 塩ビ― 2700

GB-R t12.5 + DR t9 塩ビ― 2700

GB-R t12.5 + DR t9 塩ビ― 2700

別途工事：テーブル、椅子

別途工事：テーブル、椅子

ロールスクリーン

別途工事：机、椅子、キャビネット

多目的ホール C FL±0 FL-10タイルカーペット(D) S40

GB-R t12.5 + 12.5

S

EP

VC [断熱材B]t50 + GW-B(G)t25  

3000

4075

スライディングウォール

スライディングウォール

スライディングウォール、ロールスクリーン、照明ボックス

露出鉄骨梁:セラミック系耐火被覆材t10+EP、映像音響設備(電気工事)

収納(1-1)(1-2) C ビニル床タイル(B) FL±0 FL-10 VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5 SEP 直天

―

―

―

別途工事：簡易ベッド、テーブル、椅子

別途工事：机、スタッキングチェア

[遮音]

[遮音]

[遮音]

[遮音]

[遮音]

[遮音]

DPS(1-1)(1-2) 金ゴテ仕上げC FL±0 FL-10 RC立上り 120
ECP素地

外壁下地材現し

―
上階スラブ裏現し ― ― 直天

―

GB-R t12.5 + 12.5 EP 塩ビ 2700

― ―

― ―

― ―

―

―

―

―

―

―

OAフロア H100

OAフロア H100

OAフロア H100

GB-R t12.5 + FKt12

木製巾木 + OSCL

木製巾木 + EP

木製巾木 + EP

木製巾木 + EP

木製巾木 + EP

木製巾木 + EP

空調機械室(1-2) C FL-200 FL-200[高遮音] S GW-B ― ― 直天―
GW-B

(FL+2000以上)
防塵塗装 GB-F t21 + GB-R-H t9.5 (LGSクリアランス10千鳥配置)

上階スラブ裏現し

段裏:GB-F t21 + 21 塩ビEP

― ―

スチールカットパネル t4.0

溶融亜鉛めっき + リン酸処理

折下げ天井:GB-R t12.5 + FK t8 + 天然木クロス貼り

GB-R t12.5 + t12.5 + EP

折下げ部分:GB-R t12.5 + t12.5 + EP

別途工事：ATM機器

内部鉄骨ＲＷ吹付けはセメントフィーラー吹付とする

内部鉄骨ＲＷ吹付けはセメントフィーラー吹付とする

ビニル床タイル(A) (細幅・ランダム貼り)

くつふきマット(SUS排水目皿φ50付)

40

別途工事：机、椅子、キャビネット

GB-F t12.5 + 12.5 VC

別途工事：傘立

FKルーバーt12 木目調シート貼り GW-B(C)敷設

FKルーバーt12 木目調シート貼り GW-B(C)敷設

FKルーバーt12 木目調シート貼り GW-B(C)敷設

内部仕上表(1)

A

012

　　 C:鉄筋コンクリート下地、コンクリートブロック下地、ALC下地

　　 W:木造下地

　　 S:軽量鉄骨下地

※1　内部仕上表 下地分類欄
種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した



階 室　　  　名
床

床 仕 上 げ 巾木仕上げ

巾　　　木 壁

壁 仕 上 げ

天　　　井

天 井 仕 上 げ
備　　考

塗装又は仕上 廻縁下地 高さ 下地 下地 塗装又は仕上

天井

高さ床仕上
遮音性能

床レベル

躯体

C ビニル床シート(A) FL±0 FL-10 VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5 SEP母子・健康相談室(1-1)(1-2) GB-R t12.5 + DR t9 塩ビ― 2700

ライニング面台

C ビニル床シート(D)(クッション) FL±0 FL-10 VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5 SVC母子指導室 GB-R t12.5 + DR t9 塩ビ―
2700

棚

1

別途工事：ベッド、机、椅子、ベビーベッド

手洗器(設備工事)

別途工事：遊具

靴脱 FL±0C FL-10ビニル床シート(B) VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5 SVC GB-R t12.5 + DR t9 塩ビ― 2700

下足箱

こどもトイレ C ビニル床シート(B) FL±0 FL-10 VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24㎏/㎥充填) ﾒﾗﾐﾝ化粧板 S GB-R t12.5 + DR t9 塩ビ― 2700

ベビーチェア、ベビーシート、手摺

衛生器具(設備工事)

授乳室 C ビニル床シート(B) FL±0 FL-10 VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24㎏/㎥充填) VC S GB-R t12.5 + DR t9 塩ビ― 2700

カーテン、カーテンレール

流し台

別途工事：授乳ソファ

収納(1-3) C ビニル床タイル(B) FL±0 FL-10 VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5 SEP

[遮音]

[遮音]

[遮音]

― 塩ビGB-NC(T) t9.5 2700

調理スペース C ビニル床シート(B) FL±0 FL-10 VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5 SEP FK t8 EP-G 塩ビ 2700

ライニング面台、調理台(ＩＨ)

手洗器(設備工事)

別途工事：冷蔵庫、電子レンジ、食器棚、スツール

消毒洗濯室 C ビニル床シート(C) FL±0 FL-10 VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5 SEP FK t8 EP-G 塩ビ 2700

流し台

別途工事：洗濯機、乾燥機、滅菌機、棚

廊下(1-4) S GB-R t12.5 + 12.5FL±0 40C FL-10ビニル床タイル(A) (細幅・ランダム貼り) EP S EP 塩ビGB-R t12.5 + 12.5 2700

2
待合ロビー(2-1)(2-2) SFL±0 40C FL-10ビニル床タイル(A) (細幅・ランダム貼り) GB-R t12.5 + 12.5 EP S

サインウォール

別途工事：カウンター、テーブル、椅子、ベンチ
3100露出部SOP ― ―

GB-R t12.5 + 12.5 EP 塩ビ 2700

収納(2-1)(2-2) C ビニル床タイル(B) FL±0 FL-10 VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5 EP S ― 塩ビGB-NC(T) t9.5 2700

廊下(2-3)

廊下(2-2)

SFL±0 40C FL-10ビニル床タイル(A) (細幅・ランダム貼り)

SFL±0 40C FL-10ビニル床タイル(A) (細幅・ランダム貼り)

内　部　仕　上　表

GB-R t12.5 + 12.5 EP S

GB-R t12.5 + 12.5 EP S

GB-R t12.5 + DR t9 塩ビ― 2700

3100露出部SOP ― ―

GB-R t12.5 + 12.5 EP 塩ビ 2700

風除室(2-1) C
ビニル床タイル(A) (細幅・ランダム貼り)

FL±0 FL-30 S ― S 3100
露出部SOP

― ―

自動ドア防護柵

執務室(2-1) C
OAフロア H200

FL±0 FL-200 VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5 EP S

天井放射パネル　露出部SOP

GB-R t12.5 + 12.5

3100

2700塩ビ
EP

窓口カウンター、ロールスクリーン

別途工事：机、椅子、キャビネット

― ―

総合盤(設備工事)

農業委員会事務局 C タイルカーペット(C) FL±0 FL-10 VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24㎏/㎥充填) EP S GB-R t12.5 + DR t9 塩ビ― 2700

別途工事：机、椅子、キャビネット

多目的室(農業委員会) C タイルカーペット(C) FL±0 FL-10 VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24㎏/㎥充填) EP S GB-R t12.5 + DR t9 塩ビ― 2700

別途工事：テーブル、椅子

多目的室(教育委員会) C タイルカーペット(C) FL±0 FL-10 VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24㎏/㎥充填) EP S GB-R t12.5 + DR t9 塩ビ― 2700

教育長室 C タイルカーペット(B) FL±0 FL-10 S40 GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24㎏/㎥充填) VC S GB-R t12.5 + DR t9 塩ビ― 2700 別途工事：机、椅子、応接セット

収納棚(手洗カウンター付)

別途工事：テーブル、椅子

相談室(2-1)(2-2) C タイルカーペット(C) FL±0 FL-10 VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24㎏/㎥充填) SEP GB-R t12.5 + DR t9 塩ビ― 2700

別途工事：テーブル、椅子

[遮音]

[遮音]

[遮音]

[遮音]

[遮音]

給湯室(2-1) C ビニル床シート(A) FL±0 FL-10 VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5 SVC 塩ビ 2700GB-NC(T) t9.5

ミニキッチン

別途工事：冷蔵庫、電子レンジ、食器棚―

男子職員更衣室

女子職員更衣室
C ビニル床シート(A) FL±0 FL-10 VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5 SVC 塩ビ 2700GB-NC(T) t9.5 ―

ライニング面台、カーテンレール(女子職員更衣室)

洗面カウンター・シャワーブース(設備工事)

別途工事：ロッカー、ベンチ

AV機器収納 C 2700― ―

男子ロッカー・更衣・WC

女子ロッカー・更衣・WC
C ビニル床シート(B) FL±0 FL-10 VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5 EP S 塩ビ 2700GB-NC(T) t9.5 ―

ライニング面台

ユニット型コインシャワー、洗面器(設備工事)

別途工事：ロッカー、ベンチ

カフェ C
ビニル床シート(C)

FL±0 FL-200 VB 60 S GB-R t12.5 + FK t6 EP-G S EP-G 塩ビFK t8 2700
As防水 + シンダーコンクリート t200 +

カウンター、ライニング面台、厨房機器

別途工事：物品陳列棚、レジ

手洗器(設備工事)

タイルカーペット(C)

木製巾木 + EP

木製巾木 + EP

木製巾木 + EP

木製巾木 + EP

木製巾木 + EP

廊下(2-1) SFL±0 40C FL-10ビニル床タイル(A) (細幅・ランダム貼り) GB-R t12.5 + 12.5 EP S 塩ビ 2700木製巾木 + EP EPGB-R t12.5 + 12.5

GB-R t12.5 + DR t9 ―

健康増進室 C ビニル床シート(D)(クッション) FL±0 FL-10 S GB-R t12.5 + 12.540 SEP 3100
露出部SOP

― ―

全身鏡

別途工事：測定機器、健康器具、モニター木製巾木 + EP

ビニル床タイル(B) FL±0 FL-10 VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5 EP S GB-NC(T) t9.5

－
スチールカットパネル t4.0

溶融亜鉛めっき + リン酸処理くつふきマット(SUS排水目皿φ50付)

2900

別途工事：傘立

廊下(2-4)

FKルーバーt12 木目調シート貼り GW-B(C)敷設

FKルーバーt12 木目調シート貼り GW-B(C)敷設

FKルーバーt12 木目調シート貼り GW-B(C)敷設

内部仕上表(2)

A

013

　　 C:鉄筋コンクリート下地、コンクリートブロック下地、ALC下地

　　 W:木造下地

　　 S:軽量鉄骨下地

※1　内部仕上表 下地分類欄
種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した



階 室　　  　名
床

床 仕 上 げ 巾木仕上げ

巾　　　木 壁

壁 仕 上 げ

天　　　井

天 井 仕 上 げ
備　　考

塗装又は仕上 廻縁下地 高さ 下地 下地 塗装又は仕上

天井

高さ床仕上
遮音性能

床レベル

躯体

内　部　仕　上　表

3 待合ロビー(3-1)
S

FL±0
40C

FL-10ビニル床タイル(A) (細幅・ランダム貼り)
GB-R t12.5 + 12.5 EP S

サインウォール

別途工事：カウンター、ベンチ
廊下(3-1)(3-2)

3100
露出部SOP

― ―

傍聴ロビー

廊下(3-7)
S40C GB-R t12.5 + 12.5 EP S 3100

露出部SOP
― ―

スロープ

別途工事：カウンター、ベンチ

廊下(3-3) SFL±0 40C FL-10ビニル床タイル(A) (細幅・ランダム貼り) GB-R t12.5 + 12.5 EP S GB-R t12.5 + DR t9 塩ビ― 2700

廊下(3-4) C
タイルカーペット(B) FL±0 FL-10

S GB-R t12.5 + 12.540 EP S GB-R t12.5 + DR t9 塩ビ― 3200

電気室 C
防塵塗装

シンダーコンクリート t200
FL±0 FL-200 VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5

GW-B

(FL+2100以上)
C GW-B 直天― ―

設備基礎、配線ピット

発電機室 C
防塵塗装

シンダーコンクリート t200
FL±0 FL-200 VB 60 S[高遮音]

GW-B

(FL+2100以上)
C GW-B 直天― ―

設備基礎、配線ピット、防油堤

パワコン室 C
防塵塗装

シンダーコンクリート t200
FL±0 FL-200 VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5

GW-B

(FL+2100以上)
C GW-B 直天― ―

設備基礎、配線ピット

危機管理室 (応接室) C[遮音] タイルカーペット(B) FL±0 FL-10 S40 S GB-R t12.5 + DR t9 塩ビ― 3100

ホーロー内装材、収納、棚

町長室 C[遮音] タイルカーペット(B) FL±0 FL-10 S
木製入巾木 

40 S GB-R t12.5 + DR t9 塩ビ― 3100

収納、棚、ライニング面台、洗面カウンター

別途工事：机、椅子、応接セット、冷蔵庫

洗面器(設備工事)

別途工事：打合せテーブル、椅子

副町長室 C[遮音] タイルカーペット(B) FL±0 FL-10 S40 S GB-R t12.5 + DR t9 塩ビ― 3100

収納棚(手洗カウンター付)

別途工事：机、椅子、応接セット

秘書室 C タイルカーペット(C) FL±0 FL-10 S GB-R t12.5 + 12.540 EP S GB-R t12.5 + DR t9 塩ビ― 3200

カウンター

別途工事：椅子

給湯室(3-1) C ビニル床シート(A) FL±0 FL-10 VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5 SVC 塩ビ 2700GB-NC(T) t9.5

ミニキッチン

別途工事：冷蔵庫、電子レンジ、食器棚―

トイレ C ビニル床シート(B) FL±0 FL-10 VB 60 S SVC 塩ビ 2700―[遮音]

ライニング面台

衛生器具・手摺(設備工事)

執務室(3-1)
タイルカーペット(C)

C
OAフロア H100

FL±0 FL-100 VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5 EP S

窓口カウンター、ロールスクリーン、排煙トップライト

別途工事：机、椅子、キャビネット

総合盤(設備工事)3100露出部SOP ― ―

GB-R t12.5 + DR t9 ― 塩ビ

電算係室
タイルカーペット(C)

C
OAフロア H100

FL±0 FL-100 VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5 EP S GB-R t12.5 + DR t9 塩ビ― 2700

別途工事：机、椅子、キャビネット、各種端末

サーバールーム

―

タイルカーペット(C)
C

OAフロア H100
FL±0 FL-100 VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5 EP S 塩ビ― 2700GB-NC(T) t9.5

別途工事：サーバー

用品保管庫 C ビニル床タイル(B) FL±0 FL-10 VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5 EP S 塩ビ― 2700GB-NC(T) t9.5

別途工事：棚

職員待機室 C
タイルカーペット(C) FL±0

二重床(H=200) + 畳敷き FL+200
FL-10

VB 60

畳寄せ
S GB-R t12.5 + 12.5 VC S GB-NC(T) t9.5 塩ビ― 2700

上框、押入

災害対策室 (大会議室) C[遮音] FL±0 FL-100 S GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24㎏/㎥充填) EP S
GB-R t12.5 + DR t9 塩ビ―

3600VB 60
タイルカーペット(C)

OAフロア H100 アルミルーバー天然木クロス貼り　露出部SOP ― ―

排煙トップライト

別途工事：ディスプレイ、テーブル、椅子

職員諸室 C タイルカーペット(C) FL±0 FL-10 S GB-R t12.5 + 12.5VB 60 EP S 塩ビ― 2700GB-NC(T) t9.5

別途工事：テーブル、椅子

C タイルカーペット(C) FL±0 FL-10 S GB-R t12.5 + 12.5VB 60 EP S 塩ビ― 2700防災無線室

別途工事：机、椅子、各種端末

GB-R t12.5 + DR t9

監査委員室 C タイルカーペット(C) FL±0 FL-10 S GB-R t12.5 + 12.5VB 60 EP S 塩ビ― 2700GB-R t12.5 + DR t9

別途工事：机、椅子、キャビネット

相談室(3-1) C タイルカーペット(C) FL±0 FL-10 VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24㎏/㎥充填) SVC GB-R t12.5 + DR t9 塩ビ― 2700

別途工事：テーブル、椅子

[遮音]

収納(3-1) C ビニル床タイル(B) FL±0 FL-10 VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5 SEP 塩ビGB-NC(T) t9.5 2700

別途工事：棚

書庫(3-1) C
ビニル床タイル(B)

FL±0 FL-50 VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5 SEP 塩ビGB-NC(T) t9.5 3600

別途工事：集密書架

(書架レール埋込用スラブ50増し打ち)

印刷室 C ビニル床タイル(B) FL±0 FL-10 VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5 EP S 塩ビ― 2700GB-NC(T) t9.5

―

―

別途工事：印刷機、机、椅子

議場 [高遮音] C FL±0 FL-100 S40
VC

S アルミ― 3700
別途工事：議場システム(電気設備)

GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24㎏/㎥充填) VC

VC

VC

タモ集成材+UC 腰壁H900 GB-R t12.5+12.5 + 不燃練付合板 t6.0

木製入巾木 
タモ集成材+UC

木製入巾木 
タモ集成材+UC

GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24㎏/㎥充填)

腰壁H900 GB-R t12.5+12.5 + 不燃練付合板 t6.0

GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24㎏/㎥充填)

腰壁H900 GB-R t12.5+12.5 + 不燃練付合板 t6.0

木製巾木 + EP

木製巾木 + EP

木製巾木 + EP

木製巾木 + EP

木製巾木 + EP

木製入巾木 + EP
傾斜腰壁部分

木製巾木 + EP

木製入巾木 + EP
傾斜腰壁部分

GB-R t12.5 + GB-S t12.5　(GW t50 24㎏/㎥充填)

GB-F t21 + GB-R-H t9.5 (LGSクリアランス10千鳥配置)

タイルカーペット(A)

OAフロア H100

GB-R t12.5 + DR t9

FL-300鋼製床組 H300 ビニル床タイル(A)(細幅・ﾗﾝﾀﾞﾑ貼り) 廊下(3-1)一部のみ FL±0

FL-300鋼製床組 H300  タイルカーペット(C) 廊下(3-4)一部のみ FL±0

鋼製床組 H300 ビニル床タイル(A)(細幅・ﾗﾝﾀﾞﾑ貼り)

ビニル床タイル(A) (細幅・ランダム貼り) FL±0 FL-10

FL-300FL±0

議場家具、ロールスクリーン、電動ロールスクリーン(ハイサイドライト部)

廊下(3-5)(3-6) C タイルカーペット(C) FL±0 FL-10 S GB-R t12.5 + 12.540 EP S GB-R t12.5 + DR t9 塩ビ― 2700木製巾木 + EP

VC
不燃織物張グラスウール吸音板 t14

GB-R t12.5 + DR t9

アルミルーバー天然木クロス貼り　露出部SOP

GB-F t21 + GB-R-H t9.5 (LGSクリアランス10千鳥配置)

不燃壁ルーバー

FKルーバーt12 木目調シート貼り GW-B(C)敷設

FKルーバーt12 木目調シート貼り GW-B(C)敷設

FKルーバーt12 木目調シート貼り GW-B(C)敷設

内部仕上表(3)

A

014

　　 C:鉄筋コンクリート下地、コンクリートブロック下地、ALC下地

　　 W:木造下地

　　 S:軽量鉄骨下地

※1　内部仕上表 下地分類欄
種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した



階 室　　  　名
床

床 仕 上 げ 巾木仕上げ

巾　　　木 壁

壁 仕 上 げ

天　　　井

天 井 仕 上 げ
備　　考

塗装又は仕上 廻縁下地 高さ 下地 下地 塗装又は仕上

天井

高さ床仕上
遮音性能

床レベル

躯体

内　部　仕　上　表

3
傍聴席 [高遮音] C

タイルカーペット(A)
FL+550 FL-10 S40 S アルミ― 3700

鋼製床組 H=550
カウンター

別途工事：椅子

倉庫(3-1) C ビニル床タイル(B) FL±0 FL-10 VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5 SEP 塩ビGB-NC(T) t9.5 2700―

議会事務局
タイルカーペット(C)

C
OAフロア H100

FL±0 FL-100 S GB-R t12.5 + 12.5 EP S GB-R t12.5 + DR t9 塩ビ― 3100

別途工事：カウンター、机、椅子、書棚

正副議長室 C タイルカーペット(B) FL±0 FL-10 S40 S GB-R t12.5 + DR t9 塩ビ― 3100

棚、収納棚(手洗カウンター付)

別途工事：机、椅子、応接セット

議員控室 C タイルカーペット(B) FL±0 FL-10 S40 GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24㎏/㎥充填) VC S GB-R t12.5 + DR t9 塩ビ― 3100

[遮音]

[遮音]

棚

別途工事：テーブル、椅子、ロッカー

応接室 C タイルカーペット(B) FL±0 FL-10 S40 GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24㎏/㎥充填) VC S GB-R t12.5 + DR t9 塩ビ― 2700[遮音]

別途工事：机、椅子、応接セット

多目的室(3-1)(3-2) FL±0 FL-10 VB 60 SC タイルカーペット(C) EP S GB-R t12.5 + DR t9 塩ビ― 2700

スライディングウォール

別途工事：テーブル、椅子

委員会室(3-1)(3-2) FL±0 FL-10 VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5C タイルカーペット(C) EP S GB-R t12.5 + DR t9 塩ビ― 2700

別途工事：テーブル、椅子

書庫(3-2) C ビニル床タイル(B) FL±0 FL-50 VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5 SEP 塩ビGB-NC(T) t9.5 3600―

移動棚レール

給湯室(3-2) C ビニル床シート(A) FL±0 FL-10 VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5 SVC 塩ビ 2700GB-NC(T) t9.5

ミニキッチン

別途工事：冷蔵庫、電子レンジ―

倉庫(3-2) C ビニル床タイル(B) FL±0 FL-10 VB 60 S GB-R t12.5 + 12.5 SEP 塩ビGB-NC(T) t9.5 2700―

別途工事：棚

共通
MWC , WWC , SK

HWC

C
ビニル床シート(B) FL±0 FL-10

ステンレス入巾木

C

S
GB-R t12.5 + GB-S t12.5 (GW t50 24㎏/㎥充填)

S

S

S

GB-R t12.5 + GB-S t12.5 塩ビ 2700

GB-R t12.5 + DR t9 塩ビ 2700

ライニング面台、トイレブース、鏡、洗面カウンター(下扉付)

天井チャンバー、排気スリット、衛生器具(設備工事)

鏡、手摺、多機能シート、ベビーベッド、ベビーシートまたはユニバーサルシート

多機能トイレパック(設備工事)

手摺、ベビーシート、汚垂石

階段(1)(2)

PS , DS , DPS

EPS

空調機械室

C 防塵塗装

C

C

ビニル床タイル(A) FL±0 FL-10

C

防塵塗装

防塵塗装

VB 60 S GB-F t21 + 21 SEP
GB-R t12.5 + 12.5

鉄骨階段裏 表し
塩ビ 2700

EP

SOP

手摺、ノンスリップ

FL±0 FL-10

FL±0 FL-10

FL±0 FL-10

―

―

上階スラブ裏現し ― ― 直天―

上階スラブ裏現し ― ― 直天―

S LGS素地

S
GB-F t12.5 + 12.5

素地

―

[高遮音] S
GB-F t21 + GB-R-H t9.5

GW-B ― ― 直天―
GW-B

(FL+2100以上)

ピット
配管ピット

消火水槽

EVピット

汚水槽

雨水貯留槽・沈砂槽・雑用水槽

一般共通事項参照

一般共通事項参照

一般共通事項参照

一般共通事項参照

一般共通事項参照

図示 図示

図示 図示

図示 図示

図示 図示

図示 図示

C

C

C

C

C C

C

C

C

C

一般共通事項参照

一般共通事項参照

一般共通事項参照

一般共通事項参照

一般共通事項参照

一般共通事項参照

一般共通事項参照

一般共通事項参照

一般共通事項参照

一般共通事項参照

C

C

C

C

C

直天

直天

直天

直天

直天

排水溝、釜場、マンホール、タラップ

排水溝、釜場、マンホール、タラップ

排水溝、釜場、マンホール、タラップ

排水溝、釜場、マンホール、タラップ

EP-G

EP-G

EP
FL±0 FL-200,-300

FL±0 FL-10

FL±0 FL-200,-300

1,2階

3階

1,2階

3階

鋼製床組 H200,300  ビニル床シート(B)

ビニル床シート(B)

鋼製床組 H200,300  ビニル床シート(B)

[遮音]

[遮音] 天井チャンバー、排気スリット天井チャンバー、排気スリット

木製入巾木 GB-R t12.5 + 12.5

タモ集成材+UC 腰壁H900 GB-R t12.5+12.5 + 不燃練付合板 t6.0

GB-F t21 + 21 + GB-S t12.5（階段界壁部分）

GB-R t12.5 + GB-S t12.5　(GW t50 24㎏/㎥充填)ステンレス入巾木

木製巾木 + EP

木製巾木 + EP

木製巾木 + EP

木製入巾木 + EP
傾斜腰壁部分

40
木製巾木 + EP

木製入巾木 + EP
傾斜腰壁部分

(LGSクリアランス10千鳥配置)

GB-R t12.5 + 12.5

VC

LGS素地

VB 60

別途工事：移動棚本体

GB-R t12.5 + 12.5 VC
GB-R t12.5 + DR t9

不燃織物張グラスウール吸音板 t14

内部仕上表(4)

A

015

　　 C:鉄筋コンクリート下地、コンクリートブロック下地、ALC下地

　　 W:木造下地

　　 S:軽量鉄骨下地

※1　内部仕上表 下地分類欄
種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した
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一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号
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設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
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2022.3
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株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した
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雨水貯留槽合計容量 28.92+22.81=51.73m3≧50m3(必要容量）

35.40m3≧28.40m3(必要容量）
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・ 建物内を1Fスラブ下を出た樋はSGPからVPへ切替える。

・ SGPの継手はねじ込み式配管継手とする。
・ オフセットする雨水横引管の排水勾配は特記なき限り1/100以上とする。

・ 紙ボイドスリーブ外径は梁セイの1/3以下とする。

■ 特記無き限り以下とする。

・ 紙ボイドスリーブ間隔は外径の3倍以上とする。

・ 地中梁天端は(1FL-450)とする。
-2 : 2段配筋   ヘリ空き250
-3 : 3段配筋   ヘリ空き350 

( )は上下が異なる場合の下配筋を示す。
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※特1)

凡  例

ピット階

通水管φ100VP(半割)

鋳鉄製マンホールφ600(防水・防臭型) + SUSタラップ

 + SUSタラップ

化粧床点検口 600角(防水・防臭型) SUS製 ボルト固定式 

タラップ部の数値は段数を示す　特記なき限りは**段とする

通気管φ100VP x2 + 通水管φ100VP(半割) x2

人通口600φ + 孔上取手2ヶ所(取手はタラップと同材)
埋戻し

捨てコンピット(1FL-2200)

特記なき床は構造スラブ(1FL-1950)とする。

通気管φ100VP x2 + 通水管φ100VP(半割) x2

貫通口550φ550

Ｎ
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一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名
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設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3
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A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した
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シャッターSS

OF.T-00 ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ竪樋(数値は管径を示す)

BT-000
上部 防煙垂壁を示す(数値はH寸法を示す)

屋内消火栓(広範囲型2号消火栓)+消火器ボックス<FL±0>

消火器ボックス(壁埋込み型)

消火器スタンド(床置き型)

凡  例

平　面　図

基準FLからの床仕上レベルを示す(特記なき限りFL±0とする)

(丸) ステンレス丸環 16φ設置位置を示す

≪FL±0≫ 構造スラブ天端レベルを示す

屋内消火栓 (設備工事)

外倒しサッシ用オペ―レーター装置設置位置を示す

▲

※不燃ﾎﾞｰﾄﾞと三方枠で構成した防煙壁 管理用シャッターKS

扉・枠:機械設備工事

SB(Ao) 外部・内部 設備機械基礎

代替進入口(W=750,H=1200以上または直径1m以上の円が内接)

(FL+**) 屋上 FLからの仕上天端レベルを示す

[屋A]

[屋B]

※1 天井内は防煙壁で区画

[SLW] 移動間仕切壁

視覚障害者誘導ブロック

( )内記号は部分詳細図[3Do-7][5Di-10]による

見上げ竪樋横引き。丸は上階RD,T位置を示す。

見上げ竪樋横引きの掃除口を示す。

MH
鋳鉄製マンホールφ600(防水・防臭型)、下部SUSタラップ

化粧床点検口 600角(防水・防臭型) SUS製 ボルト固定式 

下部SUSタラップ   屋内：耐荷重 T-2  ,  屋外：耐荷重 T-20

屋内：耐荷重 T-2  ,  屋外：耐荷重 T-20
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2階平面図

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した
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シャッターSS

OF.T-00 ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ竪樋(数値は管径を示す)

BT-000
上部 防煙垂壁を示す(数値はH寸法を示す)

屋内消火栓(広範囲型2号消火栓)+消火器ボックス<FL±0>

消火器ボックス(壁埋込み型)

消火器スタンド(床置き型)

凡  例

平　面　図

基準FLからの床仕上レベルを示す(特記なき限りFL±0とする)

(丸) ステンレス丸環 16φ設置位置を示す

≪FL±0≫ 構造スラブ天端レベルを示す

屋内消火栓 (設備工事)

外倒しサッシ用オペ―レーター装置設置位置を示す

▲

※不燃ﾎﾞｰﾄﾞと三方枠で構成した防煙壁 管理用シャッターKS

扉・枠:機械設備工事

SB(Ao) 外部・内部 設備機械基礎

代替進入口(W=750,H=1200以上または直径1m以上の円が内接)

(FL+**) 屋上 FLからの仕上天端レベルを示す

[屋A]

[屋B]

※1 天井内は防煙壁で区画

[SLW] 移動間仕切壁

視覚障害者誘導ブロック

( )内記号は部分詳細図[3Do-7][5Di-10]による

見上げ竪樋横引き。丸は上階RD,T位置を示す。

見上げ竪樋横引きの掃除口を示す。

MH
鋳鉄製マンホールφ600(防水・防臭型)、下部SUSタラップ

化粧床点検口 600角(防水・防臭型) SUS製 ボルト固定式 

下部SUSタラップ   屋内：耐荷重 T-2  ,  屋外：耐荷重 T-20

屋内：耐荷重 T-2  ,  屋外：耐荷重 T-20

MH
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法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した
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OF.T-00 ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ竪樋(数値は管径を示す)

BT-000
上部 防煙垂壁を示す(数値はH寸法を示す)

屋内消火栓(広範囲型2号消火栓)+消火器ボックス<FL±0>

消火器ボックス(壁埋込み型)

消火器スタンド(床置き型)

凡  例

平　面　図

基準FLからの床仕上レベルを示す(特記なき限りFL±0とする)

(丸) ステンレス丸環 16φ設置位置を示す

≪FL±0≫ 構造スラブ天端レベルを示す

屋内消火栓 (設備工事)

外倒しサッシ用オペ―レーター装置設置位置を示す

▲

※不燃ﾎﾞｰﾄﾞと三方枠で構成した防煙壁 管理用シャッターKS

扉・枠:機械設備工事

SB(Ao) 外部・内部 設備機械基礎

代替進入口(W=750,H=1200以上または直径1m以上の円が内接)

(FL+**) 屋上 FLからの仕上天端レベルを示す

[屋A]

[屋B]

※1 天井内は防煙壁で区画

[SLW] 移動間仕切壁

視覚障害者誘導ブロック

( )内記号は部分詳細図[3Do-7][5Di-10]による

見上げ竪樋横引き。丸は上階RD,T位置を示す。

見上げ竪樋横引きの掃除口を示す。

MH
鋳鉄製マンホールφ600(防水・防臭型)、下部SUSタラップ

化粧床点検口 600角(防水・防臭型) SUS製 ボルト固定式 

下部SUSタラップ   屋内：耐荷重 T-2  ,  屋外：耐荷重 T-20

屋内：耐荷重 T-2  ,  屋外：耐荷重 T-20
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法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した
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シャッターSS

OF.T-00 ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ竪樋(数値は管径を示す)

BT-000
上部 防煙垂壁を示す(数値はH寸法を示す)

屋内消火栓(広範囲型2号消火栓)+消火器ボックス<FL±0>

消火器ボックス(壁埋込み型)

消火器スタンド(床置き型)

凡  例

平　面　図

基準FLからの床仕上レベルを示す(特記なき限りFL±0とする)

(丸) ステンレス丸環 16φ設置位置を示す

≪FL±0≫ 構造スラブ天端レベルを示す

屋内消火栓 (設備工事)

外倒しサッシ用オペ―レーター装置設置位置を示す

▲

※不燃ﾎﾞｰﾄﾞと三方枠で構成した防煙壁 管理用シャッターKS

扉・枠:機械設備工事

SB(Ao) 外部・内部 設備機械基礎

代替進入口(W=750,H=1200以上または直径1m以上の円が内接)

(FL+**) 屋上 FLからの仕上天端レベルを示す

[屋A]

[屋B]

※1 天井内は防煙壁で区画

[SLW] 移動間仕切壁

視覚障害者誘導ブロック

( )内記号は部分詳細図[3Do-7][5Di-10]による

見上げ竪樋横引き。丸は上階RD,T位置を示す。

見上げ竪樋横引きの掃除口を示す。

MH
鋳鉄製マンホールφ600(防水・防臭型)、下部SUSタラップ

化粧床点検口 600角(防水・防臭型) SUS製 ボルト固定式 

下部SUSタラップ   屋内：耐荷重 T-2  ,  屋外：耐荷重 T-20

屋内：耐荷重 T-2  ,  屋外：耐荷重 T-20

MH

021
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※. [RF+ ]は、スラブ天端を示す。
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水上:端部立下げ(1)

6
1
5
6
0
5

150

1
5
0

1
0
0

6
0
0

1
0
0

5
2
0
0

6
0
0 1
0
0

端部立下げ(2)

鼻:[塗膜防水(A)]

2
2
0

100

水上:端部立下げ(1)

150

1
5
0 1
0
0

6
1
5

6
0
5屋根(RB-3)

屋根(RM-1)
笠木(A1)

雨押え

屋根(RB-3)

屋根(RM-1)
笠木(A1)

雨押え

水下:端部立下げ(2)

屋根(RM-2)

笠木(A2)

雨押え

屋根(RM-2)

笠木(A2)

雨押え

塩ビ軒樋

塩ビ軒樋

水下:端部立下げ(2)

水下:端部立下げ(2)

端部立下げ(2)

排水溝

屋根(RB-1)
[水上]

トップライト
900x2500

トップライト
900x2500

トップライト
600x2500

トップライト
600x2500

トップライト
600x2500

[450]

450

上部ケラバ:
端部立下げ(1)

端部立下げ(2)

中水利用排水放流

排水溝

[RF+32]
水勾配1/84

(130-32.78)/8175=1/84.08

1
5
0

上部ケラバ:
端部立下げ(1)

上部ケラバ:
端部立下げ(1)

端部立下げ(2)

上部ケラバ:
端部立下げ(1)

2
5
0

庇(3-1)

450

1
5
0

6
1
5
0

5
4
0
0

5
2
5
0

9
0
0

搬入ヤード
上部吹抜

搬入ヤード
上部吹抜

屋根(RC-1)

450

1
0
0
0

1
0
0
0

踏石:U字溝 U600

踏石:U字溝 U300A

踏石:U字溝 U300A

端部立下げ(2)

伸縮目地@3000以下

屋根(RB-2)

ハト小屋

[RF+904] [RF+800][RF+1005][RF+894][RF+800][RF+800][RF+904][RF+980]

[RF+890][RF+904]

[RF+890]

[RF+323]

[RF+1005][RF+894][RF+800][RF+800][RF+904][RF+980] [RF+904]

[RF+32][RF+130][RF+904]

[RF+904] [RF+800][RF+1005][RF+894][RF+800][RF+800][RF+904][RF+980]

[RF+840]

[RF+800]

1
3
7
5
0

1
3
7
5
0

水勾配1/65

(1005-800)/13350=1/65.12

水勾配1/75

(980-800)/13500=1/75

水勾配1/71

(1005-800)/14700=1/71.70

水勾配1/65

(1005-800)/13350=1/65.12

水勾配1/75

(980-800)/13500=1/75

水勾配1/71

(1005-800)/14700=1/71.70

[13500] [14700][13350][450]

300

1350 [13500][450] 1350

300

[13350]6900 1
1
8
3
6

[RF+840]

[RF+800]

100

水上:端部立下げ(1)

端部立下げ(2)

水上:端部立下げ(1)

水上:端部立下げ(1)

[RF+1012]

[RF+894][RF+1005] [RF+800]

排水溝

排水溝

[13100] 1300[5925]

水勾配1/38

(185-32.78)/5925=1/38.92

[8175]300

谷
1/
10
0

[RF+105]

RF+305

（+60）

（+30）

[RF+105]

RF+305

（+60）

1/100

▽RD芯

[RF+894][RF+1005] [RF+837][RF+800] [RF+980][RF+800]

[RF+800]

[RF+837] [RF+980]

[RF+980]

[RF+1012]

[水上]

[水下]

逆勾配用スラブ増打最大60mm

水勾配1/65

(1005-800)/13350=1/65.12

水勾配1/75

(980-800)/13500=1/75

水勾配1/75

(980-800)/13500=1/75

水勾配1/75

(980-800)/13500=1/75

[RF+800]

1
5
0

4
4
0
0

6
6
0
0

6
6
0
0

8
4
0
0

4
4
0
0

C

D

B

A

E

F

100

屋根伏図

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した

200

シャッターSS

OF.T-00 ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ竪樋(数値は管径を示す)

BT-000
上部 防煙垂壁を示す(数値はH寸法を示す)

屋内消火栓(広範囲型2号消火栓)+消火器ボックス<FL±0>

消火器ボックス(壁埋込み型)

消火器スタンド(床置き型)

凡  例

平　面　図

基準FLからの床仕上レベルを示す(特記なき限りFL±0とする)

(丸) ステンレス丸環 16φ設置位置を示す

≪FL±0≫ 構造スラブ天端レベルを示す

屋内消火栓 (設備工事)

外倒しサッシ用オペ―レーター装置設置位置を示す

▲

※不燃ﾎﾞｰﾄﾞと三方枠で構成した防煙壁 管理用シャッターKS

扉・枠:機械設備工事

SB(Ao) 外部・内部 設備機械基礎

代替進入口(W=750,H=1200以上または直径1m以上の円が内接)

(FL+**) 屋上 FLからの仕上天端レベルを示す

[屋A]

[屋B]

※1 天井内は防煙壁で区画

[SLW] 移動間仕切壁

視覚障害者誘導ブロック

( )内記号は部分詳細図[3Do-7][5Di-10]による

見上げ竪樋横引き。丸は上階RD,T位置を示す。

見上げ竪樋横引きの掃除口を示す。

MH
鋳鉄製マンホールφ600(防水・防臭型)、下部SUSタラップ

化粧床点検口 600角(防水・防臭型) SUS製 ボルト固定式 

下部SUSタラップ   屋内：耐荷重 T-2  ,  屋外：耐荷重 T-20

屋内：耐荷重 T-2  ,  屋外：耐荷重 T-20

MH

022

A
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4400

31540

8400 6600

30400

4400

570 570

6600

南側立面図

7050

7200 7200

64800 7050

7200 7200 7200 72007200 7200 7200

4400

31540

84006600

30400

4400

570570

6600

875321 9 104 6

① ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 嵌合式横葺き　　　

② 押出成形セメント板t60+DP(FR)

③

鉄骨柱+発泡性耐火被覆材

④

コンクリート打放し+撥水剤

⑤

アルミサッシ B-2種

⑥

⑦

⑧ スチール建具　DP塗装

アルミカーテンウォール B-2種

⑨ スチール手摺 溶融亜鉛めっき+

④

⑩ 太陽光パネル

⑥(土留壁)

③

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

7050

78900

7200 7200

64800 7050

7200 7200 7200 72007200 7200 7200

8 7 5 3 2 1910 46

③ ⑦

① ⑧ ③

▼▼▼ ▼▼ ▼ ▼ ▼ ▼

⑪

4
2
3
0

大壁工法+弾性系塗料+DP(FR)

600

▽1FL(TP8.5)

4
5
0
0

4
5
0
0

▽2FL

▽3FL

1
0
0

4
1
0
0

1
1
0
0

▽GL

▽ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端

北側立面図

AF CD BE A FC DB E 東側立面図西側立面図

▽1FL(TP8.5)

4
5
0
0

4
5
0
0

▽2FL

▽3FL

1
0
0

4
1
0
0

1
1
0
0

▽GL

▽ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端

▽1FL(TP8.5)

4
5
0
0

4
5
0
0

▽2FL

▽3FL

1
0
0

1
6
0
2
0

4
1
0
0

1
1
0
0

▽GL

▽ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端

▽1FL(TP8.5)

4
5
0
0

4
5
0
0

▽2FL

▽3FL

1
0
0

4
1
0
0

1
1
0
0

▽GL

▽ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端

②③③⑪

⑩① ⑩ ③⑦

①

⑥

①

⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑥⑤

①

▼ 代替進入口

⑩① ③ ⑦

⑤⑤ ② ⑨⑤ ⑤ ⑤ ⑤② ④ ⑪⑤ ③

⑦ ③⑩①

①

④② ②

⑥

③

⑩⑩ ① ⑦ ③⑦

①①

① ⑦⑦ ⑦ ③③ ⑩⑩

⑥

①

② ②④② ④ ②③

⑥

④1345 -9-9

-9

②-9,3-9,3

⑥ ⑨

▼

1
5
8

外壁(1)[210耐]

8
2
0

外壁(1)[210耐-RW]

外壁(1)[210耐]
外壁(1)[228耐] 外壁(1)[228耐]

外部見切(A)

1
5
8

8
2
0

1
5
8

8
2
0

外壁(1)[182耐]

外壁(1)[182]

外壁(1)[182耐]

1
5
8

8
2
0

1
5
8

外壁(1)[210耐]

外壁(1)[210]

8
2
0

外壁(1)[210耐-RW]

外壁(1)[210耐]
外壁(1)[228耐] 外壁(1)[228耐]

外部見切(A)

1
5
8

8
2
0

外部見切(A)

面台:外壁(1)[182耐]

外部見切(A)

面台:外壁(1)[182耐]

外部見切(A)

外部見切(A)外部見切(A)

外部見切(A)

外部見切(A) + 
外壁(1)[228耐]

面台:外壁(1)[182耐]

外部見切(A) + 外壁(1)[228耐] 面台:外壁(1)[182耐] 外部見切(A) + 
外壁(1)[228耐-RW]

外部見切(A) 外部見切(A)

外部見切(A) + 
外壁(1)[228耐]

外部見切(A) + 外壁(1)[228耐]

①

外部見切(A)

面台:外壁(1)[182耐]

1
5
8

8
2
0

外壁(1)[182耐]

外壁(1)[182]

外壁(1)[182耐-RW]

外壁(1)[182耐]

1
5
8

8
2
0

外部見切(A)

外部見切(A)外部見切(A)

外部見切(A)

外部見切(A) + 
外壁(1)[228耐]

面台:外壁(1)[182耐]

外部見切(A) + 
外壁(1)[228耐]

面台:外壁(1)[182耐]

外部見切(A) + 
外壁(1)[228耐-RW]

外部見切(A)

面台:外壁(1)[182耐]

外部見切(A) 外部見切(A)

外部見切(A) + 
外壁(1)[228耐]

外部見切(A) + 
外壁(1)[228耐]

外部見切(A)

面台:外壁(1)[182耐]

外部見切(A) + 
外壁(1)[228耐]

リン酸処理

笠木(A2)

笠木(A2)

笠木(A1) 笠木(A1)

コンクリート打放し + DP(FR)

外壁根廻り

1800 1800 1800 1800②⑪

1800 1800 1800 1800

⑥

②②

ECP根廻り：⑪ ECP根廻り：⑪

ECP根廻り：⑪

ECP根廻り：⑪
ECP根廻り：⑪

-9

-3

-9,3

:パネル幅900

:パネル幅300

:パネル幅900,300 パターン張り

特記なき限りパネル幅600

[25.49㎡]
[9.18㎡]

[25.49㎡]

②-9,3
[7.42㎡]

[4.32㎡]

[25.61㎡]

スクリーン RC腰壁誘発目地＠3000以下 AW方立合わせ

②

溶融亜鉛めっき+リン酸処理
スクリーン
溶融亜鉛めっき+リン酸処理

軒天④:0.8FKt8+DP(1210x2420)を使用

②-9 [5.81㎡]
②-9 [5.81㎡]②-9 [5.81㎡]②-9 [5.81㎡]

3辺:外壁(1)[210]

外壁(1)[210]

3辺:外壁(1)[210] 3辺:外壁(1)[210]3辺:外壁(1)[210]

RC壁誘発目地＠2400 

RC壁誘発目地＠2400 

⑨⑨

外壁(1)[182耐] 外壁(1)[182耐]

外壁(1)[182耐] 外壁(1)[182耐]

⑥⑥

②②

6
5
5

6
5
5

6
5
5

6
5
5

外壁(1)[182耐-RW]

▽平均地盤面[領域Ⅱ](TP12.16)

▽平均地盤面[領域Ⅰ](TP9.36)
△平均地盤面[日影](TP9.30)

1
2
2
6
0

1
3
4
5

▽太陽光発電パネル天端

1
6
0
2
0

1
3
4
5

1
6
0
2
0

1
3
4
5

1
6
0
2
0

1
3
4
5

1
5
0
6
0

1
5
1
2
0

▽平均地盤面[領域Ⅱ](TP12.16)

▽平均地盤面[領域Ⅰ](TP9.36)
△平均地盤面[日影](TP9.30)

1
2
2
6
0

1
5
0
6
0

1
5
1
2
0

▽平均地盤面[領域Ⅱ](TP12.16)

▽平均地盤面[領域Ⅰ](TP9.36)
△平均地盤面[日影](TP9.30)

1
2
2
6
0

1
5
0
6
0

1
5
1
2
0

3
7
5

3
7
5

3
7
5

3
7
5

△RFL △RFL

△RFL

△RFL

外壁(1)[182耐-RW]

外壁(1)[182耐-RW]

▽太陽光発電パネル天端

▽太陽光発電パネル天端

▽太陽光発電パネル天端

(最高の高さ)

(最高の高さ) (最高の高さ)

外壁(1)[182耐-RW]

外壁(1)[182耐-RW]

3287.3
砕石敷込W400　L16.6m:立面より（外構工事）砕石敷込W400

　L14.
1m:立

面より（外構工事）

▼

⑤

※. 外壁(1)[000○]は、D-56,57,58_ｶﾗｰ
ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板外壁詳細図 参照

10ｍ 10ｍ 10ｍ 10ｍ10ｍ10ｍ

6.3ｍ10ｍ6.3ｍ10ｍ8ｍ10ｍ6.2ｍ5.9ｍ 6.2ｍ

1.5ｍ 1.5ｍ

(1.5+5.9=7.4ｍ)
5.9ｍ

(1.5+5.9=7.4ｍ)

面台:外壁(1)[182耐]

外部見切(A)

150

立面図

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した
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サンクンガーデン

4400

31540

8400 6600

30400

4400

570 570

6600

屋外
多目的スペース

廊下(2-1)

エントランスホール

執務室(3-1)

守衛・
清掃控室

待合ロビー
(2-1)

災害対策室
(大会議室)

廊下
(3-2)

3
1
0
0

2
7
0
0

収納(1-1)エントランスホール

待合ロビー
(2-2)

3
1
0
0

3
1
0
0

風除室
(1-1) 収納(1-2) 母子指導室

収納
(2-1)

健康増進室

7050

78900

7200

▽1FL(TP8.5)

7200

64800 7050

7200 7200 7200 7200

議場

7200 7200 7200

空調機械室
(3-1) 屋根(3C-1)

3
1
0
0

3
1
0
0

4
0
0
0

3
6
0
0

3
7
0
0

傍聴ロビー
災害対策室
(大会議室)

書庫(3-1)

2
7
0
0

農業委員会
事務局

執務室(2-1) 多目的室
(教育委)

相談室
(2-1)

会計課 執務室(1-1)
相談室
(1-3)

期日前投票所
(1-2)

（会議室）

2
7
0
0

収納(3-1)

廊下
(2-2)

廊下
(1-3)

廊下
(1-2)

4400

31540

84006600

30400

4400

570570

6600

多目的ホール

執務室(2-1)
待合ロビー

(2-2)

待合ロビー
(1-1)

印刷室
空調機械室

(3-1)
廊下
(3-3)

3
1
0
0

3
1
0
0

3
6
4
4

くらてらす

執務室(1-1)

3
0
0
0

パワコン室
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64800 7050
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2
7
0
0

廊下
(2-3)2

7
0
0

廊下

廊下
(1-1)

3
2
0
0

廊下(1-4)

2
7
0
0

カフェ

執務室(3-1)廊下
(3-4)

3
1
0
0

3
1
0
0

電算係室 サーバールーム 印刷室

倉庫
(3-1) 3

1
0
0

3
1
0
0

女子
ロッカー室2

7
0
0

多目的室
（3-1）

書庫
(3-2)

議会事務局2
7
0
0

3
1
0
0

3
1
0
0

4
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法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した

300
024

A※1   建告1399号

床面からはりの下端までの高さが 四メートル以上の鉄骨造の小屋組で

その直下に天井がないもの又は直下に不燃材料 又は準不燃材料で造ら

れた天井があるものは、耐火被覆しなくてもよい。
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杉羽目板t12+WP
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※　特記なき限り、EPS・DS・PS・EVシャフト内は

　　上階スラブ裏現し、直天とする

凡
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コンクリート打放し+撥水剤艶消しクリアー⑬
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ｽﾘｯﾄ換気 W50天然木ルーバー20x40　露出部SOP⑮
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⑧ 上階スラブ裏 現し

GB-R t12.5 + FK t8 + 天然木クロス貼り⑱

[2Do-15]

鉄骨階段裏 現し+SOP

GB-F t21 + 21 + EP⑲
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放流口
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空調用天井内隔壁
天井チャンバーを形成天井チャンバーを形成
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外部見切り(A):St.PL-6.0x90
溶融亜鉛めっきリン酸処理

外部見切り(A):St.PL-6.0x90
溶融亜鉛めっきリン酸処理
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溶融亜鉛めっきリン酸処理
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外部見切り(A):St.PL-6.0x90
溶融亜鉛めっきリン酸処理

AV機器収納
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P外部見切り(A):St.PL-6.0x90
溶融亜鉛めっきリン酸処理

OFT-80軒天
より放流
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準構造化軒天下地範囲：172.85㎡

準構造化軒天下地範囲：292.85㎡

きたてらす

4 2715

LGS野縁無し耐風軒天下地範囲：68.30㎡

LGS野縁無し耐風軒天下地範囲：318.30㎡
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St L-40x40x3 St L-40x40x3 照明支持材:

▽3FL

▽2FL+3100

▽2FL+2700

   L=100 SOP

軽量溝形鋼40x20x1.6 L=50
六角ボルトM10(上下2ヶ所)

照明(吊材共)(電気工事)

天井放射パネル(設備工事)
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照明支持材:
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照明支持材: 天井放射パネル支持材:
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   L=100 SOP
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吊材:

つなぎ材:

方杖:
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横材:St C-150x75x20x3.2

軽量溝形鋼40x20x1.6 L=50
六角ボルトM10(上下2ヶ所)
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天井放射パネル(設備工事)
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天井放射パネル支持材:
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①

②

③

アルミルーバー天然木クロス貼り　露出部SOP

④

天井放射パネル(設備工事)　露出部SOP

⑤

GB-R t12.5 + t12.5  + EP

⑥

GW-B⑦

0.8FK t8 + DP

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ　ｽﾁｰﾙt1.6+SOP

GB-NC(T) ｔ9.5

GB-R t12.5 + DR t9

FKルーバーt12 木目調シート貼りGW-B(C)敷設 露出部SOP⑨

F-D t6+撥水剤艶消しクリアー

杉羽目板t12+WP

⑩

⑪

Ｍ 天井点検口 450x450(目地タイプ)

天井点検口 450x450(額縁タイプ)

※　特記なき限り、EPS・DS・PS・EVシャフト内は

　　上階スラブ裏現し、直天とする

凡

例

⑫

コンクリート打放し+撥水剤艶消しクリアー⑬

[断熱材B]t50 + GW-B(G)t25⑭

ｽﾘｯﾄ換気 W50天然木ルーバー20x40　露出部SOP⑮

部分詳細図(内部4)番号4Di-9

BB

FK t8 + EP-G⑯

ス アルミガラリ(軒天)ピクチャーレールP

GB-R t12.5 + DR t9 + 不燃膜ルーバー⑰

⑧ 上階スラブ裏 現し

GB-R t12.5 + FK t8 + 天然木クロス貼り⑱

[2Do-15]

鉄骨階段裏 現し+SOP

GB-F t21 + 21 + EP⑲
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アルミルーバー天然木クロス貼り　露出部SOP

④

天井放射パネル(設備工事)　露出部SOP

⑤

GB-R t12.5 + t12.5  + EP

⑥

GW-B⑦

0.8FK t8 + DP

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ　ｽﾁｰﾙt1.6+SOP

GB-NC(T) ｔ9.5

GB-R t12.5 + DR t9

FKルーバーt12 木目調シート貼りGW-B(C)敷設 露出部SOP⑨

F-D t6+撥水剤艶消しクリアー

杉羽目板t12+WP

⑩

⑪

Ｍ 天井点検口 450x450(目地タイプ)

天井点検口 450x450(額縁タイプ)

※　特記なき限り、EPS・DS・PS・EVシャフト内は

　　上階スラブ裏現し、直天とする

凡

例

⑫

コンクリート打放し+撥水剤艶消しクリアー⑬

[断熱材B]t50 + GW-B(G)t25⑭

ｽﾘｯﾄ換気 W50天然木ルーバー20x40　露出部SOP⑮

部分詳細図(内部4)番号4Di-9

BB

FK t8 + EP-G⑯

ス アルミガラリ(軒天)ピクチャーレールP

GB-R t12.5 + DR t9 + 不燃膜ルーバー⑰

⑧ 上階スラブ裏 現し

GB-R t12.5 + FK t8 + 天然木クロス貼り⑱

[2Do-15]

鉄骨階段裏 現し+SOP

GB-F t21 + 21 + EP⑲
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・ オフセットする雨水横引管の排水勾配は特記なき限り1/100以上とする。

・ 紙ボイドスリーブ外径は梁セイの1/3以下とする。

■ 特記無き限り以下とする。

・ 紙ボイドスリーブ間隔は外径の3倍以上とする。
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架台：St角パイプハシゴ枠
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ張り溶接固定

 溶融亜鉛めっき処理 

ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙは,XS-63-XF t4.5とする。 
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根 太：St.□-40x40x2.0@300
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かねそうRA同等以上
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ﾌﾚｰﾑｺﾞﾑﾏｯﾄt22敷込

50 25

+樹脂製束@300(建築工事)

3
0

6
0

1
5
06
0
(
8
0
)

蓋:ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞt60.t80(外構工事)

くつふきﾏｯﾄ 詳細図 S:1/10外部排水溝 詳細図 S:1/10

外部折上天井:St.1.6+U-BE

91152

4
0
5

St.□-19x19x1.2
215

1
0
0

3
0

2
2
0

50
50x50x15@900

外部見切(A)

69°

60

25

シール25x10

シール25x10

1
9

22

St.L-30X30X3 

外部折上天井 詳細図 S:1/10

SZG支持材
準構造化軽天下地 

243

10, 50

矩計図(1)東西面

種別

通し番号
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一級建築士　第336340号　篠原 正樹
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建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した
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フレーム St L-50x30(50)x6 SOP

メッシュ押え　St FB-3ｘ19

ササラ鋼 PL-19x350　SOP

手摺支持G.PL St PL-9x160
(ササラ溶接 鉄骨工事)

メッシュアート

ササラ鋼 PL-19x350　SOPACW支持鋼材
(ACW詳細図による)
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手摺支持G.PL St PL-9x50xL160
(ササラ溶接 鉄骨工事)

縦フレーム固定部　S:1/5

フレーム St L-50x30(50)x6 SOP
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手摺固定部　S:1/10

SUS 袋ナット 2-M10

手摺：タモ集成材 CL 34x34

上端繋ぎ：St.FB-4.5x19(ビス @200)
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手摺:タモ集成材CL34x34

ﾌﾞﾗｹｯﾄ：St.FB-12×25

座金：SUS304 φ50 HL

LGSスタッド

C-60x30x10x2.3
(ﾌﾞﾗｹｯﾄごと)
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上端繋ぎ：St.FB-4.5x19

踏板・蹴込板：St.PL-4.5

ササラ：St.PL-19x350

踏面：VT

モルタル
(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭφ3.2x50x50)

見切り材：St.FB-9x50(鉄骨工事)
+ リン酸処理

※特記なき限り鉄部はSOP

(鉄骨工事)
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段部詳細図 S:1/20 階段手摺(A1)詳細図 S:1/10
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手摺:タモ集成材CL34x34

ﾌﾞﾗｹｯﾄ：St.FB-12×25

座金：SUS304 φ50 HL

LGSスタッド

C-60x30x10x2.3
(ﾌﾞﾗｹｯﾄごと)
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上端繋ぎ：St.FB-4.5x19

踏板・蹴込板：St.PL-4.5

ササラ：St.PL-19x350

踏面：VT

モルタル
(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭφ3.2x50x50)

見切り材：St.FB-9x50(鉄骨工事)
+ リン酸処理

※特記なき限り鉄部はSOP

(鉄骨工事)

@900以下

(ビス @200)
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フレーム St L-50x30(50)x6 SOP

手摺：タモ集成材 CL 34x34
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メッシュアート手摺
フレーム St L-50x30(50)x6 SOP

メッシュ押え　St FB-3ｘ19

ササラ鋼 PL-19x350　SOP

手摺支持G.PL St PL-9x160
(ササラ溶接 鉄骨工事)

メッシュアート

ササラ鋼 PL-19x350　SOPACW支持鋼材
(ACW詳細図による)

階段手摺(A2)(A3)詳細図 S:1/20
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(ササラ溶接 鉄骨工事)

縦フレーム固定部　S:1/5
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手摺固定部　S:1/10

SUS 袋ナット 2-M10

手摺：タモ集成材 CL 34x34

上端繋ぎ：St.FB-4.5x19(ビス @200)
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メッシュ押え　St FB-3x19

照明固定部材

St [-75x40x15X2.3
(ササラ溶接 鉄骨工事)

SUS 袋ナット 2-M10

手摺支持G.PL St PL-9x50xL160
(ササラ溶接 鉄骨工事)

ササラ鋼

5
0

1
6
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1
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4
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4
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8
0

フレーム St L-50x30(50)x6 SOP
メッシュ押え　St FB-3x19
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6
5

1階自立手摺部　S:1/5

B.PL:St FB-9x65xL100
A.BOLT 2-M10

支柱G.PL:St FB-9x50xL210
A.BOLT 2-M10

▽1FL

メッシュアート：
小岩金網 すだれシリーズ　あすか　同等品以上

手摺支持ブラケット
：St PL-9　加工1
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階段詳細図(2)-階段(2)

種別

通し番号
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一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した
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中央階段-2階 平面詳細図 S=1/50

段部・手摺詳細図

断面詳細図(段部1) S=1/50

中央階段-1階 平面詳細図 S=1/50

収納(1-1)

▽1FL

待合ロビー
(1-1)

待合ロビー
(2-2)

待合ロビー
(1-1)

収納
(1-1)

断面詳細図(2) S=1/50

4 5

C

待合ロビー
(2-2)

▽1FL

C

[吹抜手摺]

断面詳細図(段部2)S=1/50

壁：9F+EP

壁：9F+EP

壁：9F+EP

壁：9F+EP

ササラ:St.PL-19x350(鉄骨工事) +SOP

段板：St.PL-4.5(鉄骨工事) + SOP

段受けリブ：St.PL-16(鉄骨工事) + SOP
段裏 : St.PL-16(鉄骨工事) + SOP

力桁：H-125x125x6.5x9.0(鉄骨工事) + SOP

待合ロビー(2-2)

段受けリブ：St.PL-16(鉄骨工事)+SOP

段裏 : St.PL-16(鉄骨工事)+SOP

力桁：H-125x125x6.5x9.0(鉄骨工事)+SOP

段
部

①
段

部
②

壁：9F+EP

ササラ:St.PL-19x350(鉄骨工事) +SOP

壁：9F+EP壁：9A+EP

壁：9F+EP

[階段手摺(A1)]

[階段手摺(A1)]

踏面：VT

[階段手摺(A1)]

踏板・蹴込板：St.PL-4.5(鉄骨工事) + SOP

[吹抜手摺]

待合ロビー(1-1)

ホワイエ

多目的ホール

収納(1-1)

9A

9F

9A 9F

9F

9B

9F

9B L
L

9A9F

9E

9E

9P 9P

9A9A

9A

上部 防煙垂壁

(上部:9F) (上部:9F)

4 5

段部①

9P

[階段手摺(A1)]

注意喚起床材：SUS製 点状300角上部 防煙垂壁

上部 防煙垂壁

C

9A

9F

記載台

待合ロビー(2-2)

[吹抜手摺]

[階段手摺(A1)]

段部②

4 5

段部①

[吹抜手摺]

[階段手摺(A1)]

[吹抜手摺]

C

注意喚起床材：SUS製 点状300角

DLJ077HNTCLLL07LH LLL07LH DLJ077HNTCLLL07LH LLL07LH DLJ077HNTCLLL07LH LLL07LH

▽2FL

段部①

[吹抜手摺]

防煙垂壁

壁：9A+EP

[吹抜手摺]

FKﾙｰﾊﾞｰt12 木目調シート貼り

GW-B(C)敷設 露出部SOP

▽2FL

[吹抜手摺] [吹抜手摺]

防煙垂壁 防煙垂壁

▽1FL

▽2FL

防煙垂壁

FKﾙｰﾊﾞｰt12 木目調シート貼り

GW-B(C)敷設 露出部SOP

ｽﾁｰﾙt1.6+SOP

1 5 10

1 5 10 11 12 15 20 25 30

壁:9A+EP

注意喚起床材：
SUS製 点状300角

注意喚起床材：
SUS製 点状300角
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20
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FKﾙｰﾊﾞｰt12 木目調シート貼り
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段部(2)詳細図

ササラ：St.PL-19x350

踏面：VT

段受けリブ：St.PL-16(鉄骨工事)

手摺：タモ集成材 CL 34x34
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:St.FB-12x25 @900程度
通し：St.PL-9x18

支柱:St.FB-12×38 @600

メッシュアート　H=1020

St.FB-6×38

段裏 : St.PL-16(鉄骨工事)

下地 : モルタル
(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭφ3.2x50x50)

踏面：VT

端部見切り:St.FB-9x36 +リン酸処理

段部(1) 詳細図

蹴込：St.FB-6x28

力桁：H-125x125x6.5x9.0(鉄骨工事)

踏板：St.PL-16

力桁：H-125x125x6.5x9.0

踏面：VT

モルタル
(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭφ3.2x50x50)

蹴込：St.FB-6×28

段受けリブ：St.PL-12(鉄骨工事)

見切り材：St.FB-9x36

S:1/20 S:1/20

吹抜手摺詳細図 S:1/5

支柱:St.FB-12×38 @600

メッシュアート　H=1020

St.FB-6×38

St.FB-5×40 ※網に溶接
St.FB-5×15
ナットM10

網固定材　結束線φ1.0

小岩金網 すだれシリーズ
あすか　同等品以上

※特記なき限り鉄部はSOP

+リン酸処理

(鉄骨工事)

(鉄骨工事)

見切り材：St.FB-9x36
+リン酸処理

モルタル
(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭφ3.2x50x50)

踏板・蹴込板：St.PL-4.5
(鉄骨工事)

(鉄骨工事)
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階段詳細図(3)-中央階段

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した
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Fix Fix Fix Fix

てらす階段-2階 平面詳細図 S=1/50 外部手摺(D) 詳細図 S=1/10

断面詳細図(1) S=1/50

てらす階段-1階 平面詳細図 S=1/50

2

 ▽1FL

 △GL

 ▽1FL

 △GL

S=1/50側面図

1 23 13

B A

 ▽1FL

 △GL

受水槽室

受水槽室

倉庫
(1-3)

配管ピット 配管ピット

配管ピット

断面詳細図(2) S=1/50

S=1/10 段部 詳細図

ステップ:St C-100x50x20x2.3
ササラ鋼:St C-150x50x20x2.3

受水槽
メンテナンス階段

手摺:St-Φ19 H600

手摺支柱:St-Φ19 H600

ステップ:St C-100x50x20x2.3

ササラ鋼:

手摺:St-Φ19 H600
手摺支柱:St-Φ19 H600

1

5

10

15
16

20

25

30

3辺:外壁(1)[210]

外部手摺(D)

外部手摺(D)

外部手摺(D)

外部手摺(D)

外部手摺(D)

外部手摺(D)

コンクリート打放し+撥水剤

受水槽
メンテナンス階段

コンクリート部分は躯体防水混和材(ベストン同等品以上)を使用

コンクリート部分は躯体防水混和材(ベストン同等品以上)を使用

コンクリート打放し+撥水剤

コンクリート打放し+撥水剤
コンクリート打放し+撥水剤（杉板型枠）

※外部手摺(D)をH850としたものを内部手摺(A)とする

排水溝W100

踏面：ｺﾝｸﾘｰﾄ金コテ押え

 ▽2FL

RC金ゴテ

RC金ゴテ

RC金ゴテ

RC(B)

外部手摺(D)

コンクリート打放し+撥水剤

外壁(2)

外壁(2)

ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 嵌合式横葺き　　　

外壁(2)

 ▽2FL
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捨てコンt50

6805355 3900
[1/100][1/55][1/100]

(外構工事)
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装

コンクリート打放し+撥水剤

3辺:外壁(1)[210]
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 嵌合式横葺き　　　

外壁(2)

 ▽2FL

430

外部手摺(A) (D-061参照)

1
1
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外部手摺(A)

430

630

2
7
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コンクリート打放し+撥水剤

外壁(2)-3,9

外部手摺(A)

St C-150x50x20x2.3

外部手摺(A)
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蓋:ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞt60.t80(外構工事)
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コンクリート打放し + DP(FR)
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1550
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コンクリート打放し + DP(FR)
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てらす階段

PS・外部倉庫(1-2)

外部倉庫
(1-3)

6B

受水槽室
(1FL-1800)

2 3

1 5

受水槽
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ階段

ステンレス製ゴム入ノンスリップ
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排水溝W100
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外部手摺(D)

外部手摺(D)

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し+撥水材

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し＋撥水材 杉板型枠
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外部手摺(D)

外部手摺(D)

1 155 10 16 20 25 30

ステンレス製ゴム入ノンスリップ

注意喚起床材：
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5
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7200

てらす階段

SUS製 点状300角

注意喚起床材：
SUS製 点状300角

外部手摺(A)

外部手摺(A)

塗膜防水(E)

外壁(6)

外壁(6)

塗膜防水(E)

笠木:塗膜防水(E)
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[M]RD-75[M]RD-75

125 630

笠木：St.FB-12x50

St.FB-9x38

支柱：St.FB-12x50 @900

笠木：St.FB-12x50

支柱：St.FB-12x50 @900

St.FB-9x38

St.FB-9x38

ブラケット：St.PL-9

St.FB-9x38

踏面：ｺﾝｸﾘｰﾄ金コテ押え

蹴上:ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し+撥水材

ステンレス製ゴム入ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

SUS304溝型パイプφ38 VB
(ﾌﾞﾗｹｯﾄと接続部は絶縁ｼｰﾄを設ける)

St.PL-12 150×150

特記なき鉄部見掛り面は、全てリン酸処理仕上げとする。

15×15 打込+接着剤

コンクリート打放し+撥水材
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階段詳細図(4)-てらす階段

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した
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6p 押出成形セメント板 t60

[一般壁]
A

LGS(天井まで)+GB-R t12.5+12.5(天井まで)

[ふかし壁]
B

LGS(上階スラブまで)+GB-F t12.5+12.5(上階スラブまで)

[耐火壁]
E

F
[片面耐火壁]

LGS(上階スラブまで)+GB-F t21+21(上階スラブまで)

G
KLGS(GW充填・上階ｽﾗﾌﾞまで)+GB-R t12.5+12.5(上階ｽﾗﾌﾞまで)

[遮音壁]

LGSクリアランス10千鳥配置(GW充填・上階スラブまで)

+GB-F t21+GB-R-H t9.5(上階スラブまで)

[高遮音耐火壁] イ EP塗

VCロ

ハ

ニ

ホ

ヘ

ト

GW t50

チ

壁下地

凡例の見方

6　A

b

c

d

a

方向
展開

[一般壁](防水）
C

D
LGS(天井まで)+GB-R t12.5+GB-S t12.5(天井まで)

[ふかし壁](防水）

リ

ヌ
H

LGS(GW充填・上階ｽﾗﾌﾞまで)+GB-R t12.5+GB-S t12.5(上階ｽﾗﾌﾞまで)

[遮音壁](防水）

J
[遮音耐火壁] 

 LGS(GW充填・上階ｽﾗﾌﾞまで)+GB-Ft12.5 + 12.5(上階スラブまで)

GW-B　FL+2000以上

スチールパネル

メラミン化粧板

壁材素地

 LGS(上階スラブまで)+GB-R t12.5+12.5(上階スラブまで)

LGS(上階スラブまで)+GB-R t12.5+ GB-S 12.5(上階スラブまで)RC コンクリート打放し　B種

(   )部は腰壁を示す。

(FP060NP-0174同等品以上)

(FP060NP-0007同等品以上)

(FP060NP-0198同等品以上)

(FP060NP-0174同等品以上)

9 LGS90

L GB-R t12.5 のりクギ併用貼(天井まで)

天然木クロス貼り

EP-G

不燃練付合板 t6.0a

b GB-S t12.5を上張り

GB-R t12.5を上張り

GW t50 24㎏/㎥充填

執務室
[イ]

壁仕上

ル 木製(不燃処理)GWGC t=25ル

ECP素地表しワ

GB-R-H t9.5 + 9.5M

c FK t6を上張り

カ モザイクタイル

GB-R t12.5 + FK t6N

不燃織物張ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音板 t14ヨ

P GB-R t12.5 + FK t12

一方枠(S41)

建具共通事項 枠記号

※三方枠も同様

GS ガラススクリーン

D-029_11による

100

1階平面詳細図

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した
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MH

シャッターSS

T-000

TRD-000

YRD-000

竪樋(数値は管径を示す)

中継ルーフドレイン(数値は管径を示す)

横引きルーフドレイン(数値は管径を示す)
BT-000

上部 防煙垂壁を示す(数値はH寸法を示す)

屋内消火栓(広範囲型2号消火栓)+消火器ボックス(設備工事)<FL±0>

消火器ボックス(壁埋込み型)

消火器スタンド(床置き型)

鋳鉄製マンホールφ600(防水・防臭型)、下部SUSタラップ

縦引きルーフドレイン(数値は管径を示す)RD-000

化粧床点検口 600角(防水・防臭型) SUS製 ボルト固定式 

下部SUSタラップ   屋内：耐荷重 T-2  ,  屋外：耐荷重 T-20
凡  例

平　面　図

基準FLからの床仕上レベルを示す(特記なき限りFL±0とする)

屋内：耐荷重 T-2  ,  屋外：耐荷重 T-20

(丸) ステンレス丸環 16φ設置位置を示す

≪FL±0≫ 構造スラブ天端レベルを示す 屋内消火栓 (設備工事) 外倒しサッシ用オペ―レーター装置設置位置を示す

[SLW] 移動間仕切壁

▲

※不燃ﾎﾞｰﾄﾞと三方枠で構成した防煙壁 管理用シャッターKS

SB 外部・内部 設備機械基礎

視覚障害者誘導ブロック

代替進入口(W=750,H=1200以上または直径1m以上の円が内接)

(FL+**) 屋上 FLからの仕上天端レベルを示す
MH

サインウォールはDS-001による。
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事務局
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上部 防煙垂壁

OAフロアH200
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VT
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満流型雨水排水システム竪樋:
SGP80A 外径89.1φ 防露巻t25(外径140φ）

OFT-80天井

OFT-80軒天
より放流 [M]T-100

[M]T-80

デッキ浮床2300φ
(平板と同面）

デッキ浮床2300φ
(平板と同面）
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ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台

※便所詳細図による

※便所詳細図による ※便所詳細図による

※階段詳細図による
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※便所詳細図による

※便所詳細図による

※便所詳細図

による
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ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台
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ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台

※階段詳細図による
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外部手摺(A)

※階段詳細図による

※EV詳細図による ※EV詳細図による
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6p 押出成形セメント板 t60

[一般壁]
A

LGS(天井まで)+GB-R t12.5+12.5(天井まで)

[ふかし壁]
B

LGS(上階スラブまで)+GB-F t12.5+12.5(上階スラブまで)

[耐火壁]
E

F
[片面耐火壁]

LGS(上階スラブまで)+GB-F t21+21(上階スラブまで)

G
KLGS(GW充填・上階ｽﾗﾌﾞまで)+GB-R t12.5+12.5(上階ｽﾗﾌﾞまで)

[遮音壁]

LGSクリアランス10千鳥配置(GW充填・上階スラブまで)

+GB-F t21+GB-R-H t9.5(上階スラブまで)

[高遮音耐火壁] イ EP塗

VCロ
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ホ

ヘ

ト

GW t50

チ

壁下地

凡例の見方
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d
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方向
展開

[一般壁](防水）
C

D
LGS(天井まで)+GB-R t12.5+GB-S t12.5(天井まで)

[ふかし壁](防水）

リ

ヌ
H

LGS(GW充填・上階ｽﾗﾌﾞまで)+GB-R t12.5+GB-S t12.5(上階ｽﾗﾌﾞまで)

[遮音壁](防水）

J
[遮音耐火壁] 

 LGS(GW充填・上階ｽﾗﾌﾞまで)+GB-Ft12.5 + 12.5(上階スラブまで)

GW-B　FL+2000以上

スチールパネル

メラミン化粧板

壁材素地

 LGS(上階スラブまで)+GB-R t12.5+12.5(上階スラブまで)

LGS(上階スラブまで)+GB-R t12.5+ GB-S 12.5(上階スラブまで)RC コンクリート打放し　B種

(   )部は腰壁を示す。

(FP060NP-0174同等品以上)

(FP060NP-0007同等品以上)

(FP060NP-0198同等品以上)

(FP060NP-0174同等品以上)

9 LGS90

L GB-R t12.5 のりクギ併用貼(天井まで)

天然木クロス貼り

EP-G

不燃練付合板 t6.0a

b GB-S t12.5を上張り

GB-R t12.5を上張り

GW t50 24㎏/㎥充填

執務室
[イ]

壁仕上

ル 木製(不燃処理)GWGC t=25ル

ECP素地表しワ

GB-R-H t9.5 + 9.5M

c FK t6を上張り

カ モザイクタイル

GB-R t12.5 + FK t6N

不燃織物張ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音板 t14ヨ

P GB-R t12.5 + FK t12

一方枠(S41)

建具共通事項 枠記号

※三方枠も同様

GS ガラススクリーン

D-029_11による

100

2階平面詳細図

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した

200

MH

シャッターSS

T-000

TRD-000

YRD-000

竪樋(数値は管径を示す)

中継ルーフドレイン(数値は管径を示す)

横引きルーフドレイン(数値は管径を示す)
BT-000

上部 防煙垂壁を示す(数値はH寸法を示す)

屋内消火栓(広範囲型2号消火栓)+消火器ボックス(設備工事)<FL±0>

消火器ボックス(壁埋込み型)

消火器スタンド(床置き型)

鋳鉄製マンホールφ600(防水・防臭型)、下部SUSタラップ

縦引きルーフドレイン(数値は管径を示す)RD-000

化粧床点検口 600角(防水・防臭型) SUS製 ボルト固定式 

下部SUSタラップ   屋内：耐荷重 T-2  ,  屋外：耐荷重 T-20
凡  例

平　面　図

基準FLからの床仕上レベルを示す(特記なき限りFL±0とする)

屋内：耐荷重 T-2  ,  屋外：耐荷重 T-20

(丸) ステンレス丸環 16φ設置位置を示す

≪FL±0≫ 構造スラブ天端レベルを示す 屋内消火栓 (設備工事) 外倒しサッシ用オペ―レーター装置設置位置を示す

[SLW] 移動間仕切壁

▲

※不燃ﾎﾞｰﾄﾞと三方枠で構成した防煙壁 管理用シャッターKS

SB 外部・内部 設備機械基礎

視覚障害者誘導ブロック

代替進入口(W=750,H=1200以上または直径1m以上の円が内接)

(FL+**) 屋上 FLからの仕上天端レベルを示す
MH

サインウォールはDS-001による。
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LGS(天井まで)+GB-R t12.5+12.5(天井まで)

[ふかし壁]
B

LGS(上階スラブまで)+GB-F t12.5+12.5(上階スラブまで)

[耐火壁]
E

F
[片面耐火壁]

LGS(上階スラブまで)+GB-F t21+21(上階スラブまで)

G
KLGS(GW充填・上階ｽﾗﾌﾞまで)+GB-R t12.5+12.5(上階ｽﾗﾌﾞまで)

[遮音壁]

LGSクリアランス10千鳥配置(GW充填・上階スラブまで)

+GB-F t21+GB-R-H t9.5(上階スラブまで)
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GW t50
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壁下地

凡例の見方
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方向
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C

D
LGS(天井まで)+GB-R t12.5+GB-S t12.5(天井まで)

[ふかし壁](防水）
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ヌ
H

LGS(GW充填・上階ｽﾗﾌﾞまで)+GB-R t12.5+GB-S t12.5(上階ｽﾗﾌﾞまで)

[遮音壁](防水）

J
[遮音耐火壁] 

 LGS(GW充填・上階ｽﾗﾌﾞまで)+GB-Ft12.5 + 12.5(上階スラブまで)

GW-B　FL+2000以上

スチールパネル

メラミン化粧板

壁材素地

 LGS(上階スラブまで)+GB-R t12.5+12.5(上階スラブまで)

LGS(上階スラブまで)+GB-R t12.5+ GB-S 12.5(上階スラブまで)RC コンクリート打放し　B種

(   )部は腰壁を示す。

(FP060NP-0174同等品以上)

(FP060NP-0007同等品以上)

(FP060NP-0198同等品以上)

(FP060NP-0174同等品以上)

9 LGS90

L GB-R t12.5 のりクギ併用貼(天井まで)

天然木クロス貼り

EP-G

不燃練付合板 t6.0a

b GB-S t12.5を上張り

GB-R t12.5を上張り

GW t50 24㎏/㎥充填

執務室
[イ]

壁仕上

ル 木製(不燃処理)GWGC t=25ル

ECP素地表しワ

GB-R-H t9.5 + 9.5M

c FK t6を上張り

カ モザイクタイル

GB-R t12.5 + FK t6N

不燃織物張ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音板 t14ヨ

P GB-R t12.5 + FK t12

一方枠(S41)

建具共通事項 枠記号

※三方枠も同様

GS ガラススクリーン

D-029_11による

100

3階平面詳細図

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した

200

MH

シャッターSS

T-000

TRD-000

YRD-000

竪樋(数値は管径を示す)

中継ルーフドレイン(数値は管径を示す)

横引きルーフドレイン(数値は管径を示す)
BT-000

上部 防煙垂壁を示す(数値はH寸法を示す)

屋内消火栓(広範囲型2号消火栓)+消火器ボックス(設備工事)<FL±0>

消火器ボックス(壁埋込み型)

消火器スタンド(床置き型)

鋳鉄製マンホールφ600(防水・防臭型)、下部SUSタラップ

縦引きルーフドレイン(数値は管径を示す)RD-000

化粧床点検口 600角(防水・防臭型) SUS製 ボルト固定式 

下部SUSタラップ   屋内：耐荷重 T-2  ,  屋外：耐荷重 T-20
凡  例

平　面　図

基準FLからの床仕上レベルを示す(特記なき限りFL±0とする)

屋内：耐荷重 T-2  ,  屋外：耐荷重 T-20

(丸) ステンレス丸環 16φ設置位置を示す

≪FL±0≫ 構造スラブ天端レベルを示す 屋内消火栓 (設備工事) 外倒しサッシ用オペ―レーター装置設置位置を示す

[SLW] 移動間仕切壁

▲

※不燃ﾎﾞｰﾄﾞと三方枠で構成した防煙壁 管理用シャッターKS

SB 外部・内部 設備機械基礎

視覚障害者誘導ブロック

代替進入口(W=750,H=1200以上または直径1m以上の円が内接)

(FL+**) 屋上 FLからの仕上天端レベルを示す
MH

サインウォールはDS-001による。
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0
0

1
3
5
0

100

100

100

1185 1185

592.5 592.5

ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ:St.1.6+SOP 120+40x150H

壁:不燃織物張グラスウール吸音板 t14

1
1
0

4
5
0

1
0
7

250

6
5
1
5
0

1
1
0

6
5
1
5
0

1
1
0

1
7
31
0
7

1
7
3

1
2
6
0

2455

21
5

15
0

GB-Rt12.5+12.5 + EP

柱1時間:FP060CN-9001,梁1時間:FP060BM-9001(サイズ制限なし）

露出鉄骨柱梁：セラミック系耐火被覆材 t20 + EP

議場折下げ天井内仕上げ

①:

②:

③:
コンクリート打放し面 + EP④:
CON(D) + 防塵塗装⑤:

見掛り鉄部,デッキスラブ下端,コン止めPL面はSOP塗り

[断熱材A]吹付け硬質ウレタンフォームt50⑥:
セラミック系不燃コート材t10+EP (NM-3894)

議場ハイサイド上部太陽電池基礎
W2455xD200xH215x24か所
立上り:[塗膜防水(D)]

2985.5

4
0
0
0

4
0
0
0

ｽﾘｯﾄ巾木部材(A):St.PL-1.6x12x100

0.034x7.6=0.25㎡≧0.24㎡(設備要求)
カウンター下に設置 左右合計 L=7600

150

100 屋根(RC-1)

1
0
0

1
0
0

塗膜防水(B) 壁面立上り

1
0
0

端部立下げ(2) 端部立下げ(2)

平場:[塗膜防水(DR)] 平場:[塗膜防水(DR)]

塗膜防水(B)

15050
100

20180

20
18050

端部立下げ(2)

5
6
0

NM-3174

NM-3174

900 900 900 900

8

6
0

2
51
2
.
5

4
8

1
0
0

ﾙｰﾊﾞｰﾕﾆｯﾄ W2.55xH3.9 計4か所

不燃壁ルーバー(L):巾木から天井まで
不燃壁ルーバー(S):FL+1800まで

1304

ﾙｰﾊﾞｰﾕﾆｯﾄ[後壁腰壁]

不燃壁ルーバー(L2)
不燃壁ルーバー(S2)

3803

ﾙｰﾊﾞｰﾕﾆｯﾄ W2.55xH3.9 計4か所

不燃壁ルーバー(L):巾木から天井まで
不燃壁ルーバー(S):FL+1800まで

W3.60xH1.2 計2か所

不燃壁ルーバー(L2)
不燃壁ルーバー(S2)

▽3FL

1
2
5
0

6
0
0

エッジプロテクターSUS:25x10x2.0　VIB

9
12
9

FB-9x125

L-150x90x9

共芯シナ合板t24 天然木練付 141.5x25

強化ガラスt=12

41.5

25

1
0

軽鉄胴縁:□-40x20x1.6@300

飛散防止フィルム(透明)貼

419 スリットW=9 @950

9

5
5
0

モルタルt30

土台:C-100x5x20x3.2

A･bolt M12 (SS400)
@950 定着長さ250
ﾌｯｸ付ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ締め

GB-R t12.5 + 化粧FKt8.0(木目)
L-150x90x9 L=300 @450

頭つなぎ:□-100x100x4.5

束:□-100x100x4.5@900

ｶｳﾝﾀｰﾌﾞﾗｹｯﾄ:250x150@450
FB-5x50加工+SOP

1
5
0

2
5

軽鉄胴縁:□-40x20x1.6@300

軽鉄胴縁:50x25x0.8@300

250

強化ガラスt=12

飛散防止フィルム(透明)貼

6
0
0

2
5

R1
144.5

樹種:オーク練付,ウレタン樹脂塗装
共芯シナ合板t24天然木練付 347x25
樹種:オーク練付,ウレタン樹脂塗装

347.5

1
0
0

2
5

4
0

タイルカーペット(A)
※.カーペットは,ヘタリによるレベル
   変化の対応として,FL+3.0mmで施工する。

100

7.5

150

6
0
0

1
0
0

手摺･支柱：FB-9x40 溶融亜鉛めっき+リン酸処理

木製入巾木 H40x12:タモ集成材+UC
9

手摺支柱部分は角ノミにて穴明け加工

共芯シナ合板t24 天然木練付 150x25
樹種:オーク練付,ウレタン樹脂塗装

見切り材： カウンター：

見切り材：

1
0
0

7
0
0

6
5

5
5
0

6
0
0

▽3FL

手話席手摺 詳細図 S:1/10 傍聴席ガラス手摺･ｶｳﾝﾀｰ 詳細図 S:1/10

傍聴席ガラス手摺 姿図

支柱：FB-9x40 溶融亜鉛めっき
      + リン酸処理 @710

見切り材：
共芯シナ合板t24 天然木練付 150x25

1
5
0

W=6 シール

現場練付とし見切り材の仕上りは
目地無しとする

支柱 詳細図 S:1/5

4
0
0
 
x
 
H
6
7
5

150

上部カウンター

10
0

GB-R t12.5 + 不燃練付合板 t6.0

GB-R t12.5 + 

束:□-100x100x4.5@900

GB-R t12.5 + 化粧FKt8.0(木目)

軽鉄胴縁:50x25x0.8@300

手話席手摺

不燃練付合板 t6.0

40x40

4
2
5

カウンター側板 詳細図 S:1/5

GB-R t12.5 + 不燃練付合板 t6.0
 働き幅W710内外 両面ﾃｰﾌﾟ＋ 接着剤併用貼り
樹種:ｵｰｸ練付,ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装,4方小口貼り

木製巾木 H40:タモ集成材+UC

1
0
0

(シール無し)

8
ｽﾘｯﾄ巾木部材(A):St.PL-1.6x12x100+SOP

1
0
0

5
0

ｽﾘｯﾄ巾木部材(B)St.PL-1.6x50x50xL7600+SOP

34.3 0.034x7.6=0.25㎡≧0.24㎡(設備要求)

4
0

4
7

木製巾木12x40+EP(ｸﾞﾚｰ)

60 25 12.5

48

 NM-1367
不燃壁ルーバー(L2):無機質材(長方形加工)【U2】

天然木突板貼り:30x60@90【U】 

12

GW 24kg/㎥ t25 + 厚手ガラスクロス押え(グレー)【U2】
軽鉄横胴縁GW充填:25型Wバー25x50x0.5@300【U2】

ユニット固定用先付け亜鉛鉄板t1.0全面張り【U2】
壁タテスタッド@455にボード越しに固定

 NM-1367
不燃壁ルーバー(S2):無機質材(長方形加工)【U2】
天然木突板貼り:24x48@90【U】 

18

※.【U2】は、ルーバーユニット[後壁腰壁]工事とする。

103

1
1
8
5

4
0

2
5



5

議場詳細図(2)

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した

10

木製巾木12x40+EP(ｸﾞﾚｰ)

12

不燃壁ルーバー(L):無機質材(台形加工)天然木突板貼り

4
0

100

60

25
12.5

12.5
100

12.5
12.5

60
25

150

54.28

▽FL

1
5
0

1
5
0

4
0

議員席(可動家具)

▽FL

2
6
0

4
0

木製巾木12x40+EP(ｸﾞﾚｰ)

12

4
0

3
0
0

GW 24kg/㎥ t25 + 厚手ガラスクロス押え(グレー)
軽鉄横胴縁GW充填:25型Wバー25x50x0.5@300

2
6
0

4
0

FK t8+EP(ｸﾞﾚｰ)

議員席(可動家具)

木製巾木12x40+EP(ｸﾞﾚｰ)

60

25

12.5

12.5

100

12.5

12.5

48

100 60

25

12.5

12.5

100

12.5

12.5

48

GW 24kg/㎥ t25 + 厚手ガラスクロス押え(グレー)
軽鉄横胴縁GW充填:25型Wバー25x50x0.5@300

12.5

25
12.5

12.5
100

12.5
12.5

不燃壁ルーバー(L):無機質材(台形加工)天然木突板貼り:30x(60.55)@90 

14

木製巾木12x40+EP(ｸﾞﾚｰ)

12

4
0

3
0
0

軽鉄横胴縁:25型Wバー25x50x0.5@300

1
1
0

4
0

FK t8+EP(ｸﾞﾚｰ)

議員席(可動家具)

木製巾木9x40+EP(ｸﾞﾚｰ)

100 12.5

25

12.5

12.5

100

12.5

12.5

14

9

GB-R t12.5 + 

4
0

軽鉄横胴縁:25型Wバー25x50x0.5@300

100 12.5

25

12.5

12.5

100

12.5

12.5

14

※ 不燃壁ルーバーは,大建工業㈱ダイライト積層の上
 天然木突板(オーク材柾目）同等以上とする。

議員席(可動家具)

※ 不燃織物張グラスウール吸音板は㈱川島織物セルコン
   ファブエースハードタイプ
   表層生地：FT6280(巾1400以下)同等品以上とする
   NM-4725

不燃織物張グラスウール吸音板 t14 

GB-R t12.5 + 
不燃織物張グラスウール吸音板 t14

軽鉄横胴縁:25型Wバー25x50x0.5@300

木製巾木12x40+EP(ｸﾞﾚｰ)

木製巾木12x40+EP(ｸﾞﾚｰ)

FK t8+EP(ｸﾞﾚｰ)

GB-R t12.5 + 

不燃織物張グラスウール吸音板 t14 

不燃織物張グラスウール吸音板 t14

幅木部展開図 S:1/5

平面詳細図 S:1/5
Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ 部 断面詳細図 S:1/5 Ｂ 部 断面詳細図 S:1/5 Ｃ 部 断面詳細図 S:1/5 Ｄ 部 断面詳細図 S:1/5

4
0

1
1
0

4
0

ジョイナー
St PL t3 SOP

木製巾木9x40+EP(ｸﾞﾚｰ)

木製巾木12x40+EP(ｸﾞﾚｰ)

目地

ジョイナー

木製巾木9x40+EP(ｸﾞﾚｰ)

ジョイナー
St PL t3 SOP

2
4
2
0

1
2
4
0

4
0

2
4
2
0

1
4
4
0

3
9
0
0

4
0▽FL

△CH

木製巾木12x40+EP(ｸﾞﾚｰ)

St PL t3 SOP

ア部

ア部 詳細図 S:1/1

不燃織物張

ｽﾃｰﾌﾟﾙ 10x16
ジョイナー

木製巾木9x40+EP(ｸﾞﾚｰ)

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音板 t14

St PL t3 SOP

2
7
.
5

27.5

                  30x(60.55)@90 
不燃壁ルーバー(L):無機質材(台形加工)天然木突板貼り
                  30x(60.55)@90 

上部平面図 S:1/5

不燃練付合板 60x10
(天井からL=2420まで)

不燃練付合板 60x5
(天井からL=1440まで)

下部平面図 S:1/5

突板は4方小口貼り

(巾木からL=1240まで)
不燃練付合板 60x8

(巾木からL=2420まで)

60 60〃 〃

8 5

展開図 S:1/10

60 60〃 〃

5 1
0

60 〃 60〃 〃 〃 〃 〃

巻き込みとする

E

不燃練付合板 60x5

5

4
0

Ｅ 部 断面詳細図 S:1/5

木製巾木5x40+EP(ｸﾞﾚｰ)

▽FL

不燃練付合板 60x5

5

12.5

12.5

65

8

不燃練付合板 60x8

※ 特記なき限り、木製巾木は 桧上小節とする

議長席背面壁 詳細図東西面屈折壁 詳細図

GB-R t12.5

6
0

5
5

30 18 3024 18

4
9

4
4

不燃壁ルーバー(L):無機質材(台形加工)【U】
天然木突板貼り:30x(60.55)@90【U】 

25

（
12.5x2）

ユニット固定用先付け亜鉛鉄板t1.0全面張り【U】

軽鉄横胴縁GW充填:25型Wバー25x50x0.5@300【U】

 厚手ガラスクロス押え(グレー)【U】

透け防止:厚手GC(グレー)巻【U】

厚手GCはルーバー下でタッカー【U】

性能壁タテスタッド@606,455にボード越しに固定【U】

亜鉛鉄板固定用ビス【U】

GW 24kg/㎥ t25【U】 

ビット干渉ビス不可

ビス隠し厚手GCテープ L1800

※.【U】は、ルーバーユニット工事とする。

正ビス位置【U】

不燃壁ルーバー(S):無機質材(台形加工)【U】
天然木突板貼り:24x(49.44)@90【U】 

ﾙｰﾊﾞｰﾕﾆｯﾄ詳細図 S:1/2

樹種:オーク練付,ウレタン樹脂塗装品

GB-Rt12.5+12.5+
不燃練付合板 60x5,60x8,60x10,L=2420,1440
互突付け貼[両面テープ＋接着剤併用貼り]

　 不燃織物張グラスウール吸音板は,

   高密度グラスウール[密度98K]とする

(金属工事+塗装工事)

(木工事+塗装工事)

024-2

D

t10t10t10t10t10

t8

t10t10t10t10t10

t5t5 t5t5t5

t5t5 t5t5t5

t8t8t8t8

t8 t8t8t8t8

t8 t8t8t8t8

t5t5 t5t5t5

t10t10t10t10t10

t5t5 t5t5t5

不燃壁ルーバー(S):無機質材(台形加工)天然木突板貼り
                  24x(49.44)@90

不燃壁ルーバー(S):無機質材(台形加工)天然木突板貼り
                  24x(49.44)@90

不燃壁ルーバー(S):無機質材(台形加工)天然木突板貼り
                  24x(49.44)@90

不燃壁ルーバー(L):無機質材(台形加工)天然木突板貼り
                  30x(60.55)@90 

不燃壁ルーバー(S):無機質材(台形加工)天然木突板貼り
                  24x(49.44)@90

 NM-1367

 NM-1367

 NM-1367

   NM-4725    NM-4725

 NM-1367

 NM-1367

 NM-1367

 NM-1367 不燃練付合板 60x5,60x8,60x10,L=2420,1440は、基材の

珪酸カルシウム板にサンゲツ(株）天然木突板壁紙ウィル

ウッドSGC-11～41 を貼付けたものとする。

 NM-2203:基材は,不燃材料（金属板を除く）

ユニット固定用先付け亜鉛鉄板t1.0全面張り
性能壁タテスタッド@606,455にボード越しに固定

GW 24kg/㎥ t25 + 厚手ガラスクロス押え(グレー)
軽鉄横胴縁GW充填:25型Wバー25x50x0.5@300

ユニット固定用先付け亜鉛鉄板t1.0全面張り
性能壁タテスタッド@606,455にボード越しに固定
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議場詳細図(3)

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した
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7
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3
7
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▽3FL

Ａ展開図・ハイサイド内部 断面詳細図

Ｃ展開図

Ｂ展開図

傍聴席ガラス手摺

951951870 870 870

1
8
0
0

3
7
0
0

▽3FL

▼ ▼

ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ:St.1.6+SOP 120+40x150H
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽに隠蔽される壁

Ａ2 傍聴席 展開図

木製巾木 + EP

3
5
0

1
1
5
0

5
5
0

2
9
4
0

9
0
0

F通り+385

F通り+375

F通り+525

F通り+535

1
0

窓  台:スチールt1.6+SOP 235x10

縦額縁:スチールt1.6+SOP 50x10

上額縁:スチールt1.6+SOP 50x10
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B

LGS(上階スラブまで)+GB-F t12.5+12.5(上階スラブまで)

[耐火壁]
E

F
[片面耐火壁]

LGS(上階スラブまで)+GB-F t21+21(上階スラブまで)

G
KLGS(GW充填・上階ｽﾗﾌﾞまで)+GB-R t12.5+12.5(上階ｽﾗﾌﾞまで)

[遮音壁]

LGSクリアランス10千鳥配置(GW充填・上階スラブまで)

+GB-F t21+GB-R-H t9.5(上階スラブまで)

[高遮音耐火壁] イ EP塗

VCロ

ハ

ニ

ホ

ヘ

ト

GW t50

チ

壁下地

凡例の見方

6　A

b

c

d

a

方向
展開

[一般壁](防水）
C

D
LGS(天井まで)+GB-R t12.5+GB-S t12.5(天井まで)

[ふかし壁](防水）

リ

ヌ
H

LGS(GW充填・上階ｽﾗﾌﾞまで)+GB-R t12.5+GB-S t12.5(上階ｽﾗﾌﾞまで)

[遮音壁](防水）

J
[遮音耐火壁] 

 LGS(GW充填・上階ｽﾗﾌﾞまで)+GB-Ft12.5 + 12.5(上階スラブまで)

GW-B　FL+2000以上

スチールパネル

メラミン化粧板

壁材素地

 LGS(上階スラブまで)+GB-R t12.5+12.5(上階スラブまで)

LGS(上階スラブまで)+GB-R t12.5+ GB-S 12.5(上階スラブまで)RC コンクリート打放し　B種

(   )部は腰壁を示す。

(FP060NP-0174同等品以上)

(FP060NP-0007同等品以上)

(FP060NP-0198同等品以上)

(FP060NP-0174同等品以上)

9 LGS90

L GB-R t12.5 のりクギ併用貼(天井まで)

天然木クロス貼り

EP-G

不燃練付合板 t6.0a

b GB-S t12.5を上張り

GB-R t12.5を上張り

GW t50 24㎏/㎥充填

執務室
[イ]

壁仕上

ル 木製(不燃処理)GWGC t=25ル

ECP素地表しワ

GB-R-H t9.5 + 9.5M

c FK t6を上張り

カ モザイクタイル

GB-R t12.5 + FK t6N

不燃織物張ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音板 t14ヨ

P GB-R t12.5 + FK t12

一方枠[SF1-2]

建具符号

※三方枠も同様

GS ガラススクリーン

D-029_11による

ｶｳﾝﾀｰ用手摺

(設備工事)

1
8
0
0

ｶﾞﾗｽｽｸﾘｰﾝ

排気ｽﾘｯﾄW50

1
8
0
0

ｶﾞﾗｽｽｸﾘｰﾝ

ステンレス入巾木H60

排気ｽﾘｯﾄW50

1042.5

3
3
0

4
0
0

ｶﾞﾗｽｽｸﾘｰﾝH1800

ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ(設備工事)

ステンレス入巾木H60

ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ(設備工事)

多目的シートｽﾃﾝﾚｽ入巾木H60

ベビーチェア

ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ(設備工事)

-A- -B- -C- -D-

-A- -A- -B--B- -C--C-

-C-

-C-

-B- -B--A--A-

-A-

-D--D-

-D- -D-

-D-

-C--B-

ﾒﾗﾐﾝ化粧板 汚垂ﾀｲﾙ

ﾒﾗﾐﾝ化粧板

150

[SF1-2]
一方枠
[SF1-2]

一方枠

縦一方枠

縦一方枠
縦一方枠

一方枠[SF1-2]

一方枠

ｶﾞﾗｽｽｸﾘｰﾝ

GS

GS

G
S

G
S

GS

ｵｽﾄﾒｲﾄ
(設備工事)

ｵｽﾄﾒｲﾄ
(設備工事)

多目的ｼｰﾄ

L型手摺
(設備工事)

多目的ｼｰﾄ

ｵｽﾄﾒｲﾄ(設備工事)

ｵｽﾄﾒｲﾄ(設備工事)

L型手摺
(設備工事)

6D

6C

200

三方枠[SF1-1]

[SF1-2]

三方枠[SF1-1]

一方枠
[SF1-2]

一方枠

 50

トイレ詳細図(1) - 1階

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した
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EPS
(2-1)

SK

HWC(2-1)

WWC
(2-1)

PS
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9G
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5
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4
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0
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3
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5
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1
2
5
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[チ(ホ),カ]

[チ]
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7200

6950
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4通りマデ7200 4
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9H
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6D

9H
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9G

9H
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0
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1
0
0
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1
2
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1
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0
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4
0

9
9
2
.
5

9
7
0

2501422.5

8
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8
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2
.
5

5
1
2
.
5

250 530

6
0
0

2
0
0

912.5

900

9Hカ

1192.5 40

三方枠[SF2-1]

ライニング面台 D250

ライニング面台 D200

∅1500

2
2
5

2
2
5

99.52
2
0
0

2
2
0
0

1200

6D

6950

2
7
0
0

▽2FL

600 6350

2

3925

2
7
0
0

▽2FL

850 3075

3

排気ｽﾘｯﾄW50

9
0
0

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台

I型手摺
250

4400

600 600 600440120 440 272.5

3925

8503075

3

排気ｽﾘｯﾄW50

9
0
0

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台

250

ベビーチェア

8
2
0

ｶｳﾝﾀｰ用手摺
250

化粧鏡

4400

E E

1250 31503150 1250

700

化粧鏡

1
0
0
0

1
1
0
0

排気ｽﾘｯﾄW50

一方枠

ステンレス入巾木H60

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台

ステンレス入巾木H60

MWC(2-1),WWC(2-1),HWC(2-1) 平面詳細図

WWC(2-2)

MWC(2-2)

SK

PS
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b

9G
9G

9K
b

3
1
5
0

E
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5
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4
0
0

1
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0

1
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5
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4650

2400

2200

2250

6850

102533452480

80

HWC(2-2)
[チ]∅1500

5D 5D 5D

9H

9H

9H

9H

9Hカ

9H

6D 6D

6D 6D

9H

9H
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1
1
0

1
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0
0

9H

6D

9H

897.5

[チ(ホ),カ]

1
0
0
0
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0
0

9
5
0

2
3
0

1145

2
5
0

2
5
0

800621.25 621.25

250 1247.5

250 2079.5

6
0
0

6D 6D

6D

6D

6D

1
5
0

600 120

1
1
4
0

4
0

9
0
0

1
5
8
0

6
0
0

1
2
0

4
0

9
8
0

600 120
2079.5250

250 1147 40

2
5
0

5
3
0

ライニング面台 D250

ｶｳﾝﾀｰ用手摺

ｶｳﾝﾀｰ用手摺

4
0
0

78240

200

2
5
0

5
5
0

2
5
0

5
3
0

750370 470800400 400

ライニング面台 D250

ｶｳﾝﾀｰ用手摺小便器用手摺

汚垂ﾀｲﾙ

一方枠
一方枠

三方枠[SF2-3]

9H

6D 6D
カ

[チ(ホ),カ]

MWC(2-2),WWC(2-2),HWC(2-2) 平面詳細図

4650

2
7
0
0

▽2FL

2400 2250

8

排気ｽﾘｯﾄW50

9
0
0

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台

250

6001632.5 120

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台

ｶｳﾝﾀｰ用手摺700

化粧鏡

3575

3150 425

E

8
2
0

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台250

化粧鏡

排気ｽﾘｯﾄW50

ｶｳﾝﾀｰ用手摺

ステンレス入巾木H60

6850

24004450

8

排気ｽﾘｯﾄW50

9
0
0

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台

250

2
1
3
4

ステンレス入巾木H60

3150

E

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台

ステンレス入巾木H60

I型手摺

ベビーチェア

6850

2
7
0
0

▽2FL

2400

排気ｽﾘｯﾄW50

9
0
0

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台

250

8

4450
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台

ﾒﾗﾐﾝ化粧板

ｶｳﾝﾀｰ用手摺700

化粧鏡

600 1201632.5

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台

小便器用手摺 一方枠一方枠

ﾒﾗﾐﾝ化粧板

1975

8
2
0

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台250

化粧鏡

排気ｽﾘｯﾄW50

ｶｳﾝﾀｰ用手摺

一方枠

6850

2400

排気ｽﾘｯﾄW50

9
0
0

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台

250

8

4450

2400

E

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台

I型手摺

ステンレス入巾木H60

ステンレス入巾木H60

ライニング面台 D250

ライニング面台 D250

MWC(2-1)

MWC(2-2)

2
7
0
0

▽2FL

2200

2
1
0
0

排気ｽﾘｯﾄW50

ステンレス入巾木H60

HWC(2-2)

2525

ステンレス入巾木H60

ベビーシート

2
7
0
0

▽2FL

MWC(2-2) WWC(2-2)

5D

6Dカ

WWC(2-1)

2
1
5
5

2060

1
0
0
0

I型手摺

2
1
0
0

排気ｽﾘｯﾄW50

ベビーチェア

2525

ベビーチェア
ベビーシート

ﾒﾗﾐﾝ化粧板

ﾒﾗﾐﾝ化粧板

200

ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ(設備工事)

ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ
(設備工事)

6 LGS65

10 LGS100

5 LGS50

6p 押出成形セメント板 t60

[一般壁]
A

LGS(天井まで)+GB-R t12.5+12.5(天井まで)

[ふかし壁]
B

LGS(上階スラブまで)+GB-F t12.5+12.5(上階スラブまで)

[耐火壁]
E

F
[片面耐火壁]

LGS(上階スラブまで)+GB-F t21+21(上階スラブまで)

G
KLGS(GW充填・上階ｽﾗﾌﾞまで)+GB-R t12.5+12.5(上階ｽﾗﾌﾞまで)

[遮音壁]

LGSクリアランス10千鳥配置(GW充填・上階スラブまで)

+GB-F t21+GB-R-H t9.5(上階スラブまで)

[高遮音耐火壁] イ EP塗

VCロ

ハ

ニ

ホ

ヘ

ト

GW t50

チ

壁下地

凡例の見方

6　A

b

c

d

a

方向
展開

[一般壁](防水）
C

D
LGS(天井まで)+GB-R t12.5+GB-S t12.5(天井まで)

[ふかし壁](防水）

リ

ヌ
H

LGS(GW充填・上階ｽﾗﾌﾞまで)+GB-R t12.5+GB-S t12.5(上階ｽﾗﾌﾞまで)

[遮音壁](防水）

J
[遮音耐火壁] 

 LGS(GW充填・上階ｽﾗﾌﾞまで)+GB-Ft12.5 + 12.5(上階スラブまで)

GW-B　FL+2000以上

スチールパネル

メラミン化粧板

壁材素地

 LGS(上階スラブまで)+GB-R t12.5+12.5(上階スラブまで)

LGS(上階スラブまで)+GB-R t12.5+ GB-S 12.5(上階スラブまで)RC コンクリート打放し　B種

(   )部は腰壁を示す。

(FP060NP-0174同等品以上)

(FP060NP-0007同等品以上)

(FP060NP-0198同等品以上)

(FP060NP-0174同等品以上)

9 LGS90

L GB-R t12.5 のりクギ併用貼(天井まで)

天然木クロス貼り

EP-G

不燃練付合板 t6.0a

b GB-S t12.5を上張り

GB-R t12.5を上張り

GW t50 24㎏/㎥充填

執務室
[イ]

壁仕上

ル 木製(不燃処理)GWGC t=25ル

ECP素地表しワ

GB-R-H t9.5 + 9.5M

c FK t6を上張り

カ モザイクタイル

GB-R t12.5 + FK t6N

不燃織物張ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音板 t14ヨ

P GB-R t12.5 + FK t12

一方枠[SF1-2]

建具符号

※三方枠も同様

GS ガラススクリーン

D-029_11による

9H

9G

9H

900 110

9H

800 850 450400

250 1360.5
40
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5
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4
0

8
4
0

2
5
0

1
5
8
0

470750380

ライニング面台 D250

2
5
0

5
5
0

ライニング面台 D250

9H

900

三方枠[SF2-1]

380

900

縦見切り
9H

6D

9Hカ

6D

ｶｳﾝﾀｰ用手摺 小便器用手摺

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台

I型手摺

600 160890.540

化粧鏡

ｶｳﾝﾀｰ用手摺

700

小便器用手摺

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台

ｶﾞﾗｽｽｸﾘｰﾝ

4400

250

1
2
0
0

排気ｽﾘｯﾄW50

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台

ｶﾞﾗｽｽｸﾘｰﾝ

1
9
0
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8
0
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6950

6006350

2

ステンレス入巾木H60 ステンレス入巾木H60

一方枠

2
1
3
4
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9
0
0

250

排気ｽﾘｯﾄW50

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台

ベビーチェア

I型手摺
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▽2FL
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2250

ステンレス入巾木H60 ステンレス入巾木H60

2200
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ｶﾞﾗｽｽｸﾘｰﾝH1800

排気ｽﾘｯﾄW50 排気ｽﾘｯﾄW50

ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ
(設備工事)

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台

ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ(設備工事)

ｶｳﾝﾀｰ用手摺

ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ
(設備工事)

-B- -B-

-B-

-B-

-B-
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-B--C-

-C-

-D-
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ﾒﾗﾐﾝ化粧板
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(2-1)
[チ(ホ),カ]
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0

250

排気ｽﾘｯﾄW50

化粧鏡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台

縦見切り

[SF2-4]

G
S

G
S

G
S

ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼り

[SF2-4]

一方枠
[SF2-4]
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トイレ詳細図(2) - 2階

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した
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6p 押出成形セメント板 t60
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LGS(天井まで)+GB-R t12.5+12.5(天井まで)
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(   )部は腰壁を示す。

(FP060NP-0174同等品以上)

(FP060NP-0007同等品以上)

(FP060NP-0198同等品以上)
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9 LGS90

L GB-R t12.5 のりクギ併用貼(天井まで)
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トイレ詳細図(3) - 3階

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した

100
027

D

AutoCAD SHX Text
HD

AutoCAD SHX Text
HD

AutoCAD SHX Text
HD



WWC(3-2)

SK

PS

HWC(3-2)

MWC(3-2)

10
Fb

10
Fb

10G

10
G

10
G

10
A

10
G

10G

10G

10

E 4
0
2
5

2
1
0
0

3
9
2
5

3925

3350 575

10H

850 525

2
4
0
0

4
0
2
5

3
5
5
0

1
1
5
0

1
9
2
5

9
5
0

1
1
5
0

600

10H

10H
10

H

10
H

10H

10H

10H

∅1500

575

2050

1475

10H

1875

9
0
0

1
1
0

9
0
0

9
0
0

10
H

2
2
5
0

1900

2
5
0

1
6
3
5

2
5
0

5
5
0

800500 508

[チ(ホ)]

125

6D6D 6D 6D

[チ(ホ)]

6D

6D

1
5
0

6
0
0

3
0
0

10H

10H

10
H

10
G

10
H

600120

1
6
3
5

2
5
0

4
0

5
3
0

2
5
0

600120

900 350900.5
40

900

80040850.5

8
5
0

ライニング面台 D250

ｶｳﾝﾀｰ用手摺

ライニング面台 D200

2
0
0

ｶｳﾝﾀｰ用手摺

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 D250

小便器用手摺

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 D250

3925

2
7
0
0

▽3FL

3350 575

10

700

2
0
0
0

E

4025

2100 1925

8
2
0

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台250

化粧鏡

排気ｽﾘｯﾄW50

ｶｳﾝﾀｰ用手摺

排気ｽﾘｯﾄW50

9
0
0

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台

250

ベビーチェア

2
1
0
0

3925

3350575

10

2
1
0
0

180 600 340.5 600 120

化粧鏡

ｶｳﾝﾀｰ用手摺

ﾒﾗﾐﾝ化粧板

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台

ステンレス入巾木H60

E

4025

21001925

8
2
0

250

化粧鏡

排気ｽﾘｯﾄW50

排気ｽﾘｯﾄW50

9
0
0

250
I型手摺

3925

2
7
0
0

▽3FL

3350 575

2
1
0
0

10

120 600 180

2
4
9
8
.
9
4

E

3075

排気ｽﾘｯﾄW50

9
0
0

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台

250

ステンレス入巾木H60 ベビーチェア

柱:L

3925

3350575

2
1
0
0

10

700

化粧鏡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台

8
2
0

E

3925

排気ｽﾘｯﾄW50

9
0
0

250

汚垂ﾀｲﾙ

250

1
3
0
0

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 I型手摺

排気ｽﾘｯﾄW50

2050

2
7
0
0

▽3FL

2
1
0
0

排気ｽﾘｯﾄW50

2400

ステンレス入巾木H60

ステンレス入巾木H60

2050

2
1
0
0

排気ｽﾘｯﾄW50

10

575 1475

10

5751475

ベビーシート

ベビーチェア

2400

ベビーチェア

ベビーシート

MWC(3-2),WWC(3-2),HWC(3-2) 平面詳細図

[チ]

MWC(3-2)

HWC(3-2)

WWC(3-2)

ｶｳﾝﾀｰ用手摺 小便器用手摺
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台

ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ(設備工事)

ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ
(設備工事)
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6p 押出成形セメント板 t60

[一般壁]
A

LGS(天井まで)+GB-R t12.5+12.5(天井まで)

[ふかし壁]
B

LGS(上階スラブまで)+GB-F t12.5+12.5(上階スラブまで)

[耐火壁]
E

F
[片面耐火壁]

LGS(上階スラブまで)+GB-F t21+21(上階スラブまで)

G
KLGS(GW充填・上階ｽﾗﾌﾞまで)+GB-R t12.5+12.5(上階ｽﾗﾌﾞまで)

[遮音壁]

LGSクリアランス10千鳥配置(GW充填・上階スラブまで)
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[高遮音耐火壁] イ EP塗

VCロ

ハ

ニ

ホ

ヘ

ト

GW t50

チ

壁下地

凡例の見方

6　A

b

c

d

a

方向
展開

[一般壁](防水）
C

D
LGS(天井まで)+GB-R t12.5+GB-S t12.5(天井まで)

[ふかし壁](防水）

リ

ヌ
H

LGS(GW充填・上階ｽﾗﾌﾞまで)+GB-R t12.5+GB-S t12.5(上階ｽﾗﾌﾞまで)

[遮音壁](防水）
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 LGS(GW充填・上階ｽﾗﾌﾞまで)+GB-Ft12.5 + 12.5(上階スラブまで)

GW-B　FL+2000以上

スチールパネル

メラミン化粧板

壁材素地
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LGS(上階スラブまで)+GB-R t12.5+ GB-S 12.5(上階スラブまで)RC コンクリート打放し　B種

(   )部は腰壁を示す。

(FP060NP-0174同等品以上)

(FP060NP-0007同等品以上)

(FP060NP-0198同等品以上)

(FP060NP-0174同等品以上)
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トイレ詳細図(4) - 1階,3階

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅
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1 WC 洗面カウンター・化粧鏡 詳細図 S:1/20
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洗面ｶｳﾝﾀｰ(ﾎﾞｳﾙ一体タイプ)

フロントパネル扉式
(設備工事)

(設備工事)

3010030 100

周囲SUS:HL 20x20 t1.5

2 小便器ライニング 詳細図 S:1/20
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同等品以上)
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3 大便器ライニング 詳細図 S:1/20
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ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台:

ﾒﾗﾐﾝ化粧板 t3

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t20(アイカ NLFタイプ同等品以上)

(アイカ NLFタイプ同等品以上)

4 掃除用流しライニング 詳細図
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1
2
0
0

4
0
0

200 620

2
0

1
6
0

ブラケット
SUS HL 

(PS-2)

S:1/20

照明(電気工事)

2
4
0
0

照明(電気工事)

LGS90 @303

LGS90 @303 LGS90 @303

2
0

造付け棚:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t20

SUS掃除用具用壁掛けフック

M1130L-620-3K（SUS 304）同等品以上とする。
SUS掃除用具用壁掛けフックは,シロ産業㈱ 
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樹脂製開閉式おむつ交換台
（TOTO YKA25R 同等品）

7
4
5

1
5
5

180 180 180

610

※取付下地壁補強は建築工事とする。

下地補強範囲(LGS壁)
W910x450

5 ベビーシート(開閉式おむつ交換台) S:1/30 6 ベビーチェア S:1/30
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（TOTO EWC520ARR 同等品）
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200 下地補強範囲(LGS壁)
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※取付下地壁補強は建築工事とする。 ※取付下地LGS壁補強は建築工事とする。

7 ハンドドライヤー S:1/30 8 収納式多目的シート S:1/30

※固定方法:床アンカーボルト4本固定(壁固定無し)。

9 収納式多目的シート S:1/30
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下地補強部:耐水合板 t12 + GB-S t12.5

一般下地:GB-R t12.5 + GB-S t12.5

■ 一般乾式壁部分（遮音壁部分）

壁仕上:EP-G

LGS90型(100型)壁下地

壁面固定フレーム(衛生工事)

■ トイレブース

ペーパーハニカム
補強木

なべ頭タッピングビス(衛生工事)

補強木

※ブース補強は固定ビスのみの補強とする。

10 下地補強仕様 S:1/5
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ベース(打ち込み):
St FB-6x50 SOP 

平面図断面図

11 ガラススクリーン 詳細図 S:1/5
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St FB-4.5x25 SOP

下枠:

縦枠:

ガラス小口押さえ:

ガラス小口押さえ:

+飛散防止フィルム
強化ガラスt8

下枠:St FB-4.5x44 SOP

390(1か所)
(9か所)

図示

トイレ詳細図(5) - 部分詳細図
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常開扉 FB枠(90度開き)

S5O S51
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常開扉 FB枠(180度開き)
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【 共通 】

 3) 扉の寸法は特記なき限り有効開口寸法とする（引戸は引残し寸法も図記する）。

 4) 建具寸法は、タイル等の割付けにより寸法調整がある。

 5) 建具枠見込の寸法調整がある。

 6) 金物類は特記無き限り付属金物一式とする。また把手・ヒンジ・付属金物類は特記無き限りSUS製とする。

 7) 請負者、専門業者との連名の施工要領書、性能書を提出し、監督員の承認を受けること。

 8) 外装窓周りの取り合い（サッシ・CW・PC・ガラス・シール）については、外装委員会を設置し、

　  専門知識を持つ責任者を定め、施工者の責任においてまとめること。

 9) 製作図に有効排煙及び有効採光面積を記入し，建築基準法及び関連法の基準を満たすか確認すること。

10) 建具類の補強金物は製作図により決定する。

11) 全個所についてガラス厚検討を行い、監督職員に資料を提出すること。

12) 強化ガラスは全数熱割れ試験を行うこと。

13) ガラス面に設置する衝突防止マークはSUS製φ30（FL＋1500，@600程度）とする。

14) 強化ガラス使用部には飛散防止フィルムを貼ること

15) シリンダー錠はグランドマスターキー方式とする。

【 窓 】

 2) 外部AWはアルミ製水切板付きとする。水切の出は壁面から20を標準とし、両端は10㎜以上の立上りを付ける。

 3) 額縁，膳板、ブラインドボックスは、特記なき限り鋼板製ｔ1.6 SOP仕上げとする。

 4) 網戸の材質はガラス繊維入り合成樹脂製とし、中桟なしとする。

 5) 排煙装置は隠蔽型とし、監督職員と協議の上適宜オペレーターを設置する。

 6) 排煙窓のクレセントは床から1500㎜以下、排煙装置の高さは床から800mm～1500㎜以下とし、監督職員との協議の上設置する。

 7) 排煙オペレーター及び配管は全て埋込型とし、ダンパー・ステー部を全て隠蔽型とする  

 8) 引違い窓のクレセントは全て大型・錠付きとする。

 9) 引違い窓は開口制限ストッパーを取り付ける。

10) 片開き窓，縦すべり出し窓，縦軸及び横軸回転窓は大型引寄せハンドルとする。

11) 縦軸及び横軸回転窓, 縦すべり出し窓は一時ストップ付 (開口幅10㎝未満) のアームストッパーを設ける。

12) サッシの片引戸は全て外動型とする

13) 連窓の連結部中間方立の根元の水仕舞（塞ぎ方）について検討図を作成し、監督職員に提出すること。

14) 方立上部のアンカー，上下ガラリ連窓の中間方立の収まりについて耐風圧強度を検討し監督職員に資料を提出すること。

15) H1600㎜以下は中桟なしとする。

16) 網戸は特記なき限り可動網戸とし、現場にて再度調整する

 1) 建具枠の枠回り記号は建具枠回り詳細の記号による。

 2) 特記以外の建具金物は「建築工事標準仕様書」の表16.8.1～表16.8.5による。ただし、既製又はこれに準じる

　  建具用金物のうち機能上必要な最小限のものについては、記がなければ建具製作所の仕様による。

 1) 外部AWの引き戸（窓）にはｸﾚｾﾝﾄを設ける。

共　通　事　項

17) 外部に面するガラスフィルムはPET100μm以下とする。

18) B1,B2,B3,B4の額縁、膳板は StPL1.6曲げ加工 + SOP 、シャッターが取付く膳板はSt t=2.3 + SOPとし、<  >記号とする

18) 外部に面する建具には結露受けを設ける

19) カーテンボックス、ぜん板、額縁(木製を除く)は建具工事とする

略　号　・　記　号

姿　図Ⅰ型

約30％
開口率

約35％
開口率 W=1,500以上

は方立を設ける約25％
開口率

扉

窓 約30％
開口率

約50％
開口率

約30％
開口率

ガラリ・ドアガラリ(DG)形状 アンダーカット(UC)形状

Ⅱ型 Ⅲ型

縦型スリット(DS)形状

W

H

16) FD：ファイヤーダンパー仕様

17) SFD：煙感知器連動閉鎖型ファイヤーダンパー仕様

種別

建  具  枠  廻  り  詳  細　及　び　記　号
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耐熱強化ガラスt6mm入り　鋼製FIX窓：EA-0132

面積3㎡以内の鋼製建具：建設省告示2564号

耐熱強化ガラスt6mm入り　鋼製2連FIX窓：EA-0120

耐熱強化ガラスt6mm入り　鋼製開き戸：EA-0135

防　火　認　定　番　号

種別 沓　摺　等

仕上材が変わる場合の
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遮音T-2 

気密ﾋﾚｺﾞﾑ

遮音T-3遮音T-3 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ対応
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一・三方枠(一般枠)

気密材

気密材

建  具  枠  廻  り  詳  細　及　び　記　号

耐熱強化ガラスt8mm入り　鋼製FIX窓：EA-0120　W≦1300

耐熱強化ガラスt8mm入り　鋼製開き戸：EA-0169

耐熱強化ガラスt8mm入り　鋼製FIX窓：EA-0223　W≧1300

EV前鋼製ｼｬｯﾀｰ,鋼製開き戸,鋼製折たたみ戸：CAS-0257、CAS-0258

ｼｰﾄｼｬｯﾀｰ：EA-0184、EA-0189、EA-0190、CAT-0254、CAS-0255

防火・防煙シャッター(W=5mを越える)：CAS-0466

防火・防煙シャッター：CAS-0692
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S71

一般枠 つぶし枠

St.FB-6x38
(工場加工)

St.FB-6x38
(工場加工)

見切線

スチールドア
SD

アルミマド

AG
アルミガラリ

LSD
軽量スチールドア

WD
木製ドア

SW
スチールマド

SF
スチール三方枠

SS
スチールシャッター

SSD

SSW
ステンレスマド

ACW

AW

ステンレスドア

アルミカーテンウォール

ガラススクリーン
G BT

防煙垂壁

F
戸フスマ

TP
トップライト

SPT
スチールパーティション

SLW
スライディングウォール

アルミドア
ADLS

軽量スチールシャッター

符号
番号

電気錠

遮音性能

防火性能

感知器

特：特定防火設備

T1：建具遮音性能：T-1

T3：建具遮音性能：T-3

煙：煙感知器連動

防：防火設備

電：電気錠

T2：建具遮音性能：T-2

3x12 t1.5 HL

15 15

1
0

10 10

DC

FH

面付ドアクローザー

フロアヒンジ

PH

H

AH

DS

F

FD

ピポットヒンジ

丁番

オートヒンジ

ドアストッパー（戸当り）

フランス落し

ファイヤーダンパー（熱感）

ファイヤーダンパー（煙感）SFD

ｹｰｽﾊﾝﾄﾞﾙ錠

LH レバーハンドル

CH

CH ケースハンドル

PL 引手

非常錠PL

空錠N

電気錠EL

HL ホテル錠

本締り錠

シリンダー箱錠

円筒錠(モノロック)ML

DL

L

引戸錠(鎌錠サムターン付含)KL

アームストッパーAS

スプリングヒンジSH

ドアハンガーDH

K キーハンドル

N 握り玉

GR グレモンハンドル

押板

グレモン錠G

コンシールド型ドアクローザーCDC

点検口錠(埋込型平面ﾊﾝﾄﾞﾙ錠)

PS

DHB ドアハンドル(棒タイプ)

DHP ドアハンドル(プレートタイプ)

DHR ドアハンドル(ラッチタイプ)

RH 堀込引手

TL

クレセント錠CL

強化ガラス扉用錠TR

引違い戸錠SL

カード錠(キーレス錠)CL

順位調整機M

丸落としC

ヒンジクローザーHC

GR(T) グレモンハンドル(着脱式)

回転取手RT

点検口錠(丸型)TL(C)

DC(S) 面付ドアクローザー(ストッパー付）

コンシールド型ドアクローザーCDC(S)

(本締り錠+引き付けロッド付)

(ストッパー付）

BH バーヒンジ

HAF

FT 耐熱強化ガラス

LE 低放射率ガラス (LOW-Eガラス)

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗装EP

クリアラッカー塗装CL

OSCL ｵｲﾙｽﾃｲﾝ＋ｸﾘｱﾗｯｶｰ塗装

アルマイトAL

２次電解着色2E

３次電解着色3E

ヘアライン仕上HL

バイブレーション仕上VB

つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗装EP-G

熱線吸収フロート板ガラス

熱線反射板ガラスHR

複層ガラス

空気層A

FL

F 型板ガラス

T

PW

強化ガラス

線入磨板ガラス

FN

FW

PN

線入型板ガラス

ひし網入型板ガラス

ひし網入磨板ガラス

フロート板ガラス

SOP 合成樹脂調合ペイント

耐候性塗装塗りDP

ウレタン焼付塗装U-BE

フッ素樹脂焼付塗装F-BE

B-2種 着色陽極酸化塗装複合皮膜

B-1種 無着色陽極酸化塗装複合皮膜

DG

F 型板ガラス

LH(T) レバーハンドル(着脱式)
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不燃天然木シートWS

IH 隠し丁番

ｼﾌﾞﾀﾆ C211-307-1933(ｵｰﾀﾞｰ品)同等以上

S22

SD1-1,-24,-25詳細

ﾕﾆｵﾝ ULS2820同等以上

Ⅳ型

タテ型

約70％
開口率

【 扉 】
 1) 戸は特記なき限り両面フラッシュとする。

 2) 開き戸は全て戸当りを設ける。また壁当りとなる開き戸は、壁面からの逃げ寸法を100㎜程度とする。

 3) 外部扉は特記なき限り簡易気密型とし、枠・沓摺とも水返し・クロロプレンゴム付とすし、支持金物はSUS製とする。

 4) 簡易気密型，気密型の気密材取合い部はSUS鋼板t1.5㎜とする。

 5) ガラリを除く外部に面する建具は、特記なき限り簡易気密型（SAT)以上とする。

 6) EPS，PS，DSの点検扉の取付け位置は巾木の上を原則とする。

 7) 軽量スチールドアの召し合わせ及び縦小口包み板はSUSとする。

 8) 沓摺は特記なき限り、SUS FB-3x12HLとする。

 9) 沓摺下端に床防水層が立上がる個所はSUS製フラッシングh100㎜以上を溶接で取り付ける。

10) 把手類は点検口及び壁埋込型（常開）防火戸を除き、両面取付とする。

11) 把手・サムターン等金物の取付位置は、現場指示とする 

12) 握玉、把手類は床面から900㎜、押板類は中心1000㎜とする。

13) 自動扉の安全光線は２ケ所（H300，900）とし、さらに無目に閉じ込み防止センサーを取り付ける。

14) 自動ドアセンサーは、無目及び天井に埋め込みとする。

15) 自動扉の電源壁スイッチは、近接の壁へ埋め込みとし、無目には設けない。総合図に位置、仕様を記載すること。

16) ピボットヒンジは特記なき限り持ち出し吊型とする。

17) フロアヒンジ，ヒンジクローザーは防火戸又は防煙区画上にある扉を除きストッパー付とする。

18) ドアクローザーは特記なき限りパラレル型とし、室内側に取付ける。

19) 吊戸の点検口は､ 上端を引っ掛け式, 両端をマグネット留めとし、丁番とビスを使用しない収まりとする。

20) SD・LD・WDの枠は、防音型扉を除き緩衝ゴムφ10を仕上げ塗装完了後に取り付ける。

21) SD・LDの建具枠は、特記なき限りスチール t1.6 SOPとする。

22) 箱錠は、特記なき限り掘り込み型とする。

23) 電気錠及び自動ドア開閉装置は火災報知設備と連動して解錠する方式とする。

24) 常時開放型（壁埋込型）防火戸は隠蔽型ヒンジクローザーとする。

25) 常時開放型防火戸及び防火防煙シャッターは、特記なき限り煙感知連動式とする。

　  (リミットスイッチ・電磁レリーズ等の作動装置まで建築工事、配管・配線は電気工事）

26) 防火戸は3㎡を超える場合は子扉付きとし、同面収まり、下枠無しとする。

27) 防火戸は全てドアクローザー付とする。（親子戸・両開き戸は2ヶ所とし、閉鎖順位調整器を取付け）

28) SD，LD，SF，SS、SGの仕上げは特記なき限りSOPとし、扉付ガラリは鋼板製SOPとする。

29) 化粧シート貼りは、工場貼りとする。

30) 塩ビ鋼板扉は、特記なき限り枠も塩ビ鋼板とする。

31) 外部建具のドアチェックは、バックチェック機能付きとする

33) 水廻りの木製建具の材種は、耐水性とする。

【 ガラリ 】
 1) 内部はⅢ型とし、外部はⅠ型とする。

 2) ガラリの必要面積は、計画風量及び設備設計者の指示する風速により算出し、監督員の確認を受けること。

 3) 外部ガラリは全てSUS製防鳥網付とし、ダクト受アングルまで建築工事とする。

 5) W=1500以上のガラリは方立を設ける。

【 カーテンウォール 】
 1) 発音・金属摩擦音等の防止：予想される風圧力、躯体の変形、外気温の変化などにより生じる変形、

　  発音及び磨耗音の発生を抑えること。 

 2) 要検討事項 : マリオン・バックルの強度、部材接触部のコーティング等の仕様、マリオンジョイント

　  位置と仕口周り図、シール切れ時の排水経路，目地巾　等

 4) カーテンウォールのバックパネルは，熱抜き穴を適宜設ける。

32) 鋼製建具で、片開き,親子及び両開き戸の一枚の戸の有効開口幅が950mm又は有効高さが2400mmを越える場合の、

　  出入口（枠類一般部分）に使用する鋼板類の厚さは2.3mmとする。

34) 木製建具の合板、集成材及び単板積層材のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量 ※F☆☆☆☆

20) 外倒し排煙窓の開き角度は45°以上とする

21) 外部に面する外壁同面のサッシ枠形状は、二重シーリング充填が可能なタイプの枠形状とする。

 4) ダクト接続ガラリのフランジ(建築工事)は St.PL t1.6 + SOPとする

35) 引き戸は全て上吊りとし、自閉装置付き、ソフトクローズ機能付きとする。

36) 小窓・ドアガラリは額入枠とし、ドア主材と同材、同仕上とする。

38) 電気錠のﾃﾝｷｰﾕﾆｯﾄは電気工事とし、ｶｰﾄﾞﾕﾆｯﾄは別途工事とする。

37) 避難経路上の扉に施錠装置を設ける場合、非常時に自動的に解錠できる機能又は、

    屋内から鍵を用いることなく容易に解錠できる構造とする。

22) 外部に面するサッシは、他工種取合い用フラッシングを設ける。アルミ曲げ加工で制作し建具工事とする。

3) 外部に面するカーテンウォールは、他工種取合い用フラッシングを設ける。アルミ曲げ加工で制作し建具工事とする。

内部-8K

詳細図による

(D-052,-053)

ｼﾘｺﾝ樹脂系塗料[多色]DP-2級DP(FR)

19) Low-Eガラスは遮蔽型とする

SUS304 t2.0 HL SUS304 t2.0 HL

FK 耐熱板ガラス

耐熱強化ガラスt8mm入り　SUS製FIX窓：EA-0231

耐熱強化ガラスt8mm入り　SUS製開き戸：EA-0230

耐熱板ガラスt6mm入り　SUS製片引戸(片開き機構付き)：EA-0286
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SUS304 t2.0 HL

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した

建具共通事項・凡例
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待合ロビー(1-1)

ホワイエ

▲

7200

64800

7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200

WWC(1-1)
MWC(1-1)

キッズ

7200

▲

HWC

サブ
エントランス

多目的ホール
母子指導室

選管事務局

濾過機械室

▲

靴脱中央階段
収納(1-2)

空調機械室

総合案内

▲

職員通用口

875321 9 104 6

EV(2)

収納(1-1)

給湯室(1-1)

EPS
(1-1)

EPS
(1-2)

調理
スペース

ATM
コーナー

金融
機関

階段(2)

イベント広場

授乳室

こども
トイレ

WWC(1-2)

消毒
洗濯室

守衛・
清掃控室

SK

SK

期日前投票所(1-1)
(休憩室)

棚

消火
ﾎﾟﾝﾌﾟ室

風除室

(1-1)

可燃ゴミ
(上部DPS) PS(1-1）

EV(1)

てらす
階段 受水槽

風除室

(1-1)

会計課

(1-2)

相談室
(1-1)

相談室
(1-2)

相談室
(1-3)

母子・健康
相談室(1-1)

母子・健康
相談室(1-2)

HWC
(1-2)

MWC
(1-2)

(1-2)

ｾｷｭﾘﾃｨ室

(1-3)
風除室

廊下(1-1)

廊下(1-4)

廊下
(1-2)

廊下
(1-3)

車寄せ

メイン
エントランス

PS(1-2)・外部倉庫(1-2)

土留壁 土留壁

再利用ゴミ

DS

PS

PS(1-3)

PS

PS

DPS(1-1)
外部倉庫
(1-1)

空調機械室
(1-1)

下駄箱

下駄箱

収納(1-3)

PS

(1FL-1600)

外部倉庫
(1-3)

OA盤 OA盤

OPS

DPS(1-2)

執務室(1-1)

エントランスホール

調理台 調理台

▲夜間
窓口

階段(1)

408040803120 3120

夜間
窓口

OA盤

5
0
0

雨水排水
第一枡(外構工事)

不燃ゴミ
(上部DPS)

30003000

地熱利用設備配管(設備工事)

法面エンド

青砕石割栗石敷設:50-150mm

法面エンド

青砕石割栗石敷設:50-150mm

法面芝貼:セントオーガスチン 法面芝貼:セントオーガスチン

[
屋

A
]

[屋A]

消
火
器

[
屋

A
]

[屋B]

[屋B]

[屋B]

[屋B]

[
屋

B
]

雨水排水
第一枡(外構工事)

雨水排水
第一枡(外構工事)

雨水排水
第一枡(外構工事)

雨水排水
(外構工事)

雨水排水
第一枡(外構工事)

期日前投票所(1-2)
(会議室)

雨水排水第一枡
(外構工事)

1
2
3
5

2
3
5
0

3
1
5
4
0

4
4
0
0

6
6
0
0

6
6
0
0

8
4
0
0

4
4
0
0

5
7
0

5
7
0

C

D

B

A

E

F
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1階建具符号図

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した

200

符号
番号

電気錠

遮音性能

防火性能

感知器

特：特定防火設備

T1：建具遮音性能：T-1

T3：建具遮音性能：T-3

煙：煙感知器連動

防：防火設備

電：電気錠

T2：建具遮音性能：T-2

電気錠 防火性能
特：特定防火設備

031

D

1-1

SD

1

ACW

2

ACW

1-6

AW

1

ACW

3

ACW

1-1

AW

1-2

AW

1-2

SG

1-3

AW

1-1

SG

1-5

AW

1-4

AW

1-1

SSD

1-2

SSD

特

1-24

SD

1-1

SD

1-1

SD

1-1

SD

特

1-3

SSD

1-1

LS

1-2

LS

1-3

LS

1-2

LS

1-2

LS

1-2

LS

1-4

LS

特

1-3

SD
特

1-4

SD

1-2

SD

1-3

SG

特

1-10

SD

1-1

LSD

特

1-2

LSD

防

1-5

SD

1-23

SD

1-3

LSD

1-1

SF

1-4

LSD

特

1-6

LSD

特

1-5

LSD

1-2

SF

1-9

SD

1-2

WD

1-11

SD

T-3

特

1-12

SD

1-5

SF

特

1-8

LSD

1-9

LSD
特

1-10

LSD

1-11

LSD

1-11

LSD

T-3
1-13

SD

防

1-5

SD

煙

特

1-14

SD

1-11

LSD

T-3

特

1-15

SD

T-2

特

1-16

SD

1-17

SD

1-17

SD

1-18

SD

1-18

SD

T-2

特

1-19

SD T-2

特

1-16

SD

煙

特

1-20

SD 煙

特

1-21

SD

1-8

SD

1-1

LHD

1-22

SD

1-1

SPT

1-12

LSD

1-14

LSD

1-15

LSD

1-16

LSD

1-17

LSD
1-18

LSD

1-19

LSD

1-20

LSD

1-1

SSW

1-2

SLW

1-3

SLW

1-1

SLW

1-1

SLW

1-1

BT

1-3

BT

1-2

BT

煙

特

1-6

SD

特

1-21

LSD

1-13

LSD

1-13

LSD

1-1

SF

1-3

SF

1-1

TB

1-3

TB

1-2

SF

1-4

TB

1-5

TB

1-6

TB

1-4

SF

1-1

LHD

1-2

SF

1-2

SF

自動

自
動

1-3

WD

1-4

BT

1-3

SF

1-22

SD

1-1

SD

1-2

TB

1-2

SF

1-1

AW

1-22

SD

1-6

SF

1-6

SF

煙

特

1-7

SD

特

1-25

SD

1-7

TB

Ｎ



7200

64800

7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200

健康増進室

くらてらす

執務室(2-1)

空調機械室

DPS

待合ロビー(2-2)

▲

教育長室

中央階段

階段

男子職員
更衣室

女子職員
更衣室

EV(1)

給湯室

EPS
(2-1)

(じっくり窓口)

階段(1)

DPS

WWC(2-2)

MWC(2-2)

SK

多目的室
(農業委)

HWC

ｼｬﾜｰ

脱衣

(2-1)

EV(2)

EPS
(2-2)

階段(2)

SK

HWC
(2-1)

MWC(2-1) WWC
(2-1)

女子
ロッカー

収納(2-2)

PS

(2-1)

(2-2)

風除室

相談室
(2-1)

相談室
(2-2)

てらす

廊下(2-2)

廊下(2-4)

廊下
(2-3)

収
納

健康器具

DS

男子
ロッカー 収納(2-1)

PS

PS

PS

PS

カフェ

PS

DPS

AV
機器
収納

多目的室
(教育委)

ｼｬﾜｰ
脱衣

875321 9 104 6

農業委員会
事務局

廊下(2-1)

待合ロビー(2-1)

(2-1)

3000

4080 3120

3000

1
4
8
5

1
4
8
5

地熱利用設備配管100A(設備工事)

リフレッシュ
スペース

屋根(2-1)

屋根(2-2)

屋根(2-3)

屋根(2-4)

きたてらす

でっき階段

G3改:582X300X12X17

40803120

G3:600X200X11X17

（座屈止め中止:梁幅200→300）G3改:582X[300]X12X17G3改:582X300X12X17 G3改:582X300X12X17G3改:582X300X12X17 G3改:582X[300]X12X17

OPS

[
屋

A
]

[屋A]

リフレッシュ
スペース

PS

3287.3

[屋B]

[
屋

B
] [屋B]

[
屋

B
]

3
0
4
0
0

4
4
0
0

6
6
0
0

6
6
0
0

8
4
0
0

4
4
0
0

C

D

B

A

E

F

1
2
5
0

2
0
5
0
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2階建具符号図

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した

200

符号
番号

電気錠

遮音性能

防火性能

感知器

特：特定防火設備

T1：建具遮音性能：T-1

T3：建具遮音性能：T-3

煙：煙感知器連動

防：防火設備

電：電気錠

T2：建具遮音性能：T-2

特：特定防火設備

032

D

1

ACW

2

ACW

1

ACW

3

ACW

2-1

AW

2-2

AW

2-1

SG

2-1

AD

2-3

AW

特

2-1

SD

煙

特

2-2

SD

防

2-3

SD

煙

特

2-5

SD

2-4

SD

2-10

SD

2-1

LSD

特

2-3

LSD

煙

防

2-6

SD

2-8

SD

2-7

SD

煙

特

2-1

SS

煙

特

2-2

SS

煙

特

2-3

SS

煙

特

2-11

SD

T-3
2-12

SD

2-13

SD

2-3

SF

2-14

SD
防

2-3

SD

2-15

SD

2-16

SD

2-2

SF

2-1

LS

2-1

WD

特

2-17

SD
2-21

SD

2-22

SD

2-23

SD

特

2-18

SD

2-22

SD

2-1

SPT

2-4

LSD

2-5

LSD

2-11

LSD

2-6

LSD

2-7

LSD

2-8

LSD

2-9

LSD

2-10

LSD

2-12

LSD

煙

特

2-24

SD

2-1

LHD

煙

特

2-20

SD

煙

特

2-19

SD

2-1

SF

2-4

SF

2-2

AW

2-9

SD

2-1

SSD

2-6

LSD

2-1

TB

2-1

LHD

2-2

TB

2-3

TB

2-4

TB

2-6

TB

2-5

TB

自
動

2-9

SD

2-4

SF

2-6

SF

2-2

LSD

自動

2-10

SD

2-1

WD

2-5

SF

2-1

WD

2-5

SF

2-5

SF

軒天

2-1

AG

2-1

BT

Ｎ

2-10

SD
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7200

64800

7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200

町長室

サーバールーム

危機管理室
(応接室)

委員会室(3-1)

発電機室

書庫(3-1)

DPS

監査委員室

執務室(3-1)

職員諸室

オイル
ポンプ

電気室

職員
待機室

用品保管室

傍聴
ロビー

多目的室(3-1)

MWC

書庫

WWC

議会事務局

正副議長室

応接室 議員控室

スロープ

倉庫(3-2)

議場

傍聴席(30席)

(アンプ置場)

空調
機械室
(3-2)

倉庫
(3-1)

防災無線室

EV(1)

EPS
(3-1)

EV(2)

車いす

委員会室(3-2)

給湯室(3-1)

EPS

多目的室(3-2)

電算係室

待合ロビー
(3-1)

トイレ

印刷室

相談室
(3-1)

収納(3-1)

(図書)

SK

屋外通路(3-1)

手話席

副町長室

収納収納

収納

秘書室

DS

階段(1)

階段(2)

空調機械室
(3-1)

(3-2)

(3-3)

(3-3)

廊下(3-2)
廊下(3-3)

廊下
(3-4)

廊下
(3-1)

廊下(3-5)

廊下
(3-6)

廊下
(3-7)

PS

救助袋

DPS

DS

WWC(3-2)

押
入

MWC
(3-1)

WWC
(3-1)

SK

PS

PS

棚

棚

棚

棚

収納

パワコン室

PS

OPS

▼ ▼▼ ▼ ▼ ▼▼▼ ▼▼

▼
▼

▼
▼

▼
▼

自販機

875321 9 104 6

HWC
(3-1)

HWC
(3-2)

MWC
(3-2)

給湯室
(3-2)

28002800

屋外階段
点検用

屋根(3C-1)

屋根(3C-2)

1900 1900

[屋A] [屋A]

収納

5
7
0

[屋B]

[
屋
B
]

[屋B]

[
屋
B
]

[
屋
B
]

[
屋
B
]

[屋B]

[屋B]

[屋B]

[
屋
B
]

[屋B]

<-300>

<-100>

<-100>

<-100>

災害対策室
(大会議室)

3
0
4
0
0

4
4
0
0

6
6
0
0

6
6
0
0

8
4
0
0

4
4
0
0

6
0
0

6
0
0

C

D

B

A

E

F

3
0
0

3
0
0
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3階建具符号図

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した

200

符号
番号

電気錠

遮音性能

防火性能

感知器

特：特定防火設備

T1：建具遮音性能：T-1

T3：建具遮音性能：T-3

煙：煙感知器連動

防：防火設備

電：電気錠

T2：建具遮音性能：T-2

033

D

3-24

AW

3-1

AW

3-2

AW

3-3

AW

3-4

AW

3-5

AW

3-6

AW

3-7

AW

3-8

AW

3-9

AW

3-10

AW

3-11

AW

3-12

AW

3-20

AW

3-19

AW

3-18

AW

3-17

AW

3-16

AW

3-15

AW

3-14

AW

3-13

AW

3-23

AW

3-22

AW

3-21

AW

特

3-1

SD

特

3-2

SD

3-3

SD

特

3-1

LSD

特

3-1

LSD

3-1

LHD

特

3-1

SSW

3-4

SD

3-16

SD

3-6

LSD

煙

防

3-5

SD

3-6

SD

T-3

防

3-7

SD

3-8

SD

3-1

SPT

3-9

SD
3-10

SD

3-11

SD

防

3-12

SD
特

3-13

SD

3-14

SD

3-15

SD

3-18

SD

3-17

SD

3-20

SD

特

3-2

LHD

3-3

LHD
3-19

SD

3-19

SD

防

3-22

SD

3-3

SD

3-24

SD

3-24

SD

3-25

SD

3-1

LHD特

3-26

SD

3-16

LSD

3-16

LSD

3-21

SD

3-17

LSD

3-17

LSD

3-18

LSD

3-19

LSD

3-20

LSD

3-21

LSD

3-21

LSD

3-5

LSD

3-5

LSD

3-7

LSD

3-7

LSD

3-8

LSD

3-8

LSD

3-9

LSD

3-10

LSD

3-11

LSD

3-11

LSD

3-12

LSD

3-13

LSD

3-2

LSD

3-2

SPT

3-3

SF

3-1

F

3-4

LSD

3-15

LSD

3-3

SF

3-28

SD

3-29

SD

3-27

SD

3-1

SLW

3-25

AW

3-27

AW

3-22

LSD

防

3-23

SD

3-3

LSD

3-25

AW

3-1

TB

3-2

TB

3-3

TB

3-5

TB

3-7

TB

3-6

TB

3-6

TB

3-1

SSD

3-2

SSW

自
動

自
動

3-14

LSD

3-3

SPT

3-4

TB
3-1

SF

3-1

SF

3-26
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A,F通り+378

窓台:スチールt1.6+SOP 200x10

A,F通り+535

25 25Ｗ1
Ｗ1+50

縦額縁(S)

縦額縁

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ:Ｗ1+30
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ:スチールt1.6+SOP

1
1
8
0

窓台:スチールt1.6+SOP 200x10
A,F通り+535466.44 466.44Ｗ1

Ｗ1+932.88

縦額縁:スチールt1.6+SOP 200x10

A,F通り+538

縦額縁(S):スチールt1.6+SOP 43x10
A,F通り+378

縦額縁

縦額縁(S)

Ｗ2
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ:スチールt1.6+SOP

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ:Ｗ2+30

1515Ｗ2

9
0
0

9
0
0

▽3FL ▽3FL

3階 建具窓廻り詳細図(1) 1/50 1/50

LE12-A12-FL12

LE12-A12-FL12

▽3FL 9
0
0

1
1
5
0

1940.03

75

1200 1933.07

75

2377.51 2374.52

111°

69°

6102.02

5219.14

▽3FL 9
0
0

1
1
5
0

1940.03

75

1200 1933.07

75

2377.51 2374.52

111°

69°

6102.02

5219.14

▽3FL 9
0
0

1
1
5
0

111°

69°

6102.02

5219.14

▽3FL 9
0
0

1
1
5
0

1940.03

75

1200 1933.07

75

2377.51 2374.52

111°

69°

6102.02

5219.14

1775.01 2977.01

1333.57

75

1200 2535.57

75

▽3FL 9
0
0

1
1
6
5

AW 3-26

AW 3-26 3 1 5956.69 1150 70 A1 B2 200 1160 B-2種* *5956.69
附属金物一式

代替進入口

AG R-1 R 1 708004000 A5 B4 B-2種
附属金物一式,ガラリ開口率：35%

Ⅰ

AG R-2 R 1 704501000 A5 B4 B-2種
附属金物一式,ガラリ開口率：35%

Ⅰ

AG R-3 R 1 100450960 A5 B4 B-2種
附属金物一式,ガラリ開口率：50%

Ⅰ

5956.69

2303.35

75

1200 2303.35

75

1865.87 1861.9

69°

111°

5073.8

5956.69

2303.35

75

1200 2303.35

75

1865.87 1861.9

69°

111°

5073.8

5956.69

2303.35

75

1200 2303.35

75

1865.87 1861.9

69°

111°

5073.8

FixFix

70

930

Fix Fix Fix FixFix Fix

Fix Fix FixFix

Fix FixFix FixFixFix FixFix Fix

Fix
FixFix

Fix Fix Fix Fix Fix Fix Fix Fix Fix
Fix

Fix

・ガラス:PW6.8 + A12 + F5

　・排煙:(0.865x4 + 0.8375x2)x0.45x2 = 4.62

　・採光:(0.73 + 0.865x6 +0.8375x4)x0.45x2 = 8.34

ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ

RC点検歩廊W600M M M

外部ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ

▽3FL

4
1
0
0

片開き点検窓,袖嵌め殺し付 電動連窓外倒し排煙窓

8
0
0
～

1
5
0
0

730 837.5837.5 837.5 837.5865 865 865 865865865

排煙障害:露出鉄骨柱梁耐火被覆材(t25)

200

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ

ﾓｰﾀｰ

ダクト接続枠,SUS防虫網付き

ダクト接続枠,SUS防虫網付き

脱着タイプ防水タテ型ガラリ、SUS防虫網付き

▽3FL 9
0
0

1
1
5
0

2496.88

69°

111°

132 132

573.44

75

1200 573.44

75

1614

▽3FL

▼

9
0
0

1
1
5
0

2491.64

570.82

75

1200 570.82

75

129.38

69°

111°

129.38

1608.76

Fix
Fix

附属金物一式

AG 3-1

AG 3-2

AG 3-3

AG 3-4

3階 建具窓廻り詳細図(2)

2001200
附属金物一式,開口率：85%

ダクト接続枠,SUS防虫網付き

軒天面に設置

詳細図による

706001700 A5 B4 B-2種
附属金物一式,ガラリ開口率：35%

Ⅰ
ダクト接続枠,SUS防虫網付き

706001100 A5 B4 B-2種
附属金物一式,ガラリ開口率：35%

Ⅰ
ダクト接続枠,SUS防虫網付き,ﾁｬﾝﾊﾞｰ部FD付き(設備工事)

70300350 A5 B4 B-2種
附属金物一式,ガラリ開口率：35%

Ⅰ
ダクト接続枠,SUS防虫網付き

1800

1200

600

600

600

600

4000 800

1000 450

960 450

3 10

3 1

3 1

3 1

AW 3-27 3 2 7011501100 A1 B2 200 11602280 B-2種* *
附属金物一式

AG AG AG

▽3FL

3
3
2
5
(
3
-
2
)

6
0
0

※

▽RFL

4
5
0

1000

▽RFL

3-2,3-3 R-1 R-2 AG

▽RFL

4
5
0

960

R-3

8
0
0

4000

AW 3-27

▽3FL 9
0
0

1
1
5
0

1100

1100

Fix
2
6
7
0
(
3
-
3
)

AG 3-5 7011001600 A5 B4 B-2種
附属金物一式,ガラリ開口率：70%

Ⅳ
ダクト接続枠,SUS防虫網付き

1600 11003 1

AG 3-5

▽3FL

2
5
0
0

1
1
0
0

1600

AG

▽3FL

2
8
0
5

3
0
0

350

3-4

600 額縁D　多目的室(3-1)：200,委員会室(3-1)(3-2)：600

窓台:タモ集成材+UC 282ｘ30
(AW 3-11,3-12,3-13,3-14,3-19,3-20,3-21,3-22)

▼

有効1065 有効1065 有効1065 有効1065 有効1065有効1065 有効1065有効1065

有効1065 有効1065有効1065

有効1065

▽3FL 9
0
0

1
1
5
0

3725.05

1187.53

75

1200 1187.53

75

352 352

▽3FL 9
0
0

1
1
5
0

4457.95

1553.98

75

1200 1553.98

75

718.45

54°

718.45

▽3FL 9
0
0

1
1
5
0

4457.95

2786.91

54°

▽3FL 9
0
0

1
1
5
0

4878.36

928.66

54°

1764.18

75

1200 1764.18

75

928.66

3207.322786.912054.01

Fix ▼

有効1065有効1065 有効1065

▼54°

126°
FixFix Fix

126°
Fix

126°
▼Fix Fix

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した

建具表(2)- AW,AG

100

200
036

D※ガラス種別・厚さの「*」は、LE6-A12-FL6とする。



SD

枠

建具枠

枠回り記号

ガラス

仕上
ＨＷ

建具寸法建具符号

階
番号種別

性　能

法規 遮音
親扉
Ｗ 沓摺

種
別

厚
さ

Ｗ Ｈ

ガラリ

Ｗ Ｈ

数
量

UC

附属金物

錠前 取手 その他
枠
見込

建具
見込

支持
金物

備　考

枠

建具枠

枠回り記号

ガラス

仕上
ＨＷ

建具寸法建具符号

階
番号種別

性　能

法規 遮音
親扉
Ｗ 沓摺

種
別

厚
さ

Ｗ Ｈ

ガラリ

Ｗ Ｈ

数
量

UC

附属金物

錠前 取手 その他
枠
見込

建具
見込

支持
金物

備　考

記号

姿図

記号

姿図

記号

1-1 1 6 2700910 100 S2240 2T DP(FR) IHRH DC
附属金物一式,ガラリ開口率：35%

DL

SD

▽FL

SD 1-2

▽FL

2
6
8
5

1680

2
1
0
0

7
55
1
0

SD 1-2 1 1 DP26851680 100 S2140 2T900

1722 501981SD 1-3 1 1
特防(常閉)

S23 1T125 DP HLH DCDL

HLH DCDL
附属金物一式

SD

▽FL

2
1
0
0

900

SD

1722 501981SD 1-4 1 1
特防(常閉)

S23 1T125 DP PHLH DCDL

SD

▽FL

2
1
0
0

600

SD 1-5 1 2
防火

600 502100 135 S12 3K
附属金物一式

SOP DL RH IH

SD1-6

▽FL

1335

90°

750

2
6
6
0

1
8
0
0

SD 1-6 1 1 1390 502660 120 S55 1K
特防(常開)

SOP HC
CH

(両面)

附属金物一式

煙感知器連動

くぐり戸 下枠なし

1-7

▽FL

1690

2
6
8
5

90°

SD 1-7 1 1 1690 502685 120
特防(常開)

S56 1K
附属金物一式

煙感知器連動
HC

CH

(両面)
SOP

SD 1-8 1 1 600 402100 135 S7 1K SOP DL RH PH
附属金物一式

DC

SD 1-9 1 1 600 2100 50 135 S11 2K
附属金物一式

DL RH IH

SD 1-10 1 1 900 502100 S7 3K135
附属金物一式

PHLH DCDL

SD 1-11 1 1

SD

SD

1-10 ,1-13 ,2-1 ,2-18 ,2-221-5 ,1-8 ,1-9 ,1-22

1800 402100 S11 3K135

2-7

▽FL

2
1
0
0

1500

附属金物一式
IHCH DC,FCH

片面フラッシュ扉

SD 1-12 1 1 1800 502100 S8 6K152
附属金物一式T3

LH(T)G
DC

M ,F
IH

SD 1-13 1 1 900 502100 S8 6K152
附属金物一式T3

PH DCDL LH(T)

▽FL

2
1
0
0

1800

1-11 ,1-12 ,1-15 ,1-16 ,1-19 ,2-12

SD 1-14 1 1
附属金物一式

煙感知器連動
930 2685 S54 1K50 120 HC

CH

(両面)
SOP

SOP

SOP

SOP

SOP

SOP

SD

▽FL

2
6
8
5

※

1-14 ,2-2 ,2-24

90°

SD 1-15 1 1 1800 502100 S12 6K150
特防(常閉) 附属金物一式T3

LH(T)G
DC

M ,F
IHSOP

SD 1-16 1 2 1800 502100 S12 4K135
T2

WS DL PL IH
附属金物一式DC

M ,F

SD 1-17 1 2 1600 2115 40 135 S11 1K WS
附属金物一式

DL RH DC,FIH

▽FL

H

1600

SD

SD 1-18 1 2 1600 3000 1K135 WS DL RH IH
附属金物一式DC

M ,F
40 S11

SD 1-19 1 1 1800 502100 S11 4K135
T2

WS DL PL IH
附属金物一式DC

M ,F

SD 1-20 1 1
特防(常開)

3690 2685 50 120 S56 1K

SD 1-20

▽FL

3690

2
6
8
5

90°

750

1
8
0
0

くぐり戸 下枠なし

2940SD 1-21 1 1
特防(常開)

2685 50 120 S56 1K

附属金物一式

煙感知器連動

附属金物一式

煙感知器連動

HC
CH

(両面)

HC
CH

(両面)

SD 1-22 1 3 2100600 40 120 S7 3K DL IHRH
附属金物一式

SOP

姿図

SD 2-1 2 1
特防(常閉)

2100900 50 135 S8 3K SOP IH DC
附属金物一式

DC

DC

SD 2-2 2 1 2100940 50 135 S54 1K SOP HC
CH

(両面)

附属金物一式

煙感知器連動

SD 2-3 2 2
防火

600 502100 135 S11 3K
附属金物一式

SOP IH DC

SD 2-4 600 2100 50 135 S11 3K
附属金物一式

IHSOP DC2 1

SD

▽FL

2310

2
6
8
5

750

1
8
0
0

くぐり戸 下枠なし

2-5

SD 2-5 2 1
特防(常開)

2685 50 120 S56 1K
附属金物一式

煙感知器連動
HC

CH

(両面)

SD 2-6 2 1 502685 120
防火(常開)

S56 1K
附属金物一式

煙感知器連動
HC

CH

(両面)
SOP

SD 2-7 2 1 1800 402100 S11 3K135
附属金物一式

IH DC,F
片面フラッシュ扉

SOP

SD 2-8 2 1 600 402100 S11 3K135
附属金物一式

PHLH DCDLSOP

SD 2-9 2 2 600 402100 135 S7 1K SOP IH
附属金物一式

DC

SD 2-10 2 3 2100600 40 135 S7 3K SOP IH DC
附属金物一式

片面フラッシュ扉

SD 2-11 2 1 2090 502685 120
特防(常開)

S56 1K
附属金物一式

煙感知器連動
HC

CH

(両面)
SOP

180°

SD 2-12 2 1 1800 502100 S8 6K152
附属金物一式T3

LHG
DC

M ,F
PHSOP

SD 2-13

▽FL

2
1
0
0

1000

SD 2-13 2 1 1000 402100 S7 3K135
附属金物一式

IH DC,F
片面フラッシュ扉

SOP

SD 2-14 2 1 2100600 40 135 S7 3K SOP IH DC
附属金物一式

片面フラッシュ扉

▽FL

2170

2
6
8
5

90°

SD 2-6

▽FL

2090

2
6
8
5

90°

SD 2-11

SD 1-21

▽FL

2940
2
6
8
5

90°

750

1
8
0
0

くぐり戸 下枠なし

SD 2-15 2 2 800 402100 S1 2K135
附属金物一式

PHLH DCDLSOP

SD 2-16 2 1 1200 402100 S1 3K135
附属金物一式

IH DC,F
片面フラッシュ扉

SOP

SD 2-16 , 2-21 ,2-23

▽FL

2
1
0
0

1200

SD 2-17 2 1

SD 2-18 2 1

SD 2-19 2 1

SD

▽FL

2
1
0
0

※

2-19 ,2-20

90°

特防(常開) 附属金物一式

煙感知器連動
901.5 2100 S54 2K50 120 HC

CH

(両面)
SOP

SD 2-20 2 1
特防(常開)

2100903 50 135 S54 2K SOP PHLH DC-
附属金物一式

SD 2-21 2 1 1200 402100 S1 3K135
附属金物一式

IH DC,F
片面フラッシュ扉

SOP

SD 2-22 2 2 900 402100 S11 2K135
附属金物一式

PHLH DCDLSOP

SD 2-23 2 1 1200 502100 S7 2K135
附属金物一式

LHDL
DC

F
PHSOP

900 502100 S8 2K135
附属金物一式

PHLH DCDLSOP
特防(常閉)

特防(常閉)

特防(常開)

特防(常閉)

特防(常閉)

特防(常開)

特防(常閉)

SD

▽FL

2
1
0
0

800

2-15

SD 1-23 1 1

SD 1-24 1 1 2700910 100 S2240 1T DP(FR) IHRH DCDL
特防(常閉)

2-3 ,2-4 ,2-8 ,2-9 ,2-10 ,2-14 ,2-17

2100600 40 135 S8 6K SOP IH DC
附属金物一式特防(常閉)

片面フラッシュ扉

片面フラッシュ扉

片面フラッシュ扉

2685

2100

2100900 40 120 S1 3K DL IHRH
附属金物一式

SOP
片面フラッシュ扉

SD 1-23

▽FL

2
1
0
0

900

1-1 ,1-24 ,1-25

片面フラッシュ扉

片面フラッシュ扉

片面フラッシュ扉

片面フラッシュ扉

-

-

-

-

-SOP

SOP

-

-

-

-

-

SD 2-24 2 1 21001175 50 135 S54 1K SOP HC
CH

(両面)

附属金物一式

煙感知器連動

特防(常開)
-

-

-

-

-

-

DC

DC

-

-

-

SOP

-

-

(一面WS)

WS

片面フラッシュ扉

片面フラッシュ扉

ガラリ

1-17,1-18

SD SD1-3

▽FL

1
9
8
1

1722

1-4

1090 600

1800 2100

900 2100

ダクト接続枠,SUS防虫網付き

SD 1-25 1 1 2700910 100 S2240 1T DP(FR) IHRH DCDL910 485
特防(常閉)

附属金物一式,ガラリ開口率：35%

FD,SUS防虫網付き

附属金物一式

附属金物一式,ガラリ開口率：35%

ダクト接続枠,FD,SUS防虫網付き

上枠一部切欠(SLWレール貫通部)

DL RH

DL RH

DL RH

DL RH

DL RH

DL RH

DL RH

DL RH

DL RH

DL RH

DL RH

2
1
0
0

4
8
5

1
1
5

2
7
0
0

910

910 485
附属金物一式,ガラリ開口率：35%

ダクト接続枠,FD,SUS防虫網付き

横格子：FB-9x44@40(77%)
扉枠　：FB-9x60 + St1.6曲げ加工

扉全面裏打ち:StPL-1.6

吸気用SUS防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

RC壁開口に取付

特防仕様 一般仕様

2

吸気用SUS防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

ドア組込み(建具工事）
：W239xH244 ：W239xH244

(建築工事）

▽FL

1
9
8
1

1722

D-051 参照

1
1
0

1
1
0

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した

建具表(3)- SD

100

200
037

D



枠

建具枠

枠回り記号

ガラス

仕上
ＨＷ

建具寸法建具符号

階
番号種別

性　能

法規 遮音
親扉
Ｗ 沓摺

種
別

厚
さ

Ｗ Ｈ

ガラリ

Ｗ Ｈ

数
量

UC

附属金物

錠前 取手 その他
枠
見込

建具
見込

支持
金物

備　考

枠

建具枠

枠回り記号

ガラス

仕上
ＨＷ

建具寸法建具符号

階
番号種別

性　能

法規 遮音
親扉
Ｗ 沓摺

種
別

厚
さ

Ｗ Ｈ

ガラリ

Ｗ Ｈ

数
量

UC

附属金物

錠前 取手 その他
枠
見込

建具
見込

支持
金物

備　考

記号

姿図

記号

姿図

記号

姿図

SD 3-1 3 1

SD 3-1 ,3-20

▽FL

2
1
0
0

1200

1200 502100 S8 3K135
特防(常閉)

SOP IH
附属金物一式DC

F

600 502100 135 S8 3K
附属金物一式

SOP IH DCSD 3-2 3 1

SD

▽FL

2
1
0
0

600

3-2 ,3-4 ,3-21 ,3-22 ,3-23 ,3-25

特防(常閉)

▽FL

2
1
0
0

600

1
5

2
0
8
5

アンダーカット H=15

SD 3-3 ,3-9

600 402100 135 S7 2K SOP15600 〇 IH
附属金物一式

DCSD 3-3 3 2

SD 3-4 3 1
特防(常閉)

600 2100 50 135 S7 3K
附属金物一式

IHSOP DC

SD 3-5 3 1 1933 502100 120
防(常開)

S56 1K
附属金物一式

煙感知器連動
HC

CH

(両面)
SOP

▽FL

1933
2
1
0
0

90°

3-5SD

SD 3-6 3 1 1800 402100 S5 1K152
附属金物一式

LHEL
DC

M ,F
PHSOP

▽FL

H

1800

3-6 ,3-7 ,3-12 ,3-16SD

1800 402100 S9 6K152
附属金物一式T3

LHG
DC

M ,F
PHSOPSD 3-7 3 1

SD 3-8 3 1

▽FL

2
2
7
5

1720

3-8SD

1720 402275 100 S20 1T DP HLH DCDL

SD 3-9 3 1 600 402100 135 S1 2K SOP15600 〇 表示錠 LH PH
附属金物一式

DC

SD 3-10 3 1 900 402100 S1 2K135
附属金物一式

PHLH DCDLSOP

SD

▽FL

2
1
0
0

900

3-10 ,3-11 ,3-14 ,3-26 ,3-28

SD 3-11 3 1 900 402100 S1 1K135
附属金物一式

PHLH DCDLSOP

1800 403000 S2 6K135
附属金物一式

LHG
DC

M ,F
PHSOPSD 3-12 3 1

防(常閉)

SD 3-13 3 1
特防(常閉)

2500 503700 100 S21 2T DP HLH DCDL

SD 3-14 3 1 900 402100 S2 2K135
附属金物一式

PHLH DCDLSOP

SD 3-15 2020 403700 100 S21 2T DP HLH DCDL3 1

SD 3-16

SD 3-17 3 1 2100 40 100 S21 2T

SD

▽FL

2
1
0
0

790

3-17

790 DP PHLH DCDL

SD 3-18 3 1 2290 402100 100 S21 2T DP HLH DC
附属金物一式

DL

▽FL

2
1
0
0

2290

SD 3-18

SD 3-19

SD 3-20 3 1 21001200 40 135

SD 3-21

3 2 21001500 40 135

▽FL

2
1
0
0

1500

SD 3-19

SD 3-22 3 1 600 402100 135 S7 2K
附属金物一式

SOP IH DC

附属金物一式
LHEL

DC

F
PHSOP

附属金物一式
PLDL

DC

F
IHWS

SD 3-23 3 1 600 402100 135 S7 3K
附属金物一式

SOP IH DC

SD 3-24 3 2 900 402100 135 S7 2K SOP15900 〇 N CH PH
附属金物一式

DC

▽FL

2
1
0
0

900

1
5

2
0
8
5

アンダーカット H=15

SD 3-24

2100600 40 135 S7 3K SOP IH DC
附属金物一式

片面フラッシュ扉
SD 3-25 3 1

SD 3-26 3 1
特防(常閉)

900 502100 S7 1K152
附属金物一式

PHLH DCDLSOP

SD 3-27

3 3 2100600 40 135 S7 3K SOP IH DC
附属金物一式

片面フラッシュ扉

SD 3-28 3 1 900 402100 S1 2K135
附属金物一式

PHLH DCDLSOP

SD 3-29 3 2 750 402100 135 S1 2K SOP15900 〇 N LH PH
附属金物一式

DC

3 1200 402100 135 S1 2K900 SOP DL LH PH
DC

M ,F

附属金物一式
1

13 1800 402100 S7 2K135
附属金物一式

LHG
DC

M ,F
PHSOP

3SF 1-1 1 900 2119 S41 2K150 SOP

SF 1-1 ,1-4 ,1-5 ,2-1 ,2-2 ,2-3 ,3-1

▽FL

H

※

7SF 1-2 1 2700 135

三方枠

SOP
一方枠

S41 －－

2SF 2-1 2 900 2119 S41 2K150 SOP
三方枠

BT 1-1

1SF 2-2 2 1100 2115 S40 2K150 SOP
三方枠

1SF 2-3 2 2119 S41 2K1501500 SOP
三方枠

3SF 2-4 2 S41 －2700 150－ SOP
一方枠

SOP
一方枠

S40 －SF 2-5 2 3 2700－

SF 3-1 S41 2K1000 2119 150 SOP
三方枠

7280 1000

2525

16175

1000

BT 1-1 1 1

BT 1-2 1 1

BT 1-3 1 1 1000

附属金物一式、煙感知器連動
詳細図による

詳細図による

詳細図による

▽FL

2
1
0
0

1
0
0
0

可動式防煙垂壁(スクリーン巻取り方式)

スクリーン：不燃布(ガラス繊維塩ビコーティング)
(大臣認定：NM-1861)

附属金物一式、煙感知器連動

可動式防煙垂壁(スクリーン巻取り方式)

附属金物一式、煙感知器連動

可動式防煙垂壁(スクリーン巻取り方式)

まぐさ・座板・可動レール・固定レール：SUS 1.5t + U-BE

BT 1-2 BT 1-3

90°

3455 3625100 100

7280

▽FL

2
1
0
0

1
0
0
0

2525

▽FL

2
1
0
0

1
0
0
0

90°

10669 2276100 100

16245

90°

2900100 100

BT 1-4 1 1 600

▽FL

2
1
0
0

6
0
0

1050 390942

BT 1-4

R=600

2382

2382 詳細図による
附属金物一式、煙感知器連動

可動式防煙垂壁(固定式)
0.13繊維

SD 3-29

▽FL

2
1
0
0

750

1
5

2
0
8
5

アンダーカット H=15

S12 4K

S7 2K

▽FL

2
1
0
0

1200

2SF 1-3 1 2700 150 SOP
一方枠

S41 －－

SF 1-4

1SF 1-5 1 800 2119 S40 2K150 SOP
三方枠

2SF 1-6 1 － 2700 S40 2K150 SOP
一方枠

11 2119 150 S41 2K900 SOP
ニ方枠

150

3 2

SF 3-2

SF 3-3

3

3

1

2

SOP
一方枠

－2700－

750 2115 S40 2K150 SOP
三方枠

SD 3-27

SF 2-6 2 1 SOP
一方枠

S40 －2700－ 70

S41150

SF 3-4 3 1 1588 2119 S41 2K150 SOP
三方枠

- -

片面フラッシュ扉

片面フラッシュ扉

片面フラッシュ扉

片面フラッシュ扉

片面フラッシュ扉

片面フラッシュ扉

入退室管理システム(電気工事)

T2

入退室管理システム(電気工事)

SD R-1 R 13 600 40600 200 S21 2T DP DL CH H
附属金物一式

DC

▽FL

3
0
0
0

※

3-13 ,3-15SD

6
0
0

ガラリ

附属金物一式

附属金物一式,ガラリ開口率：35%

ダクト接続枠,FD,SUS防虫網付き

附属金物一式,ガラリ開口率：35%

ダクト接続枠,SUS防虫網付き

附属金物一式,ガラリ開口率：35%

ダクト接続枠,SUS防虫網付き

6002500

6002020

600790

ガラリ

SD R-1

▽FL

6
0
0

600

DL RH

DL RH

DL RH

DL RH

DL RH

DL RH

DL RH

DL RH

2
0
7
5

2
0
0

ランマパネル

1
0
0

3
7
0
0

6
0
0

ガラス

フィルム

2600BT 2-1 1 1 1000 詳細図による
附属金物一式、煙感知器連動

可動式防煙垂壁(スクリーン巻取り方式)

BT 2-1

▽FL

2
1
0
0

1
0
0
0

2600

▽FL

スクリーン：不燃布(ガラス繊維塩ビコーティング)
(大臣認定：NM-1861)

まぐさ・座板・可動レール・固定レール：SUS 1.5t + U-BE

スクリーン：不燃布(ガラス繊維塩ビコーティング)
(大臣認定：NM-1861)

まぐさ・座板・可動レール・固定レール：SUS 1.5t + U-BE

防(常閉)

手動降下装置(床面から800～1500mm) 手動降下装置(床面から800～1500mm) 手動降下装置(床面から800～1500mm)

スクリーン：不燃布(ガラス繊維塩ビコーティング)
(大臣認定：NM-1861)

まぐさ・座板・可動レール・固定レール：SUS 1.5t + U-BE

手動降下装置(床面から800～1500mm)

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した

建具表(4)- SD,SF,BT

100

200
038

D



2-1 2 1 T 1230857656 70 図示

SSD 1-1 1 1

SSD 1-2 1 1

30855170 100

3551 3085 100

図示

図示

T 12

T 12

自動ドア:停電時非常時手動開錠

LSD

枠

建具枠

枠回り記号

ガラス

仕上
ＨＷ

建具寸法建具符号

階
番号種別

性　能

法規 遮音
親扉
Ｗ 沓摺

種
別

厚
さ

Ｗ Ｈ

縦型スリット

Ｗ Ｗ

数
量

UC

附属金物

錠前 取手 その他
枠
見込

建具
見込

支持
金物

備　考

枠

建具枠

枠回り記号

ガラス

仕上
ＨＷ

建具寸法建具符号

階
番号種別

性　能

法規 遮音
親扉
Ｗ 沓摺

種
別

厚
さ

Ｗ Ｈ

縦型スリット

Ｗ Ｗ

数
量

UC

附属金物

錠前 取手 その他
枠
見込

建具
見込

支持
金物

備　考

記号

姿図

記号

姿図

1-1 1 1 2100900 135 S3040 2K SOP DHB DH
附属金物一式

KL

特防(常閉)

LSD 1-3 ,-4 ,-5 ,-6 ,-11 -12 ,-13 ,-21

▽FL

1050

900

LSD 1-2 1 1 2100900 135 S3040 1K SOP DHB DH
附属金物一式

EL

LSD 1-2 ,1-15 ,1-16 ,1-17 , 3-13

▽FL

1050

900

LSD 1-3 1 1 2100900 135 S3040 1K SOP DHB DH
附属金物一式

KL

LSD 1-4 1 1 2100900 135 S3040 1K SOP DHB DH
附属金物一式

KL

LSD 1-8 ,1-9

▽FL

2
1
0
0

1000

850

1
6
0

1
7
9
0

1
5
0

120 70

FL 5 70 1790

FL 5 70 1790

LSD 1-5 1 1 2100900 135 S3240 2K
特防(常閉)

LSD 1-6 1 1 2100900 135 S3040 1K
特防(常閉)

SOP DHB DH
附属金物一式

EL

SOP DHB DH
附属金物一式

KL

LSD 1-7 1 2 2100900 135 S3140 1T
バリアフリー対応

附属金物一式
SOP DHB DHKL

▽FL

2
1
0
0

1050

900

1
6
0

1
7
9
0

1
5
0

スリットガラリ

50 1790

LSD 1-8 1 3
特防(常閉)

2100850 135 S3040 1K
附属金物一式

SOP DHB DHKL

LSD 1-9 1 3 2100850 135 S3040 2K
附属金物一式

SOP DHB DHKLFL 5 70 1790

LSD 1-18

LSD 1-10 1 1
特防(常閉)

2100900 135 S3040 2K
附属金物一式

SOP DHB DHKL

LSD 1-11 1 3 2100900 135 S3040 2K
附属金物一式

SOP DHB DHKLFL 5 70 1790

LSD 1-12 1 1 2100900 135 S3040 2K
附属金物一式

SOP DHB DHKLFL 5 70 1790

LSD 1-13 1 2 2100900 135 S3040 2K
附属金物一式

SOP DHB DHKLFL 5 70 1790

LSD 1-14 1 1 2100900 135 S3040 2K
附属金物一式

SOP DHB DHKL

LSD 1-15 1 1 2100900 135 S3240 2K

LSD 1-16 1 1 2100900 135 S3240 2K

附属金物一式
SOP DHB DHKLFL 5 810 1790

附属金物一式
SOP DHB DHKLFL 5 810 1790

LSD 1-17 1 1 2100900 135 S3040 1K
附属金物一式

SOP DHB DHKLFL 5 810 1790

LSD 1-18 1 1 2100900 135 S3040 1K
バリアフリー対応

附属金物一式
SOP DHB DHKL50 1790

120
70

120
50

LSD 1-20 1 1 2100900 135 S3040 2K
附属金物一式

SOP DHB DHKL

LSD 1-19 1 1 2100900 135 S3040 1K
附属金物一式

SOP DHB DHKL

LSD 2-1 2 1 2100900 135 S3240 2K
入退室管理システム(電気工事)

附属金物一式
SOP DHB DHELFL 5

FL 5 70 1790

LSD 2-2 2 2 2100900 135 S3240 1K SOP DHB DH
附属金物一式

KLFL 5 70 1790

LSD 1-1 ,1-10 ,1-14 , 1-19 ,1-20

▽FL

2
1
0
0

1010

900

LSD 2-3 2 1
特防(常閉)

2100900 135 S3240 2K
附属金物一式

SOP DHB DHKL

LSD 2-4 2 1 2100900 135 S3040 2K SOP DHB DH
附属金物一式

KLFL 5 70 1790

LSD 2-5 2 2 2100900 135 S3040 1K SOP DHB DH
附属金物一式

KLFL 5 70 1790

LSD 2-6 2 1 2100900 135 S3040 1K
附属金物一式

SOP DHB DHEL

LSD 2-7 2 1 2100900 135 S3040 1K SOP DHB DH
附属金物一式

KLFL 5 70 1790

LSD 2-8 2 1 2100900 135 S3240 2K SOP DHB DH
附属金物一式

KL

LSD 2-9 2 1 2100900 135 S3240 1K
附属金物一式

SOP DHB DHKL

LSD 2-10 2 1 2100900 135 S3240 2K
附属金物一式

SOP DHB DHEL

LSD 2-11

2 1 2100900 135 S3240 2K
附属金物一式

SOP DHB DHKLFL 5 70 1790

LSD 3-1 3 2
特防(常閉)

2100900 135 S3240 2K
附属金物一式

SOP DHB DHKL

LSD 3-2

▽FL

2
1
0
0

1560

1410

1
6
0

1
7
9
0

1
5
0

LSD 3-14

LSD 3-3 3 1 21001410 135 S3040 2K
附属金物一式

SOP DHB DHELFL 5 70 1790

LSD 3-4

3 1 2100900 135 S3040 2K
附属金物一式

SOP DHB DHKL

LSD 3-5 3 2 2100900 135 S3240 2K
附属金物一式

SOP DHB DHKLFL 5 70 1790

LSD 3-6

3 1 21001410 135 S3240 2K
附属金物一式

SOP DHB DHELFL 5 70 1790

LSD 3-7 3 2 2100900 135 S3240 2K
附属金物一式

SOP DHB DHKLFL 5 70 1790

LSD 3-8 3 2 2100900 135 S3240 1K
附属金物一式

SOP DHB DHKL

LSD 3-9 3 1 2100900 135 S3240 1K
附属金物一式

SOP DHB DHKL

LSD 3-10 3 1 2100900 135 S3240 2K
附属金物一式

SOP DHB DHKLFL 5 70 1790

LSD 3-11 3 2 2100900 135 S3240 1K
附属金物一式

SOP DHB DHKL

LSD 3-12 3 1 2100900 135 S3240 1K
附属金物一式

SOP DHB DHKL

LSD 3-13 3 1 2100900 135 S3040 2K
附属金物一式

SOP DHB DHKLFL 5

LSD 3-14 3 1 21001410 135 S3240 1K
附属金物一式

SOP DHB DHEL

LSD

▽FL

2
1
0
0

1560

1410

LSD 3-4

LSD 3-15 3 1 2100900 135 S3340 2K
附属金物一式

SOP DHB DHKLFL 5 70 1790

LSD 3-16 3 2 2100900 135 S3040 2K
附属金物一式

SOP DHB DHKLFL 5 70 1790

LSD 3-17 3 2 2100900 135 S3040 2K
附属金物一式

SOP DHB DHKLFL 5 70 1790

LSD 3-18 3

LSD 3-19 3

LSD 3-20 3

LSD 3-21 3

LSD 3-22 3 1

2

1

1

1

2100900 135 S3040 2K
附属金物一式

SOP DHB DHKLFL 5 70 1790

2100900 135 S3040 2K
附属金物一式

SOP DHB DHKL

2100900 135 S3040 2K
附属金物一式

SOP DHB DHKL

2100900 135 S3040 2K
附属金物一式

SOP DHB DHKLFL 5 70 1790

21001050 135 S3040 2K
附属金物一式

SOP DHB DHKL

自動ドア:停電時非常時手動開錠

附属金物一式 、バリアフリー対応

附属金物一式 、バリアフリー対応

2-1

SSD
自動ドア:停電時非常時手動開錠

附属金物一式 、バリアフリー対応

SSD

170 図示 8K 押棒 PH
附属金物一式

PL
DC

F
B

飛散防止フィルム貼り
T 12

▽1FL

3
0
8
5

有効開口1950

5170

1608 1612

▽1FL

3
0
8
5

有効開口1600

3551

975.5 975.5

SSD 1-1 SSD 1-2

有効開口19501473

Fix

▽2FL

3
0
8
5

7656

2253173

90°

3-1SSD

3-1 3 1SSD 26751920

▽3FL

2
6
7
5

8K

8K

8K

B

B

B

1920

2
1
0
0

1
6
0

1
7
9
0

1
5
0

120 810

2
1
0
0

1
6
0

1
7
9
0

1
5
0

120 70

2-1 ,-2 ,-3 ,-4 ,-5 ,-6 ,-7 ,-8 ,-9 ,-10 ,-11 ,-12

120

FN 6.8 810 1790

- - - -

FN 6.8 70 1790

LHD 1-1 ,2-1 ,3-1 ,3-2 ,3-3

LHD 1-1 1 2 21001010 40 160 S30 2K SOP
非常用

DHKL
自動ドア

附属金物一式 、非接触スイッチ

取手

LHD 2-1 2 2 21001010 40 160 S30 2K SOP
非常用

DHKL
自動ドア

附属金物一式 、非接触スイッチ

取手

LHD 3-1 3 2 21001010 40 160 S30 2K SOP
非常用

DHKL
自動ドア

附属金物一式 、非接触スイッチ

取手

▽FL

1010

900

2
1
0
0

150 1260 150

FN 6.8 70 1790

LSD 1-21 1 1 2100900 135 S3240 1K
附属金物一式

SOP DHB DHELFN 6.8 70 1790

FL 5 70 1790

FL 5 70 1790

FL 5 70 1790

3-1 ,3-6, 3-8, 3-9 ,3-11 ,3-12 ,3-19 ,3-20

▽FL

2
1
0
0

1560

1410

1
6
0

1
7
9
0

1
5
0

120 70

3-2 ,3-3

▽1FL

2
3
0
5

SSD 1-3

Fix Fix

SSD 1-3 1 1 2105 2305 230 図示 FK 6.58K B
自動ドア:停電時非常時手動開錠

特定防火設備,附属金物一式,ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ対応

入退室管理システム(電気工事)

入退室管理システム(電気工事)

FN 6.8 70 1790

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

70 1790

70 1790

FL 5 70 1790

3-5 ,-7 ,-10 ,-15 ,-16 ,-17 ,-18 , -21 ,-28

特防(常閉)

入退室管理システム(電気工事)

入退室管理システム(電気工事)

入退室管理システム(電気工事)

LSD 2-12

2 2 2100900 135 S3040 1K SOP DHB DH
附属金物一式

KLFL 5 70 1790

入退室管理システム(電気工事)

入退室管理システム(電気工事)

3 1 21001410 135 S3240 2K
附属金物一式

SOP DHB DHKL

入退室管理システム(電気工事)
FL 5 1260 1790

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

810 1790

SAT

- - - -

- - - -

- - - -

LSD 3-22

▽FL

2
1
0
0

1200

1050

T15 T15 T15

特防(常閉)

T 15

T 15

T 15

T 10

- - - -

FN 6.8

3
6
0

戸袋パネル
着脱式

T10 T10 T12 T12

3-2 3 1 21001200 300
附属金物一式

S33

3-3 3 1 21001200 300
附属金物一式

S33

LHD

LHD

50

50 T 12

FK 6.52T

2T

DP

DP

DL

DL

DH

DH

DHB

DHB

特防(常閉)

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した

建具表(5)- LSD,LHD,SSD

100

200
039

D



WD 2-1

▽FL

2
1
0
0

600

15600 〇 表示錠 LH PH DC

枠

建具枠

枠回り記号

ガラス

仕上
ＨＷ

建具寸法建具符号

階
番号種別

性　能

法規 遮音
親扉
Ｗ 沓摺

種
別

厚
さ

Ｗ Ｈ

ガラリ

Ｗ Ｈ

数
量

UC

附属金物

錠前 取手 その他
枠
見込

建具
見込

支持
金物

備　考

枠

建具枠

枠回り記号

ガラス

仕上
ＨＷ

建具寸法建具符号

階
番号種別

性　能

法規 遮音
親扉
Ｗ 沓摺

種
別

厚
さ

Ｗ Ｈ

ガラリ

Ｗ Ｈ

数
量

UC

附属金物

錠前 取手 その他
枠
見込

建具
見込

支持
金物

備　考

記号

姿図

記号

姿図

記号

姿図

LS 1-4 1 1 1580 2690 S61 1K

6700 2690SS 2-1 2 1 S61 1K
附属金物一式

上部電動式、管理シャッター兼用

特防

遮煙

6800

8575

2690 S61 1K

2690 S61 1K

SS 2-2 2 1
特防

遮煙

SS 2-3 2 1
特防

遮煙

SS 2-1 ,2-2 ,2-3

▽FL

2
6
9
0

※

@600タテ(鉄骨工事)
シャッター受け下地：C-100x50x20x2.3

附属金物一式

上部電動式、管理シャッター兼用

附属金物一式

上部電動式、管理シャッター兼用

LS 1-1 1 1 2665

7684 2665LS 1-2 1 4

附属金物一式

附属金物一式

@900タテ(鉄骨工事)
シャッター受け下地：C-100x50x20x2.3

LS 1-1 ,1-3

詳細図による

詳細図による

6483

5692LS 1-3 1 1 2665
附属金物一式

詳細図による

▽FL

2
6
6
5

※

@900タテ(鉄骨工事)
シャッター受け下地：C-100x50x20x2.3

LS 1-2

▽FL

2
6
6
5

7648

WD 1-1 1 5

WD 1-2 1 1

460 2675 不燃ﾒﾗﾐﾝ KL PL H
附属金物一式

135

135650 2675

WD 1-2 ,1-3

▽FL

2
6
7
5

※

F 3-1 3 1

▽FL

1
9
0
0

1800

F 3-1

不燃ﾒﾗﾐﾝ

新鳥の子

KL PL H
附属金物一式

1351800 2470

TP 4-1 R 3

TP 4-2 R 2

呼称寸法

600

呼称寸法

900

呼称寸法

2500

呼称寸法

2500

二段水切 W=200 アルミ押出形材

附属金物一式、手動開閉操作ボックス

二段水切 W=200 アルミ押出形材

附属金物一式、手動開閉操作ボックス

TB 1-1 1 1

TB 1-2 1 1

TB 1-3 1 1

TB 1-4 1 1

TB 1-5 1 1

TB 1-6 1 1

図示 2700 40

図示 2700

図示 2700

図示 2700

905 2700

図示 2700

附属金物一式
詳細図による

附属金物一式
詳細図による

附属金物一式
詳細図による

附属金物一式
詳細図による

附属金物一式
詳細図による

附属金物一式
詳細図による40

40

40

40

40

40

TB 2-1 2 1

TB 2-2 2 1

TB 2-3 2 1

TB 2-4 2 1

TB 2-5 2 1

TB 2-6 2 1

2700 40

800 2700

図示 2700

図示 2700

図示 2700

800 2700

附属金物一式
詳細図による

附属金物一式
詳細図による

附属金物一式
詳細図による

附属金物一式
詳細図による

附属金物一式
詳細図による

附属金物一式
詳細図による40

40

40

40

40

40

TB 3-1 3 1

TB 3-2 3 1

TB 3-3 3 1

TB 3-4 3 1

TB 3-5 3 1

TB 3-6 3 2

図示 2700 40

図示 2700

図示 2700

900 2700

850 2700

800 2700

附属金物一式
詳細図による

附属金物一式
詳細図による

附属金物一式
詳細図による

附属金物一式
詳細図による

附属金物一式
詳細図による

附属金物一式
詳細図による40

40

40

40

40

40

TB 3-7 3 2

PL

▽1FL

2
7
0
0

3090

120 600 965 600 805

40 15251525

10
00

40

1-1TB 1-2TB

▽1FL

2
7
0
0

2920

120 600 1480

1-3TB

▽1FL

2
7
0
0

2100

310 600
470

600 120

4010301030

15
75

40

1-4TB

▽1FL

2
7
0
0

3220

120 600 1030 600 870

40 15901590

96
0

40

1-5TB

▽1FL

2
7
0
0

905

120 600 185

1-6TB

▽1FL

2
7
0
0

2625

960 600
345

600 120

40 9051680

96
0

40

1-7 ,2-2 ,2-6TB

▽FL

2
7
0
0

※

2-1TB

2-3TB

▽2FL

2
7
0
0

3080

120 600
440

600 280

40
10001000

17
60

40

600
440

40
1000

2-4TB

▽2FL

2
7
0
0

2330

1610 600 120

1580

120 600 860

13
90

40
90
0

15
80

2-5TB

▽2FL

2
7
0
0

2330

1610 600 120

11
35

1135

120 600 415

15
10

40
78
0

3-3TB3-1TB

▽3FL

2
7
0
0

3765

80 600 1240 600 1065

40 17851940

90
0

40

260

3-2TB

▽3FL

2
7
0
0

2880

120 600

370

600 210

40 930940

18
60

40

600
380

40930

3-4TB

▽3FL

2
7
0
0

900

120 600 180

▽3FL

2
7
0
0

1875

197.5 600
357.5

600 120

40
917.5917.5

18
85

40

1650 2700 40

3-5 ,3-6TB

▽3FL

2
7
0
0

※

3-7TB

▽3FL

2
7
0
0

1650

930 600 120

WD 1-3 1 1

アンダーカット H=15

1
5

2
0
8
5

450 2675 不燃ﾒﾗﾐﾝ KL PL H
附属金物一式

135

TB 1-7 1 1 805 2700
附属金物一式

詳細図による40

2
0
0
0

6
0

2
0
0
0

6
0

2
0
0
0

6
0

2
0
0
0

6
0

2
0
0
0

6
0

2
0
0
0

6
0

2
0
0
0

6
0

2
0
0
0

6
0

2
0
0
0

6
0

2
0
0
0

6
0

2
0
0
0

6
0

2
0
0
0

6
0

2
0
0
0

6
0

2
0
0
0

6
0

2
0
0

5
3
5

2
4
7
0 3
5

WD 2-1 1 4 600 2100 不燃ﾒﾗﾐﾝ135
附属金物一式

図示

▽2FL

40

11
10

18
30

60
0

12
0

2
0
0
0

6
0

2
7
0
0

95
0

40

401610.5

1980 2690 S61 1KLS 2-1 2 1
附属金物一式

グリルシャッター,上部電動式パイプ13Φ
SUS HL

上下枠なし

附属金物一式

グリルシャッター,上部電動式

LS 1-4 ,2-1

▽FL

2
6
9
0

※

@900タテ(鉄骨工事)
シャッター受け下地：C-100x50x20x2.3

パイプ13Φ
SUS HL

アルミ枠
+ポリカカラー

アルミ枠
+ポリカカラー

アルミ枠
+ポリカカラー

40 17501130

90
0

120600

40

FN 6.8 900 2500 詳細図による

詳細図によるFN 6.8 600 2500

枠：HL

ｽﾗｯﾄ：SOP

枠：HL

ｽﾗｯﾄ：SOP

枠：HL

ｽﾗｯﾄ：SOP

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した

建具表(6)- SS,LS,WD,F,TB

100

200
040

D



附属金物一式

SG 1-1 1 1

SG 1-2 1 1

SG 1-3 1 1

SG 2-1 2 1

70

70

70

70

1410535 A2

25601135

535 3970

535 3970

A2

A2

A5

B4

B4

B4

B4

Ⅰ DP(FR)

DP(FR)

DP(FR)

DP(FR)

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

1SSW 3-1 3

SSW 3-1

▽3FL

3
0
5
0

6036.5

8
2
8

2
1
0
0

977.5

168

935

54

935

54

935

54

935

54

935

FixFix Fix Fix Fix

Fix

SPT 3-1

▽3FL

有
効

H
2
8
5
5

飛散防止フィムル貼り

SSW 3-2 3 1 28853000 170 A7 T 6
附属金物一式

SUS304 B PL

SSW 3-2

50
1750

▽3FL 1
0
0
0

3000

9
0
0

Fix Fix

550
50
600

1
2
2

FT 830506036.5 180 A7 ELSUS304 B LH DCPH
附属金物一式、特定防火設備 (常時閉鎖式)

入退室管理システム(電気工事)

ﾏｼﾞｯｸﾐﾗｰﾌｨﾙﾑ

C

SPT 3-1 3 1 30002285.5 80 T 5
附属金物一式

飛散防止フィルム貼り

SPT 3-2 3 1

詳細図による

附属金物一式

飛散防止フィルム貼り
詳細図による30008160 80 T 5

SLW 1-1 1 2

SLW 1-2 1 1

SLW 1-3 1 1

SLW 3-1 3 1

10250 3000

2700

2700

2700

4150

4150

4300

附属金物一式
詳細図による

詳細図による

詳細図による

詳細図による

SPT 1-1 1 1

SPT 2-1 1 1

27002800

30004035

60

60

詳細図による

詳細図による
1SSW 1-1 3 1225 70 A7 SUS304 B

附属金物一式
CL RH1000

枠

建具枠

枠回り記号

ガラス

仕上
ＨＷ

建具寸法建具符号

階
番号種別

性　能

法規 遮音
親扉
Ｗ 沓摺

種
別

厚
さ

Ｗ Ｈ

縦型スリット

Ｗ Ｗ

数
量

UC

附属金物

錠前 取手 その他
枠
見込

建具
見込

支持
金物

備　考

記号

姿図

記号

姿図

水切

建具枠

枠回り記号

ガラス

仕上
ＨＷ

建具寸法建具符号

階
番号種別

親扉
Ｗ

記号

種
別

厚
さ

Ｗ Ｈ

ガラリ

数
量

附属金物

錠前 取手 その他
枠
見込

建具
見込

支持
金物

備　考網戸記
号

ぜん板・額縁

Ｄ Ｗ Ｈ

SSW1-1 SG 1-1

▽1FL

2
7
6
0

1
4
1
0

535

SG 1-2 ,1-3

▽1FL

3
9
7
0

※

2
0
0

SG 2-1

▽2FL

2
4
9
0

1135

2
0
0

附属金物一式,ガラリ開口率：35%

ダクト接続枠(開口塞ぎ共),SUS防虫網付き

附属金物一式,ガラリ開口率：35%

ダクト接続枠(開口塞ぎ共),SUS防虫網付き

附属金物一式,ガラリ開口率：35%

SUS防虫網付き

附属金物一式,ガラリ開口率：35%

ダクト接続枠(開口塞ぎ共),SUS防虫網付き

2
7
0
0

700 700 700 700

2800

3
0
0
0

807 807 807

4035

600 600 600 600

2400

19.5

(20)

843 843 843 843 2220 843 843 843 19.5

(20)
81602220

▽3FL 9
0
0

1225

1
0
0
0

▽1FL

SPT 1-1 SPT 2-1

▽2FL

807 807 有効1000

▽3FL

3
0
0
0

SPT 3-2

有効1000

Fix Fix Fix Fix Fix

Fix

Fix Fix Fix

飛散防止フィムル貼り

SPT 3-3

2
5
5
0

▽3FL

SPT 3-3 3 1 詳細図による25502400 80

附属金物一式

附属金物一式

附属金物一式

5
5
0

3
0
0
0

有
効

H
2
8
5
5

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した

建具表(7)- SSW,SG,SPT,SLW

100

200
041

D



C

C

AA

B B

シーリング
（建築工事）

シーリング
（建築工事）

シーリング
（建築工事）

45°

S: 1/30外観姿図・矩計図・平面図 C  -  C 断面図

A  -  A 断面図

S: 1/3

外　部

▼ 1ＦＬ

執務室

S: 1/3B  -  B 断面図S: 1/3

外　部

執務室

外　部

執務室

C
H

=
2
7
0
0

1
3
0

h
=
1
1
0
0

9
0
0

1
9
4
5

110
85ｗ

1200 1200　 1200 1200 1200 1200 1205

H

h
1
3
0

h

100 200

38

5
5

3
0

1
5

w110w

50

1
0
0

2
0
0

3
8

w

49 36

w=1090 w=1080
110

w=1090
110

w=1090
110

w=1090
110

w=1090
110

w=1090
110

5
5

30

1
0

110w

50

1
0
0

2
0
0

3
8

5
5

30

4040

1
0

1
0
0

2
0
0

3
8

5
5

75

40

25

6
0

2
7
0

1
0

38

10055 200

15 60 280

1
5

55

1
0

7
5

15 60 270 10

C
H

1
F
L
ま

で
9
0
0

3
0

2
5

3
0

3
0

1
5 3
0

10

30

10

30

1
0 3
0

45
4
5

55 98

38

6
2
.5

2
2
.5

8
5

8
5

8
0

85

2
5

1
5

1
0

5
2
0

5
5

5

552055205

4
5

45

3,30

AW1-2(1F北面)詳細図

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した

6,60
042

D

F

F

F

FF

h
=
5
5
5

膳板:スチールt1.6+SOP

5

10
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種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した
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種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した
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AW2-3(くらてらす)詳細図1

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した
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AW2-3(くらてらす)詳細図2

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した
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種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した

6,60
047

D

C

▼ 1ＦＬ

C

C

A A

▼ 2ＦＬ

4
5
0
0

4
5
0
0

h
=
1
6
3
5

h
=
3
0
0
0

h
=
3
0
0
0

5

7
6
4
0

6
0

▼ 3ＦＬ

1
3
0
0

4
3
5
0

3
3
7
0

4
3
5
0

3
3
7
0

4
1
5
0

3
5
7
0

3
5
5
0

4
1
7
0

2
9
5
0

3
0
0
0

1
7
7
0

2
9
5
0

3
0
0
0

1
7
7
0

2
9
5
0

3
0
0
0

1
7
7
0

B Bファスナーを示す

3
1
0
0



▼ 1ＦＬ

▼ 1ＦＬ
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ACW2(西面)詳細図2

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した
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担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
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作成日 縮尺
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ボード受材 L-50x30x1.2t

ボルト固定

ボード壁（建築工事）
※扉表面より突出しない

パネル表面板

1/5

1/5

石膏ﾗｽﾎﾞｰﾄﾞt=12.5

ｸﾞﾗｽｳｰﾙt=50:16Kg/m3

100mm 66mm(ﾃﾚｽｺ部)
100mm

SLW1,2,5 ﾊﾟﾈﾙ仕様

ｶﾗｰ鋼板t=1.2

指定色（色見本による）

吊り材:L-30x30x3
@900(直線部)
@300(収納部)

48Kg/m2 57(61)Kg/m2

指定色（色見本による）

@910(直線部）

C-125x50x20x2.3

3/8B:打込アンカー
@750(直線部）

内部GW充填
両面PB12.5t貼り

遮音壁仕様は

建築工事

L-30x30x3

L-30x30x3

3/8B:打込アンカー
@900(直線部）
@300(収納部）

@910(直線部）

@900(直線部)
@300(収納部)

吊り材:L-30x30x3

3/8B:打込アンカー
@750(直線部）

3/8B:打込アンカー
@900(直線部）
@300(収納部）

2FL

ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ吊り金物
溶融亜鉛ﾒｯｷ 3.2t

ｱﾙﾐﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ

ハンガーレール収まり図(収納部)

受け材:L-30x30x3

接床ｸｯｼｮﾝ

ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ吊り金物
溶融亜鉛ﾒｯｷ 3.2t

ﾓﾍﾔ

上枠(SPCC)

接床装置

ｸﾗｽｳｰﾙ充填16kg/m3

石膏ﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ 12.5t

ﾗﾝﾅｰ:ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ

表面材:ｶﾗｰ鋼板 1.2t

ｱﾙﾐﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ

ｽﾀｯﾄﾞ:C-125x50x20x2.3

ハンガーレール収まり図(直線部)

パネル断面詳細図

パネル単体遮音性能  54dB(500HZ)

〇試験方法：JIS A 1416に準拠
〇試験機関：地方独立行政法人 東京都立産業技術ｾﾝﾀｰ

接天ｸｯｼｮﾝ

表面材:ｶﾗｰ鋼板t=0.8

ｸﾗｽｳｰﾙ充填16kg/m3

上枠

下枠

石膏ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞt=7

ﾓﾍｱ

接床装置

ﾊﾝｶﾞｰﾌﾞﾗｹｯﾄ
溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板3.2t

接天密閉ｺﾞﾑ(黒)

接床密閉ｺﾞﾑ(黒)

ｱﾙﾐﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ

ﾓﾍﾔ

FL

ﾗﾝﾅｰ:ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ

ｽﾀｯﾄﾞ:C-125x50x20x2.3

パネル断面詳細図

ｱﾙﾐﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ

ハンガーレール収まり図(収納部)

ﾊﾝｶﾞｰﾌﾞﾗｹｯﾄ
溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板3.2t

ハンガーレール収まり図(直線部)

接天接床ﾕﾆｯﾄ

召合せｸｯｼｮﾝ

ｱﾙﾐ壁面ｶﾏﾁ

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ16kg/m3

ﾃﾞｨｽｸﾀﾞﾝﾊﾟｰ

取付ﾋﾞｽ:4φ@450

取付下地:LGS(建築工事)

取付ﾋﾞｽ:4φ@450

取付下地:LGS(建築工事)

パネル平面詳細図戸当り（上下）
L-30x30x3
ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ

扉パネル平面詳細図

召合せ框A+B:ｱﾙﾐ

内部:ｸﾗｽｳｰﾙ充填16kg/m3

ﾃﾚｽｺ框:ｱﾙﾐﾃﾚｽｺ装置
召合せｸｯｼｮﾝ
戸当りｸｯｼｮﾝ

接天接床ﾕﾆｯﾄ

壁面ｶﾏﾁ:ｱﾙﾐ PU-BE
C-100x35x25x2.0

壁面ｶﾏﾁ:ｱﾙﾐ PU-BE

取付ﾋﾞｽ:4φ@450 取付ﾋﾞｽ:4φ@450

取付下地:LGS×2

パネル平面詳細図

戸当り（上下）

L-30x30x3
ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ 扉パネル平面詳細図
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ﾊﾟﾈﾙ召合せ構造

接天･接床ｽﾄﾛｰｸ

ﾊﾟﾈﾙ内部充填材

ﾃﾚｽｺﾊﾟﾈﾙｽﾄﾛｰｸ

接天･接床操作方法

ﾃﾚｽｺ操作方法

ﾚｰﾙ･ﾗﾝﾅｰ

ﾊﾟﾈﾙ裏打ち材

ﾊﾟﾈﾙ表面材

ﾊﾟﾈﾙ厚

ｱﾙﾐ押出型材･特殊形状合成ｺﾞﾑ

25mm

普通ﾊﾟﾈﾙ ﾃﾚｽｺﾊﾟﾈﾙ

ｸﾗﾝｸﾊﾝﾄﾞﾙ

ｱﾙﾐﾚｰﾙ(300kg用)

ｱﾙﾐ押出型材･特殊形状合成ｺﾞﾑ

約：90mm

ｱﾙﾐ壁面ｶﾏﾁ

ﾊﾟﾈﾙ重量(door)

参考品番:ｲﾄｰｷ ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｱSD100同等以上

SLW1-1,3-1 詳細図4 1/5SLW1-2,1-3 詳細図51/5

SLW平面図・展開図 1/100

46mm66mm

SLW3,4 ﾊﾟﾈﾙ仕様

ｱﾙﾐ押出型材

〇試験方法：JIS A 1416に準拠

〇試験機関：
地方独立行政法人 東京都立産業技術ｾﾝﾀｰ

パネル単体遮音性能  47.2dB(500HZ)

ﾊﾟﾈﾙ厚

ﾊﾟﾈﾙ表面材

普通ﾊﾟﾈﾙ

ﾊﾟﾈﾙ召合せ構造

接天･接床操作方法

ﾃﾚｽｺ操作方法

ﾊﾟﾈﾙ裏打ち材

ﾊﾟﾈﾙ内部充填材

接天･接床範囲

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ16Kg/m3

20mm

石膏ﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ t=7.0

TSD-400

ﾚｰﾙ･ﾗﾝﾅｰ ｱﾙﾐﾚｰﾙ(200kg用)

ｸﾗﾝｸﾊﾝﾄﾞﾙ

ｱﾙﾐ型材･特殊合成ｺﾞﾑ

ｱﾙﾐ壁面ｶﾏﾁ

38Kg/m2

ﾃﾚｽｺﾊﾟﾈﾙ範囲

ﾊﾟﾈﾙ重量(door) 30(42)Kg/m2

ﾃﾚｽｺﾊﾟﾈﾙ

約:80mm

ｶﾗｰ鋼板 t=0.8mm

参考品番:ｲﾄｰｷ ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｱSD66SP同等以上

取付下地:
C-100x50x20x2.3 SOP
(鉄骨工事)

鉄骨柱

地レール

(鉄骨工事)

C-125x50x20x2.3
(鉄骨工事)

(鉄骨工事)

(鉄骨工事)

(鉄骨工事)

C-125x50x20x2.3
(鉄骨工事)

ﾃﾚｽｺ装置

受け材:L-30x30x3
(鉄骨工事)

C-125x50x20x2.3
(鉄骨工事)

C-125x50x20x2.3
(鉄骨工事)

C-125x50x20x2.3
(鉄骨工事)

L-30x30x3
(鉄骨工事)

L-30x30x3
(鉄骨工事)

1
0

8

(建築工事）

気密材

なべタッピン

両面テープ 3t

ガラス合わせ
5t+5t

引戸ﾚｰﾙｶﾊﾞｰ引戸ﾚｰﾙｶﾊﾞｰ

内部GW充填
両面PB12.5t貼り

遮音壁仕様は

建築工事

(建築工事)

C-100x35x25x2.0

C

B

A

5

6

SLW
1-1 E

8

1

2

3

4

5

6

7

8

10

多目的ﾎｰﾙ
CH=3,100-4,100

CH=3,100

9

ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ端部

収納庫

ｱﾙﾐﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ

ｱﾙﾐﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ

操作口

987654321

10

C-125*50*20*2.3

ｱﾙﾐﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ

ｱﾙﾐ壁面ｶﾏﾁ

ﾃﾚｽｺﾊﾟﾈﾙ

収納ﾚｰﾙ

表面材:ｶﾗｰ鋼板t=1.2

収納ﾊﾟﾈﾙ

1FL

12

ｱﾙﾐﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ

1234

PW:1,011*4+80.4

DW=811
DH=2,000

1F:期日前投票所(1-1)

PW:1,011*4+80.4

CH=2,700

ｱﾙﾐ壁面ｶﾏﾁ

ﾃﾚｽｺﾊﾟﾈﾙ
1234

収納ﾚｰﾙ

DW=811
DH=2,000

表面材:ｶﾗｰ鋼板t=0.8

ｹｰｽﾊﾝﾄﾞﾙ

PW:1,011*4+80.4

1234

収納ﾚｰﾙ

PW:1,011*4+80.4

扉ﾊﾟﾈﾙ待避

1FL

表面材:ｶﾗｰ鋼板t=0.8

表面材:ｶﾗｰ鋼板t=0.8
扉ﾊﾟﾈﾙ

ｹｰｽﾊﾝﾄﾞﾙ
接天床装置

34

戸当り（上下）

ｱﾙﾐﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ
1FL

表面材:ｶﾗｰ鋼板t=0.8
扉ﾊﾟﾈﾙ

ｹｰｽﾊﾝﾄﾞﾙ
接天床装置

戸当り（上下）
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PW:1,008*10+94

SLW
1-1

SLW
1-3

SLW
1-2

SLW
1-2

SLW
1-3

SLW
3-1

PW:1,033*4+92
3FL

操作口ｱﾙﾐ壁面ｶﾏﾁ

ﾃﾚｽｺﾊﾟﾈﾙ
123

C-125*50*20*2.3(鉄骨工事)

収納ﾚｰﾙ

表面材:ｶﾗｰ鋼板t=1.2

3F:多目的室(3-1)

3F:多目的室(3-2)
CH=2,700

ｱﾙﾐﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ
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C

(鉄骨工事)

ｱﾙﾐﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ

4

扉ﾊﾟﾈﾙ待避

230
ｱﾙﾐ壁面ｶﾏﾁ

ｱﾙﾐ壁面ｶﾏﾁ

ｱﾙﾐ壁面ｶﾏﾁ

ﾃﾚｽｺﾊﾟﾈﾙ
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無目下端カット
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M8ナット（裏面側）（建具工事）

コーナーブラケット

光電スイッチ

廊下（1-1）

HWC（1-1）

ボード取付ねじ(建築工事)

長さ=ボード厚+10mm以下

C-90X45X20X2.3（鉄骨工事）

C-90X45X20X2.3（鉄骨工事）

FB沓摺

フィードピン
（エンジンメーカー支給）
∅8.5穴明け（建具工事）

取付下地（建具工事）
St t2.3 通し

AC100V5A(電気工事)

後付け納まり
Pレスアンカー
なべ５×３５

通線穴∅12両端
（建具工事）

通線穴∅30両端
（建具工事）

ＦＬ
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光電スイッチ

光電スイッチ
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引残し

110

25

有効開口900

W=1010

WO=1960

戸袋W＝950

空▲点検口側

空

W=1010

WO=1960

1665
2

F

1
9
9
5

150150

通線穴∅12

通線穴∅30

通線穴∅30

通線穴∅12

光電スイッチ

光電スイッチ

C-90X45X20X2.3（躯体工事）C-90X45X20X2.3（躯体工事）

DW=1100

180

60 60

170

60 60

４－Ｍ８タップ加工

枠：1.6ｔ 錆止塗装（SOPは建具工事外）

扉：0.6ｔ化粧鋼板

枠：ノックダウン

光電スイッチ：

車椅子用フットレストの高さに合せた設定とする。

子供の通行等を考慮する場合は、検討のこと。　

戸袋部断面開口部断面

内部側スイッチ

外部側スイッチ

※
7
0
0

F
L
~
※

1
0
0
0

非接触スイッチ
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4 埋込取付用ボックス 126 4
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ドア芯マデドア芯マデ

F
L
マ

デ

縦　型

非接触スイッチ部

待機：青点灯

検出：赤点灯

キースイッチ

（外部用ノミ）

ボード取付ねじ(建築工事)

長さ=ボ－ド厚+10ｍｍ以下　

関係式

DW=W+25

WO=2W-60

有効開口=W-110

中桟寸法=W-135

戸袋W=W-60

HWC 廊下
躯体開口=※

軽量扉重量：40kg

SUS304 FB-5X50 HL

ｽﾀｯﾄﾎﾞﾙﾄΦ8 L-20

斜線部:

中方立切欠

L-15×15×2.3t

レール仮置きアングル

L-15×15×2.3t

レール仮置きアングル

埋込型

70

非常用

取っ手

AC100V5A(電気工事) 

平断面詳細図 1/3

∅8.5穴明け（建具工事）
フィードピン（エンジンメーカー支給）

AC100V5A(電気工事) 

1/30,1/3
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シ

PS等

外部
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SUS304 1.5t HL

PS等
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ダクト

（建具工事外）

ヒュｰズ

72℃-30Kg

水切り

St 1.6t

ブラケット

スプリング

ダクト（設備工事）

ダクト（設備工事）

シーリング（防水工事）

2C-60X30X10X2.3

（鉄骨工事）

防虫網

ステンレス網

16メッシュ ＃35

特皿小ネジ M4×6

1

A

※

※

シーリング

（防水工事）

シーリング

（建具工事外）

2 SD1-25 詳細図(1F外部)

姿図・平面図 1/30 縦断面詳細図 1/3

非接触スイッチ詳細図(参考図) 1/3

フルテック ソーシャル アイ 同等以上

1200 姿図・平面図 1/30

縦断面詳細図 1/3

平断面詳細図 1/3

外部 PS等
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d d ddd a

※アンボンドブレースは耐火被覆無し 

※東西面ブレースは a とする。
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耐火被覆種別キープラン

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した
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カラーガルバリウム鋼板 t=0.5 段付ハゼ定尺工法横葺き @210
（発泡ポリエチレン t=4.0裏貼り）

[断熱材MI]：ビーズ発泡ポリスチレン板 t=60（断熱平均厚t=52.2）

改質アスファルトルーフィング t=1.0

W型金属タルキ @455
亜鉛メッキ鋼板 t=1.2

不燃木毛セメント板 t=20

胴縁：C-100×50×20×2.3 @606
（@1,820にダブル）（鉄骨工事）

ロックウール吹付 t=20（耐火被覆工事）

ハット型金属タルキ @490
亜鉛メッキ鋼板 t=1.0

カラーガルバリウム鋼板 t=0.5 段付ハゼ定尺工法横葺き @210
（発泡ポリエチレン t=4.0裏貼り）

断熱材：発泡ポリスチレン板 t=25

改質アスファルトルーフィング t=1.0

木毛セメント板 t=20

胴縁：C-100×50×20×2.3 @606
（@1,820にダブル）（鉄骨工事）

笠木：屋根同材（加工）

下地材：ガルバリウム鋼板 t=0.8（加工）

外壁(1)[182耐-RW]：

カラーガルバリウム鋼板 t=0.5
段付ハゼ定尺工法横葺き @182
（発泡ポリエチレン t=2.0裏貼り）

W型金属タルキ @455
：亜鉛メッキ鋼板 t=1.2
[断熱材MI]：ビーズ発泡ポリスチレン板 t=60
改質アスファルトルーフィング t=1.0
不燃木毛セメント板 t=20

胴縁：C-100×50×20×2.3 @606
（@1,820にダブル）（鉄骨工事）

一般平面詳細図

軒天取合い先端 断面詳細図面台・先端　断面詳細図面台・壁立上り　断面詳細図

シーリング（建築工事）

外壁(1)[182耐]：
カラーガルバリウム鋼板 t=0.5
段付ハゼ定尺工法横葺き @182
（発泡ポリエチレン t=2.0裏貼り）

W型金属タルキ @455
：亜鉛メッキ鋼板 t=1.2
[断熱材MI]：ビーズ発泡ポリスチレン板 t=60
改質アスファルトルーフィング t=1.0
不燃木毛セメント板 t=20

雨押さえ：屋根同材（加工）

通し吊子：屋根同材（加工）

下地材：ガルバリウム鋼板 t=0.8（加工）

母屋：C-100×50×20×2.3 @606
（@1,820にダブル）（鉄骨工事）

ロックウール吹付 t=20（耐火被覆工事）
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カラーガルバリウム鋼板 t=0.5 段付ハゼ定尺工法横葺き @182
（発泡ポリエチレン t=2.0裏貼り）継手カバーレス

[断熱材MI]：ビーズ発泡ポリスチレン板 t=60（断熱平均厚t=52.2）

改質アスファルトルーフィング t=1.0

W型金属タルキ @455
亜鉛メッキ鋼板 t=1.2

不燃木毛セメント板 t=20

胴縁：C-100×50×20×2.3 @606
（@1,820にダブル）（鉄骨工事）

ロックウール吹付 t=20（耐火被覆工事）

ハット型金属タルキ @490
亜鉛メッキ鋼板 t=1.0

カラーガルバリウム鋼板 t=0.5 段付ハゼ定尺工法横葺き @182
（発泡ポリエチレン t=2.0裏貼り）継手カバーレス

断熱材：発泡ポリスチレン板 t=25

改質アスファルトルーフィング t=1.0

木毛セメント板 t=20

胴縁：C-100×50×20×2.3 @606
（@1,820にダブル）（鉄骨工事）

外壁(1)[210耐] 耐火野地板 t=20

10
4

99
6469

ロックウール吹付 t=20（耐火被覆工事）

12

20

20 100

64

15

22
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30

軒先面戸：屋根同材

軒先唐草水切り：屋根同材（加工）

雨押さえ：屋根同材（加工）

下地材：ガルバリウム鋼板 t=0.8（加工）

棟面戸：屋根同材

（面戸周囲シーリング）

棟金具：亜鉛メッキ鋼板 t=2.3

キャップ式V字ハゼ立平葺き屋根

カラーガルバリウム鋼板 t=0.5
（発泡ポリエチレン t=4.0裏貼り）

改質アスファルトルーフィング t=1.0
高圧木毛セメント板 t=20

胴縁：C-100×50×20×2.3 @606
（@1,820にダブル）（鉄骨工事）

ロックウール吹付 t=20（耐火被覆工事）
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外壁(1)[182耐]：

カラーガルバリウム鋼板 t=0.5
段付ハゼ定尺工法横葺き @182
（発泡ポリエチレン t=2.0裏貼り）

W型金属タルキ @455：亜鉛メッキ鋼板 t=1.2
[断熱材MI]：ビーズ発泡ポリスチレン板 t=60
改質アスファルトルーフィング t=1.0
不燃木毛セメント板 t=20

20

25 21

軒天（建築工事）

水切り：屋根同材（加工）

軒先唐草水切り：屋根同材（加工） 90

75

20

外部見切（A）(金属工事)
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30
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182

250

182
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胴縁：C-100×50×20×2.3 @606
（@1,820にダブル）（鉄骨工事）

ロックウール吹付 t=20（耐火被覆工事）

外壁(1)[182耐]：

カラーガルバリウム鋼板 t=0.5
段付ハゼ定尺工法横葺き @182
（発泡ポリエチレン t=2.0裏貼り）

W型金属タルキ @455：亜鉛メッキ鋼板 t=1.2
[断熱材MI]：ビーズ発泡ポリスチレン板 t=60
改質アスファルトルーフィング t=1.0
不燃木毛セメント板 t=20

雨押さえ：屋根同材（加工）

通し吊子：屋根同材（加工）

下地材：ガルバリウム鋼板 t=0.8（加工）

軒先唐草：ガルバリウム鋼板 t=0.8（加工）

（防水テープ貼り付け）

外壁(1)[182耐]：

カラーガルバリウム鋼板 t=0.5
段付ハゼ定尺工法横葺き @182
（発泡ポリエチレン t=2.0裏貼り）

W型金属タルキ @455：亜鉛メッキ鋼板 t=1.2
[断熱材MI]：ビーズ発泡ポリスチレン板 t=60
改質アスファルトルーフィング t=1.0
不燃木毛セメント板 t=20
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ガルバリウム鋼板外壁詳細図(1) 
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D

FP030NE-9304

20

外壁(1)[210耐-RW]

※外壁(1)[210耐-RW]は、外壁(1)[210耐]から
  ロックウール吹付 t=20を除いたものとする

外壁(1)[182耐] FP030NE-9304

外壁(1)[182耐-RW]

※外壁(1)[182耐-RW]は、外壁(1)[182耐]から
  ロックウール吹付 t=20を除いたものとする

外壁(1)[210] 外壁(1)[182]

ロックウール吹付 t=20（耐火被覆工事）

20

外壁(1)[182耐-RW]

外壁(1)[182耐] 外壁(1)[182耐] 外壁(1)[182耐]

南北面 笠木・外壁 断面詳細図

壁立上り

面台

S:1/5

S:1/5S:1/5S:1/5

S:1/5

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した
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出隅（面台取り合い） 平面詳細図

仕様切替わり 断面詳細図

出隅 平面詳細図

外壁(1)[182]：

カラーガルバリウム鋼板 t=0.5
段付ハゼ定尺工法横葺き @182
（発泡ポリエチレン t=2.0裏貼り）

ハット型金属タルキ @490
：亜鉛メッキ鋼板 t=1.0
断熱材：発泡ポリスチレン板 t=25
改質アスファルトルーフィング t=1.0
木毛セメント板 t=20

胴縁：C-100×50×20×2.3 @606
（@1,820にダブル）（鉄骨工事）

胴縁：C-100×50×20×2.3 @606
（@1,820にダブル）（鉄骨工事）

外壁(1)[182]：

カラーガルバリウム鋼板 t=0.5
段付ハゼ定尺工法横葺き @182
（発泡ポリエチレン t=2.0裏貼り）

ハット型金属タルキ @490
：亜鉛メッキ鋼板 t=1.0
断熱材：発泡ポリスチレン板 t=25
改質アスファルトルーフィング t=1.0
木毛セメント板 t=20

外壁(1)[182耐]：

カラーガルバリウム鋼板 t=0.5
段付ハゼ定尺工法横葺き @182
（発泡ポリエチレン t=2.0裏貼り）

W型金属タルキ @455：亜鉛メッキ鋼板 t=1.2
断熱材：ビーズ発泡ポリスチレン板 t=60
改質アスファルトルーフィング t=1.0
不燃木毛セメント板 t=20

補強プレート t=2.3（鉄骨工事）
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6415
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64

15

外壁(1)[182耐]：

カラーガルバリウム鋼板 t=0.5
段付ハゼ定尺工法横葺き @182
（発泡ポリエチレン t=2.0裏貼り）

W型金属タルキ @455：

亜鉛メッキ鋼板 t=1.2
[断熱材MI]：ビーズ発泡ポリスチレン板 t=60
改質アスファルトルーフィング t=1.0
不燃木毛セメント板 t=20

外壁(1)[228耐]：

カラーガルバリウム鋼板 t=0.5
金属サイディング @228（縦張り）

W型金属タルキ @455
：亜鉛メッキ鋼板 t=1.0
[断熱材MI]：ビーズ発泡ポリスチレン板t=60
改質アスファルトルーフィング t=1.0
不燃木毛セメント板 t=20

胴縁：C-100×50×20×2.3 @606
（@1,820にダブル）（鉄骨工事）

ロックウール吹付 t=20（耐火被覆工事）

ケラバ唐草水切り

屋根同材（加工）

下地材：ガルバリウム鋼板

 t=0.8（加工）

笠木出隅 平面詳細図

228228

胴縁：C-100×50×20×2.3 @455
（@1,820にダブル）（鉄骨工事）

ロックウール吹付 t=20（耐火被覆工事）
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2020 1006415

胴縁：C-100×50×20×2.3 @606
（@1,820にダブル）（鉄骨工事）

ロックウール吹付 t=20（耐火被覆工事）

外壁(1)[182耐]：

カラーガルバリウム鋼板 t=0.5
段付ハゼ定尺工法横葺き @182
（発泡ポリエチレン t=2.0裏貼り）

W型金属タルキ @455：亜鉛メッキ鋼板 t=1.2
[断熱材MI]：ビーズ発泡ポリスチレン板 t=60
改質アスファルトルーフィング t=1.0
不燃木毛セメント板 t=20

外壁(1)[210耐]：

カラーガルバリウム鋼板 t=0.5
段付ハゼ定尺工法横葺き @210
（発泡ポリエチレン t=4.0裏貼り）

W型金属タルキ @455：亜鉛メッキ鋼板 t=1.2
[断熱材MI]：ビーズ発泡ポリスチレン板 t=60
改質アスファルトルーフィング t=1.0
不燃木毛セメント板 t=20

ケラバ唐草水切り：屋根同材（加工）

下地材：ガルバリウム鋼板 t=0.8（加工）

谷板：屋根同材（加工）

下地材：ガルバリウム鋼板 t=0.8（加工）
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外部見切り（A）：St.FB-6ｘ90+DP(FR)

(金属・塗装工事)
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下地材：ガルバリウム鋼板

 t=0.8（加工）
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軒天（建築工事）

軒先唐草水切り：金属外壁（加工） 105
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水切り：金属外壁（加工）

外部見切（A）(金属工事)
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金属外壁割付ｽﾀｰﾄ
▽2FL+3159

軒天取合い 断面詳細図
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外壁(1)[182耐]

外壁(1)[228耐]

外壁(1)[210耐]

外壁(1)[182耐]

外壁(1)[182]
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外壁(1)[182耐]

外壁(1)[182]
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胴縁：C-100×50×20×2.3 @606
（@1,820にダブル）（鉄骨工事）

笠木：屋根同材（加工）　外壁(1)[210耐-RW]部分　

下地材：カラーガルバリウム鋼板 t=0.8（加工)
W型金属タルキ @455：亜鉛メッキ鋼板 t=1.2
[断熱材MI]：ビーズ発泡ポリスチレン板 t=60
改質アスファルトルーフィング t=1.0
不燃木毛セメント板 t=20
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（現場合わせ）
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ケラバ唐草水切り：屋根同材（加工）

下地材：ガルバリウム鋼板 t=0.8（加工）

谷板：屋根同材（加工）

下地材：ガルバリウム鋼板 t=0.8（加工）

50

笠木：屋根同材（加工）　外壁(1)[182耐-RW]部分　

下地材：カラーガルバリウム鋼板 t=0.8（加工)
W型金属タルキ @455：亜鉛メッキ鋼板 t=1.2
[断熱材MI]：ビーズ発泡ポリスチレン板 t=60
改質アスファルトルーフィング t=1.0
不燃木毛セメント板 t=20

東西面

南北面

東西面

南北面

外壁(1)[210耐-RW]

外壁(1)[182耐-RW]

外部見切（A）(金属工事)
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S:1/5 S:1/5 S:1/5

10
0

15
20

64

W型金属タルキ @455
亜鉛メッキ鋼板 t=1.2

胴縁：C-100×50×20×2.3 @606
（@1,820にダブル）（鉄骨工事）

ロックウール吹付 t=20（耐火被覆工事）
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ﾛｯｸｳｰﾙ(150kg/㎥)充填t=25（建築工事）

63

（現場合わせ）
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外壁(1)[182耐]

谷板：屋根同材（加工）

改質アスファルトルーフィング t=1.0
不燃木毛セメント板 t=20

斜めタテ胴縁：C-100×50×20×2.3 （鉄骨工事）

ロックウール吹付 t=20（耐火被覆工事

15

20
18
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外壁(1)[182耐]：

カラーガルバリウム鋼板 t=0.5
段付ハゼ定尺工法横葺き @182
（発泡ポリエチレン t=2.0裏貼り）

W型金属タルキ @455：亜鉛メッキ鋼板 t=1.2
[断熱材MI]：ビーズ発泡ポリスチレン板 t=60
改質アスファルトルーフィング t=1.0
不燃木毛セメント板 t=20

コンクリート打放し + DP(FR)

シーリング（建築工事）

1階 エコストラクチャー 延長壁 RC壁取り合い 平面詳細図

A F

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した
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ガルバリウム鋼板外壁詳細図(2) 
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外壁(1)[210耐-RW]：

カラーガルバリウム鋼板 t=0.5
段付ハゼ定尺工法横葺き @210
（発泡ポリエチレン t=4.0裏貼り）

W型金属タルキ @455：亜鉛メッキ鋼板 t=1.2
[断熱材M1]：ビーズ発泡ポリスチレン板 t=60
改質アスファルトルーフィング t=1.0
不燃木毛セメント板 t=20

胴縁：C-100×50×20×2.3 @606
（@1,820にダブル）（鉄骨工事）

雨押さえ：屋根同材（加工）

下地材：ガルバリウム鋼板 t=0.8（加工）

棟面戸：屋根同材

（面戸周囲シーリング）

棟金具：亜鉛メッキ鋼板 t=2.3

カラーガルバリウム鋼板 t=0.5
キャップ式V字ハゼ立平葺き屋根

（発泡ポリエチレン t=4.0裏貼り）

改質アスファルトルーフィング t=1.0
高圧木毛セメント板 t=20

軒先面戸：屋根同材

軒先唐草水切り：屋根同材（加工）

笠木：屋根同材（加工）

下地材：ガルバリウム鋼板 t=0.8（加工）

C-100×50×20×2.3（鉄骨工事）

不燃木毛セメント板 t=20
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外壁(1)[210耐]

ﾛｯｸｳｰﾙ(150kg/㎥)充填t=50

外壁(1)[210耐]

外壁(1)[210耐-RW] ▽RFL+820

外壁(1)[210耐-RW]

東西面 笠木・外壁 断面詳細図
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St.PL-2.0 + U-BE 糸尺145mm

924水切り：金属外壁（加工）

溶融亜鉛めっき+リン酸処理(金属工事)

13

溶接固定

下地ブラケット：

St.FB-3ｘ30 溶融亜鉛めっき＠600(金属工事)

外部見切（A）：St.FB-6ｘ90

溶融亜鉛めっき+リン酸処理(金属工事)

外部見切（A） 詳細図 S:1/2S:1/5

S:1/10A,F通り エコストラクチャー（Y字構成） 平面詳細図
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コーナー下地通し補強:

60°
St.PL-2.0（金属工事）

胴縁:C-100x50x20x2.3@606

（@1,820にダブル)(鉄骨工事）

溶接

受け材:L-65x65x6@606
（井桁組ボルト溶接併用)(鉄骨工事）

コーナー詳細図参照

構造材RWt25吹付
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竪樋:SGP-100A(外径114.3φ） 
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25

防露t25+テープ巻き

受け材:L-65x65x6@606
（井桁組ボルト溶接併用)(鉄骨工事）

7
7
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(1時間耐火)

角柱根廻り:SUS鉄網モルタルt40(1時間耐火)
+塗膜防水(E)立上げFL+100

2FL+30最下部は入り幅木納まりとする。
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コーナー下地通し補強:

60°
St.PL-2.0（金属工事）

胴縁:C-100x50x20x2.3@606

（@1,820にダブル)(鉄骨工事）

溶接

6
5

受け材:L-65x65x6@606
（井桁組ボルト溶接併用)(鉄骨工事）

コーナー詳細図参照

構造材RWt25吹付(1時間耐火)

50

S:1/101,10通り エコストラクチャー 平面詳細図

外壁(1)[210]
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25

90軒先唐草水切り：金属外壁（加工）

水切り：金属外壁（加工）
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外壁(1)[210耐-RW]：

カラーガルバリウム鋼板 t=0.5
段付ハゼ定尺工法横葺き @210
（発泡ポリエチレン t=4.0裏貼り）

ハット型金属タルキ @490
：亜鉛メッキ鋼板 t=1.0
断熱材：発泡ポリスチレン板t=25

改質アスファルトルーフィング t=1.0
不燃木毛セメント板 t=20

210

210

210

210 60
°

外部見切（A）(金属工事)

外壁(1)[210耐-RW]

エコストラクチャー 出隅詳細図 S:1/5

東西面 外壁・軒先 断面詳細図 S:1/5

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した
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ガルバリウム鋼板外壁詳細図(3)
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（F-CL)段付ハゼ定尺工法横葺き @182
カラーガルバリウム鋼板 t=0.5

（発泡ポリエチレン t=2.0裏貼り）

ハット型金属タルキ @490
：亜鉛メッキ鋼板 t=1.0

断熱材：発泡ポリスチレン板 t=25
改質アスファルトルーフィング t=1.0

不燃木毛セメント板 t=20

胴縁：C-100×50×20×2.3 @606
（@1,820にダブル）（鉄骨工事）

補強プレート t=2.3（鉄骨工事）
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（現場合わせ）

50

ケラバ唐草水切り：屋根同材（加工）

下地材：ガルバリウム鋼板 t=0.8（加工）

谷板：屋根同材（加工）

出隅詳細部分
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441.4

内壁仕上げ面:
サッシ芯+75(35+40)

縦額縁(S):

69
°

▽3FL

G3:588X300X12X20

L型間柱：構造図参照 @2400+RW t25(東西面@2400内外)

不燃材+ﾛｯｸｳｰﾙ吹付t20
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275 25160
軒天(C):0.8FKt8+DP

外壁30分耐火

柱型等_外壁(7):大壁工法+弾性系塗料+DP(FR)
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ネコ:St.L-65x65x6(鉄骨工事)
タテ胴縁:St.2L-40x40x3 @455(鉄骨工事)

出隅タテ胴縁:2C-100x50x20x2.3 @455
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サッシ際立上り

シーリング15x10

 ガルバリウム鋼板 t0.8 糸幅267mm

1
5

5
0

1577.8 x D615

正  面 : 2.28㎡
側面x2 : 1.94㎡
出隅x2 : 3.15ｍ
下端3方: 2.74ｍ

2400 2400

胴縁：C-100×50×20×2.3 @606

    （@1,820にダブル）(鉄骨工事）

胴縁：C-100×50×20×2.3 @606

(鉄骨工事）

@
6
0
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ブチルゴム止水テープ +外壁下端水切金物 

275 275

25

▽サッシ有効下端

△サッシ有効上端

550

69
°

スチールt1.6+SOP

シーリング15x10

縦額縁(S):スチールt1.6+SOP 43x10

窓台:スチールt1.6+SOP 200x10

FIX 下端見切：LトリムABS樹脂製
(ﾌｧｲﾊﾞｰ ﾍﾞｰｽｺｰﾄの工事に含む）

外壁(7)出隅補強
(ﾌｧｲﾊﾞｰ ﾍﾞｰｽｺｰﾄの工事に含む）

立面図 S=1/20

※パターンａ

柱型等_外壁(7):大壁工法+弾性系塗料+DP(FR)
正  面 : 2.14㎡
側面x2 : 1.94㎡
出隅x2 : 3.15ｍ
下端3方: 3.24ｍ

南側立面図
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8 7 5 3 2 1910 46

▽1FL
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北側立面図
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東側立面図西側立面図
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43x10

※パターンｂ

柱型等_外壁(7):大壁工法+弾性系塗料+DP(FR)
正  面 : 1.73㎡
側面x2 : 2.42㎡
出隅x2 : 3.15ｍ
下端2方: 2.76ｍ

※パターンｃ

柱型等_外壁(7):大壁工法+弾性系塗料+DP(FR)
正  面 : 5.65㎡
側面x2 : 3.04㎡
出隅x2 : 3.63ｍ
下端2方: 3.89ｍ

※パターンｄ

柱型等_外壁(7):大壁工法+弾性系塗料+DP(FR)
正  面 : 2.13㎡
側面x2 : 3.04㎡
出隅x2 : 3.63ｍ
下端2方: 1.50ｍ

※パターンｅ

ｃ ｃ

ｃｃ

ｄ ｄ ｄｅ ｅ ｅｅ ｄ ｄ ｄ

下端見切：LトリムABS樹脂製
(ﾌｧｲﾊﾞｰ ﾍﾞｰｽｺｰﾄの工事に含む）

外壁(7)出隅補強
(ﾌｧｲﾊﾞｰ ﾍﾞｰｽｺｰﾄの工事に含む）

柱型等_外壁(7):数量記載の詳細

正  面 : 

側面x2 : 

出隅x2 : 

下端3方:

外装、左官、塗装工事

外装、左官、塗装工事

面台立上げ:外壁(1)[182耐](屋根工事)

シーリング15x10(防水工事)

(金属工事)+(塗装工事） 
 外壁(7)下端水切金物:St1.6 糸幅228mm+DP(FR)

タテ胴縁:(出隅は2C）

シーリング25x15(防水工事)

ヨコ胴縁:2C
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ネコ:St.FB-9x38(鉄骨工事)
タテ胴縁:St.2L-40x40x3 @455(鉄骨工事)

出隅タテ胴縁:2C-100x50x20x2.3 @455
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鋼製タテ胴縁：C-100x50x2.3 @455 支点間で距離4.8ｍ以下（鉄骨工事）

FK t8　(比重1.0品：特記使用書による）

アスファルトフェルトｔ＝0.4　JIS-A6111適合同等品,ヤブ原 Y-SAPシート同等品 

デラクリートセメントボード t12.5 密着工法 (横千鳥貼910ズラシ)910x1820伸縮タテ目地@6000以下

目地テープ+ファイバーベースコート(コテ塗)

スタンダードメッシュ(全面)

ファイバーベースコート(コテ塗)

仕上げ(1):弾性系塗料(可とう性がある塗料)。塗布料３kg/㎡以上。塗り厚約2.5～3mm  吉野石膏(株):ﾌﾗｯﾄﾌｨﾆｯｼｭ ｺﾃ塗り ｳｯﾄﾞﾌﾞﾙｰ 同等品以上 

t=約5.0

吉野石膏(株)デラクリートシステム

外壁(7)

外壁(7) 構成・工程表
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縦額縁:スチールt1.6+SOP 200x10
F通り+538
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縦額縁(S):スチールt1.6+SOP 43x10
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窓台:スチールt1.6+SOP 200x10
F通り+535

仕上げ(1)の上 DP(FR)塗り。DIP(FR):ｼﾘｺﾝ樹脂系塗料[多色]DP-2級:ｴｽｹｰ化研㈱外装用特殊ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝﾛｰﾗｰ工法[ﾌｧｲﾝFR工法EX]塗り厚約0.3mm同等品以上
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FKt8+ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 t20
 外壁30分耐火：FP030NE-9304
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最小寸法460
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※.吉野石膏(株)デラクリートデラクリート　セメントボード NM-2083 ガラス繊維ネット入／セメントモルタル板 

(28.9)　 約30.0mm

26.5

（メーカー指定工事店あり）
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外壁(7)出隅下端Ｌトリム
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外壁(7)

A F

窓台:スチールt1.6+SOP 200x10
F通り+535

縦額縁(S):スチールt1.6+SOP 43x10
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441.4 外壁(1)[228耐]

外壁(1)[228耐]

外壁(1)[228耐]
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FKt8+ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 t20
 外壁30分耐火：FP030NE-9304
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平面図 S=1/5平面図 S=1/5
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外壁(7)-外壁(1)詳細図 S=1/5
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内外装刊行物 

外装工事(下地)

左官工事A

積算種別

鉄骨工事

左官工事B

厚み

[総厚]

構成・工程

大壁工法 + 弾性系塗料 + DP(FR)

サッシ他工種取合いフラッシング

アルミ曲げ加工(サッシ工事含む)

サッシ他工種取合いフラッシング

アルミ曲げ加工(サッシ工事含む)

サッシ他工種取合いフラッシング

アルミ曲げ加工(サッシ工事含む)

サッシ他工種取合いフラッシング

アルミ曲げ加工(サッシ工事含む)

面台・先端：外壁(1)[182耐]

面台・先端：外壁(1)[182耐]

7
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2
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6
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シーリング15x10(防水工事)
下端見切：LトリムABS樹脂製(外装工事)

(金属工事)+（塗装工事） 
 外壁(7)下端水切金物:St1.6 糸幅228mm+DP(FR)

1
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100 55 ②通り-275

20184

25

30

185

160

タテ胴縁:C-100x50x20x2.3 @455(出隅は2C）

面台:外壁(1)[182耐](屋根工事)

4
8
3
.
5

RWt25

角柱面

2C-100×50×20×2.3
ネコ:L-125x75x7

外装工事(下地)

外装工事(下地)

側面:GWt50入れ

外壁(7):大壁工法+弾性系塗料+DP(FR)

1
0

23

10

面台立上げ:外壁(1)[182耐](屋根工事)

シーリング25x15(防水工事)

側面:GWt50入れ

1
0
2

ヨコ胴縁:C-100x50x20x2.3 
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B 矢視図C-C 断面詳細図
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外部見切(A):
St.PL-6.0x90

外壁(6)

外壁(6)

外壁(2)

[塗膜防水(E)]

外部浮床(A)

9
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(点検開口)

3 リフレッシュ スペース  スクリーン詳細図
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天端3FL-60
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有孔折板(縦貼り)
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H-100x100x6x8

山高41

St.L-65x65x6

有孔折板(縦貼り)
山高41

H-100x100x6x8

※特記無き部材はスチール溶融亜鉛めっき処理とする。

有孔折板(縦貼り)

St.L-65x65x6 L=100
ボルト 2-M16

St.L-65x65x6 L=100

St.L-65x65x6 L=100

St.L-65x65x6 L=100
ボルト 2-M16

丁番

平面図 S:1/20
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St.L-65x65x6

取手：St-φ25 L=300

打掛金具：St.PL-3.0x65x185

+南京錠

4 目隠し壁 詳細図
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上記縮尺の1/2

外部手摺詳細図

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した
D



No. 品　　　　名 参　考　品　番

台

数

寸  法（mm）

W D H

配  管  口  径（A）

給水 給湯
排    水

機器側 設備側

都 市 ガ ス

口径

A kW

電　気 (60Hz,kW)

単相100V単相200V三相200V

フー

ド

備        考

- <  >

1 冷凍冷蔵庫 HRF-63AT-ED 1 625 650 1910 φ30 50 0.414定格内容積:348L(冷蔵室172L,冷凍室176L),トップランナー仕様,インバーター制御,漏電ブレーカー付,エアフィルター前面脱着仕様

2 二槽キャビネットシンク 1 1000 600 850 15×2 15×2 40×2 50×2

3 平棚付き吊戸棚 1 1400 350600+1R

4 電子レンジ NE-711G 1 510 360 306 1.26

5 キャビネットテーブル 1 1300 600 850

6 コーヒーマシン FG toutch2+2 1 317 517 916 BV15 2.0

7 ジュースディスペンサー 1 470 650 750 BV15 0.75

8 欠番

9 キューブアイスメーカー IM-25M-2-21 1 395 450 770 BV15 20 50 0.17

10 ワークテーブル 1 600 600 850

11 キャビネットテーブル 1 1000 600700/850

12 IHコンロ HIH-22CE-1 1 700 450 150 2.5×2 要

給湯設備

本体キャビネット仕様

21mm氷

機　器　仕　様

7200

PS
R

物品陳列

32

C

待合ロビー(2-1)

カフェ

キャビネットテーブル 1 1200 600 85013

1312 11 109

76

5

4321

工事区分

設備工事

別途工事

建築工事

建築工事

別途工事

建築工事

別途工事

別途工事

設備工事

別途工事

建築工事

建築工事

建築工事

別途工事

フード設備工事
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MRO-SK201S
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B C

C

2010

900

190

DMC2-MC-** COx2

ダクト工事及びレンジフード接続工事

レンジフード用電源及びコンセント取付工事

電熱器用電源及びコンセント取付工事

電気工事

タカラ支給の塩ビ排水蓋取付工事

給水・給湯の配管工事及び水栓金具との接続工事

点検作業後のシンク裏点検口蓋取付（復旧）工事

排水配管及び排水トラップとの接続工事

壁仕上げ工事

コーキング工事

吊戸棚取付用下地の造作取付工事

建築との取り合い工事

設備工事

工事範囲

幕板工事

建築工事

排水蓋

塩ビ片割口両面テープ付

（メーカー支給品・取付設備工事）

VP  用・穴径      φ

排水方向 下 ・ 背中

VP40用アダプター付

接続以降設備工事

排水接続

100
　

照明用電源（ＶＶＦ線含む）及び照明器具取付工事

調理台仕様書

品名 仕様

天板 材質 人造大理石

色：（未定）

シンク ZSシンク：銀河柄 SUS304

裏面防音防滴カバー付

静音シンク

部品 N-40トラップ(BP)：ゴミ収容器付き排水トラップ

VP40用アダプター

排水蓋　（塩ビプレート　φ100-φ50）

下台 扉 メラミン化粧板扉：左右1.5R <M85> or <M86>

色：（未定）

引手：PA-59S（レール）

本体 本体内部　　化粧合板・化粧ボード(ホワイト)

側　　板　　化粧合板・化粧ボード(ホワイト)

台　　輪　　化粧シート巻材(焦茶)

木　　口　　ＰＫ木口テープ(ホワイト)

底板 ホーロー地板

部品 シンクキャビネット：開き扉

　　コンセント：DMC2-MC-**＋COx2(スガツネ工業)

　　タオル掛け：PC-096-XC

引出しキャビネット：引出し＋開き扉

　　レール：メーターボックス+ブルモーション(Blum)

　　棚板

レンジフード CVRA-902T(シロッコファン，整流板付) 本体：ステンレス

燃焼器具 IHヒーター：HT-M7STF(日立製作所)

電気オーブン：MRO-SK201*(日立製作所)

水栓 KM5311TV12(KVK)

　　　　　　　　（封水量50mm以上）ステンレスアミカゴ

　　底板：化粧ボード(ホワイト)

(最終エルボはフード施工後に取付）

※最終固定後はアタッチメント取付不可

1 調理台詳細図 1 流し台詳細図
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一次結線用

フルコネクター

(ジョイントBOX内)

ＴＳ２２色

パーティクルボードt15

両面コート紙貼化粧中仕切

１３

(オープン棚)

ＴＳ２２色

ＴＳ２２色

ＴＳ２２色両面コート紙貼化粧底板

ＴＳ２２色

(外面)化粧不燃材ｔ３

(内面)化粧合板 t2.5

(不燃材仕様)

側板

ＴW色

ＴＳ２２色

ＳＵＳ４３０

表裏柄：ＴＳ２２色

仕　様

天板

側板

底板

後板

・幕板扉

品　名

流し台１

NO.

(下台ユニット)

両面コート紙貼化粧

パーティクルボードt15

化粧ＭＤＦ t2.7

ステンレス

ＴＳ２２色

ＴＳ２２色

ＴＳ２２色

ホワイト色

ＴＳ２２色

ＴＳ２２色

ＴＳ２２色

ＴＳ２２色

ＳＵＳ４３０

部品

内面

木口

内面

内面

下木口

内面

外面

外面

食器棚

４

３

２

天板

上側幕板

木口エッジ

７

８

６

５ バックパネル

サイドパネル(G)

サイドパネル(N)

換気扇

断熱板

１２

１１ ＩＨヒーター

水栓９

ステンレス鋼板

化粧不燃材 t3

化粧合板 t2.5

１００Ｖ

１００Ｖ

混合水栓

硬質ＰＶＣ

化粧不燃材 t3

化粧不燃材 t3

化粧不燃材 t6

アルミカバー

排水トラップ,包丁差し

両面コート紙貼化粧

ＰＰテープ

両面コート紙貼化粧

両面コート紙貼化粧

パーティクルボードt15

＊

ＫＶＫ（KM17NECNTK）

18

パーティクルボードt15

パーティクルボードt15

パーティクルボードt15

パーティクルボードt15

包丁差し

コンセント

100V用

L金具止め

(建築工事)

取付下地

1
9
2
0
(
取
付
下
地
位
置
)

(建築工事)

L金具止め

取付下地

パナソニック(CH-11CTA)

318

3
7
2

断熱板

空調設備 換気扇本体据付及び、ダクトの接続工事

電源及び一次結線用フルコネクターへの一次側電源接続工事(アース付)

壁、天井（幕板）との取合工事

電気設備

建築工事

給水・給湯・排水配管接続工事

工　事　区　分

衛生設備

１０ 照明器具 ＬＥＤ照明

157

開口：280mmx280mm
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1
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照明器具

5
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照明・換気扇

スイッチ
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注)換気扇開口穴全周にt10素地ケイカル板貼り

SENLED-350MCN(1)(伸晃製)
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配管スペース

引出スレ桟

本体パッキン

15

丁番プレート

棚板

棚受ダボ

600x300

調理スペース 消毒洗濯室・授乳室

2 守衛室・消防詰所 ミニキッチン詳細図
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1 給湯室ミニキッチン詳細図
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7501050(900)

( )クリア ( )クリア

1800(1650)

( )クリア ( )クリア

※吊戸棚の取付はトラスタッピンネジ

　4.5×60とする。

※固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、

　厚み12mm以上の合板とする。
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1440 給水・給湯配管位置芯

1440 排水配管位置(VP40[50])
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375 IHヒーター用電源位置

1440 給水・給湯配管位置芯
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41 レンジフード用電源位置
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■商品仕様概要

商品シリーズ コンパクトキッチン

タイプ 扉タイプ

扉カラー ホワイト

引手種類 ハンドル引手(シルバー)

天板形状・間口
給湯室(1-1)(3-1)：I型180cm

給湯室(2-1)(3-2)：I型165cm

奥行 60cm

天板高さ 85cm

キッチンパネル －

キッチンパネルカラー なし

見切り・エッジ材 －

商品仕様

■商品仕様書（キッチン側）

品目 仕様 備考

材質 ステンレス

シンク ステンレスシンク(S)

部品 ﾁｮｯｶﾝAD2ｲﾝﾁ

天板

本体 木製

底板 木製底板

引出し 化粧ボード(一部樹脂製)

レール・丁番 －

部品 －

下台

水栓１ KXS871JT

水栓２ －

加熱機器(本体) CS-G217BT 250V-20A(単相200Vコンセント)

加熱機器(トッププレート) ガラストップ

加熱機器(レンジ) －

設備仕様

（下台）

本体 化粧ボード

耐震ラッチ 有

部品 棚板

吊戸棚

品名 VU-753AU   (K) 125V-15A(2芯コンセント)

ファン仕様 シロッコファン(排気タイプ)

部品 －

レンジ

フード

キッチン排水配管と建築側排水配管の接続、検査

オプション機器と一次側給排水の接続、検査

給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査

ガス調理機器とガス栓との接続工事（資格要）

電化機器と電源線、アースの接続工事

建築ダクトとレンジフードの接続、検査

スイッチ、コンセント等の電気配線工事

事前配線の電源線と照明器具の接続、検査

完成後の試運転、性能確認検査

ビルトイン機器のキッチン本体への組込作業

水栓、浄水器同梱部材の組立（ワークトップへの取付）

排水部品とシンクの組立

ベースキャビネット・ワークトップの組立・調整して設置する作業

電動昇降吊戸棚を取付ける作業

ウォールキャビネットを取付ける作業

本体及び化粧パネルを取付ける作業

製品間の隙間を仕上げる処理作業

製品を加工して建築下地へ取付

ガス調理機器用の事前ガス配管工事

食器洗い乾燥機用の専用給水(給湯)・排水配管事前工事

キッチン専用の所定位置への給水給湯配管立上げ工事

キッチン排水用の所定位置への排水配管立上げ工事

食器洗い乾燥機の専用電源・アース工事

電動昇降吊戸棚の専用電源・アース工事

照明器具等の電気工事

ＩＨ調理機器専用の200Ｖの事前電気工事

建築の屋内配線と配線器具（コンセント）工事

キッチンパネルを貼るための建築壁の下地処理工事

建築物の事前ダクト配管等の工事

吊戸棚、レンジフード等のアンカー、吊ボルト工事

天井・壁等の幕板等取付のための下地処理工事

ウォールキャビネット等の取付のための壁下地処理工事

レンジフードのダクト用の建築壁の穴あけ工事

建築側排水配管への接続工事

給水給湯配管とオプション機器の接続工事

給水給湯配管と水栓の接続工事

ガス調理機器のガス配管接続工事

その他電化機器の工事

レンジフードとダクト接続工事

電気配線器具の取付

ウォールキャビネット照明器具工事

試運転・完成検査

ビルトイン機器の取付

水栓類の組立・ワークトップへの取付

排水部品の組立

ベースキャビネット・ワークトップの取付

電動昇降吊戸棚の取付

ウォールキャビネットの取付

レンジフードの取付

製品間のシリコン充填

キッチンパネルの取付

ガス調理機器のガス配管工事

食器洗い乾燥機の給排水配管工事

給水・給湯配管の立上げ工事

排水配管の立上げ工事

食器洗い乾燥機の電源・アース工事

電動昇降吊戸棚の電気工事

ＩＨ調理機器の電気工事

レンジフードの電気工事

キッチンパネル下地処理工事

換気機器用ダクトの関連工事

アンカー、吊ボルト工事

幕板取付壁下地処理工事

建築壁の下地処理工事

外壁の開口工事

ウォールキャビネット部分の電気工事

作業名称（区分）

■工事区分 参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分 作業内容

※2

※1

※1

※3

※1

※1

※4

電

気

設

備

空

調

設

備

建

築

工

事

設置前

工事

設置後

工事

キ
ッ
チ
ン
工

事

※1　原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする。

※2　製品間のみ実施。但し、現場打合せにて作業範囲を決定。

※3　給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する。

※4　商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲にて、キッチン設置者が実施する。

システム

キッチン

本体

取付

設置

衛

生

設

備

固定下地図 設備取合図

■設備記号

記号 記号の意味 記号 記号の意味

給水位置

給湯位置

排水位置

電源位置

ｶﾞｽ配管位置

ｺﾝｾﾝﾄ位置

ｱｰｽ付ｺﾝｾﾝﾄ位置

電源取出位置

ｱｰｽﾀｰﾐﾅﾙ付ｺﾝｾﾝﾄ位置

■機器類電源詳細

1 ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ用電源 15A-125V 埋込ｺﾝｾﾝﾄ

消費電力145W

2 IHﾋｰﾀｰ用電源 20A-250V 単相200Vｺﾝｾﾝﾄ

消費電力4000W

65 590 549 442 154

1800(天板間口)

( )クリア ( )クリア

6
0
0

(
天
板
奥
行
)

6
0
0

(
天
板
奥
行
)

7501050

1800(製品間口)( )クリア ( )クリア

1800(製品間口)

( )クリア ( )クリア

8
5
0

5
0

6
0
0

≪
8
0
0
≫

≪
1
0
0
≫

≪
2
3
0
0
≫
(
吊
戸
棚
上
端
)

≪
1
0
0
≫

≪
2
4
0
0
≫
（
天
井
高
さ
)

8
5
0

5
0

6
0
0

≪
8
0
0
≫

≪
1
0
0
≫

≪
2
3
0
0
≫
(
レ
ン
ジ
フ
ー
ド
上
端
)

≪
1
0
0
≫

610

35 (ケコミ)530

565

(本体)

≪
1
7
0
0
≫
(
レ
ン
ジ
フ
ー
ド
下
端
)

6
0
0
≪
1
0
0
≫

1
0

24
360

(本体)

35 (ケコミ) 530

565

(本体)

≪
1
7
0
0
≫
(
吊
戸
棚
下
端
)

6
0
0
≪
1
0
0
≫

( )クリア

Ｅ

ＥＴ

Ｇ

種別

通し番号

総括

一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺

2022.3
A1:1/

A3:1/

株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した

調理台等詳細図(2)
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ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ

執務室(1-1)

執務室(2-1)

オイルタンク-ピット階 平面詳細図 S=1/50 オイルタンク-1階　平面詳細図 S=1/50
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執務室(1-1)

執務室(2-1)

コンクリート床板 耐荷重14t
(W1157 D1115 t150 4枚)

落とし込み取手

コンクリート床板 耐荷重14t
(W1157 D1115 t150 4枚)

落とし込み取手
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配管トラフ(W4050 D935 H1250)

オイルタンク(電気工事)
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4650

300 4050 300

2700 1950

車いす駐車場

駐輪場

一般/職員駐車場

車路

設備基礎(W1600 D600)

配管トラフ(W4050 D935 H1250)

コンクリート床板 耐荷重14t
(W1157 D1115 t150 4枚)
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止水板
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防水モルタルt=15 止水板

連通管 40Ax2
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※配筋は構造図による
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オイルタンク詳細図

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した
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[1Do-1] コンクリート笠木 詳細図 S:1/5

外壁指定仕上げ
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積水化学工業(株)

大型建物用塩ビ軒樋 超芯V型:V300-0-0〜60,水勾配1_300以上,

竪樋:VP125 1か所
受け金具　ステンレス金具正面打(受)　LC66

軒樋負担面積184.32㎡ 軒樋長さ12.8ｍ（1/300）

設置場所:屋根(RB-1)　6通り

[1Do-8] 塗膜防水(DR),(D) 端部立下げ(2) ･ 塩ビ軒樋 詳細図

塗膜防水(A)

1/72水勾配

40

10

1
0

50 20

塗膜防水(DR)

(150)

水 下 水 上

1
0

2
0

シーリング
200

▽6通り軒高RFL+900

コーナーキャント（金物）

立上り:[塗膜防水(D)]

平場:[塗膜防水(DR)]
    超速硬化ｳﾚﾀﾝ複合塗膜防水(ｽﾌﾟﾚｰ工法)

    超速硬化ｳﾚﾀﾝ複合塗膜防水(ｽﾌﾟﾚｰ工法)

塗膜防水(DR),(D)  排水溝部 横断面詳細図 S:1/5塗膜防水(DR),(D) 平場、立上り ・ 端部立下げ(1) 詳細図

60

30 30

7
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2
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1
0
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6通り+400

7
6

100 100a (450)

W (650)

[塗膜防水(D)]排水溝仕様は断熱なしとする。

設置場所:屋根(RB-1)　2通り

3
8

6
2

平均深さH623862

約210 0(不陸調整可）

防水端末押え金物
TルーフプレートA形

    [塗膜防水(DR)]は、超速硬化ｳﾚﾀﾝ複合塗膜防水(ｽﾌﾟﾚｰ工法)断熱露出仕上:㈱ﾀﾞｲﾌﾚｯｸｽ ｸｲｯｸｽﾌﾟﾚｰ 外断熱仕様 UPTF-200工法 粗面仕上同等品以上

水勾配1/200以上 モルタルt0～76(左官工事)

▽2通りスラブ天 RFL+800

排水溝:[塗膜防水(D)]

水上水下
▽2通り仕上天 　RFL+900

[1Do-7]

 [塗膜防水(D)]の防水端末抑え金物:㈱ﾀﾞｲﾌﾚｯｸｽ TﾙｰﾌﾌﾟﾚｰﾄA形 同等品以上

    [塗膜防水(D)]の立上り,設備基礎,排水溝は、超速硬化ｳﾚﾀﾝ複合塗膜防水(ｽﾌﾟﾚｰ工法)露出仕上:㈱ﾀﾞｲﾌﾚｯｸｽ ｸｲｯｸｽﾌﾟﾚｰ 密着仕様 UPM-10L 同等品以上

S:1/5

外断熱仕様 断熱露出粗面仕上

平場:[塗膜防水(DR)]
    超速硬化ｳﾚﾀﾝ複合塗膜防水(ｽﾌﾟﾚｰ工法)

外断熱仕様 断熱露出粗面仕上

S:1/5

軒樋ブラケット矢視図

矢視

屋根(RB-2)　9通り

設置場所:屋根(RB-1)

屋根(RB-2)
[断熱材 B10]:押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板(3種b)t100

300[断熱材 A] 300(450)

[断熱材 A]  :吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫ-ﾑt50

[断熱材 B10]

[断熱材 B10]

[断熱材 B10]:押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板(3種b)t100

[断熱材 B10]：押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板(3種b)t100は、㈱JSP ﾐﾗﾌｫｰﾑ MKS ｶｯﾄﾎﾞｰﾄﾞ 910x1820x100 同等品以上

76/13750＝1/180

塗膜防水(A)(B)(D)(E)共通

防水立上げ
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塗膜防水(E)

外部浮床(A):
ｺﾝｸﾘｰﾄ平板+樹脂製束

1
5
0

くらてらす待合ﾛﾋﾞｰ(2-2)

33

▽2FL

樹脂製束

外壁芯

[1Do-10] 外部浮床(A)(ｺﾝｸﾘｰﾄ平板) 詳細図 S:1/5

水
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水上最小H66(26+40）
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根太鋼 @500

外部浮床(A):
ｺﾝｸﾘｰﾄ平板+樹脂製束

2300φ

外部浮床(B):
人工木デッキ+鋼製支持脚

1
1
2
～

1
4
1

塗膜防水(E)

デッキ浮床2300φ

▽2FL

3
8
～

6
7

無収縮モルタル充填

鋼製支持脚

防水モルタル

断面図 S:1/5

[1Do-12] くらてらす　外部浮床(B)2300φ 詳細図 S:1/5,30 オーバーフロー金物 屋根排水溝内 横断面詳細図 S:1/5

設置場所:屋根(RB-1)　2通り　2か所

排水溝:[塗膜防水(D)]

[1Do-13]

屋根(RB-2)　9通り　1か所

・ オーバーフロー管(SGP製樋配管)は,排水溝内に設置し塗膜防水を50mm以上立上げる。

 ・ [下部] 放流口：SGP-80Aに西邦工業㈱SN-75TS 金網型10メッシュ換気孔を流用

・ [上部] オーバーフロー金物：SGP-80Aに 西邦工業㈱縦管用パイプフードTP-75SN (金網付) 

・ T-00 : SGP竪樋:数字は呼び径を示す。室内は防露t25+テープ巻きとする。
・ SGPの継手はねじ込み式配管継手とする。

・ オーバーフロー管のスラブ貫通部分は,つば付きSGP管とする。

 SUS304 +シルバー焼付塗装 同等品以上とする。 

 SUS304 +シルバー焼付塗装 同等品以上とする。  

100(450)

38 62

▽RFLスラブ天 

300[断熱材 A05]300 (450)

[断熱材 B10]

89.1

OF.T-80:SGP-80A 外径89.1φxt4.2 内径80.7φ

1
0
0

(
1
5
0
)

平場:[塗膜防水(DR)]

ｼｰﾘﾝｸﾞ

防水層125m立上

1
1
5

180

6
5
0

1
2
5

ｼｰﾘﾝｸﾞ10x5

場所：くらてらす　2か所　　

樹脂製束は、日新工業PFシステム同等品以上とする。

100

防水端末押え金物
TルーフプレートA形

防水端末押え金物
TルーフプレートA形

[断熱材 B10]

1
0
0

端部立下げ(2)塩ビ軒樋

(
1
5
0
)

1
0
0

1
5
0

(
1
5
0
)

5
0

[断熱材 A]

[断熱材 B10]:押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板(3種b)t100
[断熱材 A]  :吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫ-ﾑt50

下地シートが硬いため[断熱材 B10]は45度カットとする。
防水端末は,金物で押え、接着余長+金物で平場150mmが理想。

[断熱材A]

[断熱材B10]

シーリング
（

2
0
）

端部立下げ(1)

50 180 20

[※ 1]

※ 1. 下地ートが硬いため、端部立下げ部[断熱材 B10]は45度カットとする。
※ 2. 防水端末は、金物で押え（接着余長+金物）で150mmを確保する。

[
※

 
2
]
 

[※ 3]

※ 3. シーリングは、連続で塗膜防水を施す場合は不要とする。

[断熱材 A]  :吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫ-ﾑt50

端部立下げ(2)は,水上で使用しない。

※ 4. 端部立下げ(1)は,水上で使用できる。

[※ 4]

排水溝モルタル金ごて仕上げ
溶接金網入 φ6-100x100 目地 @600

プレキャストコンクリート 150x80x600
又は現場打ちコンクリート 目地 @600

防水層

断熱材

成形伸縮目地材

溶接金網

保護コンクリートt100

25 (150) 450 (150) 25

(
水

下

4
0
以

上
)

塗膜防水(B) 詳細図[1Do-2] S:1/10

1
0
0

1
0
0

設置場所:屋根(RC-1)

屋根(3C-1)(3C-2)

塗膜防水(E)

(
水

上
1
0
0
以

上
)

25
600程度

塗膜防水(E)

2
0

20

2
0

シーリング

[1Do-4] 塗膜防水(E) 詳細図 S:1/10 塗膜防水(E) 縦型ドレン納まり 詳細図

※防水性能の向上のため、鍔の広いドレンの採用を推奨する。(防水層張り掛け幅100mmタイプのドレンを推奨）

排水管100A

防水層張り掛け幅

塗膜防水

114

100

(560)

(450)

(340)

排水管VP-75A,SGP-80A89.1

(540)

(450)

(315)

（
1
5
0
）

ストレーナー100A

(100
)

防水層張り掛け幅

塗膜防水

ストレーナー75A

（
1
5
0
）

S:1/10[1Do-5]

設置場所:くらてらす、きたてらす

屋根(2-1)、(2-2)、(2-3)、(2-4)

塗膜防水(DR),(D) 排水溝部 鉄骨 詳細図 S:1/10[1Do-9]

150

H=50以下：L-75X75X6

1
5
0

1
5
0

600 450

100100
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C3:550x550
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x
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0

G11:488x300

G
3
:
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0
x
2
0
0

5
0
0

4
8
8

30

（本図は1/50で作成）

1
5
.
0
2

1
0
0

水勾配1/50～1/100

H

H(=30:1/50）
H(≒15:1/100）

2

9

R
F
L
+
6
5
0

1050

基点①:構造スラブ下端

基点②

300

4

300

R
F
L
+
6
5
0

1
5
0

防水層

塩ﾋﾞｷｬｯﾌﾟ

ｳﾚﾀﾝ充填
ｼｰﾘﾝｸﾞ

断熱材

塗膜防水(DR),(D)  基礎・架台(Ｈ鋼) S:1/10[1Do-14]

236

(
2
0
)

2
4
5

(
2
3
0
)

(
2
0
0
)

(
4
1
)

14356.8 56.8

70

S:1/10[1Do-3] 塗膜防水(B) 壁面立上り(同面巾木)

伸縮目地切 @3000以内

（防水工事）

（防水工事）

[塗膜防水(B)]:超速硬化ｳﾚﾀﾝ複合塗膜防水(ｽﾌﾟﾚｰ工法)外断熱仕様 + 保護ｺﾝｸﾘｰﾄ

超速硬化ｳﾚﾀﾝ複合塗膜防水(ｽﾌﾟﾚｰ工法)外断熱仕様ｺﾝｸﾘｰﾄ保護有りは、ﾀﾞｲﾌﾚｯｸｽ㈱ UPM-10CF工法同等品
以上とし、立上り,設備基礎:ﾀﾞｲﾌﾚｯｸｽUPM-10L工法 同等品以上

超速硬化ｳﾚﾀﾝ複合塗膜防水(ｽﾌﾟﾚｰ工法)は、ﾀﾞｲﾌﾚｯｸｽ㈱ UPM-10工法同等品

以上とし、立上り,設備基礎:ﾀﾞｲﾌﾚｯｸｽUPM-10L工法 同等品以上

（防水工事）
ﾌﾟﾗｲﾏｰ

[塗膜防水(E)]:超速硬化ｳﾚﾀﾝ複合塗膜防水(ｽﾌﾟﾚｰ工法)露出仕様

[断熱材 B10]：押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板(3種b)t100は、㈱JSP ﾐﾗﾌｫｰﾑ MKS ｶｯﾄﾎﾞｰﾄﾞ 910x1820x100 
同等品以上

躯体水平 勾配1/100以上勾配1/100以上

フラットデッキ等リブ付きデッキの場合
トラス筋付デッキはリブなし

Ｂ
防水層

断熱材

伸縮目地切

成型緩衝材

Ａ

Ａ

Ｂ

ﾌﾟﾗｲﾏｰ

ｳﾚﾀﾝ防水

絶縁ﾌｨﾙﾑ

保護ｺﾝｸﾘｰﾄ成型緩衝材

ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ(露出部のみ)

1
0
0

1
0
0

設置場所:屋根(RC-1)

屋根(3C-1)(3C-2)

(
水

上
1
0
0
以

上
)

人工木デッキ 人工木デッキ

根太鋼 @500

鋼製支持脚

根太鋼 @500

@900@900 @500@500

1
0
1
～

1
3
2

160 61606

2
8

4
0

2

外部浮床(B)(人工木デッキ材) 詳細図[1Do-11] S:1/10

塗膜防水(E)
鋼製支持脚

7
0

φ50

200

R175

(335)

1
0
8
0

(
1
2
5
5
)

(360)

くらてらす手洗い[1Do-15] S:1/10

35

3
5
01
3
0

10 142.5 5

塗膜防水(E)

外部浮床(A):
ｺﾝｸﾘｰﾄ平板+樹脂製束

1
5
0

くらてらす

33

▽2FL

樹脂製束
外壁芯

水
上

7
0

水上最小H66(26+40）

600

(エコウッドSシリーズ中空タイプ同等以上)

給水接続口 Rp1/2

297.5 280

φ450

25mm排水接続口

1
5
0

9
0

φ75

(ｾｷｽｲﾃﾞｻﾞｲﾝﾜｰｸｽ DAB01A同等以上)
水受け(ゴム栓共) SUS HL

(ｾｷｽｲﾃﾞｻﾞｲﾝﾜｰｸｽ ｽﾏｰﾄﾀｯﾌﾟﾄｰﾙ同等以上)
立水栓 SUS HL

(450)300 300

排水溝部

[断熱材A]

5
0

450以上600程度

 @3000以内

R11
50

200

100

樹脂製束

人工木デッキ ｺﾝｸﾘｰﾄ平板

[外部浮床(B)] [外部浮床(A)]

無収縮モルタルライン

鋼製支持脚

根太鋼 @500

鋼製支持脚

平面図 S:1/30

通水スリット

200

図示 066
上記縮尺の1/2

部分詳細図　外部(1)

種別

通し番号
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一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号
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鞍手町新庁舎等建設工事
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法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した
D
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コンクリート打放し

シーリング

[2Do-1] 外壁 コンクリート打放し S:1/5

5
2
0

打継ぎ目地

2
0

15
20

2.5 2.5

ひび割れ誘発目地

1
0

水平目地

垂直目地

シーリング コンクリート打放し

20

1
5

10

コンクリート打放し

5

2
0

化粧目地

1
0

15
20

2.5 2.5

化粧目地

1
0

水平目地

垂直目地

コンクリート打放し

[2Do-4] S:1/5

WZクリップ(ECP工事)

ボルト M10(ECP工事)

打込み St.L-50x50x6 L=120 @600(鉄骨工事)

St.L-50x50x6 L=100 @600(ECP工事)

シーリング(ECP工事)

縦ガスケット

外壁 ECP(F) t60(ECP工事)

10パネル幅 パネル幅

6
0

3
0

120
100

5
0

5
0

St.L-50x50x6通し(ECP工事)5
5

特殊機能発泡ウレタン(ECP工事)

ボルト M10(ECP工事)

縦ガスケット 特殊機能発泡ウレタン(ECP工事)

WZクリップ(ECP工事)

21.1 パネル幅

6
0

シーリング(ECP工事)

20

2
1
.
1

パ
ネ

ル
幅

50

St.L-50x50x6通し(ECP工事)

RW充填 t30 80㎏/㎥

[2Do-5] S:1/5

外壁 ECP(D) t60
(ECP工事)

60

12090

3
0

2
0

30

外壁 ECP t60(ECP工事)

シーリング(防水工事)

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ SUS.φ10 @1800
St.L-50x50x6通し(ECP工事)

打込み St.L-50x50x6 L120 @600(鉄骨工事)

St.L-50x50x6 L=100 @600(ECP工事)

ボルト M10(ECP工事)

WZクリップ(ECP工事)

硬質パッキン t10(ECP工事)

横ｶﾞｽｹｯﾄ 特殊機能発砲ｳﾚﾀﾝ(ECP工事)
耐火被覆：吹付RW(半湿式)

外壁 RC

内水切りプレート：
ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t0.4(ECP工事)

[2Do-6] S:1/5

WZクリップ(ECP工事)

内水切りプレート：

1
5

(
1
6
0
)

▼FL

ボルト M10(ECP工事)硬質パッキン t10(ECP工事)

St.L-50x50x6通し(ECP工事)

層間塞ぎ材：RW充填 t30 150㎏/㎥

モルタル充填

St.L-50x50x6 L100 @600
(鉄骨工事)

Zクリップ(ECP工事)

ボルト M10(ECP工事)

耐火被覆：吹付RW(半湿式)

St.L-50x50x6 L230 @600(ECP工事)

St.L-65x65x6通し(ECP工事)

St.L-50x50x6 L=100 @900(鉄骨工事)
▽ECP固定端

外壁 ECP t60(ECP工事)

シーリング(ECP工事)

ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t0.4(ECP工事)

RW充填 t15 80㎏/㎥(ECP工事)

[2Do-7] S:1/5

パ
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ル
長

さ

パ
ネ

ル
長

さ

パ
ネ

ル

長
さ

60 30 115

耐火被覆：吹付RW(半湿式)

6
0
0
以

下

打込みPL-6x100x120@900

St.L-50x50x6通し(ECP工事)

ボルト M10(ECP工事)

Zクリップ(ECP工事)

2重シーリング

ECPt60(ECP工事) 縦ガスケット 特殊機能発泡ウレタン(ECP工事)

2
0

60

RW充填 t20 80㎏/㎥

[2Do-8] S:1/5

ECP(ECP工事)

シーリング

ボルト M10(ECP工事)

Zクリップ(ECP工事)

開口補強

シーリング

E
C
P
 
H
開

口

5
5

開口補強

Zクリップ(ECP工事)

ボルト M10(ECP工事)

E
C
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W
開

口
5
5

5
5

6010

内水切りﾌﾟﾚｰﾄ(ECP工事)

硬質パッキン t10(ECP工事)

St.L-50x50x6通し(ECP工事)

60

硬質パッキン t10(ECP工事)

シーリング
開口補強

[2Do-9] S:1/5

平面図断面図
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ECP(ECP工事)
ボルト M10(ECP工事)

Zクリップ(ECP工事)
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硬質パッキン t10(ECP工事)

St.L-50x50x6通し(ECP工事)

断面図
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内水切りﾌﾟﾚｰﾄ(ECP工事)
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シーリング開口補強

平面図
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[2Do-10] S:1/5

2重シール打設用ECP孔塞ぎ(ECP工事)
※ｍで計上

外壁 ECP 平面図 外壁 ECP コーナー部

外壁 ECP 足元部 外壁 ECP 層間部 外壁 ECP 最上部 外壁 ECP 開口部(1) 外壁 ECP 開口部(2)

1
5
2
5

2
5

2
3
0

(雑工事)

（防水工事）

(金属工事)

（防水工事）

（防水工事）

（防水工事）

RW充填 t20 80㎏/㎥
(雑工事)

RW充填 t20 80㎏/㎥
(雑工事)

シーリング
（防水工事）

（防水工事）

3
8

（
5
9
）

2
5

1
0
0

天井受け支持材:C-100X50X20 @900(鉄骨工事）

面取り突き付け目地

900以内900以内

・天井受け支持材の設置間隔は天井の固有周期が0.1秒以下となるよう構造計算を実施の上設定する。

・野縁受け及び野縁の端部はね出し寸法は原則150㎜以内としこれを超える場合は構造計算により確認する。

・天井受け支持材（C-100×50×20）は準構造部材として(鉄骨工事)で施工する。

準構造化軽天用鉄骨(鉄骨工事）

野縁　Wﾊﾞｰ25x50 CW-25@303

耐震Wクリップ

振れ止めCC-25

軒天(A)：F-D t6+撥水剤艶消しクリアー

6

(
1
5
)

(
3
0
)

(耐火被覆なし）

2
2
0
(
2
0
6
以

上
）

(45以上～300以内) 

・F-D：繊維強化セメント板 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ(小幅加工）t=6.0 

軒天(B)：杉羽目板t12+WP（A～C,1～3通り間のみ）

[2Do-14] S:1/5準構造化 軽天下地 詳細図

野縁受け C-40 CC-25@900以下

SZG支持材50x50x15@900
準構造化軽天下地 

・準構造化軽天下地は,三洋工業㈱：SZG 工法 同等品以上

St.L-65x65x6(通し)

+撥水剤+撥水剤

+撥水剤 +撥水剤

St.L-65x65x6(通し)

St.L-65x65x6(通し)

外壁(2)(ECP工事)

シーリング
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外額縁:StFB-6x100
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外額縁:StFB-6x100

St PL-1.6曲げ加工

ECP根廻り:コンクリート打放し + DP(FR)
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錠前
プッシュ錠 キー付

St L-40x40x3(通し)

ｼｰﾘﾝｸﾞ

屋外
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強化透明ガラスt5.0
飛散防止ﾌｨﾙﾑ内貼り
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シーリング
外額縁:StFB-6x100
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耐風梁(鉄骨工事)+ RW t25
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7
0

110

St L-25x25x3(通し)

掲示パネル
St PL-1.2
インクジェット出力貼
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□-30x20x1.6

St PL-t1.6+ DP(FR)

46.6

100 60 80

93.4

25

防塵塗装

6
0

8
0

□-30x20x1.6

掲示パネル
St PL-1.2
インクジェット出力貼

錠前
プッシュ錠 キー付

C
通

り
マ

デ
 
5
2
0

C通りマデ 520

[2Do-11] 公告掲示板 詳細図 S:1/5,20

平面図 S:1/5

断面図 S:1/5

400

6
0
0

(設備工事）

2
5

2
5

2525

給排気ダクト400x600x1680

200

5
0

3
8
7

パッキン

亜鉛鉄板t1.0加工
200x1.0x387H
※吸気ダクトの場合はGWt25巻き

軒天(C):0.8FKt8+DP

防虫メッシュSUS

エッジ:見付10mm以下
フィン:アルミt3.0 U-BE@20

有効開口85％

S:1/10[2Do-15] アルミ軒天ガラリ(AG 3-1) 詳細図

3-1

AG
※設置場所は建具表による

下がり止め PL-6.0程度

(防露材料)

(ステンレスSUS304 t=0.2)

縦どい配管用炭素鋼管 白管

床下掃除口

ねじ込み式排水管継手

ねじ込み式排水管継手

配管用炭素鋼管 白管

とい受け金物　埋め込み

配管用炭素鋼管 白管

ねじ込み式排水管継手

モルタル

黄銅製ねじ込み形

モルタル

シーリング材(10X10)

スリーブつば付き鋼管

GL

(ステンレスSUS304 t=0.2)

(防露材料)

シーリング材(10x10)

シーリング材
(10x10)

床上掃除口
黄銅製ニッケルクロムメッキ仕上げねじ込み形

下階等のある場合　1/10
下階等のない場合　1/10

GL

1
5
0

1
5
0

S:1/10[2Do-2] たて樋　掃除口

S:1/10[2Do-16] 建具上部軒天内外壁ALC 詳細図

ALC t50 外壁1時間(FP060NE-9293)
ｺﾞﾑｱｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞ下地

ｱﾙﾐﾌﾗｯｼﾝｸﾞt2.0(AW付属金物）

St.C-100x50x20x2.3通し(鉄骨工事)

St.L-65x65x6 通し(鉄骨工事)

St.C-100x50x20x2.3@600(鉄骨工事)

St.C-100x50x20x2.3通し(鉄骨工事)

St.L-65x65x5 L=100@600(鉄骨工事)

2
5

3
8

吊りボルト9φ(軽天工事)

ビス付きハンガー(軽天工事)

野縁受：C-38(軽天工事)

野縁：25型 Wバー(軽天工事)

20 割付ニヨル割付ニヨル

アルミパネル t2.5 + F-BE シーリング

[2Do-20] S:1/2軒天　アルミパネル

2
0

900 900 900900

5555 55 55 55

600

15 1510

1200 600

15

600

520

5

10

強化透明ガラスt5.0

9
0
0

H
 
9
0
0

▽1FL

1
0
0

▽GL

飛散防止ﾌｨﾙﾑ内貼り
外額縁:StFB-6x100

外額縁:StFB-6x100

健診車 電源

外壁(2)
ﾊﾟﾈﾙ幅900

ECP根廻り:コンクリート打放し + DP(FR)

St PL-1.6曲げ加工

8
1
4

1
5

5
0

1
5

6

25 6 W 3548 256

300

15

15

10

※特記無き部材は鉄部はDP(FR)とする

消火器ボックス

立面図 S:1/5

図示

上記縮尺の1/2

部分詳細図　外部(2)

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した
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シーリング

止水プレート：スチールPL t4.5

ロックウール吹付 1時間耐火 t25,2時間耐火 t=45

5
0

シーリング

シーリング

立面図

水切：アルミt2.0(B-1種)

+ 溶融亜鉛メッキ

1
0

曲げ加工+F-BE

50

6
0

3
0

9
0

鉄骨梁（耐火被覆不要）

ECPと鉄骨梁との間隔が狭い場合(200ｍｍ以下）

ECP t75との合成耐火とし、止水プレート裏の

吹付は施工しない

20

20 鉄骨梁W90 20 90

外部

内部

平面図

※特記なき限り鉄部はは溶融亜鉛メッキとする。

鉄骨梁（耐火被覆不要)鉄骨梁（耐火被覆不要）

（鉄骨梁に先付し同時に溶融亜鉛メッキを施す） 止水プレート：スチールPL t4.5

+ 溶融亜鉛メッキ
（鉄骨梁に先付し同時に溶融亜鉛メッキを施す）

止水プレート：スチールPL t4.5
+ 溶融亜鉛メッキ

（鉄骨梁に先付し同時に溶融亜鉛メッキを施す）

ロックウール吹付

鉄骨梁貫通部止水カバー (外壁ECP) 詳細図 S:1/5[3Do-5]

2
0

鉄
骨

梁
H

2
0

断面図

水切：アルミt2.0(B-1種)

5
0

曲げ加工+F-BE

W3300 x D1850

貫通ボルトM10

シーリング

シーリング

アルミ既製品庇

庇(3-1)詳細図 S:1/5[3Do-2]

※(株)共和 アルフィン庇(三方樋)AD1G(電着黒)同等品以上とする。

(軒樋3方,竪樋なし)

60

S:1/10[3Do-1] ホース乾燥柱 詳細図

[3Do-8] 救助袋 詳細図 S:1/30(垂直式3段回転金具屋外用タイプ)

表示：接合表示

　　　地際表示(1/4円周に黄色表示)

防食：環境配慮型塗料塗布(ノンタール系)

仕上：溶融亜鉛メッキ450g/㎡以上

　　　(ボルト類350g/㎡以上)

φ12

φ8

φ8

φ19（L=650）

φ27.2×2.3

□-50×50×2．3

L-65×65×6

M12

入口金具②

入口金具③

ビニロンロープ

被覆ワイヤロープⅡ

入口金具①

被覆ワイヤロープⅢ

格納箱

取付金具部材－1

取付金具部材－2

取付金具部材－3

金属製拡張アンカー＆貫通ボルト

FB-50×9

備考名称

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

番号

t1.2　SUS304HL仕上げ

3
02
0

袋本体

(
1
0
9
1
0
)

8
2

1

7

2

70°

811

1,100

1
,
1
8
0

1
,
2
0
0

1
1
0

3

6

5

8

8

8
4

8

10020

70°

1695

978
1625

983

922

1
0
0

1
1
3
0

2
1
.
6

1
3
0

4
5
0

500

CP-400×100×3.2

CP-400x150x3.2

L-50×50×6

6
0
0

710

8
5
0

2
0
0 5
0
02
0
0

ス
テ

ッ
プ

250 250 (250)

600

900

3
0
5

3
0
5

(150)

2
8
5

50

2
8
5

(3,460)

200

215.2

800

6
5
5

(160)

110

2
6
5

530

2
6
5

85
85

屋外用分解型格納箱寸法図　

1,100

1
,
2
0
0

1
3
0

4
5
5

4
5
5

12

14(35)350480

965

1,100

1586
9

8-φ22キリ

100

9
2
2
.
8

2
8
0

（
3
5
）

2
8
6

2
8
6

（35）

（
3
5
）

350

アンカーボルト配置図

965

15

3
5
5

3
5
5

480

450

t1.2 SUS304 HL仕上

ボンデ鋼板t1.2　粉体塗装仕上

13

CP-3.2

鉄材サビ止塗装及び吹付塗装仕上

1100

150

100

入口金具④

入口金具⑤

入口金具⑥

φ27.2×2.3

φ19（L=740）

φ34.0×3.2

φ42.7×3.5

救助袋使用法

救　助　袋

2
0

3
0

2
0

4
0
0

11

（530）

救助袋降下空間
R1000

615

F

455 845

1300

[3Do-3] 屋上PS立上り(壁付) 詳細図 S:1/20

1
8
5

H
6
0

100 200

D-180,W-180

D,W

90

190

10090

▽FL

階 名称
寸法

W D H
塗膜防水(A)

塗膜防水(A)

▽RFL

120

D-90,W-90

建
具

 
H

1
8
5 (
1
4
.
4
)

1
0
0

200

180

120

D-90,W-90

200

屋上PS立上り(独立) 詳細図 S:1/20[3Do-4]

塗膜防水

D,W

1
5

H
1
4
5

現場打ちPC板

WxL 25

8
0

H

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ
伸縮目地:
成形緩衝材

外部-設備機械基礎(Coタイプ)

W

H

2
0
0

（補強梁、構造図参照）

外部-設備機械基礎(Boタイプ)

頭部はシーリング材を充填の上
下塩ビ製キャップで保護

H鋼+溶融亜鉛めっき

外部-設備機械基礎(Aoタイプ)

屋外-設備機械基礎 詳細図・リスト

h

塗膜防水(A)H≧700

25

[3Do-7] S:1/20

※. 塗膜防水の種別は特記仕様書、仕上表による。

外部-設備機械基礎(Doタイプ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ

W x L

H

舗装

1
5
0

設備機械基礎(Bタイプ)H鋼について

・工事区分は、建築工事とする。
・配置、長さはR階平面図による。

・配筋、アンカーは構造図による。

両側ガラリ

D-90,W-90

一般

(720)

勾配1/50以上
（片流れも同じ）

勾配1/5以上

2
0

指定塗膜防水

指定塗膜防水

指定塗膜防水

無収縮モルタルt50

H=700を超える場合設置

W

H

1
5
0

（補強梁、構造図参照）

h

塗膜防水(A)H≧700

2
0指定塗膜防水

指定塗膜防水

指定塗膜防水

H=700を超える場合設置

721.3

踏石:U字溝 詳細図[3Do-6] S:1/20

600

8
0

80540

6
0
06
8
0

80

70 600 70

740

踏石:U字溝 U600-W740xH680xL600カット逆使い

2
8
0

4
0
0

6
0
0

450

踏石:U字溝 U600 踏石:U字溝 U300A

6
0

30050 50

260
602

4
0

3
0
0

400

踏石:U字溝 U300A-W400xH300xL600

400

場所:屋根(RC-1)
数量:1か所

場所:屋根(RC-1)
数量:2か所

6
0
0

300

H280カット

排水溝芯に設置

(
6
0
0
)

指定塗膜防水

(
2
5
0
)

点
検

(
S
D
-
R
1
)
H
=
6
0
0

(
2
5
0
)

(
5
0
0
)

階 室名 個数
寸法

W L H
タイプ
基礎

外構 1200 300 500

1050 600 500 1

1Do

Do

500 500 600 3Do

700 600 500 2Do

階 室名 個数
寸法

W L H
タイプ
基礎

3 2000 1500 150

1250 900 300 1

1Ao

Ao

屋根(3C-1)

3600 1350 150 1Ao

700 400 200 1Ao

屋根(RB-1) 600 5000 300 1Ao

600 3000 300 1Ao

600 3300 300 1Ao

屋根(RC-1)

R

Ao

Ao

Ao

Ao

Ao

1900 1400 300 1

1400 1200 300 1

1000 1000 300 2

500 500 300 1

400 1200 600 17

Bo 600 600

Bo 200 2455 250 24

104455~645

[断熱材A]

300

300

[断熱材A]

階 室名
寸法

W D

600R 1200

H

860屋根(RB-1)

1000 600 860

1000 600 860

1000 800 860

800 2000 860

1000 4000 860

1000 700 1000

1000 1000 1000

屋根(RB-2) 1000 600 860

2000 600 860

1000 1000 1000

1500 1000 860

屋根(RC-1) 3800 1500 860

アンカーボルト

安全帯取付用足場座(C3型)

2ヶ所

底キャップ(φ216.3用)

1ヶ所

キャップ(φ165.2用)

1ヶ所

足場座(C5型) 29ヶ所

φ193x3.2-5400 1ヶ所 φ216.3x4.5-6500 1ヶ所

φ165.2x3.3-3250 1ヶ所

ウインチ架台(片側用：併用タイプ) 1組

ウインチ(GM-3-SI-NA型)　　　　　 1組
ウインチ式吊下装置片側6本バンドレス型 1組

図示

上記縮尺の1/2

部分詳細図　外部(3)

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した
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構造用合板

(
2
9
)

2

(
5
0
)

1
2

1
5

6
.
5

構造用ラワン合板 

タイルカーペットt=6.5

根太鋼

大引鋼
C-120X60X20X2.3 通し材

防火戸のくつずり及びシャッターの床に接する部分の隙間（10mm以下）は除外する。

3.鉄部は全て錆止め塗装とし、鉄骨工事とする。

2.耐火壁の四周処理の施工に関してはメーカーの

束材:□-60X60X3.2 @455

PL-120X2.3 通し材 ビス＠900

FB-4.5X100 L=150 @455

耐火壁の四周処理は

ロックウール充填

防火区画ライン

25 60 12.5

12.5
120

メーカー仕様とする

H
(
3
0
0
)

行う実技研修を修了した者が指導又は施工を行う。

3
.
5
以
下

1
0
.
0
4
以
下

1.耐火壁：耐火構造(1時間)FP060NP-0174同等品以上。

指定仕上げ材

充填密度150kg/㎥

GB-F t=12.5+12.5
耐火壁：

4.ロックウールボードt=25（製品標準密度150kg/㎥）
を3枚重ねで充填し、充填密度150kg/㎥を確保する。

根太鋼

大引鋼

150 150

1
0

tt
+
1
0

▽FL

[1Di-1] コンクリート直均し,防塵塗装 詳細図 S:1/5

コンクリート直均し仕上げ、又は塗床

[1Di-3] コンクリート直均し + VS,VT 詳細図 S:1/5

※コンクリート天端 FL±0

[1Di-2] コンクリート直均し + TCP 詳細図 S:1/5 [1Di-5] S:1/5 [1Di-6] OAフロア H=100,150,200 詳細図 S:1/5

OAフロア(壁際取合) 詳細図

※

(10)

※

1
0

下地ボード立下げ

床：指定仕上げ
ビニル床シート

LGS

端部支持脚

[1Di-7] S:1/5 鋼製床組 詳細図    施工箇所　3階 議場傍聴席、スロープ[1Di-8] S:1/5

構造用合板 t15

H
=
6
5
0

1
2

1
5

根太鋼 ＠300

大引鋼＠900

150 150

300

根太鋼:29x40x74x1.2 ＠300

支持脚(メーカー仕様)

※

構造用ラワン合板 t12

内
装
工
事

工
事
範
囲

鋼
製
床
組
メ
ー
カ
ー

ピン留め

調整ボルト(メーカー仕様)

ビニル床シート,TCP,VT,複合フローリング

支持脚(メーカー仕様)
調整ボルト(メーカー仕様)

大引鋼:50x50x1.6 ＠900

一般部　：防塵塗装
ピン留め

床仕上材

t
+
5
0

5
0

t
300

▽FL

[1Di-11] 移動書架レール スラブ増打ち部欠込み 詳細図 S:1/5

※コンクリート天端 FL-50

スラブ増打ち

移動書架埋込レール(別途工事)

レール部スラブ躯体欠込み

[1Di-13] S:1/5

後施工アンカー(別途工事)

モルタル充填

鋼製床組内耐火壁(建具部分) 詳細図     OAフロアH-200内 耐火LGS壁下部下地金物   施工箇所　常開SD，防火SS[1Di-9] S:1/5

6
Ｈ

壁：指定仕上げ

ナラ集成材下地
天然木練付(ナラ) EP

[1Di-15] 木製幅木 詳細図 S:1/5

構造用合板

(
2
9
)

2

(
5
0
)

1
2

1
5

6
.
5

構造用ラワン合板 

タイルカーペットt=6.5

根太鋼

大引鋼

防火戸のくつずり及びシャッターの床に接する部分の隙間（10mm以下）は除外する。

25 60 12.5

12.5
120

O
A
フ
ロ
ア
(
2
0
0
)

大引鋼

1
5 3

77

TCP(C)

執行部傍聴席兼委員会室

150 150

根太鋼

SUS304 1.5ｔHL仕上

(沓摺りなし) 

(沓摺りあり) 

2
9

74

40

一般部　：防塵塗装

▽FL

7
tt
+
1
0

(
6
.
5
)

▽FL (
3
～
4
)

3

コンクリート直均し + TCP

※コンクリート天端 FL-3

床目地棒：SUS304 FB-3x12 HL

1
0

tt
+
1
0

(
2
～
3
)

▽FL

※コンクリート天端 FL±0

コンクリート直均し + VS,VT床目地棒：SUS304 FB-3x12 HL

500

1
0
0
,
1
5
0
,
2
0
0

▽FL

TCP

パネル 500角

コンクリート直均し + 防塵塗料

標準支持脚

※耐荷重は特記仕様書による

メ
ー

カ
ー

工
事

※パネル工法　　　　　　  

シートパネル

巾木:仕上表による

指定仕上材 t2.0～3.0

捨板広葉樹構造用合板t12
巾木のみ込み

3

1
2

2
0

H
2
0
0
,
3
0
0

※コンクリート天端 FL-200,300

※耐荷重 3000N               

鋼製床組 H=200,300 詳細図  施工箇所  3階 WC廻り

メ
ー

カ
ー

工
事

支持脚＠600910x1820xt20

・広葉樹は耐火(タイプⅡ)とする

接着剤固定

2
～
3

▽FL
樹脂製支持材

際根太

畳敷き t55

畳寄せ：ナラ 10×60 CL

1
8
0

メ
ー

カ
ー

工
事

際根太

上框：ナラ 90x60 CL

穴あきシナ合板 t=5.5

ナラ 20x60 CL

あと施工アンカー

M10-@1,800程度

畳敷き t55

二重床 H=180 詳細図

※コンクリート天端 FL±0

1
0
0

5
5
0

▽FL

・受水槽、空調機械室(1-2)等は増打ち無しとする

・三洋工業　メタルベース　同等品

4
2
0

3
0

15030 30

30 300x300 30

5
0
0

15030 10

4
5
0

1
6
0

床：防塵塗装

電気室
発電機室

防油堤

▽3FL

1
0

3
0
0

3
0

3
0

1
5

防水モルタルt30

シーリング防水モルタルt30

釜場

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し(B種) 素地

8
0

1
5

40 150

[1Di-14] 防油堤 詳細図 S:1/10

8
5

8
5

3
0

3
0
0

1
3
0

1
5
0

2
5

176

12.5

100

12.5

12.512.56

3
0
0

156シリコンシーリング

600

10

12.5

10012.56

156

12.5

12.5

10

GB-R t12.5 + FK t6 EP-G

開口補強:C-90x45x20

8
0
0

1
0
8
5

ゴムアスファルト系
シーリング

▽3FL

2
6
0

4
0

一方枠:St FBt6 SOP

6

2
0
0

シリコンシーリング

40 91 25

床：ビニル床タイル(A)

木巾木 H=40

メタルラス張り

幅木 モルタル金ゴテ押え
水性硬質ｳﾚﾀﾝ系
塗床立上げ H=300

アスファルト防水 屋内防水密着工法　E-2

GB-R t12.5x2 + WS

GB-R t12.5(GL工法）+ WS

床：ビニル床シート(C)

ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ t=200
(配管埋設用)

490 110

GB-R t12.5 + FK t6 EP-G
GB-R t12.5x2 + WS

4
0

2
1
1
9

カウンター:人造大理石(特殊形状)
t40 本磨き仕上げ

550

475 75

袖壁(カウンター上部)：GB-R t12.5x2 + WS

GB-R t12.5 + FK t6 EP-G
袖壁(カウンター下部)：

[1Di-14] カフェ厨房床・カウンター詳細図 S:1/10

平面図　1/20

取手付きふた約5枚に1枚

ふた長さ600程度

H

W

Bタイプ断面図　1/20

無筋コンクリート

蓋仕上げ材

設置場所

3階　パワコン室

3階　発電気室

3階　電気室

Ｗ 蓋仕上材 ピット内仕上

St有孔しま鋼板t=4.5

150

Ｈ

200

100～200

200250
Stしま鋼板t=4.5

コンクリート打放しＣ種

排水接続はなしコンクリート打放しＣ種

+塗膜防水(A)

タイプ

Ｂ

Ｂ

備 考

ピット内勾配1/100

ピット内勾配なし

溶融亜鉛めっき

溶融亜鉛めっき

配線・排水ピットふた 詳細図 S:1/20[1Di-10]

L-40x40x3

（コンクリート打放しC種）

縁金物

SUS FB-45x22 SOP

Ｂ

図示

St有孔しま鋼板t=4.5
溶融亜鉛めっき コンクリート打放しＣ種 ピット内勾配なし

図示

上記縮尺の1/2

部分詳細図　内部(1)

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した
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S:1/5グラスウール張り 

△
天井面

GW 24kg/m3 t=25

見切縁:塩ビL型

▽仕上げ

ガラスクロス貼り
押エ塩ビ化粧ワッシャー
@300程度

平面詳細図 凡例:ニ,ヌ

[吸音壁仕上] GW-B　FL+2000以上二

2
0
0
0

[吸音壁空調チャンバー仕様] GW-B　FL+300以上　ヌ

（
3
0
0
）

S:1/5

カ

・参考品番：特記仕様書による

・弾性接着剤(3～7mm)張り,目地幅2～3mm(メーカー推奨寸法）,張り代10mm、

モザイクタイル　 平面詳細図 凡例:カ

[モザイクタイル仕上]

[2Di-12] [2Di-13] [2Di-14] S:1/5壁端部見切・サッシ・壁ジョイント金物 詳細図[2Di-15]

バックヤードコーナーガード(内部用) 詳細図

1
0
0

[2Di-17] S:1/5

タッピングビス

(
7
5
程

度
)

(75程度) 塩ビ製 既製品
※エンドキャップ付き

詳細図 S=1/5

※エンドキャップ付き
塩ビ製 既製品

FL

5
0
0

立面図 S=1/40

[2Di-16]

1
5

(RW充填40kg/㎥)

(10) (10)

壁厚

60

LGS壁

3
5

8
0

1
5

サッシ・壁ジョイント金物：
St t1.6 + SOP 

シーリング

4
5

1
0

壁端部見切金物：St t1.6 + SOP
(RW充填40kg/㎥)

S:1/5

15
15 15

壁:スチールカットパネル t4.0
   溶融亜鉛めっき + リン酸処理

4

3
0

横胴縁:スチールプレート
100x1.0 @300

St-1.6

(
1
2
.
5
) (
1
2
.
5
)

ｽﾁｰﾙｶｯﾄﾊﾟﾈﾙの場合、LGS90は C-90x45x20x3.2 @303とする
                   LGS100は C-100x50x20x3.2 @303とする

スチールカットパネル壁

(
1
0
0
)

10

モザイクタイル接着貼り

便所

シーリング材6x6

6

44

3

GB-Rt12.5+GB-St12.5+EP-G

GB-Rt12.5+GB-St12.5

縦見切り:St.FB-6x44+SOP

8
0

(
6
5
)

1
2
.
5

1
2
.
5

1
2
.
5

1
2
.
5

(
1
1
5
)

スタッド50,65,90,100 @455

平面詳細図 凡例:A・B

GB-Rt=12.5+12.5

一般壁・ふかし壁 S:1/10

△
ｽﾗﾌﾞ・梁 △

天井面

[一般壁] LGS(上階スラブまで)+GB-R t=12.5+12.5(上階スラブまで)A

[ふかし壁] LGS(天井まで)+GB-R t=12.5+12.5(天井まで)(片面)B

A B

GB-Rt=12.5+12.5

(
6
5
)

1
2
.
5

1
2
.
5

1
2
.
5

1
2
.
5

(
1
1
5
)

スタッド50,65,90,100 @455

平面詳細図 凡例:C・D一般壁・ふかし壁(防水）　 S:1/10

[一般壁] LGS(上階スラブまで)+GB-Rt=12.5+GB-St=12.5(上階スラブまで)C

C D

[ふかし壁] LGS(天井まで)+GB-R t=12.5+GB-S t=12.5(天井まで)(片面)D

GB-Rｔ=12.5 + GB-S t=12.5

GB-Rｔ=12.5 + GB-S t=12.5

無機質系シール材

(四周処理)

無機質系シール材

(四周処理)

1
4
0

9
0

1
2
.
5

1
2
.
5

1
2
.
5

1
2
.
5

(
1
0
0
)

グラスウールt=50 24kg/m3

スタッド 90(100) @455

GB-R t=12.5+GB-S t=12.5

(
1
5
0
)

隙間圧密充填材

無機質系シーリング材 無機質系シーリング材

指導又は施工を行うものとする
※遮音壁の四周処理の施工に関してはメーカーの行う実技研修を修了した者が

遮音壁(防水） 平面詳細図 凡例:H

H [遮音壁]

LGS(GW充填・上階ｽﾗﾌﾞまで)+GB-R t=12.5+GB-S t=12.5(上階ｽﾗﾌﾞまで)

鉄骨面壁仕上げ50mm 平面詳細図 凡例:M遮音耐火壁 平面詳細図 凡例:J

J [遮音耐火壁] LGS(GW充填・上階ｽﾗﾌﾞまで)+GB-Ft=12.5+12.5(上階スラブまで)

1
2
.
5

1
2
.
5

スタッド 90(100) @455

1
4
0

1
2
.
5

1
2
.
5

9
0

耐火構造(1時間)

(
1
0
0
)

GB-F t=12.5+12.5

(
1
5
0
)

指導又は施工を行うものとする

※・耐火壁の四周処理の施工に関してはメーカーの行う実技研修を修了した者が

FP060NP-0174同等品以上

・ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付の場合、耐火性能を確保すること(製造所認定仕様による)

△
ｽﾗﾌﾞ・梁

GB-F t=12.5+12.5

グラスウールt=50 24kg/m3

グラスウールt=50 24kg/m3

無機質系シーリング材

隙間圧密充填材

1
2
.
5

1
2
.
5

スタッド 90 @455

1
4
0

1
2
.
5

1
2
.
5

9
0

9
0

2
1

2
1

平面詳細図 凡例:E 平面詳細図 凡例:F

耐火構造(1時間)

1
4
0

(
1
0
0
)

(
1
0
0
)

(100)

GB-F t=12.5+12.5

スタッド 90 (100)

耐火構造(1時間)

9
0

1
2
.
5

1
2
.
5

1
2
.
5

1
2
.
5

(
1
0
0
)

グラスウールt=50 24kg/m3

スタッド 90(100) @455

GB-F t=21+21

(
1
5
0
)

 ・@303:反対面にボード1重張仕上がある場合

GB-R t=12.5+12.5

(
1
5
0
)

隙間圧密充填材

無機質系シーリング材 無機質系シーリング材

指導又は施工を行うものとする
※遮音壁の四周処理の施工に関してはメーカーの行う実技研修を修了した者が指導又は施工を行うものとする

※・耐火壁の四周処理の施工に関してはメーカーの行う実技研修を修了した者が

FP060NP-0174同等品以上 FP060NP-0007同等品以上

片面耐火壁耐火壁 S:1/10S:1/10 S:1/10 遮音壁

高遮音耐火壁

グラスウールt=50 24kg/m3

2
1

9
.
5

1
6
1

9
.
5

2
1

1
0
0

スタッド 千鳥配置

耐火構造(1時間) FP060NP-0198同等品以上

GB-F t=21 + GB-R-H t=9.5

90+10=100 @303

(
1
7
0
)

平面詳細図 凡例:K

(
1
1
0
)

(100+10=110)@303

・ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付の場合、耐火性能を確保すること(製造所認定仕様による)

E [耐火壁] LGS(上階スラブまで)+GB-F t=12.5+12.5(上階スラブまで)

△
ｽﾗﾌﾞ・梁

GB-F t=12.5+12.5

F [片面耐火壁] LGS(上階スラブまで)+GB-F t=21+21(上階スラブまで)

指導又は施工を行うものとする

※・耐火壁の四周処理の施工に関してはメーカーの行う実技研修を修了した者が

・ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付の場合、耐火性能を確保すること(製造所認定仕様による)

・@455:反対面にボード2重張仕上がある場合

△
ｽﾗﾌﾞ・梁

GB-Fｔ=21+21

平面詳細図 凡例:G

G [遮音壁] LGS(GW充填・上階ｽﾗﾌﾞまで)+GB-R t=12.5+12.5(上階ｽﾗﾌﾞまで)

遮音構造認定:SOI-0112（TLD-56）

・継目処理,四周処理は吉野石膏 A-2000･WI工法に準ずる。

指導又は施工を行うものとする

※・耐火壁の四周処理の施工に関してはメーカーの行う実技研修を修了した者が

隙間圧密充填材

無機質系シーリング材
無機質系シーリング材

無機質系シーリング材

隙間圧密充填材

[高遮音耐火壁] LGSクリアランス10千鳥配置(GW充填・上階スラブまで)K

+GB-F t=21+GB-R-H t=9.5(上階スラブまで)

無機質系シーリング材

隙間圧密充填材

GL工法 詳細図 S:1/10

断熱材無し

GB-R t=12.5(天井まで)

石膏系直張り接着剤 
コンクリート面 下地調整材塗布

断熱材有り

GB-R t=12.5(天井まで)

石膏系直張り接着剤 

2
5

5
5

3
0

2
5

平面詳細図 凡例:**

[直張り壁] GL + GB-R厚12.5(天井まで・片面)

 ・@303:反対面にボードがない場合

 ・@303:仕上げに重い材料を施工する場合

△
天井面

[2Di-1] [2Di-2] [2Di-3] [2Di-4] [2Di-5]

[2Di-6] [2Di-7] [2Di-8] [2Di-9]

[2Di-11]

[2Di-10]S:1/10 S:1/10 S:1/10

廊下(2-3)

2
7
5

GB-R-H t9.5+9.5+EP

GB-R-Ht9.5+9.5+EP

仕上面は鉄骨面より25mm,耐火被覆がある場合は50mmとする。

630

スタッド間隔は450を超え700以下,強度は普通硬質せっこう
ボードを使用することで補完する。鉄骨ジィント部は天井内に設ける。

厚さ9.5mm（不燃/NM-9645） 厚さ12.5mm（不燃/NM-9645） 厚さ15mm（不燃/NM-9645）
普通硬質せっこうボード GB-R-H

鉄骨面壁仕上げ50mm

7

25 90 90 25

25 550 25

D

5
0

耐火被覆t25

2
5

6

1
9

404045

9
0

S:1/10

M

階を上下にまたがる場合

FL

ランナー

・鋼製下地はスラブを挟んで別個に設ける

異種下地にまたがる場合（ボードはまたがって張らない）

・異種下地となる部分には必ず目地を設ける

化粧目地
（クロスの場合は目地に巻き込み）

化粧目地（V型目地）

吹抜け

・ボード自体は上下階にまたがらないように水平方向の化粧目地を設ける

・ボードは上部ランナーに対して固定（ビス止め）しない

[2Di-18] 乾式ボード壁 目地 詳細図 S:1/2

図示

上記縮尺の1/2

部分詳細図　内部(2)

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した
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F
L
+
9
0
03
0

傾斜腰壁切替レベル3FL+890

1
0

102°

GB-Rt12.5+t12.5+EP

　腰見切縁詳細図

F
L
+
9
0
03
0

490

※防煙区画においては,腰壁が1.2m以下でも,全て不燃

66

1
0

 働き幅W1200内外 両面テープ ＋ 接着剤併用貼り

樹種:オーク練付,ウレタン樹脂塗装品,4方小口貼り

6

102.05°

300

GB-Rt12.5+t12.5+VC

17

70

13（上10+3）

タイルカーペット(B)

窓台+傾斜腰壁詳細図

窓台:タモ集成材+UC 282ｘ30

縦額縁:スチールt1.6+SOP 278x10
278

1
03

4
0

木製入巾木 H40:タモ集成材+UC

※.カーペットは,ヘタリによるレベル

842.7

木製入巾木 H40:タモ集成材+UC

 働き幅W1200内外 両面テープ ＋ 接着剤併用貼り

樹種:オーク練付,ウレタン樹脂塗装品,4方小口貼り

GB-R t12.5+12.5 + 不燃練付合板 t6.0

3
F
L
+
9
0
0 3
0

66

1
0

6

300

腰見切縁:タモ集成材+UC 17x30

16.53

GB-Rt12.5+t12.5+VC

282

6
8
2
4

4
0

9
0
0

GB-R t12.5+12.5 + 不燃練付合板 t6.0

変化の対応として,FL+3.0mmで施工する。

10

タイルカーペット(C)
※カーペットは,ヘタリによるレベル

変化の対応として,FL+3.0mmで施工する。

ビニル床タイル
ビニル床シート(便所）

490

500

5
0

材料で仕上げなければならない(開口部除く)。

※.ペン下 L型コーナー見切:塩ビ 6x25は、㈱創建 [01038] 同等品以上。

ペン下 L型コーナー見切:塩ビ 6x25
（Z型は巾木のパテシゴキ面積大）

GB-Rt=12.5+12.5+EP

GB-Rt12.5+GB-St12.5+EP-G(便所)

桧台形集成材+EP 18x40

EPは壁と同色

下地レベル

▽FL床仕上面

4
0

19 6

F
L
+
9
0
0

傾斜腰壁切替レベル3FL+890

1
0

300

窓  台:スチールt1.6+SOP 275x10

70

13（上10+3）

縦額縁:スチールt1.6+SOP 278x10
278

3

GB-Rt12.5+t12.5+EP

275

10

タイルカーペット(B)
※カーペットは,ヘタリによるレベル

変化の対応として,FL+3.0mmで施工する。

ビニル床タイル
ビニル床シート(便所）

ペン下 L型コーナー見切:塩ビ 6x25
（Z型は巾木のパテシゴキ面積大）

下地レベル

▽FL床仕上面

4
0

19 6

GB-Rt=12.5+12.5+EP

GB-Rt12.5+GB-St12.5+EP-G(便所)

SUSt0.8HL.H40(便所）
捨板:F t6.0

桧台形集成材+EP 18x40

EPは壁と同色

SUSt0.8HL.H40(便所）
捨板:F t6.0

GB-Rt=12.5+12.5+EP

GB-Rt12.5+GB-St12.5+EP-G(便所)

GB-Rt=12.5+12.5+EP

GB-Rt12.5+GB-St12.5+EP-G(便所)

300

ペン下 L型コーナー見切:塩ビ 6x25

下地レベル

▽FL床仕上面

SUS t0.8 HL.H40

4
0

1
0

GB-Rt12.5+GB-St12.5+EP-G

ビニル床シート

6
捨板:F t6.0

2
5

※.ペン下 L型コーナー見切:塩ビ 6x25は、㈱創建 [01038] 同等品以上。

ペン下 L型コーナー見切:塩ビ 6x25

下地レベル

▽FL床仕上面

6 桧台形集成材 19x40 + EP 

4
0

1
0

EPは壁と同色19

GB-Rt=12.5+12.5+EP

（Z型は巾木のパテシゴキ面積大）

下地レベル

▽FL床仕上面

5.5

シナ耐水合板 t5.5 + EP

4
0

1
0

EPは壁と同色

GB-Rt=12.5+12.5+EP

※.ペン下 L型コーナー見切:塩ビ 6x25は、㈱創建 [01038] 同等品以上。 ※.シナ合板は、耐水合板　タイプ1　Ｆ★★★★とする。

500

傾斜腰壁切替レベル3FL+890 傾斜腰壁切替レベル3FL+890

窓台+傾斜腰壁詳細図傾斜腰壁詳細図

6

目地テープ：仕上材

GB-R t12.5+12.5等 下地張り

不燃練付合板 t6.0 

6

W1200内外

目地テープ：仕上材

壁仕上げ材

不燃練付合板：ニチモク／ファンシーマテリアル
ファンシーパネル　ラスティックパネル同等品
不燃 NM-1272

壁性能を確保し,表層に上貼り

※防煙区画においては,腰壁が1.2m以下でも,全て不燃
材料で仕上げなければならない(開口部除く)。

 働き幅W1200内外 両面テープ ＋ 接着剤併用貼り
樹種:オーク練付,ウレタン樹脂塗装品,4方小口貼り

壁 不燃練付合板 詳細図[3Di-1] S:1/2 巾木:SUS製(入巾木)[3Di-2] S:1/5 巾木:木製(入巾木)[3Di-3] S:1/5 巾木:木製[3Di-4] S:1/5

上級室　傾斜腰壁廻り 詳細図[3Di-5] S:1/5 一般室・便所　傾斜腰壁廻り 詳細図[3Di-6] S:1/5

[断熱材A]

[断熱材B]

50
50

LGS50

LGS50

LGS50

50
50

[断熱材B]

[断熱材B]

LGS50

50
50

LGS50

50
50

[断熱材B] [断熱材B]

[断熱材B]

[断熱材A]

危機管理室、町長室、副町長室、正副議長室

①通り-2800

⑩通り+2800

レ－ル間床仕上面は図面寸法より高くならないよう留意する。

　＊（台枠下面とのクリアランス保持のため）

台枠下面

FL

片フランジ車輪(既存)

レールプレート t2.3下部転倒防止金具(既存品)

床仕上材 t2(建築工事)
モルタル仕上(建築工事)

レール FB-16x25(SUS304)

レベル調整ライナー（P=270)
後施工アンカー φ6x50,70(P=270)

書架レール詳細図[3Di-3] S:1/5

WxL

H

20

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ

Aiタイプ

WxL

H

20
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ

Biタイプ

屋内-設備機械基礎　詳細図・リスト

階 室名 個数
寸法

W L H
タイプ
基礎

2

S:1/20[3Di-9]

階 室名 個数
寸法

W L H
タイプ
基礎

1 3500 1400 150 1Ai空調機械室

1200 700 150 3Ai

900 500 150 1Ai

空調機械室 Ai

Ai

Ai

Ai

2350 1000 150 1

600 600 150 1

500 500 150 1

1600 500 150 1

350 1800 500 3

1200 800 150 1

1500 800 150 1

1200 800 150 1

1450 1060 200 1

700 600 200 1

Ai

Ai

Ai

Ai

Ai

Ai

Ai

Ai

Ai

Ai

1

6500 1700 150 1

2500 1700 150 2

1300 800 150 1

1200 900 300 1

1500 1000 150 1

1500 300 150 1

1800 300 150 2

2200 300 150 1

1100 900 300 1

1900 300 150 1

Ai

Ai

Ai

Ai

Ai

Ai

Ai

2400 950 150

600 600 150

500 500 150

1600 500 150

1

1

1Ai

Ai

Ai

受水槽室

消火ポンプ室

濾過機械室 

空調機械室

空調機械室3

階 室名 個数
寸法

W L H
タイプ
基礎

3

Ai

Ai

Ai

Bi

1

600 1100 150 1

600 1800 150 1

7600 1050 200 1

7600 2100 200 1

7600 1150 200 1

6700 1050 200 1

4300 1000 200 1

1325 1000 200 1

900 500 150 1

4300 2200 200 1

Bi

Bi

Bi

Bi

Bi

Bi

Ai

1300 300 150

800 500 150

3700 500 150

3400 400 150

1

1

1Ai

Ai

Ai

空調機械室

電気室

空調機械室

発電機室

階 室名 個数
寸法

W L H
タイプ
基礎

3 8695 1350 200

4925 1000 200 1

1Ai

Ai

パワコン室

(3-2)

(3-2)

(3-1)

(2-1)(1-1)

(1-2)

※ライニングＤ：別図による。特記無き限りＷ150とする。
D

5

1
0
0
0

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t20
(アイカ NLFタイプ同等品以上)

2
0

GB-S t12.5+メラミン化粧板 t3.0
LGS90 @303

ライニング詳細[3Di-7] S:1/10

図示

上記縮尺の1/2

部分詳細図　内部(3)

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した
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ブラインドボックス 詳細図

S:1/5

[4Di-6] S:1/5 [4Di-8] S:1/5 [4Di-9] S:1/5

a-a断面図　S=1/5点検口伏図　S=1/10

[4Di-16] ﾙｰﾊﾞｰ点検口 詳細図 S:1/5,10

600
5 5590

6
0

ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ 30x60 @90
天然木ｸﾛｽ貼

St.L-30x30x3

St.L-40x40x3：2ｹ所

St.L-40x40x3

ﾛｯｸ付きﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ錠：2ｹ所

落下防止SUSワイヤー 2.0φ：2ｹ所

St.L-40x40x3

※点検口数量（1ユニットに2ヵ所）

600

4
5

4
5 4
5

4
5

5
7
0

9
3
0

9
0

9
0

9
0

9
0

a a

St.L-30x30x3

St.L-40x40x3

St.L-40x40x3
St.L-40x40x3

ﾛｯｸ付きﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ錠

耐風梁:St.H-150X150(鉄骨工事)
+RWt25 S柱内付け

1
3

3535

70 3

10

5
0

自重受け(軽鉄壁工事)

ネコ:St.L-100X100X6 (鉄骨工事)

ランナー及び

1
5
0

40 120

1
0

40

1
0

ブラインドボックス 詳細図

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽSt.1.6+SOP

※施工箇所:3階東西面

ブラインドボックス 詳細図

7
5

2
54
5

70

1
6
0

1
0

150 120 10

36 84

1
0
0

1
5
0

3

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽSt.1.6+SOP

※施工箇所:2階北面

耐火被覆あり

片持ち間柱:St.H-150x150x6x8@3600(鉄骨工事) 

耐風梁:St.H-150X150(鉄骨工事)

10055

15 140

155

1
6
0

1
0

5

140 120 10

36 84

1025

35 150 25

※施工箇所:1階東西面

耐風梁:St.H-150X150(鉄骨工事)
+RWt25 S柱内付け

1
3

3535

70 3

10

5
0

スタッドランナー

1
5
0

40 120

1
0 1
0

自重受け:

8

115

St.C-100X50X20X2.3通し材
(鉄骨工事)

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽSt.1.6+SOP

ブラインドボックス 詳細図

※施工箇所:3階南北面

120 40

1
5
0

ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ St.1.6+SOP

1
0

2550

ロールスクリーンボックス 詳細図

※施工箇所:3階傍聴席

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽSt.1.6+SOP

ダクト接続枠

200

162830

天井見切り材(C):木下地(米栂)

1
1
5
0

9
0

45

1
2
.
5

3
0
0
0

GB-Rt12.5+FKt8+天然木クロス貼り

GB-Rt12.5+12.5+EP

S:1/5 S:1/5

10

[4Di-2] 天井見切り材(A) 詳細図 S:1/5

天井材

下り壁

天井材

1
9

3
8

塩ビ廻り縁

天井見切り材(A)：St.FB-9x70 + SOP

9

70

h

1938

St.□-19x19x1.6

斜め補強：野縁受と同材

又は、L-30x30x3 @2700程度

※エコボイド折上げ部

天井材

下り壁

天井材

1
9

3
8

塩ビ廻り縁

h

1938

1
9

5

46

1
3

創建：31019-FTK-13 同等品以上

天井見切り材(B):塩ビ製下り壁見切り 既製品

[4Di-3] 天井見切り材(B) 詳細図 S:1/5

St.□-19x19x1.6

斜め補強：野縁受と同材

又は、L-30x30x3 @2700程度

[4Di-4] 天井排気スリット 詳細図 S:1/5

斜め補強：野縁受と同材
又は、L-30x30x3 @2700程度

※一般折上げ部

[4Di-5]

1
9

5

46

1
0

創建：31018-FTK-10 同等品以上

1
9

5

46

7

創建：31016-FTK-7 同等品以上

界壁性能・排煙告示緩和の防煙区画壁以上

St.□-19x19x1.6

50

天井:GB-Rt12.5+GB-St12.5+EP-G

天井内チャンバー

・遮音壁(GW入仕様）

ペン下 L型コーナー見切:塩ビ 40x40

※.ペン下 L型コーナー見切:塩ビ 40x40は、㈱創建 [01016] 同等品以上。

200

EP-G仕上

2
5
0

下り壁(A) 詳細図 S:1/5

天井材

GB-R t=12.5+FK t=6.0+EP

1
9

3
8 St.□-19x19x1.6

塩ビ製廻り縁

612.565

610

又はGB-R t=12.5+12.5 +0.8FK+化粧塩ビシート

[4Di-10]

[4Di-15] S:1/5多目的ホール 折下げ天井詳細図

天然木クロス貼り

[4Di-7]

[4Di-17] S:1/5ブラインドボックス 詳細図

(
1
2
0
)

15

50 50 200 25 (100) 25
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽSt.1.6+SOP

耐風梁:St.H-150X150(鉄骨工事)

1
5
0

2
0

5

115 120 10

15100

1
0

3040 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽSt.1.6+SOP

70

※施工箇所:1、2階南面

S:1/5

※施工箇所:2階東西面

外部

2F:待合ロビー(2-2)

2F:健康増進室

[4Di-18] ブラインドボックス 詳細図

1F:多目的ホール

スクリーンボックス 詳細図 S:1/10[4Di-11]

振れ止め吊りボルト9φ @1,800内外

吊りボルト9φ @900内外

天井面

△

スクリ－ン

天井面

FB-3×38@900

BOX受金物:L-25×25×3 @900

St.PL-1.6 SOP

補強材:L-25×25×3

2
0
0

1
0

20020 20

@1,800

Ｗ2

(w) 70140

Ｈ

[4Di-1]

9
.
7

1
2
.
7

LGS
10 4

塩ビ製・アルミ製　廻り縁 詳細図 S:1/2

※アルミ製(指定色焼付塗装)：創建（50061-ATV-9 , 50062-ATV-12)同等品以上

壁仕上げ

天井仕上げ

※塩ビ製：創建（33072-TV-9 , 33073-TV-12)同等品以上

[4Di-12] ピクチャーレール 詳細図 S:1/2

壁仕上材

天井仕上材

3

10 8 8 8

60Ｘ50 ブラケット
φM5

M-5 蝶ネジ

ホールインアンカー

カールプラグ等
プラグアンカー

ピクチャーレール

フック(2箇所/ｍ)

ハンガーセット(2箇所/ｍ)

仕様程度:タキヤ コレダーライン　50kg/中量タイプ

ハンガーセット：NハンガーセットA、レール：M-2、フック：Mフリーフック
＠2000毎にL=1.5m×2本ずつ

200

1
0
0

6
0
0

242.5

a
点検口姿図　S=1/20

[4Di-13] 　天井点検パネル詳細図　　　 S:1/2,10

ﾛｯｸ付きﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ錠

a

PW=

9.86070 56

2
5
.
6

1
1
.
2

3
6
.
8

2
4

1
2
.
8

3
6
.
8

a-a断面図　S=1/2

126 29 29 70

30 17.5

St.PL-20x126x20x2.3

St.L-30x30x3　軽天(別途)に固定

ﾛｯｸ付きﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ錠

St.PL-18x121x18x2.3

FKt12+天然木クロス貼り

St.PL-20x70x20x2.3

裏蝶番(3ｹ所ｘ1枚)
PL溶接止め

St.L-40x40x3　軽天(別途)に固定

St.L-30x30x3

(焼付塗装)(静音仕様)

取付下地補強材（Mバー）

2
7
.
9
9 1
3

17

ランナー

[4Di-14] カーテンレール取付 詳細図 S:1/2

アルミカーテンレール シングル

天井仕上材

85 200

1
0

1
0

485

すきま

天井ルーバー

116.5155

1
5
0

1
0
0

(内装工事)

(金属工事)

(金属工事)

(金属工事)

(金属工事)
(金属工事)

(金属工事)

(金属工事)

皿ビス固定(内装工事）

※.特記なき限り鉄部見掛り部分はSOP塗りとする。

　天井点検パネル:スチール+SOP 485x600 　場所：天井ルーバー部分

図示

上記縮尺の1/2

部分詳細図　内部(4)

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した
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母子指導室棚 詳細図 S:1/20[5Di-11]

6400 750

400

400

天板(中間)：
シナ共芯合板 t30 OSCL

24

断面図正面図

24376
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24 24376

400

24 24376

400

24 24376

400

24 24376

400

24 24376

400

24 24376

400

24 24376

400

24 24376

400

24 24376

400

24 24376

400

24 24376
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24 24376

400
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400
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2
7
6

3
0
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4
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2
4

棚板：
シナ共芯合板 t24 OSCL

棚板：
シナ共芯合板 t24 OSCL

棚板：
シナ共芯合板 t24 OSCL

棚板：
シナ共芯合板 t24 OSCL

底板：
シナ共芯合板 t24 OSCL

50 24 652 24

天板(最上段)：
シナ共芯合板 t24 OSCL

※小口は2R面取りの上、積層現しとする

背板：
シナ共芯合板

側板：
シナ共芯合板

t24 OSCL

t24 OSCL

側面図

[5Di-8] タラップ(ピット) ・人通口取手 詳細図 S:1/30

φ
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※
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φ
6
0
0

※
1
0
0

φ600
400

マンホール・床点検口4
0
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0
0(100)200
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400
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5
0

3
5
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@
3
5
0

SUS304-φ22 No.2B

SUS304-φ22 No.2B

SUS304-φ22 No.2B SUS304-φ22 No.2B

※図中特記なき限り

本数は6本とする

[5Di-1] 鉄骨柱 単体耐火被覆(吹付ﾛｯｸｳｰﾙ(半湿式)) 詳細図 S:1/10

・t45：柱型2時間耐火(FP120CN-9463)
・t25：柱型1時間耐火(FP060CN-9460)

吹付ロックウール(半湿式) t25(45)

6
5

2
5

柱型：LGS65(天井マデ)
　　　GB-R t12.5+12.5(天井マデ)

[5Di-3] S:1/10鉄骨柱 ECP壁合成耐火被覆(吹付ﾛｯｸｳｰﾙ(半湿式)) 詳細図

・t45：柱型2時間耐火(FP120CN-9240)
・t25：柱型1時間耐火(FP060CN-9200)

ECP

吹付ロックウール(半湿式) t25(45)

メタルラス張

6
5
以

上

4
0
0
以

内

丸鋼9φ@450以下

ﾛｯｸｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ 50x60 80㎏/㎥

[5Di-5] S:1/10鉄骨柱 RC壁合成耐火被覆(吹付ﾛｯｸｳｰﾙ(半湿式)) 詳細図

・t45：柱型2時間耐火(FP120CN-9462)
・t25：柱型1時間耐火(FP060CN-9459)

吹付ロックウール(半湿式) t25(45)

メタルラス張

6
5
以

上

4
0
0
以

内

丸鋼9φ@450以下

ﾛｯｸｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ 50x60 80㎏/㎥

RC壁

吹付ロックウール(半湿式) t25(45)

・t45：柱型2時間耐火(FP120BM-9208)
・t25：柱型1時間耐火(FP060BM-9171)

吹付ロックウール(半湿式) t25(45)

・t45：柱型2時間耐火(FP120BM-9411)
・t25：柱型1時間耐火(FP060BM-9408)

メタルラス張

鉄骨梁 単体耐火被覆(吹付ﾛｯｸｳｰﾙ(半湿式)) 詳細図 鉄骨梁 ECP壁合成耐火被覆(吹付ﾛｯｸｳｰﾙ(半湿式)) 詳細図[5Di-4] S:1/10[5Di-2] S:1/10

スリーブ処理材

20 550 20

R62
.5

OA盤取付鉄骨ピース 詳細図 S:1/10[5Di-6]

OA盤取付鉄骨ピース(鉄骨工事)

OA盤：550x200外寸で破線（電気工事）

St.L-25X25X3+耐火塗装2
0
0

2
5

550

塗装膜厚は1.0mm 250° 
で20～30倍に発泡膨張

OA盤等耐火塗装に近接設置するも
のは,25mm以上離し膨張を妨げない

20020075

鉄骨柱+耐火塗装

主材膜厚 1.0mm　FP060CN−9472   
構造用角鋼管：550角+耐火塗装(1時間)

L=3200(FL+300～FL+3500)

耐火塗装の下地として,工場錆止め塗装をおこなう。

耐火塗装部分の錆止め材については,『変性エポキシ樹脂系の錆止め A種』を使用する。 

5
9
6

272 191.9

257.2

1
9
1
.
9

272

[5Di-10]

5
5
0

190185

本体仕様：スチール メラミン焼付塗装

消火器BOX 詳細図 S:1/10

消火器BOX(埋込型)：ユニオン UFB-1F-3025-PWH 同等以上

消火器BOX(床置型)：ユニオン UFB-3F-3026-PWH 同等以上

天板支持材：ST-L t6.0

棚板：シナ共芯合板 t15 OSCL

巾木：シナ合板 t25 OSCL

天板：シナ共芯合板 t30 OSCL

底板：シナ共芯合板 t25 OSCL

背板：シナ合板 t10 OSCL

ST-PL t2.3 H150×Ｗ

150×150 SOP

指定壁種

8
0

2
1
0

1
8
0

2
1
0

1
8
0

2
1
0

1
,
2
5
0

245

1
8
0

355

400

[5Di-12] 下駄箱詳細図 S:1/10

25

570

25 25

630

25

側板：シナ共芯合板 t25 OSCL

側板：シナ共芯合板 t25 OSCL

700

壁：VC

天板：シナ共芯合板 t30 OSCL

側板：シナ共芯合板 t25 OSCL

天板：シナ共芯合板 t30 OSCL

棚板：シナ共芯合板 t15 OSCL 棚板：シナ共芯合板 t15 OSCL

底板：シナ共芯合板 t25 OSCL 底板：シナ共芯合板 t25 OSCL

巾木：シナ合板 t25 OSCL

側板：シナ共芯合板 t25 OSCL

天板：シナ共芯合板 t30 OSCL

側板：シナ共芯合板 t25 OSCL

天板：シナ共芯合板 t30 OSCL

巾木：VB

※小口は2R面取りの上、積層現しとする

柱型2時間耐火(FP120CN-9452)

柱型1時間耐火(FP060CN-9445)t=20

t=35

乾式 繊維混入けい酸ｶﾙｼｳﾑ板単体被覆鉄骨柱

吹付ロックウール

高耐熱ロックウール巻付工法

(半湿式)

■上部

柱型2時間耐火(FP120CN-9463)

柱型1時間耐火(FP060CN-9460)t=25

t=45

■鋼材サイズ:□-300×300以上
柱型1時間耐火(FP060CN-0081)t=20

■鋼材サイズ:□-300×300以上
柱型2時間耐火(FP120CN-0157)t=40

3
5
(
2
0
)

2
7
.
5

12.5

35(20)

32.575

7
5

1
2
.
5

鉄骨柱単体耐火被覆(乾式 繊維混入けい酸ｶﾙｼｳﾑ板) S:1/10[5Di-7]

2
0

2
0

1
1
0

4
0

F
L
+
8
0
0

12.512.5

175

150

FK t12

ステンレス SUS304　t0.6 HL

支持金物:PL-3.2×50@600

ナイロンプラグ6φ
ステンレス丸皿
木ねじ止め

[5Di-9] 流し台水切り 詳細図 S:1/5

※側面塞ぎも同様

図示

上記縮尺の1/2

部分詳細図　内部(5)

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した
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25
0

30
0

8
6
0

600

400

H
=
1
0
0
0

断面図

守衛・清掃員控室風除室(1-3)

カウンター:人造大理石

取付ブラケット:

補強金物(横):

補強金物(縦):

SSW 1-1：W=1225

1375

4
0
0

2
0
0

平面図

9
0
0

立面図

カウンター:人造大理石

カウンター：人造大理石

FB-6×60@450

C-75x45x15x2.3 @600

風除室(1-3)

中央監視室

7575

C-75x45x15x2.3

200

H
=
1
8
0
0

9
0
0

△CH=3100

▽1FL ▽1FL

[6Di-2] 受付カウンター 詳細図 S:1/20

アジャストボルト位置

排水トラップ位置及び

側面内部図

1

2

正面図 後面図

3
4

5

6
7
8

25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

27

28

金庫

シャワー室本体シャワー室本体

シャワー室中折れドア

残時間デジタル表示

コイン投入口

擬似硬貨用返却レバー

コインメック収納部

コイン返却口

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21

22

23

24

25
26
27

28

基盤収納部

アジャストボルト

換気扇

室内灯

シャワーヘッド

シャワー室小物棚

一時停止スイッチ

シャワーホース

シャワーハンガー

残時間デジタル表示

ミキシングバルブ

シャワー取出口

点検口

電源コード

温度管理用サーミスター

給湯接続口

給水接続口

排水トラップ

ドレンバルブ

上部図
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98010 10

215

2
1
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中
折

れ
ド

ア
寸

法
1
8
2
0

中折れドア寸法555

室
内

寸
法

9
0
0

室内寸法900

電磁弁

消費電力 AC100V/60W 重量85kg

[6Di-4] コインシャワー 詳細図 S:1/20

△CH=2700

▽FL

C
H

タオル掛:SUS製
扉:天然木練付合板t=24

鏡:900x900

ライニング・小口共：

人工大理石 合板下地

丁番:スライド丁番

ボウル一体型洗面カウンター

扉:天然木練付合板t=21

丁番:スライド丁番

側板:天然木練付合板t=24

4
0

5
6
0

1
0
0

1
0
0

1
3
0
0

7
0
0

100450

底板:

壁：VC

天井：DR

押縁:天然木 50×25+WP

GB-NC t9.5+9.5+EP-G

照明BOX

扉:天然木練付合板t=24

丁番:スライド丁番

側板:天然木練付合板t=24

4
0

1
3
0
0

8
0
0

底板、側板、棚板:

壁：VC

天井：DR

押縁:

15050

1
5
0

照明BOX

D-100

カウンター天板:

天然木練付t=50

ランバーコア芯材

メラミンポストフォームt=20

ピクチャーレール

背板:天然木練付合板(準不燃)t=18

排水トラップ・配管・接続

(設備工事)

背板:

D+50

(設備工事)

メラミンポストフォームt=20

水栓(設備工事)

合板t=18+メラミン化粧板

天然木 50×25+WP

扉:天然木練付合板t=24

丁番:スライド丁番

側板:天然木練付合板t=24

4
0

2
0
6
0

底板:

壁：VC

天井：DR

押縁:

メラミンポストフォームt=20

天然木 50×25+WP

背板:天然木練付合板t=18

ネクタイ・

鏡:300×1,500

(扉裏片面)

ベルト掛:

SUSパイプ

(扉裏片面)

SUSパイプ

25φ HL

D-100

メラミンポストフォームt=20

側板:合板t=30+メラミン化粧板

側板:天然木練付合板t=30

タイプ③：洗面台タイプ②：収納タイプ①：飾棚

タイプ③：洗面台タイプ②：収納タイプ①：飾棚

W:展開図によるW:展開図による

D
:
展

開
図

に
よ

る1
0
0

4
5
0

5
0

5
0

棚ダボ:SUS

掘込引手:天然木

50x150

※木部は全てOSCL塗装とし、家具工事にて行う。

4
0

4
0

15050

1
5
0

S:1/20[6Di-5] 造作家具詳細図(町長室,副町長室,正副議長室,教育長室)

W:展開図による

※2階　男女ロッカー 各1ヶ所

LGS50@300
GB-Rt12.5 x2 EP

壁見切:ナラ集成材
t25 角部3R OSCL

グラビティヒンジ
(指はさみ防止仕様)

GB-Rt12.5 + ウレタンt20
表面:ビニルレザー

床:VS(D)

GB-Rt12.5 + ウレタンt20
表面:ビニルレザー

LGS50@300

扉:メラミン化粧板
芯材:MDF

床見切:ナラ集成材
25x10 角部3R OSCL

GB-Rt12.5 x2 EP
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壁見切:ナラ集成材
t25 角部3R OSCL

LS芯
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550 25 2260

1025 25 1800

天板:ナラ集成材
t25 角部3R OSCL

天板:ナラ集成材
t25 角部3R OSCL

表面:ビニルレザー

GB-Rt12.5 x2 EP

GB-Rt12.5 + ウレタンt20

グラビティヒンジ
(指はさみ防止仕様)
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ベンチ
木軸:アカマツ40x40
下地:構造用合板t12
仕上:ウレタンt20 + ビニルレザー

ベンチ
木軸:アカマツ40x40
下地:構造用合板t12
仕上:ウレタンt20 + ビニルレザー

巾木:シナ合板t4.5 H20 OSCL

3
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8
4
5

[6Di-1] キッズスペース 詳細図 S:1/20

扉:メラミン化粧板
芯材:MDF

M5皿穴
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[6Di-03] ルーバーパーティション 詳細図 S:1/2
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1階1か所　 

[7Di-1] 屋根(2-3)中水利用　詳細図　      　屋根(2-1)(2-2)(2-4)は,屋根(2-3)準ずる。 S:1/50
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B396:H-396x199x7x11
2FL床梁:

点検用平板

ルート(B)
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2階平面図

[2階屋根] 排水溝W100:水勾配1/200以上
勾配モルタル0～70mm(最大)+塗膜防水(E)

外部浮床(A):
ｺﾝｸﾘｰﾄ平板+樹脂製束

※1.水下は,70mmきたてらすの排水を処理するため。

鉄骨450角根廻り:SUS鉄網モルタルt40(1時間耐火)+塗膜防水(E)立上げFL+100

三角柱内竪樋(2FL上):[M]T-100 外径114.3φ

4. T-00 : SGP竪樋:数字は呼び径を示す。室内は防露t25+テープ巻きとする。

2. 天井内、配管ピット内、雨水排水第一枡までの埋設の水勾配は1/100以上とする。

3. RD-00 : 鋳鉄製ルーフドレン:数字は呼び径を示す。

6. T-00(AL□) : アルミ製角型竪樋:数字は呼び寸法を示す。多目的ホールサッシ仕上げと同色。
5. T-00VP : 塩ビ製竪樋:数字は呼び径を示す。

特記なき限り下記による。

1. [M] : 満流型雨水排水システムルートを示す。
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[M]T-150
中水雨水枡へ放流(建築工事）[M]T-150 (中水余剰分廃棄用)

分流電磁弁(中水余剰分廃棄用)150A(設備工事）

PS(1-1)内竪樋(2FL下):[M]T-150 外径165.2φ(建築工事）
ルート(A)+(B)165.2
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逆止弁付き水抜き角パイプ：SUS□-10x10xL38x2か所
 (PS1-1のみ設置中水雨水桝)

逆止弁付き水抜き角パイプは,㈱日本ラバテックKS40同等品以上とする。

[M]T-150 (中水余剰分廃棄用)

600パネルで45°コーナー

地中梁天端(1FL-450)を通すため
スラブ箱抜き:W450xD450

T-80

T-100

スラブ箱抜き:W400xD400

地中梁天端(1FL-450)を通すため

RC立上り

[M]T-150

PS(1-1)内竪樋(2FL下):[M]T-150 外径165.2φ(建築工事）
ルート(A)+(B)
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三角柱内竪樋(2FL上)　:[M]T-100 外径114.3φ
可燃ゴミ内竪樋(2FL下):[M]T-125 外径139.8φ

[M]T-125 [M]T-150

F

PS(1-1）
スラブ貫通後エルボ +1.0mSGP横引き
の上、異種管継手にてVPに切替る。
ピット内、地中埋設は防露巻なし

[M]T-150
中水雨水枡へ放流(建築工事）[M]T-150 (中水余剰分廃棄用)

分流電磁弁(中水余剰分廃棄用)150A(設備工事）

PS(1-1)内竪樋(2FL下):[M]T-150 外径165.2φ(建築工事）
ルート(A)+(B)165.2

[M]T-150 地中埋設

異種管継手150

[M]T-150VP 地中埋設 1/100
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B-B 断面図
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雨水貯留槽合計容量 28.92+22.81=51.73m3≧50m3(必要容量）
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雨水貯留槽からろ過機に水を送る配管用のスリーブ
梁下寸法不足,水中は不可（φ100設備要求）
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紙ボイドスリーブ呼径(内径）100φ

濾過機械室
屋外
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床貫通スペース

配管用のスリーブ100φ
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塗膜防水(C)300
塗膜防水(C)

塗膜防水(C)+[断熱材C] t25

沈砂槽
雨水貯留槽(R)雨水貯留槽(L)

6面：塗膜防水(C)を施す

天井材
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天井材
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塩ビ廻り縁
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天井見切り材(C):塩ビ製下り壁自在見切り 既製品

[7Di-5] 母子指導室折上げ天井 詳細図 S:1/5

St.□-19x19x1.6

斜め補強：野縁受と同材
又は、L-30x30x3 @2700程度
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天井見切り材：創建 33178-EF-10 同等品以上
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塩ビ廻り縁：創建 33165-FS-9 同等品以上
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上記縮尺の1/2

部分詳細図　内部(7)

種別

通し番号

総括
一級建築士　第336340号　篠原 正樹

担当

建設コンサルタント　登録番号　建01第843号

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11146号

設備設計一級建築士第5468号　脇田 隆雅

図面名

04453-010
設計番号

鞍手町新庁舎等建設工事
工事名称

作成日 縮尺
2022.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

構造設計一級建築士第5334号　檜垣 進司

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した

075

D


	00_表紙
	シートとシート ビュー
	印刷用


	A-000_図面リスト
	シートとビュー
	A-000


	A-001_特記仕様書(1)
	シートとビュー
	(1)


	A-002_特記仕様書(2)
	シートとビュー
	(2)


	A-003_特記仕様書(3)
	シートとビュー
	(3)


	A-004_特記仕様書(4)
	シートとビュー
	(4)


	A-005_工事区分表
	シートとビュー
	工事区分表


	A-006_工事概要・案内図(庁舎申請)
	シートとビュー
	A-07_工事建築概要付近見取 (庁舎申請)


	A-006_工事概要・案内図
	シートとビュー
	A-06_工事建築概要付近見取


	A-007_現況図・仮設計画図
	シートとビュー
	現況図


	A-008_敷地求積図 
	シートとビュー
	Layout1


	A-008_敷地求積図(庁舎申請)
	シートとビュー
	(庁舎申請)


	A-009_面積表及び求積図(1)
	A-010_面積表及び求積図(2)
	A-011_一般共通事項・外部仕上表
	シートとビュー
	一般共通事項


	A-012_内部仕上表(1)
	シートとビュー
	内部仕上表(1)


	A-013_内部仕上表(2)
	シートとビュー
	内部仕上表(2)


	A-014_内部仕上表(3)
	シートとビュー
	内部仕上表(3)


	A-015_内部仕上表(4)
	シートとビュー
	内部仕上表(4)


	A-016_配置図
	シートとビュー
	配置図


	A-017_ピット階平面図
	シートとビュー
	平面図_ピットF


	A-018_1階平面図
	シートとビュー
	平面図_1F


	A-019_2階平面図
	シートとビュー
	平面図_2F


	A-020_3階平面図
	シートとビュー
	平面図_3F


	A-021_R階平面図
	シートとビュー
	平面図_RF


	A-022_屋根伏図
	シートとビュー
	屋根伏図


	A-023_立面図
	シートとビュー
	A-023_立面図


	A-024_断面図
	シートとビュー
	A-024_断面図


	A-025_1階天井伏図
	シートとビュー
	天井伏図_1F


	A-026_2階天井伏図
	シートとビュー
	天井伏図_2F


	A-027_3階天井伏図
	シートとビュー
	天井伏図_3F


	D-001_矩計図(1)東西面
	シートとビュー
	D001


	D-002_矩計図(2)北面
	シートとビュー
	印刷


	D-003_矩計図(3)南面
	シートとビュー
	D003


	D-004_断面詳細図(1)
	シートとビュー
	印刷


	D-005_階段詳細図(1)
	シートとビュー
	階段詳細図(1)


	D-006_階段詳細図(2)
	シートとビュー
	階段詳細図(2)


	D-007_階段詳細図(3)
	シートとビュー
	階段詳細図(3)


	D-008_階段詳細図(4)
	シートとビュー
	階段詳細図(4)


	D-009_階段詳細図(5)
	シートとビュー
	階段詳細図(5)


	D-010_階段詳細図(6)
	シートとビュー
	階段詳細図(6)


	D-011_1階平面詳細図
	シートとビュー
	平面図_1F


	D-012_2階平面詳細図
	シートとビュー
	平面図_2F


	D-013_3階平面詳細図
	シートとビュー
	平面図_3F


	D-014_1階展開図(1)
	シートとビュー
	1階展開図(1)


	D-015_1階展開図(2)
	シートとビュー
	1階展開図(2)


	D-016_1階展開図(3)
	シートとビュー
	1階展開図(3)


	D-017_2階展開図(1)
	シートとビュー
	2階展開図(1)


	D-018_2階展開図(2)
	シートとビュー
	2階展開図(2)


	D-019_3階展開図(1)
	シートとビュー
	3階展開図(1)


	D-020_3階展開図(2)
	シートとビュー
	3階展開図(2)


	D-021_3階展開図(3)
	シートとビュー
	3階展開図(3)


	D-022_3階展開図(4)
	シートとビュー
	3階展開図(4)


	D-024-1_議場詳細図(1)
	シートとビュー
	(1)


	D-024-2_議場詳細図(2)
	シートとビュー
	(2)


	D-024-3_議場詳細図(3)
	シートとビュー
	(3)


	D-025_トイレ詳細図(1) - 1階
	シートとビュー
	1F


	D-026_トイレ詳細図(2) - 2階
	シートとビュー
	2F


	D-027_トイレ詳細図(3) - 3階
	シートとビュー
	3F-1


	D-028_トイレ詳細図(4) - 1階・3階
	シートとビュー
	3F-2


	D-029_トイレ詳細図(5) - 部分詳細図
	シートとビュー
	印刷


	D-030_建具共通事項・凡例
	シートとビュー
	建具一般共通事項


	D-031_1階建具符号図
	シートとビュー
	建具_1F


	D-032_2階建具符号図
	シートとビュー
	建具_2F


	D-033_3階建具符号図
	シートとビュー
	建具_3F


	D-034_R階建具符号図
	シートとビュー
	建具_RF


	D-035_建具表(1)- ACW,AD,AW
	シートとビュー
	建具表(1)


	D-036_建具表(2)- AW,AG
	シートとビュー
	建具表(2)


	D-037_建具表(3)- SD
	シートとビュー
	建具表(3)


	D-038_建具表(4)- SD,SF,BT
	シートとビュー
	建具表(4)


	D-039_建具表(5)- LSD,LHD,SSD
	シートとビュー
	建具表(5)


	D-040_建具表(6)- SS,LS,WD,F,TB
	シートとビュー
	建具表(6)


	D-041_建具表(7)- SSW,SG,SPT,SLW
	シートとビュー
	建具表(7)


	D-042_AW1-2(1F北面)詳細図
	シートとビュー
	モデル


	D-043_AW2-2(2F北面)詳細図
	シートとビュー
	モデル


	D-044_AW(3F)詳細図
	シートとビュー
	モデル


	D-045_AW2-3(くらてらす)詳細図1
	シートとビュー
	モデル


	D-046_AW2-3(くらてらす)詳細図2
	シートとビュー
	モデル


	D-047_ACW1(東西面)詳細図1
	シートとビュー
	モデル


	D-048_ACW2(西面)詳細図2
	シートとビュー
	モデル


	D-049_アルミ折戸詳細図
	シートとビュー
	印刷


	D-050_SPT,SLW詳細図
	シートとビュー
	印刷


	D-051_LHD,SD詳細図
	シートとビュー
	LHD


	D-052_SSD詳細図
	シートとビュー
	モデル


	D-053_SSD,TP詳細図
	シートとビュー
	印刷


	D-054_LS詳細図
	シートとビュー
	LS


	D-055_耐火被覆種別キープラン
	シートとビュー
	印刷


	D-056_ガルバリウム鋼板外壁詳細図(1)
	シートとビュー
	モデル


	D-057_ガルバリウム鋼板外壁詳細図(2)
	シートとビュー
	モデル


	D-058_ガルバリウム鋼板外壁詳細図(3)
	シートとビュー
	モデル


	D-059_大壁工法詳細図
	シートとビュー
	印刷


	D-060_天井ルーバー　杉羽目板軒天 詳細図
	シートとビュー
	印刷


	D-061_外部手摺詳細図
	シートとビュー
	印刷


	D-062_厨房詳細図
	シートとシート ビュー
	厨房設備


	D-063_調理台等詳細図(1)
	シートとシート ビュー
	調理台(1)


	D-064_調理台等詳細図(2)
	シートとシート ビュー
	調理台 (2)


	D-065_オイルタンク詳細図
	シートとビュー
	オイルタンク詳細図


	D-066_部分詳細図 外部(1)
	シートとビュー
	部分詳細図(1)


	D-067_部分詳細図 外部(2)
	シートとビュー
	部分詳細図(2)


	D-068_部分詳細図 外部(3)
	シートとビュー
	部分詳細図(3)


	D-069_部分詳細図 内部(1)
	シートとビュー
	部分詳細図(1)


	D-070_部分詳細図 内部(2)
	シートとビュー
	部分詳細図(2)


	D-071_部分詳細図 内部(3)
	シートとビュー
	部分詳細図(3)


	D-072_部分詳細図 内部(4)
	シートとビュー
	部分詳細図(4)


	D-073_部分詳細図 内部(5)
	シートとビュー
	部分詳細図(5)


	D-074_部分詳細図 内部(6)
	シートとビュー
	部分詳細図(6)


	D-075_部分詳細図 内部(7)
	シートとビュー
	部分詳細図(7)


	
	シートとビュー
	(4)


	
	シートとビュー
	現況図


	
	シートとビュー
	平面図_3F


	
	シートとビュー
	平面図_2F


	
	シートとビュー
	平面図_1F


	
	シートとビュー
	部分詳細図(3)





